
12

1,635 2,050 1,450

3,500 3,500

7,000

1
,
7
7
5

2
,
8
0
0

3
,
6
5
0

1
,
7
7
5

1
,
2
5
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

2
,
1
5
0

1
0
,
0
0
0

1,575

1,865

苛性貯蔵槽

NO.2 PAC貯蔵槽

NO.1 PAC貯蔵槽

制御盤

φ
5
0
 
H
IV
P

図  名

縮  尺

図面番号

年 月 日

新潟市水道局

技術部浄水課

新潟市南区戸頭浄水場 構内

1
50

課 長 補 佐 係 長 設 計

工事場所

工 事 名

令和5年度

薬品注入設備更新工事

3

600

900

1,575

2号前PAC注入機

1号前PAC注入機

2号苛性注入機

1号苛性注入機

3
,
0
0
0

15A

15A

15A

※本図は参考図とし、詳細は打合せ及び承認図によって決定する。

※　　　  は更新箇所を示す。

12.φ50 HIVP 給水管(既設)

給水管(配管保温)3.φ16 HIVP

S = 1:50薬品注入機室 給水配管更新図

薬品注入機室 給水配管更新図
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