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ま え が き 

 

１ この水質年報は、平成２１年度水質検査計画に基づき、当水質課が行った水質検査（試

験）の成績・調査等を収録したものである。 

 

２ 検査（試験）内容としては原水試験、水道法及び通知等に基づく浄水、給水栓水等の 

  水質検査、請求された検査、生物試験及び排水検査等である。 

 

３ 検査（試験）は主に次の方法により行った。 

 （１）平成１５年厚生労働省告示第２６１号 

 （２）平成１５年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第１０１０００１号 

 （３）平成２１年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第０３０６０１７号 

（４）上水試験方法（日本水道協会：２００１年版） 

 （５）排水基準に係る検定方法（昭和４９年環境庁告示第６４号） 

 （６）産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和４８年環境庁告示第１３号） 

（７）水道用濾材（ＪＷＷＡ Ａ １０３－２００４） 

 

 

 

 

 

 

 



凡 例 

 

１ 検査（試験）方法及び検査（試験）成績表示方法は別表のとおり。 

 

２ 「Ｎ」は異常でないこと、「＜」は未満であることを示す。 

 

３ 測定回数が１回の場合は平均欄で示す。 

 

４ 平均値は定量下限未満の値を「０」として求める。 

  計算された値が定量下限よりも小さい場合は、定量下限未満として表記する。 

 

５ 定性試験において（＋）は検出、（－）は不検出を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表示下限値及び検査方法一覧表（水質基準項目）

平成21年度

番号 項　　　目 表示下限値 単位 検　査　方　法

1 一般細菌 0 CFU/mL 標準寒天培地法

2 大腸菌 特定酵素基質培地法

3 カドミウム及びその化合物 0.001 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

4 水銀及びその化合物 0.00005 mg/L 還元気化－原子吸光光度法

5 セレン及びその化合物 0.001 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

6 鉛及びその化合物 0.001 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

7 ヒ素及びその化合物 0.001 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

8 六価クロム化合物 0.005 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

9 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001 mg/L イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法

10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.1 mg/L イオンクロマトグラフ法

11 フッ素及びその化合物 0.08 mg/L イオンクロマトグラフ法

12 ホウ素及びその化合物 0.01 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

13 四塩化炭素 0.0002 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

14 1,4-ジオキサン 0.005 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.004 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

16 ジクロロメタン 0.002 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

17 テトラクロロエチレン 0.001 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

18 トリクロロエチレン 0.003 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

19 ベンゼン 0.001 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

20 塩素酸 0.05 mg/L イオンクロマトグラフ法

21 クロロ酢酸 0.002 mg/L 溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法

22 クロロホルム 0.001 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

23 ジクロロ酢酸 0.002 mg/L 溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法

24 ジブロモクロロメタン 0.001 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

25 臭素酸 0.001 mg/L イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法

26 総トリハロメタン 0.001 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

27 トリクロロ酢酸 0.002 mg/L 溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法

28 ブロモジクロロメタン 0.001 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

29 ブロモホルム 0.001 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

30 ホルムアルデヒド 0.002 mg/L 溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法

31 亜鉛及びその化合物 0.01 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

32 アルミニウム及びその化合物 0.01 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

33 鉄及びその化合物 0.01 mg/L ＩＣＰ法

34 銅及びその化合物 0.01 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

35 ナトリウム及びその化合物 1 mg/L ＩＣＰ法

36 マンガン及びその化合物 0.001 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

37 塩化物イオン 1 mg/L イオンクロマトグラフ法

38 カルシウム，マグネシウム等（硬度） 1 mg/L ＩＣＰ法

39 蒸発残留物 5 mg/L 重量法

40 陰イオン界面活性剤 0.02 mg/L 固相抽出－ＨＰＬＣ法

41 ジェオスミン 0.000001 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

42 2-メチルイソボルネオール 0.000001 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

43 非イオン界面活性剤 0.005 mg/L 固相抽出－吸光光度法

44 フェノール類 0.0005 mg/L 固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法

45 有機物（ＴＯＣの量) 0.2 mg/L 全有機炭素計測定法

46 ｐH値 0.1間隔 ガラス電極法

47 味 官能法

48 臭気 官能法

49 色度 1 度 透過光測定法

50 濁度 0.1 度 積分球式光電光度法



表示下限値及び検査方法一覧表（水質管理目標設定項目）

平成21年度

番号 項　　　目 表示下限値 単位 検　査　方　法

1 アンチモン及びその化合物 0.001 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

2 ウラン及びその化合物 0.0002 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

3 ニッケル及びその化合物 0.001 mg/L ＩＣＰ－ＭＳ法

4 亜硝酸態窒素 0.005 mg/L イオンクロマトグラフ法

5 1,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

7 1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

8 トルエン 0.02 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

9 フタル酸ジ(2-エチルへキシル) 0.01 mg/L 溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法

13 ジクロロアセトニトリル 0.001 mg/L 溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法

14 抱水クロラール 0.002 mg/L 溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法

16 残留塩素 0.1 mg/L ＤＰＤ法

19 遊離炭酸 1 mg/L 滴定法

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.03 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

21 メチル-t-ブチルエーテル 0.002 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

23 臭気強度（ＴＯＮ） 1 官能法

27 腐食性（ランゲリア指数） mg/L 計算法

28 従属栄養細菌 1 CFU/mL Ｒ２Ａ培地法

29 1,1-ジクロロエチレン 0.01 mg/L ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法

表示下限値及び検査方法一覧表（その他の項目）
平成21年度

項　　　目 表示下限値 単位 検　査　方　法

アンモニア態窒素 0.02 mg/L イオンクロマトグラフ法

総アルカリ度 mg/L 滴定法

電気伝導率 μS/cm 電極法

紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 吸光光度法



  

水道水の水質基準項目一覧表 

 番号 項 目 名 基 準 値 

健

康

に

関

連

す

る

項

目 

１ 一般細菌 １ml の検水で形成される集落数が 100 以下であること。 

２ 大腸菌 検出されないこと。 

３ カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.01mg/L 以下であること 

４ 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L 以下であること。 

５ セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L 以下であること。 

６ 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L 以下であること。 

７ ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下であること。 

８ 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L 以下であること 

９ シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L 以下であること。 

１０ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下であること。 

１１ フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg／L 以下であること。 

１２ ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下であること。 

１３ 四塩化炭素 0.002mg/L 以下であること。 

１４ 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下であること。 

１５ シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下であること。 

１６ ジクロロメタン 0.02mg/L 以下であること。 

１７ テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下であること。 

１８ トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下であること。 

１９ ベンゼン 0.01mg/L 以下であること。 

２０ 塩素酸 0.6mg/L 以下であること。 

２１ クロロ酢酸 0.02mg/L 以下であること。 

２２ クロロホルム 0.06mg/L 以下であること。 

２３ ジクロロ酢酸 0.04mg/L 以下であること。 

２４ ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下であること。 

２５ 臭素酸 0.01mg/L以下であること。 

２６ 
総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタ

ン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） 
0.1mg/L 以下であること。 

２７ トリクロロ酢酸 0.2mg/L 以下であること。 

２８ ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下であること。 

２９ ブロモホルム 0.09mg/L 以下であること。 

３０ ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下であること。 

性

状

に

関

連

す

る

項

目 

３１ 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下であること。 

３２ アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下であること。 

３３ 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L 以下であること。 

３４ 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L 以下であること。 

３５ ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下であること。 

３６ マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下であること。 

３７ 塩化物イオン 200mg/L 以下であること。 

３８ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L 以下であること。 

３９ 蒸発残留物 500mg/L 以下であること。 

４０ 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L 以下であること。 

４１ 
(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 

（別名ジェオスミン） 
0.00001mg/L 以下であること。 

４２ 
1,2,7,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン-2-オール 

（別名 2-メチルイソボルネオール） 
0.00001mg/L 以下であること。 

４３ 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 以下であること。 

４４ フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L 以下であること。 

４５ 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/L 以下であること。 

４６ ｐＨ値 5.8 以上 8.6 以下であること。 

４７ 味 異常でないこと。 

４８ 臭気 異常でないこと。 

４９ 色度 5 度以下であること。 

５０ 濁度 2 度以下であること。 

 



  

水質管理目標設定項目一覧表 

 

番号 項 目 名 目 標 値 

１ アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して 0.015mg/L 以下 

２ ウラン及びその化合物 ウランの量に関して 0.002mg/L 以下（暫定） 

３ ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して 0.01mg/L 以下（暫定） 

４ 亜硝酸態窒素 0.05mg/L 以下（暫定） 

５ 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

６ 欠番  

７ 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

８ トルエン 0.2mg/L 以下 

９ フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.1mg/L 以下 

１０ 亜塩素酸 0.6mg/L 以下 

１１ 欠番  

１２ 二酸化塩素 0.6mg/L 以下 

１３ ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L 以下（暫定） 

１４ 抱水クロラール 0.02mg/L 以下（暫定） 

１５ 農薬類 検出値と目標値の比の総和として、１以下 

１６ 残留塩素 1mg/L 以下 

１７ カルシウム・マグネシウム等（硬度） 10mg/L 以上 100mg/L 以下 

１８ マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して 0.01mg/L 以下 

１９ 遊離炭酸 20mg/L 以下 

２０ 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L 以下 

２１ メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L 以下 

２２ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ３mg/L 以下 

２３ 臭気強度（ＴＯＮ） ３以下 

２４ 蒸発残留物 30mg/L 以上 200mg/L 以下 

２５ 濁度 １度以下 

２６ ｐＨ値 7.5 程度 

２７ 腐食性（ランゲリア指数） －１程度以上とし、極力０に近づける 

２８ 従属栄養細菌 2,000 CFU/ml 以下 

２９ 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

３０ アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して 0.1mg/L 以下 

 

 

 

 

 



  

水道水の水質基準等一覧表 

 ２－１ 水質管理目標設定項目№15 農薬類の内訳（１） 

番号 農 薬 名 用 途 目標値（mg/L） 

1 チウラム 殺菌剤 0.02 

2 シマジン(CAT) 除草剤 0.003 

3 チオベンカルブ 除草剤 0.02 

4 1,3-ジクロロプロペン(D-D) 土壌薫蒸 0.002 

5 イソキサチオン 殺虫剤 0.008 

6 ダイアジノン 殺虫剤 0.005 

7 フェニトロチオン(MEP) 殺虫剤 0.003 

8 イソプロチオラン(IPT) 殺菌剤・殺虫剤 0.04 

9 クロロタロニル(TPN) 殺菌剤 0.05 

10 プロピザミド 除草剤 0.05 

11 ジクロルボス(DDVP) 殺虫剤 0.008 

12 フェノブカルブ(BPMC) 殺虫剤 0.03 

13 クロルニトロフェン(CNP) 注１）注２） 除草剤 0.0001 

14 CNP-アミノ体 － － 

15 イプロベンホス(IBP) 殺菌剤 0.008 

16 EPN 殺虫剤 0.004 

17 ベンタゾン 除草剤 0.2 

18 カルボフラン(カルボスルファン代謝物) 殺虫剤 0.005 

19 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D) 除草剤 0.03 

20 トリクロピル 除草剤 0.006 

21 アセフェート 殺虫剤 0.08 

22 イソフェンホス 殺虫剤 0.001 

23 クロルピリホス 殺虫剤 0.003 

24 トリクロルホン(DEP) 殺虫剤 0.03 

25 ピリダフェンチオン 殺虫剤 0.002 

26 イプロジオン 殺菌剤 0.3 

27 エトリジアゾール(エクロメゾール) 殺菌剤 0.004 

28 オキシン銅 殺菌剤 0.04 

29 キャプタン 殺菌剤 0.3 

30 クロロネブ 殺菌剤 0.05 

31 トルクロホスメチル 殺菌剤 0.2 

32 フルトラニル 殺菌剤 0.2 

33 ペンシクロン 殺菌剤 0.04 

34 メタラキシル 殺菌剤 0.05 

35 メプロニル 殺菌剤 0.1 

36 アシュラム 除草剤 0.2 

37 ジチオピル 除草剤 0.008 

38 テルブカルブ(MBPMC) 注２） 除草剤 0.02 

39 ナプロパミド 除草剤 0.03 

40 ピリブチカルブ 除草剤 0.02 



  

２－１ 水質管理目標設定項目№15 農薬類の内訳（２） 

番号 農 薬 名 用 途 目標値（mg/L） 

41 ブタミホス 除草剤 0.01 

42 ベンスリド(SAP) 除草剤 0.1 

43 ベンフルラリン(ベスロジン) 除草剤 0.08 

44 ペンディメタリン 除草剤 0.1 

45 メコプロップ(MCPP) 除草剤 0.005 

46 メチルダイムロン 除草剤 0.03 

47 アラクロール 除草剤 0.01 

48 カルバリル(NAC) 殺虫剤 0.05 

49 エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP) 殺菌剤 0.006 

50 ピロキロン 殺菌剤 0.04 

51 フサライド 殺菌剤 0.1 

52 メフェナセット 除草剤 0.009 

53 プレチラクロール 除草剤 0.04 

54 イソプロカルブ(MIPC) 殺虫剤 0.01 

55 チオファネートメチル 殺菌剤 0.3 

56 テニルクロール 除草剤 0.2 

57 メチダチオン(DMTP) 殺虫剤 0.004 

58 カルプロパミド 殺菌剤 0.04 

59 ブロモブチド 除草剤 0.04 

60 モリネート 除草剤 0.005 

61 プロシミド 殺菌剤 0.09 

62 アニロホス 除草剤 0.003 

63 アトラジン 除草剤 0.01 

64 ダラポン 除草剤 0.08 

65 ジクロベニル(DBN) 除草剤 0.01 

66 ジメトエート 殺虫剤 0.05 

67 ジクワット 除草剤 0.005 

68 ジウロン(DCMU) 除草剤 0.02 

69 エンドスルファン(ベンゾエピン) 殺虫剤 0.01 

70 エトフェンプロックス 殺虫剤 0.08 

71 フェンチオン(MPP) 殺虫剤 0.001 

72 グリホサート 除草剤 2 

73 マラソン(マラチオン) 殺虫剤 0.05 

74 メソミル 殺虫剤 0.03 

75 ベノミル 殺菌剤 0.02 

76 ベンフラカルブ 殺虫剤 0.04 

77 シメトリン 除草剤 0.03 

78 ジメピペレート 除草剤 0.003 

79 フェントエート(PAP) 殺虫剤 0.004 

80 ブプロフェジン 殺虫剤 0.02 

 

 

 



  

２－１ 水質管理目標設定項目№15 農薬類の内訳（３） 

番号 農 薬 名 用 途 目標値（mg/L） 

81 エチルチオメトン 殺虫剤 0.004 

82 プロベナゾール 殺菌剤 0.05 

83 エスプロカルブ 除草剤 0.01 

84 ダイムロン 除草剤 0.8 

85 ビフェノックス 除草剤 0.2 

86 ベンスルフロンメチル 除草剤 0.4 

87 トリシクラゾール 殺菌剤 0.08 

88 ピペロホス 除草剤 0.0009 

89 ジメタメトリン 除草剤 0.02 

90 アゾキシストロビン 殺菌剤 0.5 

91 イミノクタジン酢酸塩 殺菌剤 0.006 

92 ホセチル 殺菌剤 2 

93 ポリカーバメート 殺菌剤 0.03 

94 ハロスルフロンメチル 除草剤 0.3 

95 フラザスルフロン 除草剤 0.03 

96 チオジカルブ 殺虫剤 0.08 

97 プロピコナゾール 殺菌剤 0.05 

98 シデュロン 除草剤 0.3 

99 ピリプロキシフェン 殺虫剤 0.2 

100 トリフルラリン 除草剤 0.06 

101 カフェンストロール 除草剤 0.008 

102 フィプロニル 殺虫剤 0.0005 

注１）クロルニトロフェン(CNP)の濃度については、CNP－アミノ体と合算して算出すること。 

注２）クロルニトロフェン(CNP)及びテルブカルブ（MBPMC）は失効農薬である。 



 

 

Ⅰ 水 質 課 の 沿 革 



水 質 課 の 沿 革 

 

 本市における上水道の水質試験は、明治４３年１０月に関屋浄水所が竣工すると同時に新潟医学専

門学校（新潟大学の前身）に依頼して行っていた。 

 その後大正に入り、原料である信濃川下流の表流水が他都市に比較して汚濁されているために、水

質管理上常時水質試験を行う必要を認めて新たに水質試験所を市役所の構内に設置して独自に行った

のが最初である。 

年号  年  月 事                      項 人 数 

大正 ２年 ４月 

昭和 ６年 ９月 

昭和２７年１０月 

昭和３２年 ４月 

昭和４３年 ４月 

昭和４５年 ４月 

昭和４５年１１月 

 

昭和４６年 ８月 

昭和４７年 ４月 

昭和５３年 ４月 

昭和５４年 ４月 

昭和５４年 ６月 

 

昭和５４年１０月 

 

昭和５５年 ４月 

昭和５７年 １月 

平成 ３年 ４月 

平成１６年 ３月 

 

平成１７年 ４月 

 

平成１８年 ４月 

平成１９年 ４月 

平成２１年 ４月 

市役所水道課に水質試験所を設置する。 

関屋浄水所内に移転する。 

地方公営企業法の適用により水道局浄水課の所属となる。 

１名増員し、３名体制となる。 

青山浄水場の旧事務所内に移転する。 

青山浄水場管理館が完成し管理館３階に移転する。 

浄水課から独立し水質管理課（理化学係、細菌生物係）となり、６

名体制となる。 

二部制になり技術部の所属となる。 

庶務係を新たに設置し、３名増員し、９名体制となる。 

２名増員し、１１名体制となる。 

５名増員し、１６名体制となる。 

阿賀野川水系の平常試験を阿賀野川浄水場の水質試験室で行うため

２名派遣する。 

青山浄水場の構内に新築した水質管理センターに移転し、３名増員

し、１９名体制となる。 

阿賀野川浄水場に２名常駐する。 

阿賀野川浄水場の常駐を１名増員し、３名とする。 

機構改革に伴い、水質第一係、水質第二係、水質第三係となる。 

平成１６年４月施行の水質基準改正に対応するため、阿賀野川浄水

場の常駐体制を解く。 

機構改革に伴い企画係、水質第一係、水質第二係、水質第三係とな

る。 

１名増員となり、２０名体制となる。 

機構改革に伴い、水質課となる。 

１名減員となり、１９名体制となる。 

２名 

 

 

３名 

 

 

６名 

 

 

９名 

１１名 

１６名 

 

 

１９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０名 

２０名 

１９名 



 

水質管理センター平面図 
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Ⅱ 水道水源と水道施設の概要 



  

水道水源と水道施設の概要 

11 の浄水場はそれぞれ 4 つの河川表流水を水源として、施設能力は 521,032ｍ３/日を有し、約

80 万人に給水しています。それぞれの浄水場の概要は以下のとおりです。 

 

（１） 信濃川 

信濃川水系には 2箇所の取水地点があります。 

① 河口から約 28.7ｋｍ上流の新潟市秋葉区小向地内で取水して小須戸浄水場へ送られます。 

② 河口から約 11.6ｋｍ上流の新潟市江南区久蔵興野地内で取水し、信濃川取水場の沈砂池を

経て、信濃川浄水場と青山浄水場へ送られます。 

 

（２） 信濃川支川中ノ口川 

中ノ口川は大河津分水下流の三条市尾崎地内で信濃川から分かれ新潟市西区大野地内で再び合

流する信濃川の支川です。中ノ口川には３箇所の取水地点があります。 

① 河口から約 33.3ｋｍ上流の新潟市西蒲区高野宮地内で取水して中之口・潟東浄水場へ送ら

れます。 

② 河口から約 31.4ｋｍ上流の新潟市南区月潟地内で取水して月潟浄水場へ送られます。 

③ 河口から約 28.7ｋｍ上流の新潟市南区戸頭地内で取水して戸頭浄水場へ送られます。 

 

（３） 信濃川支川西川 

西川は信濃川の大河津分水で信濃川から分岐して新潟市西区平島地内で再び合流する信濃川の

支川です。西川系統には 2箇所の取水地点があります。 

① 西川分岐点の下流 13.3ｋｍの弥彦村大字矢作地内で取水して岩室浄水場へ送られます。 

② 弥彦村大字矢作地内の竹野町用水路で取水し西川浄水場と巻浄水場へ送られます。 

 

（４） 阿賀野川 

阿賀野川系統には 2箇所の取水地点があります。 

① 河口から約17.8ｋｍ上流の新潟市秋葉区満願寺地内で取水して満願寺浄水場へ送られます。 

② 河口から約13.8ｋｍ上流の新潟市江南区横越地内で取水して阿賀野川浄水場へ送られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

浄水施設一覧（１） 

浄水場名 青山浄水場 信濃川浄水場 小須戸浄水場 

所 在 地 西区青山水道 1-1 江南区祖父興野 

字上下道外 160-1 
秋葉区小向 99 

原 水 種 類 表流水 表流水 表流水 

施 設 能 力 150,000ｍ３/日 80,000ｍ３/日 7,672ｍ３/日 

沈 澱 池 方 式 1 系：横流式沈澱池 

（傾斜装置付） 

2 系：横流式沈澱池 

横流式沈澱池 

（傾斜装置付） 

 

1 系：高速凝集沈澱池 

2 系：横流式沈澱池 

ろ 過 方 式 急速ろ過 
（アンスラサイト・砂ろ過）

急速ろ過 
（アンスラサイト・砂ろ過）

急速ろ過（砂ろ過） 

凝 集 剤 

ア ル カ リ 剤 

消 毒 剤 

注 入 点 

 

 

活 性 炭 

ポリ塩化アルミニウム 

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ナトリウム 

 

中間塩素処理 

後塩素処理 

粉末活性炭 

ポリ塩化アルミニウム 

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ナトリウム 

 

中間塩素処理 

後塩素処理 

粒状活性炭（ＢＡＣ） 

ポリ塩化アルミニウム 

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ナトリウム 

前塩素処理 

中間塩素処理 

後塩素処理 

粉末活性炭 

 

浄水場名 戸頭浄水場 月潟浄水場 中之口・潟東浄水場 

所 在 地 南区戸頭 228-1 南区月潟 24-1 西蒲区高野宮 1869 

原 水 種 類 表流水 表流水 表流水 

施 設 能 力 42,000ｍ３/日 3,650ｍ３/日 7,800ｍ３/日 

沈 澱 池 方 式 1 系：高速凝集沈澱池 

2 系：高速凝集沈澱池 

（傾斜装置付） 

1 系：横流式沈澱池 

（傾斜装置付） 

2 系：横流式沈澱池 

横流式沈澱池 

（傾斜装置付） 

 

ろ 過 方 式 急速ろ過（砂ろ過） 圧送ろ過（砂ろ過） 1 系：急速ろ過 
（砂・アンスラサイトろ過）

2系：急速ろ過（砂ろ過）

凝 集 剤 

ア ル カ リ 剤 

消 毒 剤 

注 入 点 

 

 

活 性 炭 

ポリ塩化アルミニウム 

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ナトリウム 

前塩素処理 

中間塩素処理 

後塩素処理 

粉末活性炭 

ポリ塩化アルミニウム 

ソーダ灰 

次亜塩素酸ナトリウム 

前塩素処理 

中間塩素処理 

 

粉末活性炭 

ポリ塩化アルミニウム 

 

次亜塩素酸ナトリウム 

前塩素処理 

中間塩素処理 

 

粉末活性炭 



  

浄水施設一覧（２） 

浄水場名 巻浄水場 西川浄水場 岩室浄水場 

所 在 地 西蒲区鷲ノ木 1185 西蒲区槇島 560-1 西蒲区夏井 3420 

原 水 種 類 表流水 表流水 表流水 

施 設 能 力 22,800ｍ３/日 5,100ｍ３/日 7,700ｍ３/日 

沈 澱 池 方 式 横流式沈澱池 

（傾斜装置付） 

高速凝集沈澱池 横流式沈澱池 

ろ 過 方 式 急速ろ過（砂ろ過） 急速ろ過（砂ろ過） 急速ろ過（砂ろ過） 

凝 集 剤 

ア ル カ リ 剤 

消 毒 剤 

注 入 点 

 

 

活 性 炭 設 備 

ポリ塩化アルミニウム

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ナトリウム

前塩素処理 

中間塩素処理 

後塩素処理 

粉末活性炭 

ポリ塩化アルミニウム

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ナトリウム

 

中間塩素処理 

後塩素処理 

粉末活性炭 

ポリ塩化アルミニウム 

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ナトリウム 

前塩素処理 

中間塩素処理 

 

粉末活性炭 

 

浄水場名 満願寺浄水場 阿賀野川浄水場   

所 在 地 秋葉区満願寺 474 江南区横越上町 

1-1-1 

  

原 水 種 類 表流水 表流水   

施 設 能 力 45,000ｍ３/日 106,310ｍ３/日   

沈 澱 池 方 式 1 系：高速凝集沈澱池
（2号池傾斜装置付）

2系：高速凝集沈澱池
 （傾斜装置付） 

高速凝集沈澱池 
（傾斜装置付） 

  

ろ 過 方 式 急速ろ過（砂ろ過） 急速ろ過（砂ろ過）   

凝 集 剤 

ア ル カ リ 剤 

消 毒 剤 

注 入 点 

 

 

活 性 炭 設 備 

ポリ塩化アルミニ 

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ナトリウム 

 

中間塩素処理 

後塩素処理 

粉末活性炭 

ポリ塩化アルミニウム 

苛性ソーダ 

次亜塩素酸ナトリウム 

 

中間塩素処理 

後塩素処理 

粉末活性炭 

  

 



  

配水施設一覧 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻浄水場の五ヶ浜配水場は、平成 21年 10 月 9 日廃止 

小須戸浄水場は、平成 22 年 2 月 17 日廃止 

小須戸浄水場の配水区域には満願寺浄水場系の金津配水場から松ヶ丘配水場へ送水され、その後配

水される。 

本市の給水区域には東港浄水場（１）から浄水を受水する南浜配水場と内島見配水場があり、各地区に

給水しています。また阿賀野市の大室浄水場（２）から給水されている阿賀野地区があります。 

（１） 東港浄水場（新潟東港地域水道用水供給企業団の施設：新潟市や新発田市など 4 団体で構成す

る一部事務組合）では河口から約 35ｋｍ上流に位置する馬下頭首工の上流（安田町大字小松）で取

水し、これを東港浄水場まで導水したのち浄水を行い、構成団体に供給しています。 

（２） 大室浄水場は阿賀野川右岸幹線水路取水口下流 12ｋｍの阿賀野市大室地内で取水し、阿賀野市

に給水している浄水場です。 

水系 河川

青山高区 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 27,000　m3/日

青山低区 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 30,000　m3/日

南山高区 自然流下 23,000　m3/日

南山低区 自然流下 50,000　m3/日

内野高区 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 7,000　m3/日

内野低区 自然流下 13,000　m3/日

信濃川浄水場 直送 信濃川 自然流下 80,000　m3/日

直送 小須戸 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧

松ヶ丘配水場 松ヶ丘 自然流下

237,672　m3/日

戸頭浄水場 直送 戸頭 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 42,000　m3/日

月潟浄水場 月潟配水場 月潟 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 3,650　m3/日

中之口潟東浄水場 直送 中之口潟東 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 7,800　m3/日

53,450　m3/日

稲島配水場 巻 自然流下

五ヶ浜配水場 五ヶ浜 自然流下

西川浄水場 直送 西川 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 5,100　m3/日

直送 岩室 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧

岩室配水場 岩室 自然流下

間瀬第1配水場 間瀬第1 自然流下

間瀬第2配水場 間瀬第2 自然流下

35,600　m3/日

326,722　m3/日

水系 河川

阿賀野川浄水場 直送 横越直送 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 6,310　m3/日

竹尾配水場 竹尾 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 100,000　m3/日

満願寺浄水場 直送 満願寺直送 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧

二本松配水場 二本松 自然流下

秋葉配水場 秋葉 自然流下

長峰配水場 長峰 自然流下

金津配水場 金津 自然流下

東港浄水場(受水） 南浜配水場 南浜 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 20,000　m3/日

内島見配水場 内島見 ﾎﾟﾝﾌﾟ加圧 23,000　m3/日

194,310　m3/日

水源
浄水施設 配水施設 配水系統 配水方式 施設能力

信
濃
川

信
濃
川

青山浄水場

直送

南山配水場

内野配水場

小須戸浄水場

西川　合計

配水方式

7,672　m3/日

信濃川　合計

中
ノ
口
川

中ノ口川　合計

西
川

巻浄水場 22,800　m3/日

岩室浄水場 7,700　m3/日

施設能力

阿
賀
野
川

阿
賀
野
川

45,000　m3/日

阿賀野川水系　合　計

信濃川水系　合　計

水源
浄水施設 配水施設 配水系統



南山配水場

内野配水場

青山浄水場

内島見配水場

竹尾配水場

新潟市給水区域図
東港浄水場
(受 水)

信濃川浄水場

南浜配水場

水源 施設能力

150,000m
3
/日

８0,000m
3
/日

7,672m
3
/日

42,000m
3
/日

3,650m
3
/日

7,800m
3
/日

22,800m
3
/日

7,700m
3
/日

5,100m
3
/日

106,310m
3
/日

45,000m
3
/日

南浜配水場 20,000m
3
/日

内島見配水場 23,000m
3
/日

521032m
3
/日

浄水施設

信
　
濃
　
川

青山浄水場

信濃川浄水場

小須戸浄水場

戸頭浄水場

中之口・潟東浄水場

月潟浄水場

西川浄水場

巻浄水場

岩室浄水場

合 計

阿
賀
野
川

阿賀野川浄水場

満願寺浄水場

東港浄水場
(受　水)

南山配水場

内野配水場

青山浄水場

阿賀野川浄水場

内島見配水場

月潟浄水場

中之口・潟東浄水場

岩室浄水場

秋葉配水場
長峰配水場

二本松配水場

金津配水場

松ケ丘配水場
間瀬第１配水場

竹尾配水場

月潟配水場

戸頭浄水場 小須戸浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

：浄水場

：受水浄水場

：配水場

新潟市給水区域図
東港浄水場
(受 水)

西川浄水場

稲島配水場

巻浄水場

五ヶ浜配水場

信濃川浄水場

南浜配水場

岩室配水場

水源 施設能力

150,000m
3
/日

８0,000m
3
/日

7,672m
3
/日

42,000m
3
/日

3,650m
3
/日

7,800m
3
/日

22,800m
3
/日

7,700m
3
/日

5,100m
3
/日

106,310m
3
/日

45,000m
3
/日

南浜配水場 20,000m
3
/日

内島見配水場 23,000m
3
/日

521,032m
3
/日

浄水施設

信
　
濃
　
川

青山浄水場

信濃川浄水場

小須戸浄水場

戸頭浄水場

中之口・潟東浄水場

月潟浄水場

西川浄水場

巻浄水場

岩室浄水場

合　　計

阿
賀
野
川

阿賀野川浄水場

満願寺浄水場

東港浄水場
(受　水)

南山配水場

内野配水場

青山浄水場

阿賀野川浄水場

内島見配水場

月潟浄水場

中之口・潟東浄水場

岩室浄水場

秋葉配水場
長峰配水場

二本松配水場

金津配水場

松ケ丘配水場
間瀬第１配水場

竹尾配水場

月潟配水場

戸頭浄水場 小須戸浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

：浄水場

：受水浄水場

：配水場

新潟市給水区域図
東港浄水場
(受 水)

西川浄水場

稲島配水場

巻浄水場

五ヶ浜配水場

信濃川浄水場

南浜配水場

岩室配水場

水源 施設能力

150,000m
3
/日

８0,000m
3
/日

7,672m
3
/日

42,000m
3
/日

3,650m
3
/日

7,800m
3
/日

22,800m
3
/日

7,700m
3
/日

5,100m
3
/日

106,310m
3
/日

45,000m
3
/日

南浜配水場 20,000m
3
/日

内島見配水場 23,000m
3
/日

521,032m
3
/日

浄水施設

信
　
濃
　
川

青山浄水場

信濃川浄水場

小須戸浄水場

戸頭浄水場

中之口・潟東浄水場

月潟浄水場

西川浄水場

巻浄水場

岩室浄水場

合　　計

阿
賀
野
川

阿賀野川浄水場

満願寺浄水場

東港浄水場
(受　水)



南山配水場

内野配水場

青山浄水場

内島見配水場

竹尾配水場

新潟市給水区域図
東港浄水場
(受 水)

信濃川浄水場

南浜配水場

水源 施設能力

150,000m
3
/日

８0,000m
3
/日

42,000m
3
/日

3,650m
3
/日

7,800m
3
/日

22,800m
3
/日

7,700m
3
/日

5,100m
3
/日

106,310m
3
/日

45,000m
3
/日

南浜配水場 20,000m
3
/日

内島見配水場 23,000m
3
/日

513,360m
3
/日合　　計

阿
賀
野
川

阿賀野川浄水場

満願寺浄水場

東港浄水場
(受　水)

浄水施設

信
　
濃
　
川

青山浄水場

信濃川浄水場

戸頭浄水場

中之口・潟東浄水場

月潟浄水場

西川浄水場

巻浄水場

岩室浄水場

平成22年3月31日現在

南山配水場

内野配水場

青山浄水場

阿賀野川浄水場

内島見配水場

月潟浄水場

中之口・潟東浄水場

岩室浄水場

秋葉配水場
長峰配水場

二本松配水場

金津配水場

松ケ丘配水場
間瀬第１配水場

竹尾配水場

月潟配水場

戸頭浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

新潟市給水区域図
東港浄水場
(受 水)

西川浄水場

稲島配水場

巻浄水場

信濃川浄水場

南浜配水場

岩室配水場

水源 施設能力

150,000m
3
/日

８0,000m
3
/日

42,000m
3
/日

3,650m
3
/日

7,800m
3
/日

22,800m
3
/日

7,700m
3
/日

5,100m
3
/日

106,310m
3
/日

45,000m
3
/日

南浜配水場 20,000m
3
/日

内島見配水場 23,000m
3
/日

513,360m
3
/日合　　計

阿
賀
野
川

阿賀野川浄水場

満願寺浄水場

東港浄水場
(受　水)

浄水施設

信
　
濃
　
川

青山浄水場

信濃川浄水場

戸頭浄水場

中之口・潟東浄水場

月潟浄水場

西川浄水場

巻浄水場

岩室浄水場

平成22年3月31日現在

：浄水場

：受水浄水場

：配水場

南山配水場

内野配水場

青山浄水場

阿賀野川浄水場

内島見配水場

月潟浄水場

中之口・潟東浄水場

岩室浄水場

秋葉配水場
長峰配水場

二本松配水場

金津配水場

松ケ丘配水場
間瀬第１配水場

竹尾配水場

月潟配水場

戸頭浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

新潟市給水区域図
東港浄水場
(受 水)

西川浄水場

稲島配水場

巻浄水場

信濃川浄水場

南浜配水場

岩室配水場

水源 施設能力

150,000m
3
/日

８0,000m
3
/日

42,000m
3
/日

3,650m
3
/日

7,800m
3
/日

22,800m
3
/日

7,700m
3
/日

5,100m
3
/日

106,310m
3
/日

45,000m
3
/日

南浜配水場 20,000m
3
/日

内島見配水場 23,000m
3
/日

513,360m
3
/日合　　計

阿
賀
野
川

阿賀野川浄水場

満願寺浄水場

東港浄水場
(受　水)

浄水施設

信
　
濃
　
川

青山浄水場

信濃川浄水場

戸頭浄水場

中之口・潟東浄水場

月潟浄水場

西川浄水場

巻浄水場

岩室浄水場

平成22年3月31日現在

：浄水場

：受水浄水場

：配水場



Ⅲ 定期水質検査 

 

１ 品質保証のための水質検査（法令検査） 

１） 毎日検査 

  （１） 検査地点図 

  （２） 浄水場系統別残留塩素測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



阿賀野川浄水場

東港浄水場系

（受 水）

信濃川浄水場系

毎日検査を行う場所

平成21年度

委託検査 : じゃ口（５８地点）

６

５

４

３

９

１２

３６

３８

３９

４０ ４１

３５

３７

５４

５３

５２

５１
５７

５６

５５

青山浄水場系

阿賀野川浄水場

月潟浄水場系

中之口・潟東

浄水場系

岩室浄水場系

戸頭浄水場系

小須戸浄水場系

満願寺浄水場系

大室浄水場系

(受 水)

東港浄水場系

（受 水）

西川浄水場系

巻浄水場系

信濃川浄水場系

毎日検査を行う場所

平成21年度

委託検査 : じゃ口（５８地点）
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４０ ４１

３５
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４９

４６

４５

４４

４３

５４

５３

５２

５１

４８
４７

５７

５６

５５

青山浄水場系

阿賀野川浄水場

月潟浄水場系

中之口・潟東

浄水場系

岩室浄水場系

戸頭浄水場系

小須戸浄水場系

満願寺浄水場系

大室浄水場系

(受 水)

東港浄水場系

（受 水）

西川浄水場系

巻浄水場系

信濃川浄水場系

毎日検査を行う場所

平成21年度

委託検査 : じゃ口（５８地点）
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４７

５７

５６

５５



　
 平成21年度　　青山浄水場系残留塩素測定結果

配水池 高区配水地 低区配水地 配水池

残 外 残 外 残 外 残 残 外 残 外 残 残 外 残 残 外 残 外 残
塩 観 塩 観 塩 観 塩 塩 観 塩 観 塩 塩 観 塩 塩 観 塩 観 塩

最高 0.64 0.6 0.6 0.6 0.54 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5

４ 最低 0.55 0.4 0.4 0.6 0.46 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

月 平均 0.60 N 0.50 N 0.52 N 0.60 0.50 N 0.56 N 0.44 0.53 N 0.49 0.50 N 0.49 N 0.44

回数 30 29 24 30 30 30 26 30 30 30 30 30

最高 0.69 0.6 0.6 0.8 0.57 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5

５ 最低 0.61 0.5 0.4 0.6 0.50 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4

月 平均 0.64 N 0.55 N 0.55 N 0.62 0.53 N 0.51 N 0.45 0.56 N 0.50 0.56 N 0.51 N 0.45

回数 31 30 25 31 31 31 27 31 31 31 31 31

最高 0.72 0.6 0.6 0.6 0.55 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5

６ 最低 0.65 0.5 0.4 0.6 0.40 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4

月 平均 0.68 N 0.56 N 0.53 N 0.60 0.49 N 0.56 N 0.40 0.51 N 0.45 0.55 N 0.47 N 0.42

回数 30 30 25 30 30 30 26 30 30 30 30 30

最高 0.73 0.6 0.6 0.6 0.49 0.6 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5

７ 最低 0.67 0.4 0.4 0.6 0.45 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4

月 平均 0.71 N 0.56 N 0.54 N 0.60 0.47 N 0.51 N 0.33 0.49 N 0.39 0.58 N 0.48 N 0.41

回数 31 31 25 31 31 31 28 31 31 31 31 31

最高 0.76 0.6 0.6 0.6 0.56 0.5 0.4 0.6 0.4 0.7 0.5 0.5

８ 最低 0.71 0.5 0.4 0.6 0.45 0.4 0.2 0.5 0.3 0.6 0.4 0.4

月 平均 0.73 N 0.59 N 0.51 N 0.60 0.50 N 0.45 N 0.32 0.53 N 0.34 0.59 N 0.45 N 0.43

回数 31 31 25 31 31 31 26 31 31 31 31 31

最高 0.73 0.6 0.6 0.6 0.54 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5

９ 最低 0.68 0.5 0.4 0.5 0.46 0.4 0.2 0.4 0.3 0.6 0.4 0.3

月 平均 0.70 N 0.57 N 0.50 N 0.60 0.49 N 0.47 N 0.30 0.50 N 0.31 0.61 N 0.46 N 0.40

回数 30 29 24 30 30 30 25 30 30 30 29 30

最高 0.73 0.6 0.6 0.6 0.52 0.6 0.4 0.6 0.5 0.7 0.5 0.5

10 最低 0.64 0.5 0.4 0.5 0.41 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4 0.3

月 平均 0.68 N 0.52 N 0.47 N 0.60 0.46 N 0.51 N 0.33 0.50 N 0.35 0.57 N 0.44 N 0.36

回数 31 31 25 31 31 31 29 31 31 31 31 30

最高 0.67 0.6 0.5 0.6 0.48 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5

11 最低 0.59 0.4 0.4 0.5 0.42 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3

月 平均 0.63 N 0.49 N 0.45 N 0.59 0.45 N 0.51 N 0.40 0.49 N 0.49 0.54 N 0.47 N 0.40

回数 30 30 24 30 30 30 28 30 30 30 30 30

最高 0.64 0.5 0.5 0.6 0.44 0.6 0.4 0.45 0.5 0.53 0.5 0.5

12 最低 0.53 0.4 0.4 0.5 0.37 0.5 0.3 0.41 0.4 0.46 0.4 0.4

月 平均 0.58 N 0.50 N 0.43 N 0.55 0.41 N 0.51 N 0.38 0.43 N 0.47 0.50 N 0.42 N 0.42

回数 31 30 25 31 31 31 29 31 31 31 30 31

最高 0.56 0.5 0.5 0.5 0.51 0.6 0.4 0.53 0.5 0.49 0.5 0.4

１ 最低 0.54 0.4 0.4 0.4 0.36 0.5 0.3 0.36 0.4 0.43 0.4 0.4

月 平均 0.55 N 0.48 N 0.46 N 0.50 0.42 N 0.58 N 0.38 0.44 N 0.41 0.46 N 0.41 N 0.40

回数 31 30 24 31 31 31 29 31 31 31 31 31

最高 0.56 0.5 0.5 0.6 0.46 0.6 0.4 0.46 0.4 0.49 0.5 0.5

２ 最低 0.52 0.4 0.4 0.5 0.38 0.5 0.3 0.38 0.4 0.43 0.4 0.3

月 平均 0.55 N 0.47 N 0.46 N 0.51 0.41 N 0.53 N 0.38 0.41 N 0.40 0.46 N 0.41 N 0.40

回数 28 27 23 28 28 28 24 28 28 28 28 28

最高 0.61 0.5 0.6 0.6 0.48 0.6 0.4 0.51 0.5 0.53 0.5 0.5

３ 最低 0.54 0.4 0.3 0.5 0.42 0.5 0.4 0.43 0.4 0.46 0.4 0.3

月 平均 0.55 N 0.50 N 0.44 N 0.54 0.44 N 0.51 N 0.40 0.46 N 0.45 0.49 N 0.47 N 0.41

回数 31 31 28 31 31 31 29 31 31 31 31 31

最高 0.76 0.6 0.6 0.8 0.57 0.6 0.5 0.61 0.5 0.66 0.6 0.5

最低 0.52 0.4 0.3 0.4 0.36 0.4 0.2 0.36 0.3 0.43 0.4 0.3

平均 0.63 N 0.53 N 0.49 N 0.57 0.46 N 0.52 N 0.38 0.49 N 0.42 0.53 N 0.46 N 0.41

回数 365 359 297 365 365 365 326 365 365 365 363 364

1 木場

項
目

2 板井 5　関屋恵町 6 稲荷町 7 中野小屋

直　　　　　送 南　山　配　水　場 内　野　配　水　場

年
度

測定地点

8 赤塚4 窪田町

青　山　浄　水　場

3 五十嵐東



　　　 　 
 平成21年度　信濃川浄水場系残留塩素測定結果

浄水池

残 外 残 外 残 外 残 外 残
塩 観 塩 観 塩 観 塩 観 塩

最高 0.49 0.50 0.50 0.40 0.50

４ 最低 0.44 0.40 0.30 0.40 0.40

月 平均 0.46 N 0.42 N 0.40 N 0.40 N 0.43

回数 30 30 30 30 30

最高 0.52 0.50 0.40 0.40 0.50

５ 最低 0.45 0.30 0.40 0.40 0.40

月 平均 0.48 N 0.42 N 0.40 N 0.40 N 0.43

回数 31 31 31 31 31

最高 0.55 0.50 0.40 0.40 0.50

６ 最低 0.48 0.30 0.30 0.20 0.40

月 平均 0.51 N 0.40 N 0.38 N 0.33 N 0.41

回数 30 30 30 29 30

最高 0.58 0.50 0.40 0.30 0.40

７ 最低 0.50 0.40 0.30 0.20 0.40

月 平均 0.53 N 0.42 N 0.38 N 0.27 N 0.40

回数 31 27 30 31 31

最高 0.55 0.50 0.40 0.30 0.40

８ 最低 0.48 0.30 0.30 0.20 0.40

月 平均 0.51 N 0.39 N 0.38 N 0.25 N 0.40

回数 31 31 31 30 31

最高 0.54 0.50 0.40 0.30 0.40

９ 最低 0.47 0.30 0.30 0.20 0.40

月 平均 0.51 N 0.39 N 0.38 N 0.27 N 0.40

回数 30 30 30 30 30

最高 0.52 0.40 0.40 0.40 0.40

10 最低 0.43 0.30 0.30 0.20 0.40

月 平均 0.48 N 0.38 N 0.39 N 0.26 N 0.40

回数 31 30 31 31 31

最高 0.48 0.40 0.40 0.40 0.40

11 最低 0.43 0.30 0.30 0.20 0.40

月 平均 0.46 N 0.37 N 0.40 N 0.30 N 0.40

回数 30 27 30 28 30

最高 0.57 0.50 0.50 0.40 0.50

12 最低 0.44 0.30 0.30 0.30 0.40

月 平均 0.47 N 0.39 N 0.40 N 0.35 N 0.40

回数 31 31 31 31 31

最高 0.53 0.50 0.40 0.40 0.50

１ 最低 0.43 0.30 0.30 0.40 0.40

月 平均 0.48 N 0.39 N 0.39 N 0.40 N 0.42

回数 31 31 31 31 31

最高 0.54 0.50 0.40 0.50 0.50

２ 最低 0.44 0.30 0.30 0.40 0.40

月 平均 0.47 0.41 0.39 0.44 0.43

回数 28 28 28 28 28

最高 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

３ 最低 0.44 0.30 0.30 0.40 0.40

月 平均 0.47 0.39 0.41 0.49 0.44

回数 31 31 31 31 31

最高 0.76 0.50 0.50 0.50 0.50

最低 0.00 0.30 0.30 0.20 0.40

平均 #DIV/0! N 0.40 N 0.39 N 0.35 N 0.41

回数 306 357 364 361 365

項
目

年
度

信　　濃　　川　　浄　　水　　場
測定地点

9 春日町 10 和田 11 割野 12 寺地



　　　 　 
 平成21年度　小須戸浄水場系残留塩素測定結果 

浄水池 配水池

残 外 残 外 残 残 外 残 外 残
塩 観 塩 観 塩 塩 観 塩 観 塩

最高 0.52 0.4 0.4 0.51 0.6 0.5

４ 最低 0.46 0.4 0.3 0.46 0.5 0.3

月 平均 0.48 N 0.40 N 0.36 0.48 N 0.53 N 0.45

回数 30 28 30 30 30 30

最高 0.59 0.4 0.4 0.49 0.5 0.5

５ 最低 0.46 0.4 0.3 0.45 0.5 0.3

月 平均 0.55 N 0.40 N 0.38 0.47 N 0.50 N 0.43

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.60 0.4 0.4 0.55 0.5 0.5

６ 最低 0.55 0.4 0.1 0.44 0.5 0.3

月 平均 0.58 N 0.40 N 0.28 0.49 N 0.50 N 0.40

回数 30 29 30 30 30 30

最高 0.59 0.4 0.4 0.59 0.5 0.4

７ 最低 0.56 0.4 0.1 0.48 0.4 0.3

月 平均 0.58 N 0.40 N 0.30 0.53 N 0.46 N 0.36

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.59 0.4 0.3 0.55 0.5 0.4

８ 最低 0.55 0.4 0.1 0.50 0.4 0.3

月 平均 0.57 N 0.40 N 0.28 0.52 N 0.44 N 0.34

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.60 0.4 0.3 0.55 0.5 0.4

９ 最低 0.55 0.4 0.2 0.48 0.4 0.3

月 平均 0.57 N 0.40 N 0.30 0.52 N 0.44 N 0.33

回数 30 29 30 30 30 30

最高 0.59 0.4 0.4 0.51 0.5 0.4

10 最低 0.47 0.4 0.1 0.45 0.4 0.3

月 平均 0.57 N 0.40 N 0.29 0.48 N 0.45 N 0.34

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.50 0.4 0.3 0.51 0.5 0.5

11 最低 0.45 0.4 0.1 0.46 0.5 0.3

月 平均 0.48 N 0.40 N 0.27 0.48 N 0.50 N 0.34

回数 30 30 30 30 30 30

最高 0.49 0.4 0.3 0.50 0.6 0.4

12 最低 0.45 0.3 0.1 0.44 0.5 0.3

月 平均 0.47 N 0.40 N 0.27 0.48 N 0.54 N 0.34

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.49 0.4 0.3 0.50 0.6 0.5

１ 最低 0.45 0.4 0.3 0.45 0.5 0.3

月 平均 0.47 N 0.40 N 0.30 0.47 N 0.51 N 0.36

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.49 0.4 0.3 0.49 0.5 0.4

２ 最低 0.45 0.3 0.3 0.47 0.5 0.3

月 平均 0.47 N 0.39 N 0.30 0.48 N 0.50 N 0.33

回数 16 16 16 8 8 8

最高

３ 最低

月 平均

回数

最高 0.60 0.4 0.4 0.59 0.6 0.5

最低 0.45 0.3 0.1 0.44 0.4 0.3

平均 0.53 0.40 0.30 0.49 0.49 0.36

回数 322 318 322 314 314 314

年
度

15 矢代田

測定地点

16 鎌倉

松ヶ丘配水場

13 小須戸

小　須　戸　浄　水　場

直　　送

項
目

14 竜玄



　　　 　 
平成21年度　戸頭浄水場系残留塩素測定結果 
    

配水池

残 外 残 外 残 外 残 外 残
塩 観 塩 観 塩 観 塩 観 塩

最高 0.49 0.4 0.5 0.4 0.4

４ 最低 0.45 0.4 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.47 N 0.40 N 0.47 N 0.40 N 0.40

回数 30 30 30 30 30

最高 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4

５ 最低 0.45 0.4 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.48 N 0.40 N 0.45 N 0.40 N 0.40

回数 31 31 31 31 31

最高 0.57 0.4 0.5 0.4 0.4

６ 最低 0.44 0.2 0.4 0.3 0.2

月 平均 0.49 N 0.34 N 0.41 N 0.34 N 0.31

回数 30 30 30 30 30

最高 0.55 0.4 0.5 0.4 0.4

７ 最低 0.51 0.3 0.4 0.2 0.3

月 平均 0.53 N 0.38 N 0.41 N 0.37 N 0.39

回数 31 31 31 31 31

最高 0.61 0.4 0.5 0.4 0.4

８ 最低 0.50 0.3 0.4 0.4 0.3

月 平均 0.55 N 0.34 N 0.40 N 0.40 N 0.38

回数 31 31 31 31 31

最高 0.55 0.3 0.4 0.4 0.4

９ 最低 0.51 0.3 0.4 0.4 0.3

月 平均 0.53 N 0.30 N 0.40 N 0.40 N 0.37

回数 30 30 30 30 30

最高 0.55 0.4 0.4 0.4 0.4

10 最低 0.44 0.3 0.4 0.4 0.3

月 平均 0.49 N 0.31 N 0.40 N 0.40 N 0.36

回数 31 31 31 31 31

最高 0.50 0.3 0.4 0.4 0.4

11 最低 0.44 0.3 0.4 0.4 0.3

月 平均 0.48 N 0.30 N 0.40 N 0.40 N 0.39

回数 30 30 30 20 30

最高 0.51 0.4 0.5 0.4 0.4

12 最低 0.47 0.3 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.49 N 0.30 N 0.41 N 0.40 N 0.40

回数 31 31 31 31 31

最高 0.50 0.4 0.5 0.4 0.6

１ 最低 0.47 0.3 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.48 N 0.40 N 0.46 N 0.40 N 0.48

回数 31 31 31 31 31

最高 0.50 0.4 0.5 0.4 0.6

２ 最低 0.46 0.4 0.4 0.4 0.5

月 平均 0.48 N 0.40 N 0.48 N 0.40 N 0.50

回数 28 28 28 28 28

最高 0.50 0.4 0.5 0.4 0.5

３ 最低 0.47 0.4 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.48 N 0.40 N 0.42 N 0.40 N 0.47

回数 31 31 31 31 31

最高 0.61 0.4 0.5 0.4 0.6

最低 0.44 0.2 0.4 0.2 0.2

平均 0.50 N 0.36 N 0.43 N 0.39 N 0.40

回数 365 365 365 355 365

測
定
地
点

戸　　頭　　浄　　水　　場

17 鷲ノ木新田 18 堀掛 19 上新田 20 居宿

年
度

項
目



　　　 　 
 平成21年度　月潟浄水場系残留塩素測定結果 
    

配水池

残 外 残 外 残
塩 観 塩 観 塩

最高 0.46 0.4 0.5

４ 最低 0.42 0.2 0.5

月 平均 0.44 N 0.36 N 0.50

回数 30 29 30

最高 0.51 0.4 0.5

５ 最低 0.42 0.2 0.5

月 平均 0.47 N 0.34 N 0.50

回数 31 31 31

最高 0.54 0.4 0.5

６ 最低 0.42 0.2 0.4

月 平均 0.48 N 0.33 N 0.48

回数 30 30 30

最高 0.50 0.5 0.4

７ 最低 0.46 0.3 0.4

月 平均 0.48 N 0.35 N 0.40

回数 31 31 31

最高 0.50 0.4 0.4

８ 最低 0.41 0.2 0.3

月 平均 0.47 N 0.35 N 0.35

回数 31 31 31

最高 0.50 0.4 0.4

９ 最低 0.46 0.2 0.3

月 平均 0.48 N 0.32 N 0.31

回数 30 29 30

最高 0.50 0.4 0.4

10 最低 0.40 0.3 0.3

月 平均 0.47 N 0.35 N 0.34

回数 31 31 31

最高 0.46 0.4 0.4

11 最低 0.41 0.3 0.3

月 平均 0.44 N 0.35 N 0.36

回数 30 29 30

最高 0.46 0.4 0.5

12 最低 0.42 0.3 0.4

月 平均 0.44 N 0.37 N 0.42

回数 31 31 31

最高 0.46 0.5 0.5

１ 最低 0.43 0.3 0.4

月 平均 0.45 N 0.38 N 0.41

回数 31 31 31

最高 0.46 0.5 0.5

２ 最低 0.42 0.3 0.4

月 平均 0.44 N 0.39 N 0.43

回数 28 28 28

最高 0.46 0.4 0.5

３ 最低 0.43 0.3 0.4

月 平均 0.45 N 0.38 N 0.46

回数 31 31 31

最高 0.54 0.5 0.5

最低 0.40 0.2 0.3

平均 0.46 N 0.36 N 0.41

回数 365 362 365

21 大別當

測
定
地
点

月　潟　浄　水　場

年
度

22 木滑

項
目



　　　 　 
 平成21年度　中之口・潟東浄水場系残留塩素測定結果 
    

配水池

残 外 残 外 残
塩 観 塩 観 塩

最高 0.48 0.5 0.4

４ 最低 0.44 0.3 0.4

月 平均 0.46 N 0.45 N 0.40

回数 30 30 30

最高 0.53 0.5 0.4

５ 最低 0.44 0.4 0.4

月 平均 0.48 N 0.45 N 0.40

回数 31 31 30

最高 0.55 0.5 0.4

６ 最低 0.52 0.4 0.4

月 平均 0.53 N 0.46 N 0.40

回数 30 30 30

最高 0.55 0.5 0.4

７ 最低 0.51 0.4 0.4

月 平均 0.53 N 0.42 N 0.40

回数 31 31 31

最高 0.54 0.5 0.4

８ 最低 0.50 0.4 0.4

月 平均 0.53 N 0.41 N 0.40

回数 31 31 31

最高 0.55 0.4 0.4

９ 最低 0.51 0.4 0.3

月 平均 0.53 N 0.40 N 0.34

回数 30 30 30

最高 0.55 0.5 0.4

10 最低 0.48 0.4 0.3

月 平均 0.51 N 0.44 N 0.39

回数 31 31 31

最高 0.50 0.5 0.4

11 最低 0.47 0.4 0.4

月 平均 0.49 N 0.43 N 0.40

回数 30 30 30

最高 0.50 0.5 0.4

12 最低 0.48 0.4 0.4

月 平均 0.49 N 0.47 N 0.40

回数 31 31 31

最高 0.50 0.5 0.4

１ 最低 0.47 0.4 0.4

月 平均 0.49 N 0.46 N 0.40

回数 31 31 31

最高 0.49 0.5 0.4

２ 最低 0.46 0.4 0.4

月 平均 0.47 N 0.44 N 0.40

回数 28 28 28

最高 0.50 0.5 0.4

３ 最低 0.46 0.4 0.4

月 平均 0.48 N 0.47 N 0.40

回数 31 31 31

最高 0.55 0.5 0.4

最低 0.44 0.3 0.3

平均 0.50 N 0.44 N 0.39

回数 365 365 364

23 五之上 24 熊谷

中 之 口 潟 東 浄 水 場
測
定
地
点

年
度

項
目



　　　 　 
 平成21年度　巻浄水場系残留塩素測定結果
    

配水池 配水池

残 残 外 残 外 残 外 残 外 残
塩 塩 観 塩 観 塩 観 塩 観 塩

最高 0.71 0.56 0.6 0.5 0.3 0.3
４ 最低 0.51 0.44 0.4 0.4 0.3 0.2
月 平均 0.60 0.50 N 0.50 N 0.44 N 0.30 N 0.28

回数 30 30 30 30 30 30
最高 0.77 0.62 0.6 0.6 0.3 0.3

５ 最低 0.59 0.50 0.5 0.4 0.3 0.3
月 平均 0.71 0.58 N 0.52 N 0.46 N 0.30 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31
最高 0.91 0.66 0.5 0.4 0.4 0.3

６ 最低 0.74 0.55 0.2 0.2 0.2 0.2
月 平均 0.79 0.60 N 0.38 N 0.35 N 0.30 N 0.25

回数 30 30 30 30 30 30
最高 0.94 0.69 0.5 0.4 0.4 0.3

７ 最低 0.78 0.61 0.3 0.3 0.3 0.2
月 平均 0.84 0.65 N 0.41 N 0.33 N 0.30 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31
最高 0.91 0.68 0.4 0.4 0.3 0.3

８ 最低 0.77 0.62 0.4 0.3 0.3 0.3
月 平均 0.86 0.65 N 0.40 N 0.39 N 0.30 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31
最高 1.12 0.87 0.6 0.5 0.4 0.3

９ 最低 0.82 0.61 0.3 0.3 0.3 0.2
月 平均 0.89 0.67 N 0.38 N 0.37 N 0.30 N 0.28

回数 30 30 29 30 30 30
最高 0.83 0.66 0.5 0.4 0.3 0.3

10 最低 0.73 0.56 0.2 0.3 0.3 0.2
月 平均 0.79 0.60 N 0.36 N 0.36 N 0.30 N 0.28

回数 31 31 31 31 31 31
最高 0.79 0.65 0.5 0.4 0.3 0.3

11 最低 0.62 0.52 0.3 0.4 0.3 0.2
月 平均 0.69 0.57 N 0.39 N 0.40 N 0.30 N 0.29

回数 30 30 30 30 30 30
最高 0.69 0.59 0.5 0.5 0.3 0.3

12 最低 0.52 0.47 0.3 0.4 0.3 0.3
月 平均 0.59 0.53 N 0.44 N 0.44 N 0.30 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31
最高 0.63 0.55 0.5 0.6 0.3 0.3

１ 最低 0.52 0.47 0.4 0.5 0.3 0.3
月 平均 0.57 0.50 N 0.47 N 0.53 N 0.30 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31
最高 0.66 0.61 0.5 0.5 0.4 0.3

２ 最低 0.52 0.44 0.4 0.4 0.3 0.3
月 平均 0.59 0.50 N 0.42 N 0.49 N 0.31 N 0.30

回数 28 28 28 28 28 28
最高 0.64 0.57 0.5 0.5 0.4 0.3

３ 最低 0.52 0.47 0.4 0.4 0.3 0.3
月 平均 0.57 0.51 N 0.46 N 0.43 N 0.31 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31
最高 1.12 0.87 0.6 0.6 0.4 0.3
最低 0.51 0.44 0.2 0.2 0.2 0.2
平均 0.71 0.57 N 0.43 N 0.41 N 0.30 N 0.29
回数 365 365 364 365 365 365

平成21年10月9日、五ヶ浜配水場が廃止となり稲島配水場系となる

項
目

年
度

測定地点

巻　浄　水　場

26 漆山

稲 島 配 水 場

27 桜林

五ヶ浜配水場

25 四ツ郷屋 28 五ヶ浜



　　　 　 
 平成21年度　西川浄水場系残留塩素測定結果
    

配水池

残 外 残 外 残
塩 観 塩 観 塩

最高 0.49 0.4 0.5

４ 最低 0.45 0.2 0.3

月 平均 0.47 N 0.33 N 0.39

回数 30 30 30

最高 0.53 0.5 0.5

５ 最低 0.45 0.2 0.2

月 平均 0.49 N 0.34 N 0.38

回数 31 31 31

最高 0.54 0.5 0.4

６ 最低 0.48 0.2 0.3

月 平均 0.50 N 0.34 N 0.34

回数 30 30 30

最高 0.60 0.5 0.5

７ 最低 0.54 0.2 0.2

月 平均 0.56 N 0.37 N 0.35

回数 31 31 31

最高 0.59 0.5 0.4

８ 最低 0.52 0.2 0.2

月 平均 0.56 N 0.36 N 0.33

回数 31 31 31

最高 0.57 0.5 0.4

９ 最低 0.53 0.2 0.2

月 平均 0.55 N 0.35 N 0.27

回数 30 30 30

最高 0.58 0.5 0.4

10 最低 0.48 0.3 0.1

月 平均 0.52 N 0.37 N 0.26

回数 31 31 31

最高 0.54 0.5 0.4

11 最低 0.44 0.2 0.2

月 平均 0.48 N 0.36 N 0.30

回数 30 30 30

最高 0.54 0.5 0.5

12 最低 0.43 0.2 0.2

月 平均 0.48 N 0.35 N 0.33

回数 31 31 31

最高 0.56 0.3 0.4

１ 最低 0.43 0.2 0.2

月 平均 0.48 N 0.37 N 0.26

回数 31 31 31

最高 0.51 0.6 0.4

２ 最低 0.43 0.2 0.2

月 平均 0.47 N 0.38 N 0.35

回数 28 28 28

最高 0.49 0.6 0.4

３ 最低 0.43 0.2 0.3

月 平均 0.46 N 0.38 N 0.36

回数 31 31 31

最高 0.60 0.6 0.5

最低 0.43 0.2 0.1

平均 0.50 N 0.36 N 0.33

回数 365 365 365

33 与兵衛野新田

西　川　浄　水　場

項
目

年
度

32 西汰上

測定地点



　　　 　 
 平成21年度　岩室浄水場系残留塩素測定結果
    

岩　　室　　浄　　水　　場

岩室配水場

配水池 配水池 配水池

残 外 残 残 外 残 残 外 残
塩 観 塩 塩 観 塩 塩 観 塩

最高 0.50 0.5 0.42 0.6 0.46 0.5

４ 最低 0.46 0.4 0.39 0.5 0.40 0.3

月 平均 0.48 N 0.47 0.40 N 0.51 0.43 N 0.41

回数 30 30 30 30 30 30

最高 0.52 0.5 0.44 0.6 0.50 0.5

５ 最低 0.46 0.4 0.38 0.4 0.42 0.4

月 平均 0.49 N 0.48 0.42 N 0.48 0.45 N 0.43

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.56 0.5 0.47 0.5 0.58 0.4

６ 最低 0.47 0.3 0.38 0.4 0.39 0.3

月 平均 0.50 N 0.38 0.41 N 0.48 0.44 N 0.36

回数 30 30 30 30 30 30

最高 0.61 0.5 0.56 0.6 0.71 0.6

７ 最低 0.49 0.3 0.35 0.4 0.44 0.3

月 平均 0.54 N 0.38 0.45 N 0.48 0.52 N 0.43

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.59 0.5 0.47 0.5 0.60 0.6

８ 最低 0.50 0.3 0.37 0.4 0.45 0.3

月 平均 0.54 N 0.38 0.42 N 0.47 0.50 N 0.42

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.59 0.5 0.51 0.5 0.65 0.6

９ 最低 0.50 0.3 0.38 0.4 0.40 0.3

月 平均 0.55 N 0.40 0.43 N 0.46 0.52 N 0.41

回数 30 30 30 30 30 30

最高 0.61 0.5 0.48 0.5 0.66 0.6

10 最低 0.45 0.3 0.28 0.4 0.42 0.3

月 平均 0.53 N 0.41 0.38 N 0.45 0.55 N 0.46

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.54 0.5 0.49 0.5 0.56 0.5

11 最低 0.47 0.4 0.40 0.4 0.43 0.3

月 平均 0.51 N 0.42 0.45 N 0.47 0.51 N 0.42

回数 30 30 30 30 30 30

最高 0.58 0.5 0.50 0.5 0.56 0.5

12 最低 0.44 0.4 0.39 0.4 0.41 0.3

月 平均 0.50 N 0.45 0.45 N 0.41 0.49 N 0.43

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.56 0.6 0.55 0.5 0.56 0.5

１ 最低 0.45 0.4 0.40 0.4 0.41 0.4

月 平均 0.49 N 0.46 0.46 N 0.46 0.49 N 0.44

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.54 0.5 0.51 0.5 0.55 0.5

２ 最低 0.44 0.4 0.38 0.4 0.43 0.4

月 平均 0.49 N 0.44 0.44 N 0.46 0.48 N 0.45

回数 28 28 28 28 28 28

最高 0.54 0.5 0.48 0.6 0.54 0.5

３ 最低 0.47 0.4 0.41 0.5 0.46 0.4

月 平均 0.49 N 0.49 0.45 N 0.56 0.51 N 0.48

回数 31 31 31 31 31 31

最高 0.61 0.6 0.56 0.6 0.71 0.6

最低 0.44 0.3 0.28 0.4 0.39 0.3

平均 0.51 N 0.43 0.43 N 0.47 0.49 N 0.43

回数 365 365 365 365 365 365

項
目

29 和納 30 岩室温泉 31 間瀬

測定地点

年
度

直　　送 間瀬第1配水場



　　

平成21年度　 阿賀野川浄水場系残留塩素測定結果 

配水池 配水池

残 外 残 外 残 残 外 残 外 残 外 残 外 残 外 残 外 残 外 残
塩 観 塩 観 塩 塩 観 塩 観 塩 観 塩 観 塩 観 塩 観 塩 観 塩

最高 0.48 0.4 0.4 0.49 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4

４ 最低 0.44 0.3 0.4 0.44 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3

月 平均 0.46 N 0.32 N 0.40 0.46 N 0.39 N 0.50 N 0.41 N 0.41 N 0.30 N 0.40 N 0.38

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

最高 0.52 0.4 0.5 0.53 0.4 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4

５ 最低 0.47 0.3 0.4 0.43 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4

月 平均 0.49 N 0.31 N 0.44 0.47 N 0.38 N 0.50 N 0.41 N 0.42 N 0.30 N 0.40 N 0.40

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.61 0.4 0.5 0.50 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4

６ 最低 0.50 0.3 0.5 0.45 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

月 平均 0.54 N 0.31 N 0.50 0.47 N 0.32 N 0.44 N 0.40 N 0.42 N 0.30 N 0.38 N 0.36

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

最高 0.65 0.4 0.5 0.56 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3

７ 最低 0.56 0.3 0.5 0.47 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3

月 平均 0.59 N 0.30 N 0.50 0.52 N 0.30 N 0.41 N 0.37 N 0.35 N 0.20 N 0.30 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.65 0.3 0.5 0.61 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3

８ 最低 0.59 0.3 0.4 0.53 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3

月 平均 0.62 N 0.30 N 0.50 0.57 N 0.33 N 0.45 N 0.36 N 0.30 N 0.20 N 0.30 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31

最高 0.64 0.5 0.5 0.55 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4

９ 最低 0.56 0.3 0.4 0.47 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3

月 平均 0.60 N 0.31 N 0.44 0.51 N 0.31 N 0.47 N 0.40 N 0.35 N 0.20 N 0.32 N 0.31

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

最高 0.62 0.4 0.5 0.53 0.4 0.4 0.4 0.5 0.2 0.3 0.3

10 最低 0.47 0.3 0.4 0.43 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3

月 平均 0.53 N 0.30 N 0.40 0.48 N 0.34 N 0.40 N 0.35 N 0.44 N 0.20 N 0.30 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.52 0.4 0.4 0.49 0.4 0.4 0.4 0.5 0.2 0.4 0.4

11 最低 0.44 0.3 0.4 0.39 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3

月 平均 0.47 N 0.30 N 0.40 0.45 N 0.32 N 0.40 N 0.38 N 0.42 N 0.20 N 0.31 N 0.30

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

最高 0.50 0.4 0.4 0.48 0.4 0.4 0.4 0.5 0.2 0.4 0.4

12 最低 0.43 0.3 0.4 0.41 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3

月 平均 0.45 N 0.30 N 0.40 0.44 N 0.34 N 0.40 N 0.40 N 0.40 N 0.20 N 0.35 N 0.32

回数 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31 31

最高 0.47 0.4 0.4 0.49 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3

１ 最低 0.45 0.3 0.4 0.43 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3

月 平均 0.46 N 0.31 N 0.40 0.44 N 0.32 N 0.43 N 0.40 N 0.42 N 0.20 N 0.40 N 0.30

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.47 0.4 0.5 0.48 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2 0.4 0.4

２ 最低 0.43 0.3 0.4 0.44 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3

月 平均 0.45 N 0.31 N 0.40 0.46 N 0.34 N 0.42 N 0.40 N 0.45 N 0.20 N 0.40 N 0.33

回数 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

最高 0.48 0.4 0.4 0.53 0.4 0.4 0.4 0.5 0.2 0.4 0.4

３ 最低 0.44 0.3 0.4 0.40 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3

月 平均 0.45 N 0.30 N 0.40 0.42 N 0.33 N 0.40 N 0.40 N 0.46 N 0.20 N 0.40 N 0.39

回数 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31

最高 0.65 0.5 0.5 0.61 0.4 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4

最低 0.43 0.3 0.4 0.39 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3

平均 0.51 N 0.31 N 0.43 0.47 N 0.34 N 0.43 N 0.39 N 0.40 N 0.23 N 0.35 N 0.33

回数 365 365 365 365 365 364 363 365 365 365 365

阿 　賀 　野 　川　 浄　 水 　場

竹　 尾　 配　 水　 場
40 駒込

項
目

測定地点

39 沼垂東37 長潟 38 臨港町

年
度

35 西野 36 空港西

直　　　送
41 小杉 42 二本木 34 茅野山



　　　 　 
 平成21年度　満願寺浄水場系残留塩素測定結果

    

配水池 配水池 配水池 配水池 配水池 配水池

残 残 外 残 外 残 残 外 残 外 残 残 外 残 外 残 残 外 残 外 残 残 外 残 外 残 外 残 外 残
塩 塩 観 塩 観 塩 塩 観 塩 観 塩 塩 観 塩 観 塩 塩 観 塩 観 塩 塩 観 塩 観 塩 観 塩 観 塩

最高 0.60 0.43 0.4 0.4 0.46 0.4 0.4 0.41 0.5 0.5 0.42 0.4 0.5

４ 最低 0.50 0.39 0.3 0.3 0.39 0.3 0.4 0.35 0.4 0.5 0.38 0.4 0.4

月 平均 0.51 0.40 0.4 N 0.3 0.42 N 0.4 N 0.4 0.38 N 0.5 N 0.5 0.40 N 0.4 N 0.4

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 28

最高 0.60 0.42 0.4 0.4 0.45 0.4 0.4 0.41 0.6 0.5 0.41 0.4 0.5

５ 最低 0.50 0.35 0.3 0.3 0.36 0.3 0.2 0.31 0.4 0.5 0.33 0.3 0.5

月 平均 0.55 0.40 N 0.4 N 0.3 0.42 N 0.4 N 0.4 0.37 N 0.5 N 0.5 0.39 N 0.4 N 0.5

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 26 28 31 31 25

最高 0.70 0.49 0.4 0.4 0.49 0.4 0.4 0.43 0.6 0.5 0.46 0.4 0.5

６ 最低 0.60 0.41 0.3 0.2 0.41 0.3 0.2 0.35 0.4 0.5 0.37 0.3 0.4

月 平均 0.63 0.45 N 0.4 N 0.3 0.46 N 0.4 N 0.3 0.39 N 0.5 N 0.5 0.42 N 0.4 N 0.5

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 25

最高 0.80 0.60 0.4 0.3 0.61 0.5 0.4 0.51 0.6 0.6 0.58 0.4 0.5

７ 最低 0.70 0.47 0.4 0.1 0.48 0.2 0.1 0.36 0.4 0.5 0.37 0.2 0.3

月 平均 0.79 0.55 N 0.4 N 0.3 0.56 N 0.4 N 0.3 0.46 N 0.5 N 0.6 0.51 N 0.3 N 0.5

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 28 21 31 31 22

最高 0.80 0.63 0.4 0.3 0.61 0.5 0.4 0.47 0.6 0.6 0.58 0.4 0.5

８ 最低 0.70 0.52 0.3 0.2 0.52 0.2 0.3 0.41 0.4 0.6 0.51 0.3 0.5

月 平均 0.79 0.57 N 0.4 N 0.3 0.57 N 0.4 N 0.4 0.45 N 0.5 N 0.6 0.55 N 0.4 N 0.5

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 27

最高 0.80 0.62 0.4 0.3 0.65 0.5 0.4 0.54 0.6 0.6 0.59 0.5 0.5

９ 最低 0.70 0.51 0.3 0.2 0.53 0.4 0.4 0.39 0.4 0.5 0.50 0.3 0.5

月 平均 0.79 0.57 N 0.3 N 0.3 0.61 N 0.5 N 0.4 0.47 N 0.5 N 0.6 0.55 N 0.4 N 0.5

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25

最高 0.80 0.56 0.3 0.3 0.61 0.5 0.4 0.49 0.6 0.6 0.53 0.5 0.5

10 最低 0.50 0.41 0.3 0.2 0.46 0.3 0.2 0.35 0.3 0.5 0.38 0.3 0.5

月 平均 0.68 0.50 N 0.3 N 0.3 0.54 N 0.4 N 0.3 0.43 N 0.5 N 0.6 0.47 N 0.4 N 0.5

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 28 31 31 31 28

最高 0.60 0.47 0.3 0.3 0.52 0.4 0.3 0.42 0.4 0.5 0.46 0.4 0.5

11 最低 0.50 0.38 0.3 0.2 0.38 0.3 0.2 0.31 0.3 0.5 0.38 0.3 0.4

月 平均 0.56 0.44 N 0.3 N 0.3 0.45 N 0.4 N 0.2 0.38 N 0.4 N 0.5 0.43 N 0.4 N 0.5

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 27

最高 0.60 0.49 0.3 0.4 0.48 0.4 0.4 0.43 0.5 0.5 0.49 0.4 0.5

12 最低 0.50 0.38 0.3 0.3 0.38 0.3 0.2 0.33 0.4 0.5 0.41 0.4 0.5

月 平均 0.54 0.44 N 0.3 N 0.3 0.44 N 0.4 N 0.3 0.39 N 0.5 N 0.5 0.44 N 0.4 N 0.5

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 31 31 26

最高 0.55 0.44 0.3 0.4 0.50 0.5 0.4 0.45 0.5 0.5 0.47 0.5 0.5

１ 最低 0.47 0.41 0.3 0.3 0.40 0.4 0.4 0.37 0.4 0.5 0.41 0.4 0.5

月 平均 0.51 0.42 N 0.3 N 0.4 0.43 N 0.4 N 0.4 0.42 N 0.5 N 0.5 0.44 N 0.4 N 0.5

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 26

最高 0.55 0.46 0.3 0.4 0.47 0.6 0.4 0.47 0.6 0.6 0.47 0.5 0.6 0.44 0.4 0.3 0.5 0.5

２ 最低 0.48 0.38 0.3 0.3 0.38 0.3 0.4 0.39 0.4 0.5 0.40 0.5 0.5 0.40 0.4 0.3 0.4 0.3

月 平均 0.51 0.42 N 0.3 N 0.4 0.44 N 0.5 N 0.4 0.42 N 0.5 N 0.5 0.45 N 0.5 N 0.5 0.41 N 0.40 N 0.30 N 0.45 N 0.37

回数 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 20 12 12 20 20

最高 0.52 0.43 0.3 0.4 0.45 0.4 0.4 0.42 0.5 0.5 0.47 0.5 0.5 0.42 0.4 0.3 0.6 0.5

３ 最低 0.48 0.40 0.3 0.3 0.41 0.3 0.4 0.36 0.4 0.5 0.41 0.4 0.5 0.39 0.4 0.3 0.4 0.3

月 平均 0.50 0.42 N 0.3 N 0.4 0.44 N 0.4 N 0.4 0.40 N 0.5 N 0.5 0.44 N 0.5 N 0.5 0.40 N 0.40 N 0.30 N 0.49 N 0.43

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 25 31 31 31 31 31

最高 0.80 0.63 0.4 0.4 0.65 0.6 0.4 0.54 0.6 0.6 0.59 0.5 0.6 0.44 0.4 0.3 0.6 0.5

最低 0.47 0.35 0.3 0.1 0.36 0.2 0.1 0.31 0.3 0.5 0.33 0.2 0.3 0.39 0.4 0.3 0.4 0.3

平均 0.61 0.46 N 0.3 N 0.3 0.48 N 0.4 N 0.4 0.41 N 0.5 N 0.5 0.46 N 0.4 N 0.5 0.41 N 0.40 N 0.30 N 0.47 N 0.40

回数 365 365 365 365 365 365 365 365 354 345 365 365 306 51 43 43 51 51

16 鎌倉

満　　願　　寺　　浄　　水　　場

49 金津44 四ツ興野

長 峰 配 水 場 松 ヶ 丘 配 水 場

13 小須戸 14 竜玄46 大関 47 秋葉1 15 矢代田

項
目

48 秋葉3

秋 葉 配 水 場 金 津 配 水 場二 本 松 配 水 場

年
度

測
定
地
点 50 新津緑町43 覚路津 45 中新田



　　　 　 
 平成21年度　東港浄水場系残留塩素測定結果 

配水池 配水池

残 外 残 外 残 外 残 外 残 残 外 残 外 残 外 残
塩 観 塩 観 塩 観 塩 観 塩 塩 観 塩 観 塩 観 塩

最高 0.54 0.5 0.6 0.4 0.4 0.52 0.6 0.4 0.5

４ 最低 0.39 0.4 0.5 0.4 0.2 0.40 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.44 N 0.43 N 0.51 N 0.40 N 0.31 0.44 N 0.50 N 0.40 N 0.48

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30

最高 0.50 0.5 0.5 0.6 0.4 0.51 0.6 0.4 0.5

５ 最低 0.42 0.4 0.5 0.4 0.3 0.44 0.4 0.3 0.4

月 平均 0.47 N 0.48 N 0.50 N 0.45 N 0.33 0.48 N 0.49 N 0.39 N 0.48

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.51 0.5 0.5 0.4 0.4 0.49 0.5 0.5 0.5

６ 最低 0.46 0.3 0.3 0.3 0.2 0.44 0.3 0.3 0.4

月 平均 0.48 N 0.43 N 0.45 N 0.39 N 0.30 0.46 N 0.45 N 0.40 N 0.44

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30

最高 0.65 0.5 0.5 0.6 0.4 0.62 0.5 0.5 0.5

７ 最低 0.54 0.3 0.3 0.3 0.2 0.48 0.3 0.3 0.4

月 平均 0.60 N 0.42 N 0.39 N 0.44 N 0.36 0.55 N 0.43 N 0.42 N 0.46

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.62 0.5 0.4 0.5 0.4 0.58 0.5 0.5 0.5

８ 最低 0.57 0.4 0.4 0.4 0.4 0.50 0.3 0.4 0.4

月 平均 0.59 N 0.40 N 0.40 N 0.46 N 0.40 0.53 N 0.41 N 0.42 N 0.41

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.63 0.5 0.5 0.6 0.5 0.62 0.6 0.5 0.5

９ 最低 0.54 0.4 0.4 0.5 0.4 0.50 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.58 N 0.44 N 0.41 N 0.51 N 0.41 0.56 N 0.51 N 0.46 N 0.45

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30

最高 0.56 0.5 0.4 0.5 0.4 0.52 0.6 0.5 0.5

10 最低 0.45 0.4 0.4 0.4 0.3 0.44 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.50 N 0.42 N 0.40 N 0.49 N 0.40 0.48 N 0.48 N 0.44 N 0.42

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.58 0.5 0.4 0.5 0.4 0.54 0.6 0.5 0.5

11 最低 0.49 0.4 0.4 0.4 0.4 0.46 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.52 N 0.47 N 0.40 N 0.46 N 0.40 0.49 N 0.50 N 0.46 N 0.45

回数 30 30 30 30 30 30 30 30 30

最高 0.53 0.5 0.4 0.5 0.5 0.51 0.6 0.6 0.5

12 最低 0.41 0.4 0.4 0.4 0.4 0.41 0.5 0.4 0.4

月 平均 0.47 N 0.48 N 0.40 N 0.45 N 0.40 0.46 N 0.54 N 0.45 N 0.41

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.45 0.5 0.4 0.5 0.4 0.44 0.6 0.5 0.5

１ 最低 0.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.38 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.42 N 0.45 N 0.40 N 0.49 N 0.40 0.41 N 0.49 N 0.42 N 0.43

回数 31 31 31 31 31 31 31 30 31

最高 0.46 0.5 0.4 0.5 0.4 0.44 0.6 0.6 0.5

２ 最低 0.40 0.4 0.4 0.5 0.4 0.38 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.42 N 0.49 N 0.40 N 0.50 N 0.40 0.41 N 0.49 N 0.46 N 0.45

回数 28 28 28 28 28 28 28 28 28

最高 0.47 0.5 0.4 0.5 0.4 0.46 0.6 0.5 0.5

３ 最低 0.39 0.4 0.3 0.4 0.4 0.39 0.4 0.4 0.4

月 平均 0.43 N 0.46 N 0.40 N 0.45 N 0.40 0.42 N 0.48 N 0.45 N 0.43

回数 31 31 31 31 31 31 31 31 31

最高 0.65 0.5 0.6 0.6 0.5 0.62 0.6 0.6 0.5

最低 0.39 0.3 0.3 0.3 0.2 0.38 0.3 0.3 0.4

平均 0.49 N 0.45 N 0.42 N 0.46 N 0.38 0.47 N 0.48 N 0.43 N 0.44

回数 365 365 365 365 365 365 365 364 365

年
度

測定地点

57 木崎

項
目

東 港 地 域 水 道 用 水 供 給 企 業 団

内　島　見　配　水　場 南 　浜　 配 　水 　場
53 島見町54 長戸呂 56 嘉山55 大月 51 つくし野 52 松浜本町



　　　 　 
 平成21年度　大室浄水場系残留塩素測定結果 

外 残
観 塩

最高 0.3

４ 最低 0.2

月 平均 N 0.30

回数 30

最高 0.3

５ 最低 0.3

月 平均 N 0.30

回数 31

最高 0.3

６ 最低 0.2

月 平均 N 0.22

回数 30

最高 0.2

７ 最低 0.2

月 平均 N 0.20

回数 31

最高 0.2

８ 最低 0.2

月 平均 N 0.20

回数 31

最高 0.2

９ 最低 0.2

月 平均 N 0.20

回数 30

最高 0.2

10 最低 0.2

月 平均 N 0.20

回数 31

最高 0.3

11 最低 0.2

月 平均 N 0.26

回数 30

最高 0.3

12 最低 0.3

月 平均 N 0.30

回数 31

最高 0.4

１ 最低 0.3

月 平均 N 0.31

回数 31

最高 0.4

２ 最低 0.4

月 平均 N 0.40

回数 28

最高 0.4

３ 最低 0.4

月 平均 N 0.40

回数 31

最高 0.4

最低 0.2

平均 N 0.28

回数 365

年
度

測定地点

項
目

阿賀野市上下水道局

大室浄水場
58 阿賀野



Ⅲ 定期水質検査 

 

１ 品質保証のための水質検査（法令検査） 

２） 毎月・基準全項目検査 

（１） 検査地点図 

  （２） 毎月・基準全項目検査結果 
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青山浄水場系給水栓水（信濃町）検査結果
4/14 5/13 6/8 7/7 8/17 9/14 10/14 11/16 12/7 1/18 2/15 3/1 回数 最高 最低 平均

天候 曇 曇 曇 晴 晴 晴 晴 雨 雨 晴 雨 雨
気温 17.3 15.7 20.6 28.4 25.9 23.0 19.0 9.8 7.1 2.4 3.4 4.3 12 28.4 2.4 14.7
水温 ℃ 12.9 17.1 20.0 22.8 24.4 22.3 17.9 14.3 11.4 4.3 4.2 6.8 12 24.4 4.2 14.9
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 12 0.6 0.3 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.08 0.08 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.12 0.10 0.06 12 0.12 0.06 0.08

4/15 7/8 10/15 1/19 回数 最高 最低 平均
天候 曇 雨 晴 曇
気温 12.0 25.2 17.8 6.0 4 25.2 6.0 15.3
水温 ℃ 13.1 23.4 17.9 5.3 4 23.4 5.3 14.9
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.4 0.3 0.4 4 0.5 0.3 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.08 0.08 0.08 4 0.08 0.06 0.08
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 /L 0 00005未満 0 00005未満 0 00005未満 0 00005未満 4 0 00005未満 0 00005未満 0 00005未満

検査一日目採水日

検査二日目採水日

水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.5 0.8 0.9 0.7 4 0.9 0.5 0.7
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.10 0.13 0.11 0.12 4 0.13 0.10 0.12
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.03 0.06 0.05 0.06 4 0.06 0.03 0.05
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.05 0.07 0.05 0.08 4 0.08 0.05 0.06
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.006 0.016 0.012 0.003 4 0.016 0.003 0.009
ジクロロ酢酸 mg/L 0.005 0.006 0.003 0.002 4 0.006 0.002 0.004
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.004 0.006 0.004 0.005 4 0.006 0.004 0.005g
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.017 0.034 0.025 0.013 4 0.034 0.013 0.022
トリクロロ酢酸 mg/L 0.004 0.008 0.006 0.003 4 0.008 0.003 0.005
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.007 0.012 0.009 0.004 4 0.012 0.004 0.008
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 4 0.001 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.003 0.002 0.003 4 0.003 0.002未満 0.002
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.02 0.01 0.01未満 4 0.02 0.01未満 0.01未満
鉄及びその化合物 mg/L 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01 4 0.01 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 9 12 12 17 4 17 9 13
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 12 13 15 14 13 16 15 15 14 23 23 14 12 23 12 16
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 23 35 36 41 4 41 23 34
蒸発残留物 mg/L 64 96 100 116 4 116 64 94
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 8 0.000002 0.000001未満 0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 12 0.8 0.4 0.7有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 12 0.8 0.4 0.7
ｐＨ値 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.5 7.5 12 7.7 7.5 7.6
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.001 0.002 0.002 0.001未満 4 0.002 0.001未満 0.001
抱水クロラール mg/L 0.002 0.006 0.003 0.002未満 4 0.006 0.002未満 0.003
遊離炭酸 mg/L 1未満 1未満 1未満 3 4 3 1未満 1未満
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 1 1 2 2 4 2 1 2
腐食性（ランゲリア指数） -2.1 -1.4 -1.5 -1.6 4 -1.4 -2.1 -1.7
従属栄養細菌 CFU/mL 0 2 2 0 4 2 0 1従属栄養細菌 CFU/mL 0 2 2 0 4 2 0 1
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 14.0 20.0 25.0 27.0 25.0 33.0 24.5 21.5 25.0 32.5 28.0 18.0 12 33.0 14.0 24.0
電気伝導率 μS/cm 100 119 139 138 124 145 146 138 139 186 175 114 12 186 100 139
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.014 0.021 0.024 0.020 4 0.024 0.014 0.020



信濃川浄水場系給水栓水（下所島）検査結果
4/14 5/13 6/8 7/7 8/17 9/14 10/14 11/16 12/7 1/18 2/15 3/1 回数 最高 最低 平均

天候 曇 曇 曇 晴 晴 晴 晴 雨 雨 晴 雨 雨
気温 17.3 15.7 20.6 28.4 25.9 23.0 19.0 9.8 7.1 2.4 3.4 4.3 12 28.4 2.4 14.7
水温 ℃ 14.1 17.7 20.7 24.1 25.4 23.5 19.4 15.5 12.4 5.6 4.2 7.5 12 25.4 4.2 15.8
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 12 0.5 0.3 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.04 0.06 0.08 0.08 0.04 0.10 0.06 0.06 0.04 0.08 0.04 0.04 12 0.10 0.04 0.06

4/15 7/8 10/15 1/19 回数 最高 最低 平均
天候 曇 雨 晴 曇
気温 12.0 25.2 17.8 6.0 4 25.2 6.0 15.3
水温 ℃ 13.8 24.4 19.3 5.5 4 24.4 5.5 15.8
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.3 0.3 0.4 4 0.4 0.3 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.08 0.08 0.06 4 0.08 0.06 0.07
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.6 0.8 0.9 0.7 4 0.9 0.6 0.8
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.08 0.11 0.08 0.09 4 0.11 0.08 0.09
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.04 0.06 0.05 0.05 4 0.06 0.04 0.05
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.05未満 0.05 0.06 0.15 4 0.15 0.05未満 0.07
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.002 0.010 0.006 0.001 4 0.010 0.001 0.005
ジクロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002 0.002未満 0.002未満 4 0.002 0.002未満 0.002未満
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.004 0.006 0.005 0.005 4 0.006 0.004 0.005
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.010 0.026 0.018 0.011 4 0.026 0.010 0.016
トリクロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.004 0.002 0.002未満 4 0.004 0.002未満 0.002未満
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.004 0.010 0.007 0.003 4 0.010 0.003 0.006
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 4 0.002 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01 0.02 0.01 0.01 4 0.02 0.01 0.01
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01未満 4 0.02 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 9 15 14 18 4 18 9 14
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 11 12 14 14 13 16 14 14 14 23 23 13 12 23 11 15
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 23 35 36 40 4 40 23 34
蒸発残留物 mg/L 106 104 100 122 4 122 100 108
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 12 0.8 0.3 0.6
ｐＨ値 7.5 7.6 7.7 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 12 7.7 7.5 7.7
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.2 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 4 0.001 0.001未満 0.001未満
抱水クロラール mg/L 0.002未満 0.003 0.002未満 0.002未満 4 0.003 0.002未満 0.002未満
遊離炭酸 mg/L 1未満 1未満 1 2 4 2 1未満 1未満
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 1 1 1 1 4 1 1 1
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -2.0 -1.3 -1.4 -1.5 4 -1.3 -2.0 -1.6
従属栄養細菌 CFU/mL 0 21 1 1 4 21 1未満 6
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 19.0 23.0 29.0 33.5 32.0 27.5 28.5 25.5 26.5 34.5 28.5 19.5 12 34.5 19.0 27.3
電気伝導率 μS/cm 101 121 144 148 136 135 152 138 139 187 180 113 12 187 101 141
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.011 0.022 0.020 0.017 4 0.022 0.011 0.018

検査一日目採水日

検査二日目採水日



小須戸浄水場系給水栓水（蔵町）検査結果
4/14 5/13 6/8 7/7 8/17 9/14 10/14 11/16 12/7 1/18 2/15 回数 最高 最低 平均

天候 曇 曇 曇 晴 晴 晴 晴 雨 雨 晴 雨
気温 17.3 15.7 20.6 28.4 25.9 23.0 19.0 9.8 7.1 2.4 3.4 11 28.4 2.4 14.4
水温 ℃ 13.7 18.2 21.1 24.8 25.5 24.4 18.4 14.0 11.4 4.6 5.1 11 25.5 4.6 15.1
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 11 0.4 0.3 0.30
結合残留塩素 mg/L 0.08 0.08 0.12 0.04 0.10 0.08 0.12 0.10 0.08 0.12 0.12 11 0.12 0.04 0.09

4/15 7/8 10/15 1/19 回数 最高 最低 平均
天候 曇 雨 晴 曇
気温 12.0 25.2 17.8 6.0 4 25.2 6.0 15.3
水温 ℃ 14.2 24.8 18.8 4.8 4 24.8 4.8 15.7
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.3 0.4 0.3 4 0.4 0.3 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.10 0.10 0.14 4 0.14 0.06 0.10
一般細菌 CFU/mL 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.5 0.9 1.0 0.8 4 1.0 0.5 0.8
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.08未満 0.12 0.09 0.09 4 0.12 0.08未満 0.08未満
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.03 0.07 0.07 0.06 4 0.07 0.03 0.06
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.06 0.12 0.07 0.09 4 0.12 0.06 0.09
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.009 0.013 0.010 0.002 4 0.013 0.002 0.009
ジクロロ酢酸 mg/L 0.009 0.008 0.005 0.003 4 0.009 0.003 0.006
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.002 0.003 0.003 0.002 4 0.003 0.002 0.003
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.017 0.025 0.020 0.007 4 0.025 0.007 0.017
トリクロロ酢酸 mg/L 0.006 0.008 0.007 0.002 4 0.008 0.002 0.006
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.006 0.009 0.007 0.003 4 0.009 0.003 0.006
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.004 0.002 0.003 4 0.004 0.002未満 0.002
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.02 0.01 0.01未満 4 0.02 0.01未満 0.01未満
鉄及びその化合物 mg/L 0.02 0.01未満 0.01 0.02 4 0.02 0.01未満 0.01
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 8 11 11 16 4 16 8 12
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 13 14 16 16 16 17 15 14 15 22 22 12 22 1未満 15
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 22 38 42 46 4 46 22 37
蒸発残留物 mg/L 63 104 105 127 4 127 63 100
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000002 0.000001未満 0.000002 0.000002 8 0.000002 0.000001未満 0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6 0.7 11 0.9 0.4 0.6
ｐＨ値 7.1 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 11 7.4 7.1 7.3
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 11 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 11 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 11 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 11 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.002 0.002 0.002 0.001未満 4 0.002 0.001未満 0.002
抱水クロラール mg/L 0.003 0.005 0.003 0.002未満 4 0.005 0.002未満 0.003
遊離炭酸 mg/L 2 2 2 4 4 4 2 3
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 1 1 1 2 4 2 1 1
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -2.6 -1.7 -1.7 -1.8 4 -1.7 -2.6 -2.0
従属栄養細菌 CFU/mL 0 3 0 0 4 3 0 1
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 13.0 17.5 25.0 25.0 24.0 25.0 25.5 19.0 24.0 32.5 26.0 11 32.5 13.0 21.0
電気伝導率 μS/cm 96 118 143 142 134 133 157 127 142 190 173 11 190 96 130
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.016 0.023 0.025 0.022 4 0.025 0.016 0.022

検査一日目採水日

検査二日目採水日



戸頭浄水場系給水栓水（庄瀬）検査結果
4/14 5/13 6/8 7/7 8/17 9/14 10/14 11/16 12/7 1/18 2/15 3/1 回数 最高 最低 平均

天候 曇 曇 晴 晴 晴 晴 晴 雨 雨 晴 雨 雨
気温 17.3 15.7 20.6 28.4 25.9 23.0 19.0 9.8 7.1 2.4 3.4 4.3 12 28.4 2.4 14.7
水温 ℃ 13.8 17.5 20.5 24.0 25.3 23.5 18.6 14.8 11.3 4.0 3.9 6.5 12 25.3 3.9 15.3
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.40 12 0.5 0.4 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.08 0.08 0.06 0.08 0.10 0.06 0.10 0.06 0.08 0.08 0.14 12 0.14 0.06 0.08

4/15 7/8 10/15 1/19 回数 最高 最低 平均
天候 曇 雨 晴 曇
気温 12.0 25.2 17.8 6.0 4 25.2 6.0 15.3
水温 ℃ 13.5 24.3 18.7 4.2 4 24.3 4.2 15.2
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.5 4 0.5 0.4 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.08 0.06 0.10 4 0.10 0.06 0.08
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.6 0.9 1.1 0.8 4 1.1 0.6 0.9
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.08 0.12 0.09 0.09 4 0.12 0.08 0.10
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.05 0.08 0.07 0.07 4 0.08 0.05 0.07
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.05 0.07 0.05 0.06 4 0.07 0.05 0.06
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.016 0.013 0.01 0.004 4 0.016 0.004 0.011
ジクロロ酢酸 mg/L 0.013 0.005 0.003 0.004 4 0.013 0.003 0.006
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.002 0.004 0.003 0.003 4 0.004 0.002 0.003
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.026 0.026 0.02 0.011 4 0.026 0.011 0.021
トリクロロ酢酸 mg/L 0.012 0.006 0.005 0.004 4 0.012 0.004 0.007
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.008 0.009 0.007 0.004 4 0.009 0.004 0.007
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.002 0.002未満 0.003 4 0.003 0.002未満 0.002未満
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.02 0.01 0.01未満 4 0.02 0.01未満 0.01未満
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 8 11 11 16 4 16 8 12
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 11 12 15 15 13 18 14 15 15 20 22 16 12 22 11 16
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 28 41 44 52 4 52 28 41
蒸発残留物 mg/L 71 106 109 130 4 130 71 104
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000002 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000001 0.000002 8 0.000002 0.000001未満 0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6 12 0.7 0.5 0.6
ｐＨ値 7.8 7.8 7.7 7.9 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 12 7.9 7.6 7.7
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.002 0.001 0.001 0.001未満 4 0.002 0.001未満 0.001
抱水クロラール mg/L 0.005 0.004 0.002 0.002 4 0.005 0.002 0.003
遊離炭酸 mg/L 1未満 1未満 1未満 2 4 2 1未満 1未満
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 2 1 1 2 4 2 1 2
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -1.6 -1.0 -1.3 -1.4 4 -1.0 -1.6 -1.3
従属栄養細菌 CFU/mL 1 6 0 0 4 6 0 2
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 19.0 21.5 25.5 28.0 27.0 31.5 27.5 25.5 28.0 36.0 30.5 19.5 12 36.0 19.0 27.0
電気伝導率 μS/cm 106 121 144 146 137 153 160 151 152 199 188 129 12 199 106 149
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.016 0.018 0.019 0.018 4 0.019 0.016 0.018

検査一日目採水日

検査二日目採水日



月潟浄水場系給水栓水（月潟）検査結果
4/14 5/13 6/8 7/7 8/17 9/14 10/14 11/16 12/7 1/18 2/15 3/1 回数 最高 最低 平均

天候 曇 曇 曇 曇 晴 晴 晴 雨 雨 晴 雨 雨
気温 17.3 15.7 20.6 28.4 25.9 23.0 19.0 9.8 7.1 2.4 3.4 4.3 12 28.4 2.4 14.7
水温 ℃ 13.4 17.3 20.5 23.2 25.1 23.2 18.5 14.6 11.7 4.1 5.1 6.6 12 25.1 4.1 15.3
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.5 0.4 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.04 0.08 0.06 0.08 0.10 0.10 0.08 0.06 0.12 0.10 0.08 12 0.12 0.04 0.08

4/15 7/8 10/15 1/19 回数 最高 最低 平均
天候 曇 雨 晴 曇
気温 12.0 25.2 17.8 6.0 4 25.2 6.0 15.3
水温 ℃ 13.5 23.7 18.0 4.0 4 23.7 4.0 14.8
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.5 0.5 0.5 4 0.5 0.4 0.5
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.08 0.06 0.08 4 0.08 0.06 0.07
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.002 0.001 0.001 0.001未満 4 0.002 0.001未満 0.001
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.6 0.9 1.1 0.8 4 1.1 0.6 0.9
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.08未満 0.12 0.09 0.09 4 0.12 0.08未満 0.08未満
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.05 0.08 0.07 0.07 4 0.08 0.05 0.07
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.05未満 0.16 0.13 0.07 4 0.16 0.05未満 0.09
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.003 0.011 0.008 0.002 4 0.011 0.002 0.006
ジクロロ酢酸 mg/L 0.003 0.006 0.004 0.002 4 0.006 0.002 0.004
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.004 0.004 0.003 0.003 4 0.004 0.003 0.004
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.012 0.023 0.017 0.008 4 0.023 0.008 0.015
トリクロロ酢酸 mg/L 0.003 0.006 0.005 0.002 4 0.006 0.002 0.004
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.005 0.008 0.006 0.003 4 0.008 0.003 0.006
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.003 0.002 0.003 4 0.003 0.002未満 0.002
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.02 0.01 0.01未満 4 0.02 0.01未満 0.01未満
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 8 10 10 14 4 14 8 11
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 12 12 15 15 13 18 15 14 15 19 21 16 12 21 12 15
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 28 40 42 49 4 49 28 40
蒸発残留物 mg/L 69 102 105 125 4 125 69 100
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000002 0.000001 0.000001未満 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 8 0.000002 0.000001未満 0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 12 0.7 0.4 0.6
ｐＨ値 7.3 7.3 7.5 7.4 7.4 7.6 7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 7.3 12 7.6 7.3 7.4
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.001 0.002 0.001 0.001未満 4 0.002 0.001未満 0.001
抱水クロラール mg/L 0.002未満 0.004 0.003 0.002未満 4 0.004 0.002未満 0.002未満
遊離炭酸 mg/L 2 1 1 3 4 3 1 2
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 2 1 1 2 4 2 1 2
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -2.2 -1.6 -1.7 -1.6 4 -1.6 -2.2 -2.0
従属栄養細菌 CFU/mL 0 2 0 0 4 2 0 1
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 16.5 19.5 23.0 25.0 24.0 30.5 23.0 22.5 27.0 32.0 29.0 17.5 12 32.0 16.5 24.0
電気伝導率 μS/cm 104 116 138 139 129 153 151 143 151 187 187 130 12 187 104 144
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.011 0.017 0.020 0.016 4 0.020 0.011 0.016

検査一日目採水日

検査二日目採水日



中之口・潟東浄水場系給水栓水（番屋）検査結果
4/14 5/13 6/8 7/7 8/17 9/14 10/14 11/16 12/7 1/18 2/15 3/1 回数 最高 最低 平均

天候 曇 曇 曇 曇 晴 晴 晴 雨 雨 晴 雨 雨
気温 17.3 15.7 20.6 28.4 25.9 23.0 19.0 9.8 7.1 2.4 3.4 4.3 12 28.4 2.4 14.7
水温 ℃ 11.9 16.1 19.2 22.9 24.0 23.8 20.0 15.9 13.1 6.1 5.6 6.7 12 24.0 5.6 15.4
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.5 0.3 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.04 0.08 0.08 0.08 0.10 0.08 0.06 0.08 0.10 0.12 0.08 12 0.12 0.04 0.08

4/15 7/8 10/15 1/19 回数 最高 最低 平均
天候 曇 雨 晴 曇
気温 12.0 25.2 17.8 6.0 4 25.2 6.0 15.3
水温 ℃ 12.1 22.3 19.6 6.1 4 22.3 6.1 15.0
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.3 0.5 4 0.5 0.3 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.08 0.06 0.10 0.10 4 0.10 0.06 0.09
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.5 0.9 1.1 0.8 4 1.1 0.5 0.8
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.08未満 0.12 0.09 0.09 4 0.12 0.08未満 0.08未満
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.05 0.08 0.08 0.08 4 0.08 0.05 0.07
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.05 0.14 0.11 0.09 4 0.14 0.05 0.10
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.006 0.012 0.007 0.002 4 0.012 0.002 0.007
ジクロロ酢酸 mg/L 0.005 0.004 0.002 0.002 4 0.005 0.002 0.003
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.003 0.004 0.003 0.003 4 0.004 0.003 0.003
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.014 0.025 0.016 0.008 4 0.025 0.008 0.016
トリクロロ酢酸 mg/L 0.004 0.007 0.003 0.003 4 0.007 0.003 0.004
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.005 0.009 0.006 0.003 4 0.009 0.003 0.006
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.003 0.002 0.003 4 0.003 0.002未満 0.002
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01 0.03 0.02 0.02 4 0.03 0.01 0.02
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01 0.05 4 0.05 0.01未満 0.02
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 7 11 11 15 4 15 7 11
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.007 4 0.007 0.001未満 0.002
塩化物イオン　※ mg/L 11 12 15 14 13 18 15 15 15 20 21 15 12 21 11 15
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 26 41 45 51 4 51 26 41
蒸発残留物 mg/L 67 100 109 130 4 130 67 102
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 8 0.000002 0.000001 0.000002
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.5 0.5 0.6 0.5 12 0.8 0.4 0.6
ｐＨ値 7.4 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.3 12 7.6 7.3 7.5
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 12 0.2 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 4 0.002 0.001未満 0.001未満
抱水クロラール mg/L 0.003 0.004 0.002 0.002未満 4 0.004 0.002未満 0.002
遊離炭酸 mg/L 1 1未満 2 3 4 3 1未満 2
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 2 1 1 1 4 2 1 1
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -2.1 -1.3 -1.5 -1.5 4 -1.3 -2.1 -1.6
従属栄養細菌 CFU/mL 0 2 2 0 4 2 0 1
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 17.0 18.0 25.5 26.5 27.0 29.5 25.5 23.0 26.5 34.0 27.5 16.0 12 34.0 16.0 25.0
電気伝導率 μS/cm 104 118 140 138 134 148 160 149 149 197 182 117 12 197 104 145
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.012 0.021 0.018 0.021 4 0.021 0.012 0.018

検査一日目採水日

検査二日目採水日



巻浄水場系給水栓水（巻甲）検査結果
4/13 5/14 6/9 7/6 8/18 9/15 10/13 11/17 12/8 1/12 2/16 3/2 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 晴 晴 曇 晴 雨 曇 雨 曇 曇
気温 17.4 14.6 20.3 28.3 28.3 20.0 17.9 8.2 7.8 5.2 3.1 4.5 12 28.3 3.1 14.6
水温 ℃ 13.0 16.3 19.8 22.2 24.6 22.0 18.3 13.8 12.5 5.4 4.4 6.0 12 24.6 4.4 14.9
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.50 12 0.6 0.5 0.5
結合残留塩素 mg/L 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.08 0.06 0.10 0.12 0.14 0.12 12 0.14 0.04 0.09

6/10 9/16 12/9 3/3 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 晴 雨
気温 22.7 21.7 8.0 4.0 4 22.7 4.0 14.1
水温 ℃ 20.0 21.8 10.5 6.3 4 21.8 6.3 14.7
遊離残留塩素 mg/L 0.6 0.5 0.5 0.5 4 0.6 0.5 0.5
結合残留塩素 mg/L 0.08 0.10 0.06 0.12 4 0.12 0.06 0.09
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.9 1.0 1.0 0.9 4 1.0 0.9 1.0
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.13 0.11 0.08 0.08未満 4 0.13 0.08未満 0.08
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.08 0.09 0.01 0.04 4 0.09 0.01 0.06
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.12 0.11 0.07 0.06 4 0.12 0.06 0.09
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.006 0.008 0.004 0.003 4 0.008 0.003 0.005
ジクロロ酢酸 mg/L 0.006 0.006 0.005 0.004 4 0.006 0.004 0.005
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.006 0.007 0.004 0.002 4 0.007 0.002 0.005
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.02 0.026 0.014 0.008 4 0.026 0.008 0.017
トリクロロ酢酸 mg/L 0.004 0.005 0.004 0.003 4 0.005 0.003 0.004
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.007 0.01 0.005 0.003 4 0.010 0.003 0.006
ブロモホルム　※ mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001未満 4 0.001 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.003 0.003 0.002未満 0.002未満 4 0.003 0.002未満 0.002未満
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.02 0.02 0.01未満 0.01未満 4 0.02 0.01未満 0.01
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 11 12 12 10 4 12 10 11
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 13 12 16 15 15 18 15 16 16 22 25 16 12 25 12 17
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 39 43 41 34 4 43 34 39
蒸発残留物 mg/L 100 102 91 83 4 102 83 94
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000003 0.000002 0.000001 0.000002 8 0.000003 0.000001 0.000002
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 12 0.8 0.5 0.6
ｐＨ値 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.2 7.2 7.4 7.3 7.3 7.2 12 7.4 7.2 7.3
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.001 0.002 0.001未満 0.004未満 4 0.002 0.001未満 0.001未満
抱水クロラール mg/L 0.003 0.003 0.002 0.002 4 0.003 0.002 0.003
遊離炭酸 mg/L 2 2 2 3 4 3 2 2
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 1 2 2 2 4 2 1 2
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -1.8 -1.5 -1.8 -2.3 4 -1.5 -2.3 -1.9
従属栄養細菌 CFU/mL 0 0 0 6 4 6 0 2
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 16.0 17.0 24.0 24.5 24.5 29.0 19.5 20.0 23.0 27.5 25.5 17.5 12 29.0 16.0 22.0
電気伝導率 μS/cm 108 115 146 135 136 145 144 143 149 175 186 136 12 186 108 143
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.019 0.026 0.019 0.017 4 0.026 0.017 0.020

検査一日目採水日

検査二日目採水日



西川浄水場系給水栓水（曽根）検査結果
4/13 5/14 6/9 7/6 8/18 9/15 10/13 11/17 12/8 1/12 2/16 3/2 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 晴 晴 曇 晴 雨 曇 雨 曇 曇
気温 17.4 14.6 20.3 28.3 28.3 20.0 17.9 8.2 7.8 5.2 3.1 4.5 12 28.3 3.1 14.6
水温 ℃ 12.4 16.5 19.4 22.2 24.5 23.0 19.9 15.1 12.3 6.9 5.5 7.0 12 24.5 5.5 15.4
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 12 0.5 0.4 0.5
結合残留塩素 mg/L 0.04 0.04 0.04 0.08 0.06 0.10 0.06 0.06 0.06 0.10 0.10 0.08 12 0.10 0.04 0.07

6/10 9/16 12/9 3/3 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 晴 雨
気温 22.7 21.7 8.0 4.0 4 22.7 4.0 14.1
水温 ℃ 19.7 22.8 12.2 7.1 4 22.8 7.1 15.5
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.5 0.5 0.4 4 0.5 0.4 0.5
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.08 0.06 0.10 4 0.10 0.06 0.08
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 1.0 1.1 1.0 0.9 4 1.1 0.9 1.0
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.15 0.14 0.11 0.08 4 0.15 0.08 0.12
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.08 0.09 0.07 0.04 4 0.09 0.04 0.07
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.05 0.18 0.07 0.05未満 4 0.18 0.05未満 0.08
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.003 0.008 0.003 0.002 4 0.008 0.002 0.004
ジクロロ酢酸 mg/L 0.003 0.004 0.002 0.002未満 4 0.004 0.002未満 0.002
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.004 0.005 0.004 0.001 4 0.005 0.001 0.004
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.011 0.021 0.011 0.005 4 0.021 0.005 0.012
トリクロロ酢酸 mg/L 0.002 0.006 0.002 0.002未満 4 0.006 0.002未満 0.003
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.004 0.008 0.004 0.002 4 0.008 0.002 0.005
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.02 0.03 0.01 0.01未満 4 0.03 0.01未満 0.02
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 11 12 11 10 4 12 10 11
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 12 12 16 14 15 17 14 14 15 22 24 15 12 24 12 16
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 40 43 41 35 4 43 35 40
蒸発残留物 mg/L 101 102 92 80 4 102 80 94
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000002 8 0.000002 0.000001未満 0.000001未満
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 12 0.8 0.4 0.6
ｐＨ値 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.4 7.1 7.3 7.4 7.3 7.2 7.1 12 7.4 7.1 7.2
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.004未満 4 0.001 0.001未満 0.001未満
抱水クロラール mg/L 0.001 0.003 0.002未満 0.003未満 4 0.003 0.002未満 0.002未満
遊離炭酸 mg/L 3 2 2 3 4 3 2 3
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 1 2 2 2 4 2 1 2
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -1.9 -1.5 -1.8 -2.3 4 -1.5 -2.3 -2.0
従属栄養細菌 CFU/mL 0 0 0 0 4 0 0 0
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.002未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 16.0 17.0 24.0 24.0 25.0 28.5 18.5 22.0 23.0 27.5 26.5 18.0 12 28.5 16.0 23.0
電気伝導率 μS/cm 108 113 143 134 136 144 140 142 147 175 188 133 12 188 108 142
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.017 0.027 0.019 0.016 4 0.027 0.016 0.020

検査一日目採水日

検査二日目採水日



岩室浄水場系給水栓水（和納）検査結果
4/13 5/14 6/9 7/6 8/18 9/15 10/13 11/17 12/8 1/12 2/16 3/2 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 晴 晴 曇 晴 雨 曇 雨 曇 曇
気温 17.4 14.6 20.3 28.3 28.3 20.0 17.9 8.2 7.8 5.2 3.1 4.5 12.0 28.3 3.1 14.6
水温 ℃ 13.0 16.3 19.6 22.6 24.8 21.9 17.5 13.3 10.5 5.0 4.8 6.2 12 24.8 4.8 14.6
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 12 0.6 0.4 0.5
結合残留塩素 mg/L 0.04 0.04未満 0.08 0.08 0.06 0.10 0.08 0.06 0.06 0.10 0.10 0.12 12 0.12 0.04未満 0.07

6/10 9/16 12/9 3/3 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 晴 雨
気温 22.7 21.7 8.0 4.0 4 22.7 4.0 14.1
水温 ℃ 20.2 21.5 10.3 6.2 4 21.5 6.2 14.6
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.3 0.4 0.5 4 0.5 0.3 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.08 0.10 0.08 0.12 4 0.12 0.08 0.10
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.9 1.0 1.0 0.9 4 1.0 0.9 1.0
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.13 0.11 0.08未満 0.08未満 4 0.13 0.08未満 0.08未満
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.08 0.09 0.06 0.04 4 0.09 0.04 0.07
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.2 0.26 0.05 0.05 4 0.26 0.05 0.14
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.01 0.01 0.004 0.003 4 0.010 0.003 0.007
ジクロロ酢酸 mg/L 0.008 0.006 0.005 0.004 4 0.008 0.004 0.006
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.003 0.004 0.002 0.001未満 4 0.004 0.001未満 0.002
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.02 0.022 0.01 0.005 4 0.022 0.005 0.014
トリクロロ酢酸 mg/L 0.007 0.006 0.005 0.004 4 0.007 0.004 0.006
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.007 0.008 0.004 0.002 4 0.008 0.002 0.005
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.005 0.003 0.002未満 0.002 4 0.005 0.002未満 0.003
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.03 0.03 0.02 0.01未満 4 0.03 0.01未満 0.02
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 4 0.01 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 12 12 12 11 4 12 11 12
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 13 12 17 16 17 19 15 14 17 22 23 15 12 23 12 17
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 40 44 40 35 4 44 35 40
蒸発残留物 mg/L 102 108 93 83 4 108 83 97
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000003 8 0.000003 0.000001 0.00
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7 0.6 12 0.8 0.4 0.6
ｐＨ値 7.1 7.2 7.3 7.1 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 12 7.3 7.1 7.2
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.002 0.002 0.001未満 0.001未満 4 0.002 0.001未満 0.001
抱水クロラール mg/L 0.005 0.004 0.002 0.002 4 0.005 0.002 0.003
遊離炭酸 mg/L 2 2 3 3 4 3 2 3
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 1 2 1 2 4 2 1 2
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -1.7 -1.6 -2.0 -2.2 4 -1.6 -2.2 -1.9
従属栄養細菌 CFU/mL 3 0 0 2 4 3 0 1
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 15.0 17.0 24.5 23.0 24.5 27.5 20.5 23.0 21.5 27.0 26.5 20.0 12 27.5 15.0 22.5
電気伝導率 μS/cm 106 114 147 138 139 147 145 144 146 174 186 138 12 186 106 144
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.019 0.025 0.019 0.018 4 0.025 0.018 0.020

検査一日目採水日

検査二日目採水日



阿賀野川浄水場系給水栓水（西町）検査結果
4/13 5/14 6/9 7/6 8/18 9/15 10/13 11/17 12/8 1/12 2/16 3/2 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 晴 晴 曇 晴 雨 曇 雨 曇 雨
気温 17.4 14.6 20.3 28.3 28.3 20.0 17.9 8.2 7.8 5.2 3.1 4.5 12 28.3 3.1 14.6
水温 ℃ 11.4 16.4 21.2 23.7 25.1 22.5 18.0 14.0 11.4 5.5 4.7 6.6 12 25.1 4.7 15.0
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 12 0.5 0.4 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.10 0.04 0.04 0.06 0.06 0.04 0.04 12 0.10 0.04 0.05

6/10 9/16 12/9 3/3 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 晴 雨
気温 22.7 21.7 8.0 4.0 4 22.7 4.0 14.1
水温 ℃ 19.1 22.5 11.8 6.4 4 22.5 6.4 15.0
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 4 0.4 0.4 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.06 0.04 0.04 4 0.06 0.04 0.05
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.2 0.3 0.3 0.4 4 0.4 0.2 0.3
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.08 0.08 0.08未満 0.08未満 4 0.08 0.08未満 0.08未満
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.02 0.03 0.02 0.02 4 0.03 0.02 0.02
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.05未満 0.06 0.05未満 0.05未満 4 0.06 0.05未満 0.05未満
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.004 0.011 0.004 0.002 4 0.011 0.002 0.005
ジクロロ酢酸 mg/L 0.003 0.004 0.003 0.002 4 0.004 0.002 0.003
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.004 0.003 0.003 0.002 4 0.004 0.002 0.003
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.013 0.022 0.011 0.006 4 0.022 0.006 0.013
トリクロロ酢酸 mg/L 0.002 0.005 0.003 0.002未満 4 0.005 0.002未満 0.003
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.005 0.008 0.004 0.002 4 0.008 0.002 0.005
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 4 0.01 0.01未満 0.01未満
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 8 10 8 8 4 10 8 9
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 8 8 10 12 10 11 11 11 9 13 11 9 12 13 8 10
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 20 22 19 18 4 22 18 20
蒸発残留物 mg/L 59 62 54 48 4 62 48 56
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 8 0.000002 0.000001未満 0.000001未満
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.4 0.4 0.4 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 12 0.8 0.4 0.5
ｐＨ値 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 12 7.6 7.5 7.5
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 4 0.001 0.001未満 0.001未満
抱水クロラール mg/L 0.002 0.003 0.002未満 0.002未満 4 0.003 0.002未満 0.002未満
遊離炭酸 mg/L 1未満 1未満 1未満 1未満 4 1未満 1未満 1未満
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 1 1 1 1 4 1 1 1
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -2.1 -1.8 -2.3 -2.5 4 -1.8 -2.5 -2.2
従属栄養細菌 CFU/mL 0 0 0 0 4 0 0 0
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 11.0 13.0 14.0 17.0 16.5 17.0 17.5 15.0 13.0 16.0 13.0 10.5 12 17.5 10.5 14.5
電気伝導率 μS/cm 67 72 88 98 90 96 101 92 84 105 95 82 12 105 67 89
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.010 0.017 0.017 0.013 4 0.017 0.010 0.014

検査一日目採水日

検査二日目採水日



満願寺浄水場系給水栓水（南町）検査結果
4/13 5/14 6/9 7/6 8/18 9/15 10/13 11/17 12/8 1/12 2/16 3/2 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 晴 晴 曇 晴 雨 曇 雨 曇 雨
気温 17.4 14.6 20.3 28.3 28.3 20.0 18.2 8.2 7.8 5.2 3.1 4.5 12 28.3 3.1 14.7
水温 ℃ 10.7 15.2 18.3 21.4 23.1 21.5 18.2 13.9 10.8 5.2 4.4 6.0 12 23.1 4.4 14.1
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 12 0.6 0.4 0.5
結合残留塩素 mg/L 0.06 0.06 0.06 0.08 0.06 0.08 0.08 0.08 0.04 0.06 0.04 0.06 12 0.08 0.04 0.06

6/10 9/16 12/9 3/3 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 晴 雨
気温 22.7 21.7 8.0 4.0 4 22.7 4.0 14.1
水温 ℃ 18.1 21.4 10.6 6.0 4 21.4 6.0 14.0
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.6 0.5 0.4 4 0.6 0.4 0.5
結合残留塩素 mg/L 0.04 0.06 0.04 0.06 4 0.06 0.04 0.05
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.2 0.3 0.3 0.4 4 0.4 0.2 0.3
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.08 0.1 0.08 0.08未満 4 0.10 0.08未満 0.08未満
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.02 0.02 0.01 0.01 4 0.02 0.01 0.02
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.08 0.16 0.07 0.05未満 4 0.16 0.05未満 0.08
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.005 0.017 0.005 0.002 4 0.017 0.002 0.007
ジクロロ酢酸 mg/L 0.004 0.008 0.004 0.002 4 0.008 0.002 0.005
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.004 0.003 0.002 0.002 4 0.004 0.002 0.003
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.015 0.029 0.012 0.007 4 0.029 0.007 0.016
トリクロロ酢酸 mg/L 0.003 0.009 0.004 0.002未満 4 0.009 0.002未満 0.004
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.006 0.009 0.005 0.003 4 0.009 0.003 0.006
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01 0.02 0.01未満 0.01未満 4 0.02 0.01未満 0.01未満
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.03 0.01未満 0.01未満 4 0.03 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 8 9 8 8 4 9 8 8
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 9 9 10 12 11 11 12 12 9 13 12 10 12 13 9 11
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 20 21 19 17 4 21 17 19
蒸発残留物 mg/L 52 61 52 44 4 61 44 52
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000003 0.000001未満 0.000002 0.000001未満 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 8 0.000003 0.000001未満 0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.5 0.4 0.4 0.9 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 12 0.9 0.4 0.5
ｐＨ値 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 12 7.4 7.3 7.4
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 4 0.002 0.001未満 0.001未満
抱水クロラール mg/L 0.002 0.005 0.002 0.002未満 4 0.005 0.002未満 0.002
遊離炭酸 mg/L 1 1 1未満 1 4 1 1未満 1未満
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 1 1 1 2 4 2 1 1
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -2.2 -2.2 -2.3 -2.5 4 -2.2 -2.3 -2.2
従属栄養細菌 CFU/mL 0 0 0 0 4 0 0 0
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 11.0 13.0 15.5 17.0 16.0 16.0 16.0 14.5 13.5 15.0 14.0 12.0 12 17.0 11.0 14.5
電気伝導率 μS/cm 71 74 89 98 89 92 104 90 80 105 95 82 12 105 71 89
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.011 0.021 0.017 0.015 4 0.021 0.011 0.020

検査一日目採水日

検査二日目採水日



東港浄水場系給水栓水（嘉山）検査結果
4/13 5/14 6/9 7/6 8/18 9/15 10/13 11/17 12/8 1/12 2/16 3/2 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 晴 晴 曇 晴 雨 曇 雨 曇 曇
気温 17.4 14.6 20.3 28.3 28.3 20.0 17.9 8.2 7.8 5.2 3.1 4.5 12 28.3 3.1 14.6
水温 ℃ 12.5 17.1 19.3 22.0 24.5 23.1 19.0 14.8 12.0 5.8 4.6 6.3 12 24.5 4.6 15.1
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.5 0.4 0.4
結合残留塩素 mg/L 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04未満 0.04 0.04 0.06 0.04 0.06 0.04 12 0.06 0.04未満 0.04

6/10 9/16 12/9 3/3 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 晴 雨
気温 22.7 21.7 8.0 4.0 4 22.7 4.0 14.1
水温 ℃ 19.5 22.4 11.4 6.2 4 22.4 6.2 14.9
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.5 0.4 0.5 4 0.5 0.4 0.5
結合残留塩素 mg/L 0.04 0.06 0.04 0.12 4 0.12 0.04 0.07
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 12 (-) (-) (-)
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ひ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.2 0.3 0.3 0.4 4 0.4 0.2 0.3
フッ素及びその化合物　※ mg/L 0.08未満 0.08 0.08未満 0.08未満 4 0.08 0.08未満 0.08未満
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.02 0.03 0.02 0.02 4 0.03 0.02 0.02
四塩化炭素　※ mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン　※ mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満
ベンゼン　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸　※ mg/L 0.05未満 0.06 0.05未満 0.05未満 4 0.06 0.05未満 0.05未満
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム　※ mg/L 0.004 0.009 0.004 0.003 4 0.009 0.003 0.005
ジクロロ酢酸 mg/L 0.004 0.004 0.004 0.003 4 0.004 0.003 0.004
ジブロモクロロメタン　※ mg/L 0.003 0.004 0.003 0.002 4 0.004 0.002 0.003
臭素酸　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン　※ mg/L 0.012 0.021 0.011 0.008 4 0.021 0.008 0.013
トリクロロ酢酸 mg/L 0.003 0.005 0.003 0.002 4 0.005 0.002 0.003
ブロモジクロロメタン　※ mg/L 0.005 0.008 0.004 0.003 4 0.008 0.003 0.005
ブロモホルム　※ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.03 0.02 0.01未満 0.01未満 4 0.03 0.01未満 0.01
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/L 8 9 9 8 4 9 8 9
マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン　※ mg/L 9 8 10 17 11 12 12 13 11 13 12 11 12 17 8 12
カルシウム，マグネシウム等 mg/L 19 22 20 18 4 22 18 20
蒸発残留物 mg/L 58 65 56 53 4 65 53 58
陰イオン界面活性剤　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000001 0.000003 0.000001未満 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 8 0.000003 0.000001未満 0.000001
2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤　 ※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
フェノール類　※ mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.4 0.3 0.4 0.9 0.7 0.6 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.9 0.3 0.5
ｐＨ値 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 12 7.6 7.5 7.5
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
亜硝酸態窒素　※ mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満
1,2-ジクロロエタン　※ mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満
1,1,2-トリクロロエタン　※ mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満
トルエン　※ mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ジクロロアセトニトリル mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満
抱水クロラール mg/L 0.002 0.002 0.002未満 0.001未満 4 0.002 0.002未満 0.002未満
遊離炭酸 mg/L 1未満 1未満 1未満 1 4 1 1未満 1未満
1,1,1-トリクロロエタン　※ mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満
ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE)　※ mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満
臭気強度（ＴＯＮ) 1 1 2 1 4 2 1 1
腐食性（ランゲリア指数） mg/L -2.1 -1.9 -2.3 -2.4 4 -1.9 -2.4 -2.0
従属栄養細菌 CFU/mL 0 0 0 0 4 0 0 0
1,1-ジクロロエチレン　※ mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満
総アルカリ度 mg/L 12.0 12.0 14.5 17.5 14.5 15.5 15.5 15.5 14.0 14.5 13.5 12.0 12 17.5 12.0 14.0
電気伝導率 μS/cm 76 73 87 115 86 97 104 103 89 105 97 87 12 115 73 93
紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.012 0.016 0.014 0.012 4 0.016 0.012 0.014

検査一日目採水日

検査二日目採水日



Ⅲ 定期水質検査 

 

２ 品質管理のための水質検査（独自検査） 

１） 河川水質検査 

 （１） 検査地点図 

 （２） 河川水質概況 

 （３） 河川水質検査結果 

２） 浄水工程検査 

 （１） 検査地点図 

 （２） 浄水工程検査結果 

３） 配水工程検査 

 （１） 検査地点図 

 （２） 検査結果 

４） 残留塩素管理検査 

 （１） 検査地点図 

 （２） 検査結果 
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自己検査

河川検査を行う場所

平成21年度

: 河 川（河川検査）
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阿賀野川取水塔

中央橋

信濃川取水塔

信濃川

阿賀野川

両郡橋

: 河 川（河川検査）

自己検査

河川検査を行う場所

平成21年度

阿賀野川取水塔

中央橋

信濃川取水塔

西 川
中ノ口川

信濃川

阿賀野川

両郡橋

: 河 川（河川検査）



水道水源の水質概況 

 

信濃川水系信濃川表流水（調査地点：信濃川取水塔） 

 

調査地点は、信濃川河口から約 12km 上流に位置する信濃川取水塔で水道用水の取水

地点としては信濃川最下流部に位置している。この地点は、河川の環境基準においてＡ

類型（BOD2mg/L 以下、浮遊物質 25mg/L 以下、溶存酸素 7.5mg/L 以上、大腸菌群数

1000MPN/100mL 以下）に指定されており、河川調査の結果、5 月に大腸菌群数が、7 月

には浮遊物質がそれぞれ基準値を超過した。さらに、8月、11 月及び 2月に大腸菌群数

が環境基準値を超過した。 

春期、4 月初旬には気温及び水温が 10℃以下であったが、中旬になると気温が 20℃

と続いた期間があったことから水温も下旬になり、10℃以上となった他は水質的に安定

した状況であった。5月に入り、下旬には水温 15℃に上昇し、生物活性が活発となった

ことから微生物項目である一般細菌3,600CFU/mLや従属栄養細菌が160,000CFU/mLとな

ったが水処理上問題となることはなかった。 

6 月は降雨による一時的な濁度の上昇がみられたが、水質は安定した状況で、下旬に

は気温が 25℃超える期間があった。 

梅雨に入り、7 月中旬には降雨の影響から濁度が上昇し 50 度となり、一般細菌 34，

000CFU/mL 及び大腸菌が 1,300MPN/100mL となった。 

平成 21 年は梅雨明けが例年より遅れたことから気温が 30℃超えることはなかった。 

8 月上旬は降雨による影響で濁度 150 度を記録し、中旬には一時期、気温が 30℃とな

ったことから下旬には pH 値 7.8 で推移した期間があった。この期間，生物数は 24,000

個/mL 程度で推移（優占種は珪藻類キクロテラ 7,800 個/mL 及びスケレトネマ 12,000 個

/mL で推移）、クロロフィル a が 0.027mg/L、従属栄養細菌 66,000CFU/mL や大腸菌群

49,000MPN/100mL 等であったことから、青山浄水場では凝集剤の増量処理（18mg/L 増量

注入）を行い対処した。 

9 月は、例年残暑の日が続くが、今年は気温も 25℃を超えることはなく、下旬に pH

値が 7.6 となったが水処理上問題となることはなかった。 

10 月下旬、降雨の影響で原水濁度(50～80 度)が上昇し、一般細菌が 10,000CFU/mL 程

度で中旬になると気温が 15℃以下に水温は 20℃の期間が続いたほかは、降雨により濁

度が 70 度程になったことがあった。それ以降は水質的に安定した状況であった。 

冬期に入り、原水水温も 10℃を下回る状況となり、生物活性が低下したことでアン

モニア態窒素が年最高の 0.28mg/L となったが 1 月以降は水質的に安定していた。 

例年通りこの時期、融雪剤の影響で一時的にアルカリ度が 30mg/L 程度で推移した期

間があったが水処理上懸念されることはなかった。 

 



信濃川表流水　水質検査結果　（信濃川取水塔）

項目名 4月8日 5月20日 6月24日 7月22日 8月19日 9月9日 10月22日 11月4日 12月16日 1月27日 2月17日 3月10日 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 曇 曇 曇 晴 晴 雪 曇 晴 雨

河川水位 ｍ 0.60 0.76 0.88 1.25 0.93 0.90 0.72 0.57 0.79 0.43 0.46 0.74 12 1.25 0.43 0.75

気温 ℃ 12.4 21.1 23.8 23.6 25.8 21.9 16.4 11.2 1.2 1.9 0.2 3.4 12 25.8 0.2 13.6

水温 ℃ 10.5 17.3 22.1 21.7 25.2 23.1 15.6 10.5 6.0 3.5 3.5 4.5 12 25.2 3.5 13.6

一般細菌 CFU/mL 1,300 3,600 8,800 34,000 2,100 1,400 1,600 3,600 5,200 1,400 1,700 1,300 12 34,000 1,300 5,500

大腸菌 MPN/100mL 17 110 1,100 1,300 310 49 130 110 460 790 170 330 12 1,300 17 410

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物　 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 4 0.001 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 0.6 0.6 0.9 0.6 0.8 0.7 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 12 1.0 0.6 0.7

フッ素及びその化合物 mg/L 0.08 0.10 0.08 0.09 4 0.10 0.08 0.09

ホウ素及びその化合物 mg/L 0.04 0.07 0.05 0.06 4 0.07 0.04 0.06

四塩化炭素 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満

ベンゼン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 12 0.01 0.01未満 0.01未満

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.12 0.15 0.21 0.53 0.15 0.12 0.21 0.27 0.23 0.13 0.12 0.26 12 0.53 0.12 0.21

溶存アルミ二ウム mg/L 0.02 0.03 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 0.02 0.04 12 0.05 0.01 0.03

鉄及びその化合物 mg/L 0.49 0.52 0.78 1.42 0.50 0.43 0.65 0.99 1.27 0.65 0.76 1.01 12 1.42 0.43 0.79

溶存鉄 mg/L 0.14 0.10 0.16 0.20 0.15 0.12 0.16 0.19 0.19 0.19 0.21 0.18 12 0.21 0.10 0.17

銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 mg/L 8 10 10 15 4 15 8 11

マンガン及びその化合物 mg/L 0.041 0.038 0.053 0.085 0.037 0.041 0.045 0.062 0.068 0.068 0.078 0.079 12 0.085 0.037 0.058

溶存マンガン mg/L 0.032 0.029 0.029 0.042 0.016 0.025 0.034 0.036 0.048 0.060 0.073 0.061 12 0.073 0.016 0.040

塩化物イオン mg/L 10 9 11 8 11 14 14 11 14 15 20 14 12 20 8 13

カルシウム，マグネシウム等 mg/L 26 39 33 39 4 39 26 34

蒸発残留物 mg/L 87 111 118 114 4 118 87 108

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン mg/L 0.000003 0.000004 0.000003 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 8 0.000004 0.000002 0.000003

2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001 0.000001 0.000001未満 .000001未満.000001未満0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 mg/L 0.005未満 0.005 0.005未満 0.006 4 0.006 0.005未満 0.005未満

フェノール類 mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 1.9 1.8 2.0 1.9 1.4 1.2 1.1 1.9 1.8 1.3 1.4 1.3 12 2.0 1.1 1.6

ｐＨ値 7.3 7.2 7.2 7.1 7.5 7.5 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 12 7.5 7.1 7.3

臭気 弱植物性 弱植物性 土臭 土臭 植物性 土臭 弱植物性 土臭 植物性 弱植物性 植物性 土臭 12

色度 度 6 8 10 11 6 6 6 13 11 7 8 8 12 13 6 8

濁度 度 5.1 6.9 7.6 16.0 9.8 5.1 7.0 14.0 14.0 6.3 7.0 8.6 12 16 5.1 9.0

アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 4 0.001 0.001未満 0.001未満

亜硝酸態窒素 mg/L 0.009 0.013 0.022 0.013 0.009 0.013 0.022 0.013 0.011 0.010 0.013 0.009 12 0.022 0.009 0.013

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

トルエン mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満

フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

臭気強度（ＴＯＮ) 11 10 14 13 4 14 10 12

腐食性（ランゲリア指数） -2.2 -1.5 -2.0 -2.0 4 -1.5 -2.2 -1.9

従属栄養細菌 160,000 66,000 140,000 140,000 4 160,000 66,000 130,000

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アンモニア態窒素 mg/L 0.13 0.12 0.15 0.12 0.03 0.08 0.15 0.11 0.17 0.18 0.28 0.20 12 0.28 0.03 0.14

ＢＯＤ mg/L 0.9 1.1 1.1 1.1 1.4 0.6 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 12 1.4 0.6 1.0

ＣＯＤ mg/L 3.0 1.7 3.7 2.3 4 3.7 1.7 2.7

紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.060 0.078 0.119 0.123 0.081 0.075 0.073 0.123 0.098 0.071 0.077 0.076 12 0.123 0.060 0.088

浮遊物質（ＳＳ） mg/L 6 9 14 29 8 7 10 15 19 6 7 20 12 29 6 13

侵食性遊離炭酸 mg/L 2 1 3 4 4 4 1 3

総窒素 mg/L 0.84 0.98 0.76 1.10 4 1.10 0.76 0.92

総リン mg/L 0.06 0.06 0.09 0.08 4 0.09 0.06 0.07

トリハロメタン生成能 mg/L 0.033 0.035 0.048 0.030 4 0.048 0.030 0.037

生物 個/mL 1,800 2,300 2,700 1,500 24,000 4,400 1,400 870 800 690 580 630 12 24,000 580 3,500

溶存酸素 mg/L 10.8 9.2 7.5 7.5 8.3 7.9 9.3 10.4 11.3 12.6 12.3 12.1 12 12.6 7.5 9.9

酸素飽和百分率 ％ 100 99 88 88 102 94 97 96 94 98 95 97 12 102 88 96

大腸菌群 MPN/100mL 4,900 49,000 31,000 4,900 4 49,000 4,900 23,000

クロロフィルａ mg/L 0.004 0.027 0.003 0.002 4 0.027 0.002 0.009

総アルカリ度 mg/L 18.0 18.0 26.0 21.0 26.0 33.5 31.0 23.0 23.0 23.0 26.5 21.5 12 33.5 18.0 24.2

電気伝導率 μS/cm 105 102 125 99 124 143 156 125 128 132 163 123 12 163 99 127

臭素イオン mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.07 0.05未満 12 0.07 0.05未満 0.05未満



信濃川河川水生物試験結果　（信濃川取水塔）

単位 4月8日 5月20日 6月24日 7月22日 8月19日 9月9日 10月22日 11月4日 12月16日 1月27日 2月17日 3月10日

Anabaena 500μ 20

Merismopedia 群体

Microcystis 群体

Oscillatoria 100μ

Phormidium 100μ 20 20 10 80 10 20

others 20

総藍藻類数 20 60 10 80 0 10 20

Achnanthes 細胞 210 320 120 150 100 200 100 120 50 90 40 100

Asterionella 細胞 20 30 110 120 10

Aulacoseira 100μ 40 10 10

Cyclotella 細胞 340 300 460 120 7800 2160 490 70 40 50 40

Cymbella 細胞 70 60 40 20 80 60 10 10 20 70 40

Diatoma 細胞 10 20 20 10 10

Fragilaria 細胞 20 80

Melosira 100μ 10 20 20 20 10 10 10 10

Navicura 細胞 120 100 160 110 100 80 140 190 170 100 90 160

Nitzschia 細胞 400 460 780 330 700 440 150 170 180 130 90 140

Skeletonema 細胞 40 100 50 11800 360

Stephanodiscus 細胞

Synedra 細胞 20 60 10 10 50 10 10 30

others 410 540 460 460 1700 480 330 200 160 110 100 100

総珪藻類数 1610 1920 2180 1310 22200 3880 1300 780 700 630 580 580

Ankistrodesmus 群体 10 10

Chlamydomonas 細胞 60 180 80 50 700 120 10 10 10 10

Closterium 細胞

Cosmarium 細胞

Eudorina

Golenkinia 細胞 30 40

Micractinium 群体

Pandorina 群体 100

Pediastrum 群体

Scenedesmus 群体 20 80 20 200 40 20

Spirogyra 500μ

others 20 60 200 20 300 200 40 40 20 30 30

総緑藻類数 110 260 400 100 1300 360 60 70 30 30 40

Cryptomonas 細胞 100 30 100 80 30 10

Synura 群体

Uroglena 群体

Glenodium 細胞

Peridinium 細胞

Euglena 細胞 20 20

Trachelomonas 細胞 10

others 50 40 30 100 10 10 40 10 10

総その他藻類数 50 60 120 60 200 80 40 10 60 10 10

根足虫類 細胞

繊毛虫類 細胞

線虫類 個体

ワムシ類 個体

カイアシ類 個体
ミジンコ類 個体
others 10 20 300 10
総動物数 10 20 300 10

 総生物数(個／mL） 1,800 2,300 2,700 1,500 24,000 4,400 1,400 870 800 690 580 630
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信濃川水系中ノ口川表流水（調査地点：両郡橋） 

 

 

調査地点は、中之口・潟東浄水場と月潟浄水場の間にある両郡橋の中央地点である。

この地点は、河川の環境基準においてＡ類型（BOD2mg/L 以下、浮遊物質 25mg/L 以下、

溶存酸素 7.5mg/L 以上、大腸菌群数 1,000MPN/100mL 以下）に指定されており、河川調

査の結果、5 月、8月及び 11 月に大腸菌群数が基準値を超過した。また、6月、7月、9

月、10 月、11 月及び 3月に浮遊物質が環境基準値を超過した。 

春期（4 月・5 月）は、水質的に安定した状況が続き、水処理上懸念されることはな

かった。6 月に入ると水温が 20℃に上昇し、生物も増殖する状況となった。この期間、

生物数は 7,000 個/mL 程で生物障害原因生物であるアクナンテス 2,600 個/mL とニッチ

ア 1,200 個/mL が優占種となっていたが水処理上問題となることはなかった。 

夏期（7月・8 月）は、信濃川表流水と同様、7 月初旬梅雨に入り、7 月中旬には降雨

の影響で濁度が上昇し 100 度となったことから微生物項目である一般細菌

10,000CFU/mL と大腸菌 2,200MPN/100mL が高い値であった。 

例年、7 月下旬になると梅雨明けとなるが、今年は梅雨明けが遅く、8 月中旬にも降

雨により一時的に水質の悪化で濁度が 400 度となり、その影響で従属栄養細菌が

51,000CFU/mL、大腸菌群 31,000MPN/100mL となった。 

8 月下旬になると水温が 25℃を超え pH 値も 7.6 を記録した。この期間、生物の異常

増殖がみられ、生物数は 12,000 個/mL で優占種として生物障害原因生物であるキクロ

テラが 7,000 個/mL、スケレトネマが 2,000 個/mL、この他にクロロフィル aが 0.020mg/L

やアルカリ度 30.5mg/L となっていたことから、生物障害対策として戸頭浄水場では、

凝集剤の増量処理（最高時凝集剤を約 15mg/L 増量）を行い対処した。 

秋期（9 月～11 月）は、除々に水温が低くなり 9月下旬には 20℃以下で推移した。 

しかし、アルカリ度は 9 月上旬から 10 月上旬の期間において高い値（30mg/L)で推移

した。 

11 月は水質的には降雨による影響で一時的に水質悪化(高濁度)となるほかは、水処

理上問題となることはなかった。 

冬期（12・1 月）になり、気温も低くなったことからアンモニア態窒素が高くなり、

1 月に入ると気温及び水温も 5℃を切る状況からアンモニア態窒素が 0.13mg/L、2 月に

は降雪対策としての融雪剤の影響からアルカリ度が 30mg/L 以上で推移していたが水処

理上懸念されることはなかった。 

 

 

 

 



中ノ口川表流水　水質検査結果　（両郡橋）

項目名 4月8日 5月20日 6月24日 7月22日 8月19日 9月9日 10月22日 11月4日 12月16日 1月27日 2月17日 3月10日 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 曇 晴 曇 晴 晴 雪 曇 曇 雨

河川水位 ｍ

気温 ℃ 12.4 21.1 23.8 23.6 25.8 21.9 16.4 11.2 1.2 1.9 0.2 3.4 12 25.8 0.2 13.6

水温 ℃ 11.2 16.9 20.8 21.9 25.0 22.6 15.1 9.6 6.5 3.7 4.6 5.0 12 25.0 3.7 13.6

一般細菌 CFU/mL 560 1,300 5,200 10,000 2,200 630 1,400 1,300 2,500 880 350 1,300 12 10,000 350 2,300

大腸菌 MPN/100mL 17 70 170 2,200 130 17 130 70 2,200 2,400 94 3,300 12 3,300 17 900

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物　 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001

六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 0.7 0.7 0.9 0.7 0.9 0.8 1.2 0.7 0.8 0.9 1.0 0.9 12 1.2 0.7 0.8

フッ素及びその化合物 mg/L 0.11 0.11 0.11 0.10 4 0.11 0.10 0.11

ホウ素及びその化合物 mg/L 0.06 0.08 0.09 0.08 4 0.09 0.06 0.08

四塩化炭素 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満

ベンゼン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 12 0.01 0.01未満 0.01未満

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.25 0.26 0.70 0.96 0.39 0.36 0.49 0.50 0.39 0.25 0.25 0.42 12 0.96 0.25 0.44

溶存アルミ二ウム mg/L 0.02 0.04 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02 0.02 0.05 12 0.05 0.02 0.03

鉄及びその化合物 mg/L 0.54 0.47 1.14 1.89 0.73 0.75 0.94 1.09 1.12 0.70 0.79 1.02 12 1.89 0.47 0.93

溶存鉄 mg/L 0.08 0.07 0.05 0.11 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 12 0.16 0.05 0.10

銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 mg/L 8 9 9 13 4 13 8 10

マンガン及びその化合物 mg/L 0.033 0.033 0.069 0.088 0.043 0.060 0.066 0.066 0.064 0.073 0.078 0.075 12 0.088 0.033 0.062

溶存マンガン mg/L 0.020 0.020 0.017 0.026 0.017 0.033 0.037 0.027 0.037 0.059 0.065 0.052 12 0.065 0.017 0.034

塩化物イオン mg/L 10 9 9 8 10 13 14 11 13 17 18 13 12 18 8 12

カルシウム，マグネシウム等 mg/L 34 44 37 48 4 48 34 41

蒸発残留物 mg/L 109 133 127 132 4 133 109 125

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000005 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 8 0.000005 0.000001 0.000002

2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000002 0.000001 0.000001未満 .000001未満.000001未満0.000001未満 0.000001未満 8 0.000002 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 mg/L 0.005 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005 0.005未満 0.005未満

フェノール類 mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 1.0 1.2 2.1 1.9 1.3 1.3 1.2 2.2 1.6 1.0 1.1 1.6 12 2.2 1.0 1.5

ｐＨ値 7.5 7.5 7.3 7.4 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 12 7.6 7.3 7.5

臭気 弱土臭 弱植物性 強土臭 土臭 植物性 強土臭 土臭 土臭 植物性 植物性 植物性 土臭 12

色度 度 4 5 9 7 5 5 4 9 7 6 6 7 12 9 4 6

濁度 度 6.2 7.0 19 21 13 8.5 9.6 17 14 9.3 6.9 12 12 21 6.2 12.0

アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 4 0.001 0.001未満 0.001未満

亜硝酸態窒素 mg/L 0.011 0.014 0.019 0.009 0.008 0.011 0.026 0.014 0.016 0.013 0.016 0.012 12 0.026 0.008 0.014

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

トルエン mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満

フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

臭気強度（ＴＯＮ) 6 9 13 11 4 13 6 10

腐食性（ランゲリア指数） -1.8 -1.2 -1.7 -1.5 4 -1.2 -1.8 -1.6

従属栄養細菌 110,000 51,000 86,000 120,000 4 120,000 51,000 92,000

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アンモニア態窒素 mg/L 0.06 0.04 0.07 0.03 0.02未満 0.06 0.08 0.03 0.05 0.11 0.13 0.10 12 0.13 0.02未満 0.06

ＢＯＤ mg/L 0.9 1.1 1.3 0.9 1.1 0.7 0.8 1.1 0.8 0.8 0.8 0.9 12 1.3 0.7 0.9

ＣＯＤ mg/L 2.6 2.5 3.5 1.9 4 3.5 1.9 2.6

紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.047 0.058 0.101 0.078 0.063 0.064 0.051 0.101 0.070 0.056 0.063 0.066 12 0.101 0.047 0.068

浮遊物質（ＳＳ） mg/L 14 14 40 65 22 26 26 26 25 14 12 29 12 65 12 26

侵食性遊離炭酸 mg/L 1 1未満 1未満 2 4 2 1未満 1未満

総窒素 mg/L 0.94 1.10 0.92 1.21 4 1.21 0.92 1.04

総リン mg/L 0.06 0.08 0.12 0.08 4 0.12 0.06 0.09

トリハロメタン生成能 mg/L 0.026 0.035 0.047 0.024 4 0.047 0.024 0.033

生物 個/mL 2,500 3,900 6,600 2,700 12,000 2,900 940 1,100 520 920 1,300 1,100 12 12,000 520 3,100

溶存酸素 mg/L 11.2 9.9 8 8.1 8.5 7.9 9.8 11.2 11.8 13.5 13.0 12.4 12 13.5 7.9 10.4

酸素飽和百分率 ％ 105 105 92 95 105 94 100 101 99 105 104 101 12 105 92 101

大腸菌群 MPN/100mL 1,300 31,000 110,000 330 4 110,000 330 36,000

クロロフィルａ mg/L 0.005 0.020 0.003 0.004 4 0.020 0.003 0.008

総アルカリ度 mg/L 26.0 18.5 24.0 25.5 30.5 35.5 34.0 25.5 27.5 30.5 31.5 24.5 12 35.5 18.5 27.8

電気伝導率 μS/cm 118 115 115 108 129 141 167 132 143 165 176 136 12 176 108 137

臭素イオン mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 12 0.05未満 0.05未満 0.05未満



中ノ口川河川水生物試験結果　（両郡橋）

単位 4月8日 5月20日 6月24日 7月22日 8月19日 9月9日 10月22日 11月4日 12月16日 1月27日 2月10日 3月10日

Anabaena 500μ

Merismopedia 群体 20

Microcystis 群体

Oscillatoria 100μ

Phormidium 100μ 40 20 10 10 30

others 20

総藍藻類数 0 40 40 0 0 10 30 20

Achnanthes 細胞 420 1220 2600 420 1800 740 330 300 90 20 170 280

Asterionella 細胞 80 240 120 20 50 260 210 30

Aulacoseira 100μ 20 10

Cyclotella 細胞 720 360 240 200 7000 380 100 70 50 20 40

Cymbella 細胞 120 200 280 120 150 60 10 70 70 150 180

Diatoma 細胞 20 140 80 40 60 10 10 50 10 10

Fragilaria 細胞 40 80

Melosira 100μ 20 100 40 10 10 20

Navicura 細胞 240 260 560 480 320 90 260 180 290 380 110

Nitzschia 細胞 580 640 1120 500 350 320 130 70 60 130 140

Skeletonema 細胞 40 100 1650 140

Stephanodiscus 細胞

Synedra 細胞 100 40 140 60 10 100 10 30 10

others 280 640 1080 380 600 420 180 250 80 170 250

総珪藻類数 2460 3840 6160 2480 11550 2620 900 1010 480 900 1270 1070

Ankistrodesmus 群体

Chlamydomonas 細胞 20 20 40 120 100 60 10 40 10

Closterium 細胞

Cosmarium 20 10

Eudorina

Golenkinia 細胞

Micractinium 群体

Pandorina 群体

Pediastrum 群体

Scenedesmus 群体 80 200 80 20 30

Spirogyra 500μ

others 20 20 200 20 50 40 10 20 10

総緑藻類数 40 40 320 140 350 200 30 80 30 20

Cryptomonas 細胞 20 10

Synura 群体

Uroglena 群体

Glenodium 細胞

Peridinium 細胞

Euglena 細胞 20 20

Trachelomonas 細胞

others 40 10

総その他藻類数 0 20 40 20 0 20 0 10 10

根足虫類 細胞

繊毛虫類 細胞 20 20

線虫類 個体

ワムシ類 個体

カイアシ類 個体
ミジンコ類 個体
others 40 100 40 10
総動物数 0 40 20 100 60 0 0 10

 総生物数(個／mL） 2,500 3,900 6,600 2,700 12,000 2,900 940 1,100 520 920 1,300 1,100
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信濃川水系西川表流水（調査地点：中央橋） 

 

調査地点は、岩室浄水場の西川取水地点から上流に位置する中央橋の地点である。この

地点は、河川の環境基準においてＡ類型（BOD2mg/L 以下、浮遊物質 25mg/L 以下、溶存酸素

7.5mg/L 以上、大腸菌群数 1,000MPN/100mL 以下）に指定されており、河川調査の結果、5

月、8月、11 月及び 2月に大腸菌群数が基準値を超過した。また、6月、7月に浮遊物質が

環境基準値を超過した。 

春期、4月中旬になると気温及び水温も 10℃以上となったほかは水質的に安定した状

況であった。5 月に入り、下旬には気温が 20℃、水温が 15℃とともに上昇し、生物活

性が活発(pH 値 7.7)となったことから微生物項目である大腸菌群 5,200MPN/100mL や従

属栄養細菌が 16,000CFU/mL になった。 

6 月には水温が 20℃となり、下旬に降雨による影響から濁度が高くなったことで微生物

項目である 一般細菌 16,000CFU/mL、大腸菌 1,100MPN/100mL を記録した。また、有機物

(TOC)5.5mg/L や自然由来の金属項目のアルミニウム 2.73mg/L、鉄 4.05mg/L、マンガン

0.246mg/L が年最高値となった。この他に、生物数が 20,000 個/mL で優占種としてアクナ

ンテスが 5,200 個/mL、ニチッアが 5,000 個/mL、かび臭物質（ジェオスミン）が 0.000005mg/L

となったが、水処理上問題となることはなかった。 

夏期（7 月・8 月）に入り、信濃川表流水と同様、7 月中旬に梅雨期の降雨による影響で

原水濁度が上昇し 160 度となり，一般細菌 13,000CFU/mL 及び大腸菌 1,100MPN/100mL とな

った。 

8月上旬は、降雨により濁度が600度程の期間があったが、中旬になると水温も上昇(25℃)

したことで、従属栄養細菌は 58,000CFU/mL、大腸菌群 7,900 MPN/100mL、pH 値が 7.7、ア

ルカリ度 30mg/L となった。 

また、生物数は 9,000 個/mL で生物障害原因生物であるキクロテラ 2,400 個/mL，スケレ

トネマ 5,200 個/mL となったことから巻浄水場では凝集剤の増量処理（凝集剤を 5mg/L 増量

注入）を行い対処した。 

秋期（9 月～11 月）は、10 月上旬に降雨により濁度が上昇 150 度となった。水質的に

は降雨による影響で一時的に水質悪化(高濁度)となることがあるほかは、水処理上問題

となることはなかった。 

冬期（12 月～3月）に入り、水質も安定し、原水水温も 10℃を下回る状況となり、12 月

には生物活性が低下したことでアンモニア態窒素が 0.25mg/L 程で推移した。その他では、

融雪剤の影響から一時的にアルカリ度が 30mg/L 程で推移した。また、融雪用の地下水の影

響からｐＨ値が 8.7 程の期間が続いたが、水処理上懸念されることはなかった。 

 

 

 



西川表流水　水質検査結果　（中央橋）

項目名 4月8日 5月20日 6月24日 7月22日 8月19日 9月9日 10月22日 11月4日 12月16日 1月27日 2月17日 3月10日 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 曇 晴 曇 晴 晴 雪 曇 曇 雨

河川水位 ｍ

気温 ℃ 12.4 21.1 23.8 23.6 25.8 21.9 16.4 11.2 1.2 1.9 0.2 3.4 12 25.8 0.2 13.6

水温 ℃ 11.2 17.0 20.8 22.1 25.6 22.6 15.1 9.7 6.5 3.5 4.5 4.6 12 25.6 3.5 13.6

一般細菌 CFU/mL 400 1,500 16,000 13,000 3,300 870 1,500 1,500 1,100 790 460 750 12 16,000 400 3,400

大腸菌 MPN/100mL 17 49 1,100 1,100 79 110 94 49 1,100 79 23 490 12 1,100 17 360

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物　 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001 4 0.001 0.001 0.001

六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 0.7 0.7 1.0 0.7 0.9 0.8 1.2 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 12 1.2 0.7 0.9

フッ素及びその化合物 mg/L 0.11 0.11 0.11 0.10 4 0.11 0.10 0.11

ホウ素及びその化合物 mg/L 0.06 0.08 0.06 0.07 4 0.08 0.06 0.07

四塩化炭素 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満

ベンゼン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.03 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 12 0.03 0.01未満 0.01未満

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.18 0.21 2.73 0.73 0.41 0.13 0.25 0.33 0.18 0.08 0.09 0.22 12 2.73 0.08 0.46

溶存アルミ二ウム mg/L 0.02 0.05 0.04 0.05 0.03 0.02 0.02 0.06 0.04 0.03 0.02 0.06 12 0.06 0.02 0.04

鉄及びその化合物 mg/L 0.36 0.31 4.05 1.34 0.71 0.33 0.52 0.68 0.52 0.32 0.89 0.47 12 4.05 0.31 0.88

溶存鉄 mg/L 0.06 0.05 0.04 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.11 0.11 0.29 0.10 12 0.29 0.04 0.10

銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 mg/L 8 10 9 14 4 14 8 10

マンガン及びその化合物 mg/L 0.028 0.023 0.246 0.066 0.036 0.033 0.037 0.034 0.028 0.039 0.069 0.040 12 0.246 0.023 0.057

溶存マンガン mg/L 0.019 0.008 0.005 0.011 0.008 0.016 0.023 0.008 0.019 0.036 0.066 0.030 12 0.066 0.005 0.021

塩化物イオン mg/L 10 9 9 8 11 14 14 11 13 18 19 12 12 19 8 12

カルシウム，マグネシウム等 mg/L 33 44 38 49 4 49 33 41

蒸発残留物 mg/L 98 132 112 129 4 132 98 118

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000005 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 8 0.000005 0.000001 0.000002

2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000002 0.000001 0.000001未満 .000001未満.000001未満0.000001未満 0.000001未満 8 0.000002 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.8 1.0 5.5 1.9 1.3 1.1 1.0 1.7 1.3 1.0 1.1 1.2 12 5.5 0.8 1.6

ｐＨ値 7.6 7.7 7.3 7.5 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 12 7.7 7.3 7.6

臭気 弱植物性 弱土臭 植物性 弱土臭 植物性 植物性 弱土臭 植物性 弱植物性 弱植物性 植物性 土臭 12

色度 度 4 5 13 7 5 5 4 8 6 5 10 6 12 13 4 7

濁度 度 4.7 5.7 38 20 12 4.2 7.6 12 9.0 4.5 4.8 9.1 12 38 4.2 11.0

アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜硝酸態窒素 mg/L 0.009 0.013 0.026 0.010 0.010 0.013 0.036 0.015 0.016 0.013 0.015 0.011 12 0.036 0.009 0.016

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

トルエン mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満

フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

臭気強度（ＴＯＮ) 13 8 18 10 4 18 8 12

腐食性（ランゲリア指数） -1.5 -1.1 -1.6 -1.5 4 -1.1 -1.6 -1.4

従属栄養細菌 160,000 58,000 110,000 220,000 4 220,000 58,000 140,000

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アンモニア態窒素 mg/L 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04 0.06 0.14 0.03 0.07 0.11 0.25 0.08 12 0.25 0.03 0.08

ＢＯＤ mg/L 1.0 1.6 1.2 0.8 0.9 0.6 0.9 0.9 0.5 0.8 0.9 0.7 12 1.6 0.5 0.9

ＣＯＤ mg/L 2.5 2.0 3.1 1.5 4 3.1 1.5 2.3

紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.043 0.057 0.103 0.083 0.063 0.067 0.054 0.096 0.066 0.053 0.091 0.061 12 0.103 0.043 0.070

浮遊物質（ＳＳ） mg/L 9 9 160 47 22 6 12 16 10 3 4 15 12 160 3 26

侵食性遊離炭酸 mg/L 1未満 1未満 1未満 2 4 2 1未満 1未満

総窒素 mg/L 0.87 1.28 0.80 1.23 4 1.28 0.80 1.05

総リン mg/L 0.06 0.08 0.10 0.08 4 0.10 0.06 0.08

トリハロメタン生成能 mg/L 0.025 0.032 0.043 0.027 4 0.043 0.025 0.032

生物 個/mL 2,500 5,200 20,000 1,300 9,000 1,700 770 1,300 780 810 1,100 1,200 12 20,000 770 3,900

溶存酸素 mg/L 11.2 9.7 7.6 7.9 8.3 7.9 9.7 11.1 11.8 13.3 13.0 12.5 12 13.3 7.6 10.3

酸素飽和百分率 ％ 106 104 87 93 103 94 100 101 99 103 104 100 12 106 87 100

大腸菌群 MPN/100mL 3,300 7,900 24,000 1,700 4 24,000 1,700 9,300

クロロフィルａ mg/L 0.005 0.014 0.003 0.007 4 0.014 0.003 0.007

総アルカリ度 mg/L 22.0 23.0 25.0 24.0 31.0 36.5 34.0 25.0 28.0 28.5 35.0 24.5 12 36.5 22.0 28.0

電気伝導率 μS/cm 116 113 117 102 134 146 167 132 145 165 183 131 12 183 102 138

臭素イオン mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05 0.05未満 12 0.05 0.05未満 0.05未満



西川河川水生物試験結果　（中央橋）

単位 4月8日 5月20日 6月24日 7月22日 8月19日 9月9日 10月22日 11月4日 12月16日 1月27日 2月17日 3月10日

Anabaena 500μ 20

Merismopedia 群体

Microcystis 群体

Oscillatoria 100μ

Phormidium 100μ 40

others

総藍藻類数 60

Achnanthes 細胞 400 1180 5200 330 110 230 210 170 80 80 140

Asterionella 細胞 20 120 1400 30 20 240 320 10

Aulacoseira 100μ 10 50 10 10 10

Cyclotella 細胞 760 400 400 30 2350 420 40 50 20 20 20 270

Cymbella 細胞 140 320 1000 90 150 30 10 20 10 70 80

Diatoma 細胞 20 60 400 10 20 10 10 10 30

Fragilaria 細胞

Melosira 100μ 120 20 200 10 50 10 30 10 40 10 10 10

Navicura 細胞 240 1140 2800 110 150 250 60 250 140 250 440 390

Nitzschia 細胞 220 1020 5000 220 150 120 70 180 130 110 20 110

Skeletonema 細胞 20 80 5200 30

Stephanodiscus 細胞

Synedra 細胞 20 80 1000 60 150 30 20 30 10 30

others 440 440 1400 300 300 260 140 410 170 60 40 140

総珪藻類数 2400 4780 18800 1280 8250 1500 680 1170 720 800 1040 1180

Ankistrodesmus 群体 50 30

Chlamydomonas 細胞 100 360 800 150 10 20 50 10

Closterium 細胞 10

Cosmarium 細胞

Eudorina

Golenkinia 細胞

Micractinium 群体

Pandorina 群体

Pediastrum 群体 10

Scenedesmus 群体 50 60 10 10 10

Spirogyra 500μ

others 150 70 10 30 50 50

総緑藻類数 100 360 800 400 150 50 120 60 60

Cryptomonas 細胞 200 10 250 30 30 10

Synura 群体

Uroglena 群体

Glenodium 細胞

Peridinium 細胞

Euglena 細胞

Trachelomonas 細胞

others 100 20 10 20

総その他藻類数 200 10 350 50 30 10 10 20

根足虫類 細胞 10

繊毛虫類 細胞 200

線虫類 個体

ワムシ類 個体

カイアシ類 個体
ミジンコ類 個体
others 10
総動物数 200 10 10

 総生物数(個／mL） 2,500 5,200 20,000 1,300 9,000 1,700 770 1,300 780 810 1,100 1,200
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阿賀野川水系阿賀野川表流水（調査地点：阿賀野川取水塔） 

 

調査地点は、阿賀野川河口から 13.8km に位置する阿賀野川取水塔である。この地点は、

河川の環境基準においてＡ類型（BOD2mg/L 以下、浮遊物質 25mg/L 以下、溶存酸素 7.5mg/L

以上、大腸菌群数 100MPN/100ml 以下）に指定されており、河川調査の結果、8月、11 月に

大腸菌群数がそれぞれ環境基準値を超過した。 

春期（4月～6月）は、降雨による一時的な濁度上昇があったが、その後は水質的に安定

していた。 

5 月に阿賀野川水系では平成 20 年と 21 年に、浄水場における日平均塩素注入率の増加傾

向がみられた。水温が上昇する 5 月中旬から 10 月下旬にかけて増量し対処した。特に、7

月上旬から８月中旬が顕著で日平均で最大 0.6mg/L の塩素注入率の増となった。この状況

を踏まえ、平成 22 年度から阿賀野川上流調査を実施することとした。 

6 月中旬に気温及び水温も 20℃を超えたが、この水系でろ過障害生物として懸念される

アステリオネラが 100 個/mL 超えることはなく，総生物は年間を通して 1,000 個/mL 以下で

あったことで水処理上懸念されることはなかった。 

夏期（7月・8月）は、信濃川表流水と同様に 7月初旬に梅雨入りし、降雨の影響から濁

度が 40 度となった。また、8 月上旬には例年梅雨明けとなるが今年はなかなか梅雨明けが

遅れ、水温が上昇(25℃)し、さらに降雨により一時的に濁度 90 度程となった。 

梅雨明け後の 8 月中旬は、例年塩水遡上がみられるが今年はその兆候もなく、塩水先端

調査も実施しなかった。 

秋期（9 月～11 月）は、例年除々に水温が低くなるが、9 月上旬に気温及び水温も 20℃

の日が続き水質的に安定していたが、10月上旬に降雨による一時的な濁度上昇(濁度150度)

となったが水処理上問題となることはなかった。 

冬期（12 月～3 月）に入り、平均濁度は 3 度程の期間が長く続いた。特に、12 月中旬に

気温が氷点下の期間があり、この現象は 1月、2月にも同様に氷点下の期間があった。この

影響からか、この水系ではあまり定量されたことのないアンモニア態窒素が定量され生物

活性が鈍くなる状況が続いた。 

阿賀野川水系は，降雨による影響で一時的に水質悪化があるが，ダム等が多数(60 以

上)あることから水質悪化が長続きせず 2 日間程で安定し，微生物項目や金属項目が高

い値を示すことはあまりない。 

また、信濃川水系のような降雪対策における融雪剤の使用によるアルカリ度の上昇はみ

られない。阿賀野川水系は急流河川による一時的な水質悪化があるが、水質的に安定した

河川である。 

 



阿賀野川表流水　水質検査結果　（阿賀野川取水塔）

項目名 4月8日 5月20日 6月24日 7月22日 8月19日 9月9日 10月22日 11月4日 12月16日 1月27日 2月17日 3月10日 回数 最高 最低 平均

天候 晴 晴 曇 曇 曇 曇 晴 晴 雪 曇 晴 雨

河川水位 ｍ 0.89 0.66 0.78 1.32 0.81 0.69 0.56 0.33 0.73 0.63 0.67 1.02 12 1.32 0.33 0.76

気温 ℃ 12.4 21.1 23.8 23.6 25.8 21.9 16.4 11.2 1.2 1.9 0.2 3.4 12 25.8 0.2 13.6

水温 ℃ 8.3 13.6 18.6 19.5 22.7 21.0 15.3 11.8 6.4 3.9 3.4 4.5 12 22.7 3.4 12.4

一般細菌 CFU/mL 98 1,300 1,600 4,800 880 670 680 1,300 750 550 350 190 12 4,800 98 1,100

大腸菌 MPN/100mL 7 22 79 79 49 70 8 22 33 11 8 17 12 79 7 30

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 4 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物　 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 12 0.4 0.3 0.3

フッ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.09 0.08未満 0.08未満 4 0.09 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 mg/L 0.02 0.03 0.03 0.03 4 0.03 0.02 0.03

四塩化炭素 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 4 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン mg/L 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 4 0.003未満 0.003未満 0.003未満

ベンゼン mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 12 0.01未満 0.01未満 0.01未満

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.07 0.14 0.10 0.33 0.11 0.07 0.07 0.06 0.07 0.05 0.06 0.12 12 0.33 0.05 0.10

溶存アルミ二ウム mg/L 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 12 0.06 0.01 0.03

鉄及びその化合物 mg/L 0.17 0.27 0.30 0.56 0.29 0.20 0.20 0.23 0.25 0.22 0.21 0.25 12 0.56 0.17 0.26

溶存鉄 mg/L 0.05 0.07 0.07 0.09 0.09 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.07 0.06 12 0.10 0.04 0.07

銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 mg/L 5 7 8 7 4 8 5 7

マンガン及びその化合物 mg/L 0.025 0.031 0.044 0.053 0.047 0.039 0.031 0.034 0.029 0.038 0.036 0.033 12 0.053 0.025 0.037

溶存マンガン mg/L 0.020 0.022 0.026 0.020 0.034 0.028 0.023 0.027 0.022 0.033 0.030 0.022 12 0.034 0.020 0.026

塩化物イオン mg/L 6 6 8 5 7 9 9 8 8 8 9 7 12 9 5 8

カルシウム，マグネシウム等 mg/L 17 23 23 21 4 23 17 21

蒸発残留物 mg/L 61 78 69 62 4 78 61 68

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン mg/L 0.000002 0.000004 0.000002 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001 0.000001 8 0.000004 0.000001 0.000002

2-メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 8 0.000001 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 4 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 mg/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 4 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） mg/L 0.9 1.3 1.5 2.5 1.4 1.0 1.2 1.1 1.3 1.0 0.9 1.1 12 2.5 0.9 1.3

ｐＨ値 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 12 7.3 7.1 7.2

臭気 弱植物性 植物性 植物性 弱植物性 弱植物性 弱植物性 弱植物性 植物性 植物性 植物性 土臭 植物性 12

色度 度 4 6 6 12 6 4 4 5 7 4 4 8 12 12 4 6

濁度 度 2.6 6.9 4.6 11 5.0 3.6 2.8 3.0 4.2 3.0 3.8 6.0 12 11 2.6 4.7

アンチモン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 4 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 4 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜硝酸態窒素 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 12 0.005未満 0.005未満 0.005未満

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 4 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 4 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

トルエン mg/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 4 0.02未満 0.02未満 0.02未満

フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 4 0.01未満 0.01未満 0.01未満

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 4 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

臭気強度（ＴＯＮ) 11 8 12 13 4 13 8 11

腐食性（ランゲリア指数） -2.7 -2.3 -2.2 -2.7 4 -2.2 -2.7 -2.5

従属栄養細菌 42,000 14,000 10,000 18,000 4 42,000 10,000 21,000

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 4 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アンモニア態窒素 mg/L 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02未満 0.03 0.02未満 0.03 0.02未満 0.03 0.02 12 0.04 0.02未満 0.02

ＢＯＤ mg/L 0.7 1.0 0.8 0.7 0.8 0.5 0.8 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 12 1.0 0.3 0.6

ＣＯＤ mg/L 2.3 1.9 1.6 1.3 4 2.3 1.3 1.8

紫外部吸光度（E260） ABS./20mm 0.049 0.079 0.088 0.160 0.090 0.054 0.064 0.066 0.081 0.056 0.052 0.063 12 0.160 0.049 0.075

浮遊物質（ＳＳ） mg/L 3 7 5 17 5 4 3 3 3 3 3 7 12 17 3 5

侵食性遊離炭酸 mg/L 2 2 2 3 4 3 2 2

総窒素 mg/L 0.43 0.44 0.21 0.45 4 0.45 0.21 0.38

総リン mg/L 0.03 0.03 0.02 0.02 4 0.03 0.02 0.03

トリハロメタン生成能 mg/L 0.029 0.043 0.031 0.022 4 0.043 0.022 0.031

生物 個/mL 550 820 780 410 800 520 410 580 310 270 640 310 12 820 270 530

溶存酸素 mg/L 12.1 10.3 8.8 8.7 8.1 8.4 9.7 10.6 11.8 13 13.3 12.9 12 13.3 8.1 10.6

酸素飽和百分率 ％ 106 103 96 98 98 96 100 101 99 102 103 103 12 106 96 100

大腸菌群 MPN/100mL 790 3,300 3,300 230 4 3,300 230 2,000

クロロフィルａ mg/L 0.002 0.002 0.002未満 0.002未満 4 0.002 0.002未満 0.002未満

総アルカリ度 mg/L 13.0 12.5 17.0 13.5 16.0 18.0 18.5 18.0 15.0 14.0 12.5 11.5 12 18.5 11.5 15.0

電気伝導率 μS/cm 68 67 87 61 85 92 94 95 83 79 86 68 12 95 61 80

臭素イオン mg/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 12 0.05未満 0.05未満 0.05未満



阿賀野川河川水生物試験結果　（阿賀野川取水塔）

単位 4月8日 5月20日 6月24日 7月22日 8月19日 9月9日 10月22日 11月4日 12月16日 1月27日 2月17日 3月10日

Anabaena 500μ

Merismopedia 群体

Microcystis 群体

Oscillatoria 100μ

Phormidium 100μ 10

others

総藍藻類数 10

Achnanthes 細胞 50 190 150 110 230 30 30 100 40 60 80

Asterionella 細胞 40 40 10 40 10 10

Aulacoseira 100μ 30 10 20

Cyclotella 細胞 50 70 50 10 140 230 50 30 60 40 20 40

Cymbella 細胞 70 50 50 30 20 10 20 30 40 40 20

Diatoma 細胞 70 10 20 10 10 20 100 90

Fragilaria 細胞 100 30 10 40 10

Melosira 100μ 30 10 30 10 10 10 10 10 10 20

Navicura 細胞 40 120 90 40 10 20 70 80 60 10 100

Nitzschia 細胞 20 80 40 30 110 10 20 30 20 50 60 40

Skeletonema 細胞 20 10 10

Stephanodiscus 細胞

Synedra 細胞 10 20 120 60 40 40 40 70 60 20 100 30

others 30 110 60 20 40 30 30 40 30 60 30

総珪藻類数 510 660 670 350 640 430 330 430 280 260 560 280

Ankistrodesmus 群体 140

Chlamydomonas 細胞 110 60 20 10

Closterium 細胞

Cosmarium

Eudorina

Golenkinia 細胞 10

Micractinium 群体

Pandorina 群体

Pediastrum 群体

Scenedesmus 群体 10 10

Spirogyra 500μ

others 20 10 30 20 40 10 30 20

総緑藻類数 20 160 40 140 40 60 10 0 50 30

Cryptomonas 細胞 10 80 10 20

Synura 群体 10

Uroglena 群体

Glenodium 細胞

Peridinium 細胞

Euglena 細胞 10 20

Trachelomonas 細胞

others 20 10

総その他藻類数 30 10 10 20 80 10 0 30

根足虫類 細胞

繊毛虫類 細胞 20 40 20 10 30 60

線虫類 個体

ワムシ類 個体 40 10 10 10

カイアシ類 個体

ミジンコ類 個体

others

総動物数 20 40 60 10 40 60 10 10

 総生物数(個／mL） 550 820 780 410 800 520 410 580 310 270 640 310
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Ⅲ 定期水質検査 

 

２ 品質管理のための水質検査（独自検査） 

２） 浄水工程検査 

 （１） 検査地点図 

 （２） 浄水工程検査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



青山浄水場

自己検査

東港浄水場

（受 水）

信濃川浄水場

浄水工程検査を行う場所

平成21年度

: 浄水場（浄水工程水）

青山浄水場

阿賀野川浄水場

中之口・潟東

岩室浄水場
戸頭浄水場

小須戸浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

自己検査

東港浄水場

（受 水）

西川浄水場

巻浄水場

信濃川浄水場

浄水工程検査を行う場所

平成21年度

阿賀野川

: 浄水場（浄水工程水）

青山浄水場

阿賀野川浄水場

月潟浄水場
中之口・潟東

浄水場

岩室浄水場
戸頭浄水場

小須戸浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

自己検査

東港浄水場

（受 水）

西川浄水場

巻浄水場

信濃川浄水場

浄水工程検査を行う場所

平成21年度

西 川

中ノ口川

信濃川

阿賀野川

: 浄水場（浄水工程水）



青山浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
天候 晴 曇 曇 晴 晴 晴 曇 曇 晴 晴 雨 曇 曇 雨 曇 晴 晴 雨 曇 雨 曇 晴 晴 曇
取水塔水位 0.73 0.8 0.82 0.74 0.72 0.72 1.04 1.00 0.94 0.95 0.96 0.98 0.77 0.99 0.98 0.75 0.74 0.81 0.81 1.02 0.86 0.77 0.62 0.83 24 1.04 0.62 0.85
気温 ℃ 7.6 24.5 17.9 21.8 20.6 19.2 21.5 23.6 26 22.4 20.9 20.1 19.5 16.6 13.9 12.8 7.0 3.7 6.7 4.7 4.8 2.9 5.1 6.1 24 26.0 2.9 14.6
水温 ℃ 8.4 13.5 17.6 16.1 18.4 20.9 20.9 23 23.5 25.1 23.3 21.7 20.1 15.1 13.6 10.3 10.8 9.1 3.3 4.8 5.3 4.5 5.9 6.6 24 25.1 3.3 14.2
ｐＨ値 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.4 7.3 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 24 7.5 7.0 7.2
臭気 土臭 土臭 土臭・植物性 土臭 土臭 植物性 土臭 植物性 土臭 弱土臭 弱土臭 植物性 土臭 土臭 植物性 強土臭 強土臭 土臭 植物性 植物性 弱植物性 植物性 土臭 植物性 24
色度 度 8 6 8 10 7 8 13 9 16 6 7 5 8 8 6 7 7 9 8 7 6 8 8 7 24 16 5 8
濁度 度 7.1 7.0 6.0 11 5.6 4.1 26 11 41 6.8 4.4 7.2 5.3 8.7 5.2 6.8 4.8 11 4.0 4.5 5.2 4.1 11 25 24 41 4.0 9.7
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02未満 0.02未満 0.03 0.03 0.05 0.06 0.04 0.05 0.04 0.03 0.24 0.16 0.08 0.12 0.07 0.05 24 0.24 0.02 0.06
紫外部吸光度(E260)ABS./20㎜ 0.074 0.068 0.086 0.104 0.088 0.091 0.121 0.106 0.122 0.072 0.073 0.059 0.092 0.092 0.072 0.079 0.078 0.09 0.085 0.075 0.063 0.076 0.08 0.078 24 0.122 0.059 0.08
総アルカリ度 ㎎/L 21.5 17.0 18.5 16.5 21.0 27.5 19.0 24.0 20.0 28.5 28.5 35.5 32.0 31.0 27.5 23.0 24.5 19.0 31.0 25.5 19.5 26.0 17.0 13.0 24 35.5 13.0 23.6
電気伝導率 μS/㎝ 120 88 104 95 111 134 95 111 95 129 128 158 162 164 140 123 126 108 168 152 127 152 95 85 24 168 85 124
生物 個/mL 2,000 2,000 2,100 2,000 2,600 2,100 1,200 1,200 8,500 2,000 10,000 1,400 980 580 14 10,000 580 3,000

②1系沈澱水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 13.1 17.4 16.1 18.2 20.8 20.6 23.4 23.3 24.6 23.1 21.6 19.8 14.9 13.4 10.1 10.6 9.2 3.5 4.6 5 4.4 6 6.2 24 24.6 3.5 14.1
ｐＨ値 7.1 7.1 7.0 6.9 7.1 7.2 6.9 7.1 6.9 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 24 7.2 6.9 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1未満 1 1 1 2 1 1未満 1 1未満 1未満 24 2 1未満 1未満
濁度 度 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 24 0.6 0.2 0.4

③2系沈澱水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 13.6 17.5 16.1 18.5 20.9 20.9 23.1 23.7 24.8 23.4 21.9 20.1 15.3 13.8 10.3 10.8 9.3 3.3 4.8 5.0 4.3 6.0 6.0 24 24.8 3.3 14.2
色度 度 7.1 7.1 7.0 6.9 7.2 7.1 6.9 7.1 6.8 7.2 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 24 7.2 6.8 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1未満 1 1未満 1 1 1 2 1 1未満 1 1 1 1 1 1未満 1 1未満 1未満 24 2 1未満 1未満
濁度 度 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.4 24 0.6 0.2 0.4

④ろ過水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.1 13.2 17.2 15.9 18.2 20.6 20.6 23.2 23.4 24.5 23.1 21.6 19.8 14.8 13.3 10.1 10.6 9.1 3.3 4.5 5.0 4.2 5.9 6.0 24 24.5 3.3 14.0
ｐＨ値 7.1 7.1 7.0 6.9 7.2 7.2 6.9 7.1 6.9 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 24 7.2 6.9 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
遊離残留塩素 ㎎/L 0.48 0.50 0.52 0.56 0.54 0.54 0.40 0.42 0.46 0.42 0.52 0.48 0.50 0.46 0.46 0.46 0.54 0.50 0.50 0.50 0.48 0.50 0.52 0.50 24 0.56 0.40 0.49

⑤浄水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.1 13.2 17.2 15.8 18.2 20.5 20.7 23.4 23.4 24.5 23.1 21.5 19.6 14.8 13.3 10.1 10.6 9.0 3.3 4.6 5.0 4.3 5.9 6.0 24 24.5 3.3 14.0
ｐＨ値 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.5 7.5 7.4 24 7.6 7.3 7.5

⑥配水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.1 12.8 17.1 15.5 18.2 20.3 20.6 23.4 23.2 24.5 23.3 21.6 19.8 14.8 13.3 10.0 10.6 9.4 3.2 4.6 4.8 4.2 6.0 5.9 24 24.5 3.2 14.0
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.02 0.01未満 0.01未満
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 24 0.001 0.001未満 0.001未満
ｐＨ値 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 24 7.6 7.4 7.5
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.06 0.06 0.06 0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.08 0.05 0.07 0.05 0.05未満 0.05未満 0.05 0.05未満 0.08 0.06 0.05未満 0.06 0.05未満 0.05未満 24 0.08 0.05未満 0.05未満
紫外部吸光度(E260)ABS./20㎜ 0.015 0.015 0.016 0.015 0.017 0.027 0.018 0.024 0.020 0.019 0.022 0.017 0.035 0.019 0.020 0.022 0.021 0.021 0.021 0.018 0.017 0.020 0.015 0.013 24 0.035 0.013 0.019
総アルカリ度 ㎎/L 20.5 17.0 19.0 17.0 22.5 26.0 19.0 24.0 17.0 22.5 27.0 31.5 29.5 29.0 26.5 22.0 24.0 20.0 31.5 25.5 19.0 27.0 17.0 12.5 24 31.5 12.5 22.8
電気伝導率 μS/㎝ 124 96 118 108 127 153 114 122 113 147 138 168 170 171 154 128 136 121 184 165 134 167 108 94 24 184 94 136
遊離残留塩素 ㎎/L 0.56 0.68 0.72 0.64 0.74 0.74 0.68 0.72 0.74 0.80 0.76 0.74 0.70 0.68 0.62 0.60 0.66 0.54 0.52 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 24 0.80 0.52 0.65
結合残留塩素 ㎎/L 0.10 0.08 0.10 0.08 0.08 0.10 0.08 0.08 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10 0.12 0.10 0.10 0.12 0.10 0.08 24 0.12 0.06 0.09



青山浄水場原水生物試験結果

単位 4月21日 5月7日 5月12日 5月19日 6月2日 6月16日 6月24日 7月14日 7月28日 8月4日 8月25日 9月1日 9月29日 9月30日 10月6日 10月27日 11月9日

Anabaena 500μ 20 20 20

Merismopedia 群体 20

Microcystis 群体

Oscillatoria 100μ 10

Phormidium 100μ 20 20 20 20 20 10

others

総藍藻類数 20 20 40 20 20 40 20 20

Achnanthes 細胞 140 100 200 400 420 100 120 760 230 250 150 140 80 140 180 150 70

Asterionella 細胞 40 10 80 40 120 40 60 10 30

Aulacoseira 100μ 10 20 20 40 10 50 10 10

Cyclotella 細胞 400 290 160 240 220 1140 460 60 110 80 3550 340 6480 2940 250 80 40

Cymbella 細胞 40 60 140 180 120 40 40 60 20 30 50 40 40 60 40 40

Diatoma 細胞 10 80 60 20 20 20 20

Fragilaria 細胞 30 40

Melosira 100μ 20 20 20 40 90 40 10 10

Navicura 細胞 220 30 160 220 80 60 160 120 200 170 150 80 120 100 80 130 170

Nitzschia 細胞 600 320 540 360 380 420 780 360 30 180 750 600 520 380 270 250 100

Skeletonema 細胞 40 220 100 1750 40 960 140 10 20

Stephanodiscus 細胞 40

Synedra 細胞 40 20 100 20 20 40 20 30 50 20 40 20 10 10

others 400 220 560 380 500 380 460 500 320 310 1250 380 840 560 350 200 20

総珪藻類数 1880 1050 1860 2000 1940 2460 2180 2060 1070 1100 7750 1660 9160 4320 1220 900 490

Ankistrodesmus 群体 20 20 10 10

Chlamydomonas 細胞 40 50 80 20 20 80 50 90 250 20 160 60 80 30

Closterium 細胞

Cosmarium 細胞

Eudorina

Golenkinia 細胞 40 50

Micractinium 群体

Pandorina 群体 50

Pediastrum 群体 20

Scenedesmus 群体 20 80 10 100 100 160 60 20 10

Spirogyra 500μ

others 40 20 20 40 80 200 20 20 200 160 240 220 40 10 20

総緑藻類数 80 70 120 60 20 80 400 20 90 100 650 280 560 380 140 30 60

Cryptomonas 細胞 60 100 20 120 80 10

Synura 群体

Uroglena 群体

Glenodium 細胞

Peridinium 細胞

Euglena 細胞 20

Trachelomonas 細胞 10 10 10 10

others 30 20 100 20 160 180 20

総その他藻類数 40 20 60 120 10 100 40 280 260 10 30 10

根足虫類 細胞 10 20

繊毛虫類 細胞 20 10

線虫類 個体

ワムシ類 個体

カイアシ類 個体
ミジンコ類 個体
others 20 10 20 10 20
総動物数 20 20 20 20 10 20 10 20

 総生物数(個／mL） 2,000 1,200 2,000 2,100 2,000 2,600 2,700 2,100 1,200 1,200 8,500 2,000 10,000 5,000 1,400 980 580
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信濃川浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
天候 晴 曇 曇 晴 晴 晴 曇 曇 晴 晴 雨 曇 曇 雨 曇 晴 晴 雨 曇 雨 曇 晴 晴 曇
取水塔水位 0.73 0.74 0.84 0.74 0.73 0.75 1.00 0.97 0.92 0.90 0.95 1.00 0.79 0.98 0.98 0.87 0.75 0.82 0.88 1.02 0.81 0.75 0.67 0.82 24 1.02 0.67 0.85
気温 ℃ 8.0 19.2 14.9 22.7 21.5 19.2 23.0 25.7 28.0 24.1 21.8 22.1 20.2 17.7 15.7 11.4 8.9 4.9 7.5 5.1 5.7 3.6 4.8 8.7 24 28 3.6 15.2
水温 ℃ 8.9 12.7 17.1 15.7 17.6 20.2 20.3 22.5 22.9 24.2 22.8 21.4 19.8 15.1 13.3 10.2 10.8 9.0 3.3 4.7 5.5 5.0 5.9 6.5 24 24.2 3.3 14.0
ｐＨ値 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.5 7.3 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.1 24 7.5 7.1 7.3
臭気 土臭 土臭 土臭 植物性 植物性 植物性 土臭 植物性 土臭 弱土臭 植物性 植物性 土臭 土臭 植物性 弱土臭 弱土臭 土臭 植物性 植物性 弱植物性 植物性 土臭 植物性 24
色度 度 8 6 8 11 8 9 12 9 16 6 6 6 8 9 6 6 7 9 8 7 7 8 8 7 24 16 6 8
濁度 度 7.7 6.9 6.8 12 6.6 5.0 26 11 38 6.5 7.1 7.8 7.1 9.6 5.9 7.0 5.9 11 4.8 5.7 5.5 6.6 11 24 24 38 4.8 10
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.14 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.02未満 0.08 0.03 0.07 0.11 0.06 0.08 0.07 0.06 0.23 0.18 0.11 0.15 0.09 0.08 24 0.23 0.03 0.09
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.075 0.066 0.084 0.109 0.096 0.098 0.121 0.102 0.124 0.070 0.078 0.054 0.092 0.094 0.072 0.080 0.077 0.095 0.077 0.076 0.067 0.080 0.081 0.076 24 0.124 0.054 0.085
総アルカリ度 ㎎/L 22.0 18.5 18.5 17.0 22.0 27.0 20.0 23.5 20.0 29.0 28.5 35.0 31.0 30.0 28.0 22.5 24.5 20.5 30.0 24.5 21.0 26.5 16.5 14.0 24 35.0 14.0 23.8
電気伝導率 μS/㎝ 121 87 104 95 113 134 97 111 95 128 127 151 161 156 140 122 125 110 163 149 128 152 96 86 24 163 86 123

②1系1次混和池
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 12.5 17.1 15.5 17.5 20.3 20.3 22.5 22.9 24.1 22.6 21.2 19.6 14.9 13.1 10.1 10.6 8.8 3.2 4.6 5.3 4.6 5.8 6.7 24 24.1 3.2 13.8
ｐＨ値 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 7.1 6.8 6.9 6.8 7.1 7.0 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.2 7.2 7.1 7.1 6.9 7.0 24 7.2 6.8 7.0

③2系1次混和池
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 12.5 16.9 15.5 17.5 20.3 20.1 22.4 22.8 24.0 22.6 21.1 19.6 14.9 13.1 10.0 10.5 8.8 3.1 4.5 5.2 4.5 5.8 6.5 24 24.0 3.1 13.8
ｐＨ値 7.1 7.0 7.0 6.9 7.1 7.1 6.8 6.9 6.8 7.1 7.0 7.2 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 6.9 7.0 24 7.2 6.8 7.1

④１系沈澱池
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.2 12.6 17.1 15.4 17.9 20.3 20.5 22.7 23.2 24.4 22.9 21.4 19.7 14.8 13.3 10.1 10.6 9.0 3.3 4.5 5.0 4.4 6.0 6.0 24 24.4 3.3 13.9
色度 度 1未満 1未満 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1未満 1 1未満 1未満 24 2 1未満 1
濁度 度 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 24 0.5 0.2 0.3

⑤2系沈澱池
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 12.7 17.1 15.4 17.9 20.3 20.5 22.7 23.1 24.5 22.9 21.5 19.7 14.8 13.3 10.1 10.6 9.0 3.2 4.4 4.9 4.4 6.0 6.1 24 24.5 3.2 13.9
色度 度 1未満 1未満 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1未満 1 1未満 1未満 24 2 1未満 1
濁度 度 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 24 0.6 0.2 0.3

⑥沈澱池
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 12.7 17.2 15.4 18.0 20.4 20.5 22.8 23.2 24.5 23.0 21.5 19.8 14.8 13.3 10.1 10.6 9.1 3.3 4.6 5.0 4.5 6.1 6.1 24 24.5 3.3 14.0
ｐＨ値 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.2 6.9 7.0 6.8 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3 7.2 7.1 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.1 24 7.3 6.8 7.1
硝酸及び亜硝酸態窒素㎎/L 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.67 0.7 0.6 0.7 0.6 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 24 1.0 0.5 0.7
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.13 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.02 0.02未満 0.02未満 0.04 0.02未満 0.05 0.08 0.05 0.06 0.05 0.05 0.22 0.16 0.10 0.14 0.08 0.06 24 0.22 0.02 0.08
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.020 0.019 0.029 0.034 0.036 0.047 0.033 0.035 0.033 0.031 0.033 0.026 0.038 0.034 0.028 0.025 0.024 0.025 0.024 0.024 0.022 0.024 0.018 0.016 24 0.047 0.016 0.028

⑦活性炭処理水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 12.7 17.3 15.5 18.1 20.5 20.6 23.0 23.3 24.6 23.2 21.6 19.8 14.8 13.3 10.1 10.6 9.1 3.3 4.4 4.9 4.3 6.0 5.9 24 24.6 3.3 14.0
ｐＨ値 6.9 6.8 6.7 6.8 6.8 6.8 6.6 6.6 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 7 6.9 6.9 6.9 7 7.1 7.2 7.1 7.1 6.8 6.9 24 7.2 6.6 6.9
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1未満 1 1未満 1 1 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.2 0.1未満 0.1未満
硝酸及び亜硝酸態窒素㎎/L 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 24 1.0 0.6 0.8
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.21 0.11 0.04 0.11 0.02未満 0.02未満 24 0.21 0.02未満 0.12
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.016 0.016 0.022 0.025 0.029 0.034 0.026 0.028 0.027 0.025 0.026 0.020 0.030 0.024 0.022 0.021 0.019 0.021 0.019 0.019 0.017 0.020 0.015 0.014 24 0.034 0.014 0.022
生物 個/mL 8.9 11 39 21 46 52 6.2 14 12 120 50 51 13 22 5.6 2.8 6.1 1.3 1.4 1.6 20 120 1.3 24
動物プランクトン 個/L 5 9 10 59 18 10 24 8 19 33 18 16 15 8 5 7 4 18 5 1 1 10 2 5 24 59 1 13

⑧急速ろ過水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.2 12.7 17.2 15.5 18.2 20.4 20.6 23.0 23.4 24.6 23.2 21.5 19.7 14.8 13.2 10.0 10.6 9.1 3.1 4.3 4.8 4.2 6.0 5.8 24 24.6 3.1 13.9
ｐＨ値 6.9 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 6.6 6.6 6.6 6.7 6.8 6.8 6.8 7.0 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.2 7.1 7.1 6.9 7.0 24 7.2 6.6 6.9
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
動物プランクトン 個/L 2 3 5 12 0 2 2 0 5 4 5 0 0 3 0 1 1 2 1 0 0 1 2 5 24 12 0 2
遊離残留塩素 ㎎/L 0.42 0.44 0.44 0.46 0.42 0.48 0.52 0.52 0.52 0.50 0.56 0.52 0.54 0.46 0.44 0.44 0.44 0.48 0.44 0.46 0.52 0.48 0.48 0.46 24 0.56 0.42 0.48

⑨浄水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 12.7 17.2 15.6 18.3 20.4 20.8 23.2 23.4 24.7 23.4 21.7 19.9 15.0 13.5 10.3 10.8 9.2 3.4 4.4 4.9 4.2 6.1 5.9 24 24.7 3.4 14.1
ｐＨ値 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.7 7.5 7.5 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.6 7.5 7.5 24 7.7 7.4 7.5

⑩配水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 2/22 3/8 3/23 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.0 12.1 16.6 15.1 18.4 19.8 20.5 23.2 23.4 24.6 23.8 21.8 20.0 15.1 13.1 9.8 10.7 9.1 3.1 4.1 4.2 3.8 6.1 6.5 24 24.6 3.1 13.9
一般細菌 CFU/mL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01未満 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 24 0.02 0.01未満 0.01
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 24 0.003 0.001未満 0.001未満
ｐＨ値 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 24 7.7 7.5 7.6
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.06 0.05 0.06 0.08 0.06 0.06 0.07 0.11 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05未満 0.09 0.11 0.05未満 0.06 0.05未満 0.05未満 24 0.11 0.05未満 0.05未満
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.012 0.011 0.015 0.016 0.018 0.024 0.020 0.021 0.020 0.018 0.019 0.016 0.023 0.018 0.017 0.019 0.016 0.017 0.018 0.015 0.014 0.016 0.012 0.012 24 0.024 0.011 0.017
総アルカリ度 ㎎/L 22.0 18.5 22.0 22.0 26.5 31.0 25.5 30.0 26.5 32.0 33.0 37.0 33.5 31.5 30.0 22.5 26.0 24.5 31.0 29.5 18.0 30.0 18.0 15.0 24 37.0 15.0 26.5
電気伝導率 μS/㎝ 123 102 120 122 132 151 117 131 127 150 147 171 174 172 154 130 139 134 187 174 138 178 105 100 24 187 100 141
遊離残留塩素 ㎎/L 0.46 0.48 0.46 0.48 0.50 0.52 0.50 0.50 0.50 0.50 0.52 0.52 0.50 0.46 0.46 0.44 0.46 0.48 0.46 0.50 0.46 0.46 0.48 0.46 24 0.52 0.44 0.48
結合残留塩素 ㎎/L 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04未満 0.04 0.08 0.08 0.08 0.06 0.04 0.04 24 0.08 0.04未満 0.06



信濃川浄水場活性炭処理水生物試験結果

4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 4号池 5号池 5号池

単位 4月2日 4月21日 5月12日 5月19日 6月2日 6月16日 7月14日 7月28日 8月4日 8月25日 9月1日 9月29日 10月6日 10月27日 11月9日 11月24日 12月1日 12月14日 1月5日 1月21日 2月1日 2月22日 3月8日

Anabaena 500μ 0.3 0.4 0.1 0.3 1.2 0.2

Merismopedia 群体

Microcystis 群体

Oscillatoria 100μ

Phormidium 100μ 0.3 0.2 2.2 1.4 7.6 0.8 0.2 0.4 0.4 1 0.6 0.4 0.4 0.1 0.2

others

総藍藻類数 0.6 0.2 2.2 1.8 7.6 0.9 0.5 0.4 1.6 1 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2

Achnanthes 細胞 0.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

Asterionella 細胞 0.2

Aulacoseira 100μ 0.4

Cyclotella 細胞 0.1 3.2 0.2 9.2 14.4 0.4 1.2 46 12.8 11.6 0.5 0.4 0.1 0.1 0.3 0.1

Cymbella 細胞

Diatoma 細胞

Fragilaria 細胞 0.4

Melosira 100μ

Navicura 細胞 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1

Nitzschia 細胞 0.1 0.8 1.0 2.0 2.4 0.2 4.0 1.4 0.4 0.3 1.2 0.1 0.3

Skeletonema 細胞 0.1

Stephanodiscus 細胞

Synedra 細胞 0.6 0.8 0.5 4.6

others 0.1 0.8 2.0 0.4 0.1 0.6 2.0 0.6 0.8 0.4 0.1 0.1

総珪藻類数 0.2 0.4 5.4 1.8 13.6 18.0 1.1 1.5 1.0 50.5 20.8 13.0 1.9 2.2 0.4 0.3 0.4 0.7 0.1 0.1

Ankistrodesmus 群体 0.8 0.4 2 0.6 1.1 0.4 0.1

Chlamydomonas 細胞 6.9 8.7 24 12 15 23 3.6 9.4 7.4 57 22.2 30.8 6.7 18.3 4.7 2.1 5.0 4.9 1.2 0.5 1.5

Closterium 細胞 0.1 0.1

Cosmarium 細胞

Eudorina

Golenkinia 細胞 0.1 0.2 0.5

Micractinium 群体

Pandorina 群体 0.1 0.1 0.5

Pediastrum 群体

Scenedesmus 群体 0.1 0.2 2.4 5.6 0.5 1.5 0.6 2.8 0.5 0.1 0.1

Spirogyra 500μ

others 0.3 0.5 4.4 2.6 4.0 2.0 0.1 0.6 0.6 5.0 1.2 2.4 0.7 0.4 0.1 0.4

総緑藻類数 7.4 9.2 28.6 14.6 21.4 31.4 3.8 11.3 8.0 66.5 24.6 36.0 9.1 19.2 4.9 2.1 5.0 4.9 1.2 0.9 1.6

Cryptomonas 細胞 0.4 0.8 0.4 1.2 0.8 0.1 0.1

Synura 群体 0.4 1.2 0.2 0.5

Uroglena 群体

Glenodinium 細胞 0.1

Peridinium 細胞 0.4 0.4 0.1 0.5 0.8

Euglena 細胞 0.2 0.2 1.8 1.0 1.2 0.7 0.3 0.6 0.2 0.8 0.6 0.4 0.1 0.2

Trachelomonas 細胞 0.4 0.1 0.2 0.1 0.3

others 0.9 1.0 1.4 0.4 0.1 0.2 0.2 1.5 0.6 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2

総その他藻類数 0.2 1.1 2.8 2.8 3.6 1.6 0.8 0.7 1.4 2.5 2.8 1.6 1.4 0.6 0.3 0.2 0.5 0.3

根足虫類 細胞 0.2

繊毛虫類 細胞 0.2 0.1 0.5 0.2 0.1

線虫類 個体

ワムシ類 個体 0.1 0.2

カイアシ類 個体

ミジンコ類 個体

others 0.1 0.2 0.1

総動物数 0.5 0.1 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1

 総生物数(個／mL) 8.9 11 39 21 46 52 6.2 14 12 120 49 51 13 22 5.6 2.8 6.0 6.1 1.3 1.4 1.6

根足虫類 細胞 2 1 1 1

繊毛虫類 細胞 1 2

線虫類 個体 2 5 3 10 2 1 9 1 7 2 3 3 2 2 2 2 2 9 5 1 3

ワムシ類 個体 2 4 7 46 13 6 12 6 12 29 15 11 10 4 2 4 1 9 1 5 2

カイアシ類 個体 3 3 1 2 2

ミジンコ類 個体 1

others 2 1 1 1 2

総動物数（個／L） 4 9 10 59 18 10 24 8 19 33 18 16 15 8 5 7 4 18 5 1 1 10 2

動
物

動
物

生物名

藍
藻
類

珪
藻
類

緑
藻
類

そ
の
他
藻
類



信濃川浄水場急速ろ過水生物試験結果

単位 4月2日 4月21日 5月12日 5月19日 6月2日 6月16日 7月14日 7月28日 8月4日 8月25日 9月1日 9月29日 10月6日 10月27日 11月9日 11月24日 12月1日 12月14日 1月5日 1月21日 2月1日 2月22日 3月8日

根足虫類 細胞

繊毛虫類 細胞
線虫類 個体 2 3 5 11 2 1 5 3 4 3 1 1 1 1 2
ワムシ類 個体 1 1 1 1
カイアシ類 個体 1
ミジンコ類 個体
others 1

総動物数（個／L） 2 3 5 12 0 2 2 0 5 4 5 0 0 3 0 1 1 2 1 0 0 1 2

動
物

生物名



小須戸浄水場　　浄水工程検査

①原水（受水原水）
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 回数 最高 最低 平均
天候 曇 曇 曇 晴 晴 晴 曇 曇 晴 晴 雨 曇 曇 雨 曇 晴 晴 曇 曇 雨 曇 21
取水塔水位
水温 ℃ 8.9 14.4 17.7 17.5 19.6 20.6 20.8 23.6 23.9 24.8 22.6 21.2 19.8 15.3 13.8 11.6 12.4 9.7 4.4 4.7 5.7 21 24.8 4.4 15.9
ｐＨ値 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.5 7.4 7.1 7.3 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.2 21 7.5 7.1 7.3
臭気 弱土臭 植物性 弱土臭 弱土臭 弱植物性 植物性 弱植物性 植物性 土臭 弱植物性 弱土臭 土臭 植物性 強土臭 弱植物性 弱植物性 植物性 植物性 弱植物性 植物性 植物性 21
色度 度 9 5 7 7 8 8 12 10 12 6 6 15 8 10 6 6 6 8 8 8 6 21 15 5 8
濁度 度 9.8 5.6 6.4 12 5.8 4.2 23 15 33 5.5 5.8 23 12 11 5.5 6.1 6.9 9.5 4.8 15 5.5 21 33 4.2 11
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.09 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02未満 0.04 0.07 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.17 0.10 0.07 21 0.17 0.02未満 0.05
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.077 0.058 0.078 0.097 0.093 0.084 0.121 0.105 0.125 0.067 0.073 0.158 0.091 0.102 0.069 0.071 0.072 0.076 0.079 0.076 0.067 21 0.158 0.058 0.088
総アルカリ度 ㎎/L 21.0 17.0 19.5 18.0 24.0 30.0 21.0 24.0 23.5 33.0 33.0 28.0 34.5 30.5 32.0 26.0 27.5 22.0 31.0 23.0 21.0 21 34.5 17.0 25.7
電気伝導率 μS/㎝ 111 89 108 96 120 149 104 109 105 141 141 135 170 152 158 132 138 118 166 134 131 21 170 89 129

②1系未濾水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.6 13.3 17.1 16.1 18.0 19.7 20.2 22.6 22.7 24.0 22.7 21.2 19.6 15.0 13.4 10.4 10.8 8.9 3.4 4.5 5.4 21 24.0 3.4 15.1
ｐＨ値 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.2 6.9 7.0 6.9 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 21 7.3 6.9 7.1
色度 度 2 1未満 1未満 1未満 1未満 2 1 2 1未満 2 1 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1未満 21 3 1未満 2
濁度 度 0.3 0.2 0.4 0.5 0.7 0.6 1.2 0.6 2.5 0.5 0.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.9 0.4 21 2.5 0.2 0.6

③2系未濾水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.6 13.7 17.4 16.4 18.7 20.6 20.7 23.3 23.2 24.6 22.8 21.5 19.8 15.0 13.3 10.6 10.8 9.2 3.1 4.5 5.1 21 24.6 3.1 15.4
ｐＨ値 7.2 7.4 7.3 7.1 7.3 7.4 7.1 7.2 7.1 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.2 7.4 7.2 7.2 21 7.4 7.1 7.3
色度 度 2 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1 1未満 1 1未満 2 2 2 1 1未満 1未満 1未満 4 2 1未満 21 4 1未満 1未満
濁度 度 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 21 0.6 0.2 0.4

④1系浄水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.8 12.6 17.0 15.7 17.7 19.7 20.2 22.8 22.6 24.1 22.7 21.5 19.6 14.9 13.3 10.3 10.8 9.2 3.0 4.3 5.2 21 24.1 3.0 15.0
ｐＨ値 7.1 7.2 7.2 7.1 7.3 7.3 7.0 7.1 7.0 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2 7.4 7.2 7.1 21 7.4 7.0 7.2
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 21 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 21 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.62 0.52 0.60 0.54 0.76 0.68 0.62 0.48 0.62 0.52 0.50 0.52 0.62 0.64 0.52 0.48 0.48 0.58 0.50 0.50 0.52 21 0.76 0.48 0.56

⑤2系浄水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.8 13.7 17.7 16.1 18.9 20.9 20.9 23.8 23.5 25.1 23.4 21.9 20.1 15.3 13.7 10.7 11.1 9.4 3.1 4.6 5.3 21 25.1 3.1 15.6
ｐＨ値 7.3 7.4 7.3 7.2 7.4 7.4 7.2 7.3 7.2 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.2 21 7.6 7.2 7.4
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 21 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 21 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.64 0.74 0.78 0.72 0.84 0.94 1.00 0.90 0.92 0.94 0.94 0.96 0.90 0.68 0.74 0.80 0.76 0.86 0.78 0.64 0.74 21 1.00 0.64 0.82

⑥配水
日付 4/2 4/21 5/12 5/19 6/2 6/16 7/14 7/28 8/4 8/25 9/1 9/29 10/6 10/27 11/9 11/24 12/1 12/14 1/5 1/21 2/1 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.7 13.1 18.2 16.1 18.3 20.5 21.5 23.6 23.7 25.6 23.9 22.2 20.9 16.0 14.1 10.8 11.4 9.6 3.1 4.1 4.9 21 25.6 3.1 15.7
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 21 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.02 0.01未満 0.01 0.01未満 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 21 0.03 0.01未満 0.01未満
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 21 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 21 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ｐＨ値 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.3 7.1 7.2 7.0 7.4 7.3 7.5 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.2 7.1 21 7.5 7.0 7.3
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 21 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 21 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 21 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 21 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.08 0.05 0.09 0.11 0.11 0.16 0.11 0.15 0.16 0.12 0.18 0.10 0.13 0.11 0.10 0.06 0.06 0.06 0.09 0.08 0.06 21 0.18 0.05 0.10
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.016 0.016 0.016 0.019 0.017 0.026 0.020 0.025 0.022 0.024 0.022 0.018 0.031 0.025 0.023 0.021 0.021 0.021 0.020 0.019 0.018 21 0.031 0.016 0.021
総アルカリ度 ㎎/L 20.0 16.5 18.0 15.5 22.0 28.0 17.0 21.5 16.5 28.0 27.5 35.0 30.0 31.0 28.0 22.0 24.0 19.0 30.5 25.0 18.0 21 35.0 15.5 23.5
電気伝導率 μS/㎝ 139 104 121 111 131 158 114 126 112 148 145 173 179 185 159 136 141 124 180 169 138 21 185 104 143
遊離残留塩素 ㎎/L 0.50 0.50 0.52 0.56 0.62 0.54 0.66 0.52 0.56 0.54 0.56 0.54 0.62 0.56 0.52 0.54 0.48 0.52 0.48 0.48 0.48 21 0.66 0.48 0.54
結合残留塩素 ㎎/L 0.12 0.08 0.12 0.10 0.08 0.12 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.10 0.06 0.08 0.10 0.10 0.16 0.10 21 0.16 0.06 0.10



戸頭浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
天候 晴 晴 曇 晴 曇 晴 雨 曇 曇 晴 晴 晴 曇 雨 晴 晴 曇 曇 曇 曇 晴 晴 晴 曇 24
取水塔水位
水温 ℃ 10.3 12.6 16.0 14.9 17.7 19.7 20.4 23.7 22.4 24.4 22.6 20.9 19.5 15.1 13.0 11.2 10.1 8.0 3.7 3.3 4.8 5.1 6.3 7.3 24 24 3.3 13.9
ｐＨ値 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.4 7.6 7.4 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 24 7.6 7.3 7.4
臭気 弱土臭 弱土臭 弱土臭 土臭 土臭 土臭 土臭 植物性 植物性 植物性 弱土臭 弱植物性 弱植物性 弱植物性 土臭 植物性 強土臭 弱土臭 土臭 植物性 植物性 植物性 弱植物性 土臭 24
色度 度 4 4 4 5 5 5 10 6 40 4 6 4 7 5 4 4 5 6 6 7 6 6 6 5 24 40 4.0 6.8
濁度 度 11 6.1 3.2 9.1 7.2 7.8 37 14 390 11 15 9.5 9.3 12 7.1 8.4 6.1 7.5 6.5 5 10 7 15 17 24 390 3.2 26
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03 0.02未満 0.02 0.02未満 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.12 0.11 0.08 0.09 0.04 0.03 24 0.12 0.02 0.05
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.051 0.047 0.047 0.053 0.055 0.064 0.097 0.073 0.135 0.056 0.07 0.052 0.082 0.052 0.056 0.056 0.055 0.069 0.061 0.071 0.059 0.058 0.063 0.063 24 0.135 0.047 0.064
総アルカリ度 ㎎/L 24.0 19.0 21.0 23.0 24.0 30.5 25.0 28.5 25.5 32.5 33.5 38.0 34.0 35.0 33.5 29.5 29.5 27.0 28.0 33.0 26.5 30.5 22.0 18.5 24 38.0 18.5 28.0
電気伝導率 μS/㎝ 127 94 109 121 122 144 108 124 101 141 138 160 180 175 165 143 151 142 167 175 158 173 123 106 24 180 94 139
生物 個/mL 780 4,600 2,800 3,300 4,500 1,200 1,100 3,700 1,800 2,300 1,100 1,300 1,100 13 4,600 780 2,400

②1系沈殿水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.0 12.6 15.9 15.1 18.0 19.6 20.3 23.4 22.3 24.3 22.5 20.8 19.3 15.0 12.9 10.8 9.8 7.6 3.6 2.8 4.5 4.6 5.7 6.9 24 24.3 2.8 13.7
ｐＨ値 7.2 7.1 7.2 7.1 7.0 7.1 6.9 7.0 6.7 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 24 7.3 6.7 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1未満 1 1 1 1 1 2 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1 1 1 1未満 1未満 24 2 1未満 1未満
濁度 度 0.7 0.3 0.5 0.7 0.5 0.9 3.4 0.8 3.8 0.8 0.3 1.3 1.0 0.2 0.1未満 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.5 0.4 0.5 1.0 24 3.8 0.1未満 0.8

③2系沈殿水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.9 12.4 15.7 14.9 18.0 19.3 20.0 23.4 22.2 24.1 22.4 20.6 19.2 14.8 12.8 11.1 9.7 7.4 3.6 2.8 4.5 4.6 5.7 6.7 24 24.1 2.8 13.6
ｐＨ値 7.1 7.1 7.2 7.1 7.0 7.1 6.9 7.0 6.7 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 24 7.3 6.7 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1未満 1 1 1 1 1 2 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1 1 1 1未満 1未満 24 2 1未満 1
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.6 0.8 0.2 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 24 0.8 0.1未満 0.3

④1系ろ過水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.8 12.2 15.7 14.9 17.8 19.4 20.2 23.4 22.3 24.3 22.3 20.8 19.3 14.8 12.9 11.0 10.0 7.4 3.6 2.8 4.5 4.7 5.6 6.8 24 24.3 2.8 13.6
ｐＨ値 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.0 7.1 6.8 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.1 7.0 24 7.4 6.8 7.2
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.62 0.70 0.58 0.58 0.68 0.66 0.64 0.62 0.68 0.68 0.48 0.52 0.70 0.60 0.66 0.56 0.60 0.66 0.52 0.56 0.50 0.56 0.60 0.56 24 0.70 0.48 0.61

⑤2系ろ過水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.8 12.2 15.8 14.9 17.8 19.4 20.2 23.4 22.3 24.3 22.4 20.9 19.5 15.0 13.1 11.1 10.1 7.6 3.5 2.8 4.5 4.6 5.6 6.8 24 24.3 2.8 13.7
ｐＨ値 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.0 7.1 6.9 7.5 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.1 7.1 24 7.5 6.9 7.2
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.62 0.68 0.62 0.54 0.66 0.56 0.66 0.66 0.66 0.72 0.56 0.52 0.64 0.60 0.62 0.62 0.62 0.60 0.56 0.54 0.58 0.58 0.62 0.58 24 0.72 0.52 0.61

⑥1系浄水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.3 12.2 16.1 14.7 18.9 19.8 20.8 23.7 23.3 24.8 22.9 21.2 20.0 15.2 13.2 11.0 10.6 8.3 3.1 2.7 4.7 4.6 6.0 7.0 24 24.8 2.7 13.9
残留塩素 ㎎/L 0.48 0.48 0.46 0.44 0.50 0.48 0.56 0.56 0.58 0.54 0.50 0.52 0.54 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.48 0.48 0.52 0.48 0.48 0.50 24 0.58 0.44 0.50

⑦2系浄水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.3 12.3 16.0 14.9 18.9 19.9 20.9 23.4 23.5 25.1 23.3 21.6 20.2 15.8 13.6 11.0 10.8 8.4 3.6 3.0 4.7 4.2 6.1 7.0 24 25.1 3.0 14.1
残留塩素 ㎎/L 0.52 0.46 0.48 0.44 0.52 0.48 0.58 0.48 0.54 0.58 0.48 0.50 0.52 0.50 0.48 0.44 0.40 0.50 0.50 0.46 0.50 0.46 0.48 0.48 24 0.58 0.40 0.49

⑧配水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.3 12.3 16.0 14.9 18.9 19.8 20.8 23.5 23.5 25.1 23.2 21.5 20.3 15.4 13.2 10.7 10.6 8.3 3.1 2.7 4.6 4.1 6.0 7.0 24 25.1 2.7 14.0
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01未満 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 24 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ｐＨ値 7.5 7.49 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.4 7.5 7.5 7.4 24 7.6 7.4 7.5
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.07 0.08 0.06 0.08 0.15 0.08 0.10 0.06 0.05未満 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 24 0.15 0.05 0.07
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.018 0.018 0.016 0.016 0.013 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.025 0.016 0.017 0.019 0.021 0.022 0.019 0.018 0.019 0.019 0.017 0.016 24 0.025 0.013 0.018
総アルカリ度 ㎎/L 23.0 18.5 21.0 22.0 23.0 29.5 21.0 25.0 22.0 28.0 29.5 35.0 31.0 28.0 29.0 28.0 28.0 24.0 30.0 32.0 24.5 31.0 20.0 17.0 24 35.0 17.0 25.8
電気伝導率 μS/㎝ 135 106 119 128 136 148 117 129 124 147 148 168 187 182 168 154 154 146 181 186 165 187 127 114 24 187 106 148
遊離残留塩素 ㎎/L 0.50 0.48 0.46 0.44 0.52 0.46 0.58 0.52 0.58 0.58 0.50 0.54 0.54 0.52 0.50 0.48 0.48 0.50 0.50 0.46 0.50 0.46 0.48 0.48 24 0.58 0.44 0.50
結合残留塩素 ㎎/L 0.08 0.06 0.08 0.10 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.12 0.10 0.08 0.06 0.06 0.06 0.08 0.12 0.08 0.10 0.08 0.06 24 0.12 0.06 0.08



戸頭浄水場原水生物試験結果

単位 5月7日 5月18日 6月1日 6月15日 7月13日 7月27日 8月3日 8月24日 9月2日 9月24日 10月5日 10月26日 11月10日

Anabaena 500μ 40

Merismopedia 群体

Microcystis 群体

Oscillatoria 100μ 20

Phormidium 100μ 20

others

総藍藻類数 40 20 20

Achnanthes 細胞 180 1730 960 1400 1400 430 360 540 450 260 230 480 420

Asterionella 細胞 20 40 60 40 120 10 20

Aulacoseira 100μ 20

Cyclotella 細胞 70 240 60 220 50 20 980 80 800 70 80 60

Cymbella 細胞 280 200 160 200 40 30 100 40 60 70 70 80

Diatoma 細胞 20 40 10 20 50 40 10

Fragilaria 細胞 400

Melosira 100μ 40 20 40 40 20 20 20

Navicura 細胞 170 340 120 200 240 90 50 100 60 400 220 110 70

Nitzschia 細胞 210 780 660 620 960 220 230 840 420 200 160 230 210

Skeletonema 細胞 20 30 30 560 40 10 10

Stephanodiscus 細胞 20

Synedra 細胞 40 280 40 20 10 10 220 20 30 20 10

others 80 730 540 540 1170 280 310 400 320 340 240 220 210

総珪藻類数 770 4480 2720 3260 4490 1170 1060 3520 1700 2180 1070 1230 1080

Ankistrodesmus 群体

Chlamydomonas 細胞 40 10 10 10 20

Closterium 細胞

Cosmarium 細胞 10 20

Eudorina

Golenkinia 細胞

Micractinium 群体

Pandorina 群体

Pediastrum 群体 20 20 10

Scenedesmus 群体 20 20 40 50 40 20 10

Spirogyra 500μ

others 40 20 10 10 100 20 20 10

総緑藻類数 80 20 40 10 20 10 140 80 100 30 50 20

Cryptomonas 細胞 10

Synura 群体

Uroglena 群体

Glenodium 細胞

Peridinium 細胞 40

Euglena 細胞

Trachelomonas 細胞

others 10 20 20

総その他藻類数 10 40 20 20 10

根足虫類 細胞

繊毛虫類 細胞 10

線虫類 個体

ワムシ類 個体

カイアシ類 個体
ミジンコ類 個体
others 40 10 10
総動物数 40 10 10 10

 総生物数(個／mL） 780 4,600 2,800 3,300 4,500 1,200 1,100 3,700 1,800 2,300 1,100 1,300 1,100

そ
の
他
藻
類

動
物

生物名

藍
藻
類

珪
藻
類

緑
藻
類



月潟浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
天候 晴 晴 曇 晴 曇 晴 雨 雨 曇 晴 晴 晴 曇 雨 晴 雨 曇 曇 曇 曇 曇 晴 晴 曇 24
水温 ℃ 10.3 12.4 15.4 14.7 17.5 19.6 20.1 23.4 22.4 24.3 22.3 20.7 19.2 14.8 12.5 11.1 9.8 7.5 3.5 3.1 4.5 5.1 5.9 7.1 24 24 3.1 13.6
ｐＨ値 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.6 7.4 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5 7.3 7.3 24 7.6 7.3 7.4
臭気 植物性 弱土臭 弱土臭 弱植物性 弱植物性 植物性 土臭 弱土臭 土臭 土臭 植物性 植物性 植物性 土臭 弱植物性 土臭 弱植物性 植物性 弱植物性 植物性 植物性 植物性 植物性 土臭 24
色度 度 4 4 5 5 5 5 10 6 37 5 6 4 7 4 4 4 5 6 6 7 6 6 6 5 24 37 4 7
濁度 度 9.6 11 6.8 9.7 11 7.0 38 18 330 10 25 12 20 11 9.2 10 11 8.5 7.3 5.4 10 4.8 17 18 24 330 4.8 26
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.04 0.03 0.03 0.04 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02未満 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.13 0.12 0.08 0.07 0.04 0.04 24 0.13 0.02未満 0.05
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.052 0.047 0.050 0.052 0.055 0.060 0.093 0.073 0.133 0.056 0.069 0.053 0.085 0.051 0.055 0.057 0.063 0.068 0.062 0.070 0.054 0.060 0.066 0.063 24 0.133 0.047 0.064
総アルカリ度 ㎎/L 25.0 19.0 21.0 23.5 24.5 29.0 24.5 28.5 24.5 32.5 33.0 38.0 34.5 34.5 34.0 29.0 30.0 28.0 27.0 33.0 26.0 31.0 22.0 19.0 24 38.0 19.0 28.0
電気伝導率 μS/㎝ 127 95 109 121 121 144 108 124 102 141 139 160 180 176 164 144 152 142 170 172 156 173 123 106 24 180 95 140

②1系沈澱水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.0 12.6 15.9 14.7 18.5 19.7 20.2 23.6 23.0 24.5 22.5 20.8 19.6 15.0 12.8 11.0 10.2 7.6 3.9 3.0 4.7 4.9 5.5 7.0 24 24.5 3.0 13.8
ｐＨ値 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.1 6.9 7.0 6.8 7.1 7.0 7.3 7.0 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 6.9 24 7.3 6.8 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1 1 1 2 1未満 1未満 2 1未満 1 1 1 1未満 1未満 1未満 1未満 24 2 1未満 1未満
濁度 度 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.8 0.3 0.7 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 0.8 0.7 24 0.8 0.2 0.4

③2系沈澱水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10 12.5 15.9 14.7 18.1 19.5 20.1 23.6 22.7 24.3 22.1 20.6 19.5 14.8 12.7 10.9 10.2 7.6 3.8 2.7 4.5 4.7 5.4 7.0 24 24.3 2.7 13.7
ｐＨ値 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 6.8 7.0 6.8 7.2 7.0 7.2 7.0 7.1 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 6.9 24 7.3 6.8 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1 1 1 2 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1 1 1未満 1未満 1未満 24 2 1未満 1未満
濁度 度 0.6 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 1.3 0.5 1.8 0.3 0.1未満 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.5 1.3 1.1 24 1.8 0.3 0.7

④浄水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.1 12.8 16.2 14.9 18.5 19.8 20.4 23.8 23.2 24.7 22.6 21.1 19.7 15.1 13.0 11.1 10.4 7.8 3.8 2.8 4.7 4.7 5.5 7.0 24 24.7 2.8 13.9
一般細菌 CFU/mL 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 0 1未満 (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.04 0.01未満 0.01未満
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 24 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ｐＨ値 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.2 7.4 7.3 7.4 7.5 7.5 7.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 24 7.5 7.2 7.4
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.05未満 0.05未満 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.18 0.17 0.24 0.17 0.21 0.10 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.05 0.05 0.05未満 0.05未満 24 0.24 0.05未満 0.05未満
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.013 0.011 0.012 0.014 0.014 0.016 0.018 0.020 0.019 0.020 0.020 0.019 0.028 0.016 0.018 0.017 0.017 0.020 0.017 0.017 0.017 0.016 0.014 0.012 24 0.028 0.011 0.017
総アルカリ度 ㎎/L 20.5 17.0 18.0 20.0 21.5 24.5 17.5 27.5 18.0 26.5 29.0 33.0 28.0 29.0 29.0 26.0 26.0 23.5 27.0 32.0 23.0 28.5 18.5 14.0 24 33.0 14.0 24.1
電気伝導率 μS/㎝ 132 104 118 129 134 146 112 127 119 145 145 165 177 180 166 148 150 141 172 184 161 186 124 110 24 186 104 145
遊離残留塩素 ㎎/L 0.58 0.62 0.64 0.62 0.60 0.62 0.78 0.80 0.80 0.78 0.68 0.76 0.74 0.62 0.60 0.56 0.58 0.48 0.54 0.58 0.50 0.66 0.54 0.52 24 0.80 0.48 0.63
結合残留塩素 ㎎/L 0.08 0.04 0.06 0.10 0.08 0.08 0.10 0.06 0.06 0.08 0.10 0.10 0.08 0.10 0.08 0.08 0.10 0.10 0.12 0.06 0.12 0.14 0.08 0.10 24 0.14 0.04 0.09

⑤管末水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.3 12.0 15.7 15.3 19.3 20.1 22.0 23.6 23.7 25.5 23.7 21.6 20.9 16.3 13.6 11.2 11.3 9.1 3.9 3.6 4.9 4.5 6.3 7.5 24 25.5 3.6 14.4
残留塩素 ㎎/L 0.42 0.44 0.46 0.46 0.50 0.48 0.48 0.44 0.42 0.46 0.44 0.44 0.38 0.50 0.44 0.46 0.52 0.46 0.46 0.46 0.44 0.46 0.46 0.46 24 0.52 0.38 0.46



中之口・潟東浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
天候 晴 晴 曇 晴 曇 晴 雨 曇 曇 晴 晴 晴 曇 雨 晴 雨 曇 曇 曇 曇 曇 晴 晴 曇 24
取水塔水位 3.38 3.51 3.62 3.87 3.69 3.86 3.80 3.72 3.87 3.84 3.66 3.23 3.23 3.15 3.09 3.25 3.51 2.26 3.33 3.26 3.36 3.23 3.41 3.31 24 3.87 2.26 3.44
水温 ℃ 10.3 12.4 15.1 14.7 17.4 19.6 20.1 23.2 22.3 24.1 22.2 20.8 19.3 14.8 12.5 11.0 9.8 7.3 3.3 3.0 4.3 5.0 5.6 7.0 24 24.1 3.0 13.5
ｐＨ値 7.50 7.41 7.40 7.50 7.40 7.40 7.30 7.40 7.40 7.60 7.40 7.50 7.40 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.60 7.40 7.50 7.30 7.30 24 7.6 7.3 7.4
臭気 植物性 土臭・植物性 弱土臭 弱植物性 弱植物性 植物性 土臭 弱土臭 土臭 土臭 植物性 植物性 植物性 土臭 弱植物性 土臭 弱植物性 植物性 弱土臭 土臭 植物性 植物性 植物性 土臭 24
色度 度 4 4 5 5 5 5 10 6 37 4 6 4 7 4 4 4 5 6 6 7 6 6 6 5 24 37 4.0 6.7
濁度 度 7.5 7.8 5.4 7.2 9.0 6.8 36 26 350 7.4 14 10 9.8 8.9 7.8 8.8 6.8 7.0 5.5 4.2 8.6 4.1 14 16 24 350 4.1 25
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.05 0.03 0.02 0.04 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02未満 0.02未満 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.12 0.12 0.08 0.08 0.04 0.03 24 0.12 0.02未満 0.05
紫外部吸光度(E260ABS./20㎜ 0.051 0.046 0.048 0.054 0.063 0.061 0.09 0.072 0.153 0.057 0.067 0.052 0.085 0.050 0.055 0.055 0.06 0.07 0.062 0.074 0.058 0.062 0.065 0.062 24 0.153 0.046 0.066
総アルカリ度 ㎎/L 24.0 20.0 21.0 23.5 23.5 30.0 25.0 28.0 23.5 33.0 32.5 37.0 34.0 35.0 34.0 29.5 30.0 27.5 28.0 32.0 26.0 30.5 22.0 19.0 24 37.0 19.0 27.9
電気伝導率 μS/㎝ 127 95 108 122 120 144 108 124 103 141 140 160 181 176 164 145 152 143 170 172 156 174 124 106 24 181 95 140

②1系未ろ水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.0 12.3 15.6 14.8 18.0 19.3 20.3 23.4 22.4 24.1 22.1 20.6 19.3 14.8 12.8 11.0 10.0 7.4 3.5 2.9 4.3 4.5 5.5 6.8 24 24.1 2.9 13.6
ｐＨ値 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 6.8 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.2 7.3 7.2 7.0 24 7.4 6.8 7.2
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 2 1未満 1 1未満 1未満 3 2 2 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1 2 1未満 1 1未満 1未満 24 3 1未満 1未満
濁度 度 0.6 0.7 0.4 0.3 0.1 0.5 0.6 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.8 0.5 0.6 0.6 0.9 0.8 24 0.9 0.1 0.5

③2系未ろ水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.0 12.2 15.4 14.6 17.5 19.3 20.1 23.4 22.3 24.1 22.0 20.4 19.0 14.6 12.4 10.9 9.6 7.2 3.3 2.9 4.2 4.4 5.4 23 24.1 2.9 13.7
ｐＨ値 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 6.9 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.2 22 7.4 6.9 7.3
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 22 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.6 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 22 0.6 0.1未満 0.1未満

④1系ろ過水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.9 12.4 15.7 15.0 18.0 19.6 20.4 23.8 22.9 24.4 22.3 20.6 19.3 14.7 12.7 11.0 9.8 7.3 3.4 2.8 4.3 4.5 5.5 6.9 24 24.4 2.8 13.6
ｐＨ値 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.2 7.3 7.0 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 7.1 24 7.4 7.0 7.3
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.56 0.56 0.52 0.52 0.66 0.64 0.62 0.78 0.72 0.72 0.68 0.60 0.88 0.70 0.56 0.54 0.58 0.54 0.50 0.56 0.54 0.54 0.52 23 0.88 0.50 0.61

⑤2系ろ過水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.1 12.4 15.7 15.0 18.0 19.6 20.4 23.8 22.9 24.4 22.3 20.6 19.3 14.7 12.7 11.0 9.8 7.3 3.4 2.8 4.3 4.5 5.5 6.9 24 24.4 2.8 13.6
ｐＨ値 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.2 7.3 7.0 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 7.1 24 7.4 7.0 7.3
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.58 0.68 0.54 0.52 0.72 0.40 0.64 0.66 0.58 0.80 0.84 0.74 0.92 0.66 0.64 0.58 0.66 0.66 0.56 0.62 0.42 0.62 0.58 0.56 24 0.92 0.40 0.63

⑦浄水
日付 4/6 4/20 5/7 5/18 6/1 6/15 7/13 7/27 8/3 8/24 9/2 9/24 10/5 10/26 11/10 11/26 12/3 12/15 1/6 1/25 2/2 2/22 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 11.3 13.8 17.9 16.2 19.8 20.8 22.4 25.2 25.1 25.3 24.0 22.5 21.0 16.5 14.5 12.3 11.2 8.3 4.5 3.8 5.2 5.1 5.8 8.5 24 25.3 3.8 15.0
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 24 0.04 0.01未満 0.01未満
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001未満 0.001 24 0.002 0.001未満 0.001未満
ｐＨ値 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.2 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 7.1 24 7.5 7.1 7.4
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.05 0.06 0.06 0.07 0.11 0.12 0.13 0.13 0.11 0.13 0.20 0.16 0.19 0.11 0.09 0.09 0.09 0.07 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05未満 0.05未満 24 0.20 0.05未満 0.10
紫外部吸光度(E260ABS./20㎜ 0.014 0.014 0.013 0.015 0.015 0.016 0.019 0.019 0.019 0.020 0.019 0.017 0.028 0.015 0.017 0.016 0.020 0.020 0.016 0.017 0.016 0.017 0.015 0.013 24 0.028 0.013 0.017
総アルカリ度 ㎎/L 21.0 17.0 19.0 21.5 22.0 25.0 20.0 23.0 17.5 27.5 25.5 33.0 28.5 28.0 29.0 26.5 24.0 24.5 27.5 31.0 23.0 29.5 19.0 15.0 24 33.0 15.0 24.1
電気伝導率 μS/㎝ 133 104 117 128 133 148 112 127 121 146 147 168 179 182 168 151 153 141 175 184 163 186 123 110 24 186 104 146
遊離残留塩素 ㎎/L 0.46 0.54 0.46 0.44 0.54 0.52 0.56 0.54 0.50 0.50 0.54 0.52 0.56 0.50 0.48 0.48 0.52 0.48 0.46 0.54 0.44 0.50 0.52 0.46 24 0.56 0.44 0.50
結合残留塩素 ㎎/L 0.08 0.04未満 0.08 0.08 0.06 0.10 0.08 0.08 0.06 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.10 0.06 0.10 0.10 0.08 0.08 24 0.10 0.06 0.08



巻浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
天候 晴 曇 晴 曇 曇 曇 晴 雨 曇 晴 曇 曇 曇 晴 雨 曇 曇 曇 雨 雪 曇 晴 晴 雨 24
取水塔水位 3.4 3.09 3.06 3.06 3.14 2.99 3.09 3.15 3.1 2.8 2.88 2.93 1.95 2.93 2.92 2.96 2.96 3 2.82 2.85 2.83 2.44 2.92 23 3.40 1.95 2.92
気温 ℃ 13 15 19.9 16.5 22.6 19.4 23.8 25.8 24.8 23.7 23.5 19.9 16.7 14.8 12 9.4 0.6 2.7 1.6 -1.1 4.7 8.9 4.4 23 25.8 -1.1 14.0
水温 ℃ 10.3 13.2 16.5 16.6 18.5 20.4 21 23 23.5 23.1 23.4 21.9 19.3 15.4 14.1 11.2 11.2 2.8 4.3 4.3 4.6 6.4 6.7 7.5 24 23.5 2.8 14.1
ｐＨ値 7.4 7.3 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.3 7.3 7.4 7.4 24 7.5 7.3 7.4
臭気 弱土臭 弱土臭 弱植物性 弱土臭 土臭 植物性 植物性 弱土臭 弱土臭 弱植物性 弱土臭 植物性 植物性 土臭 植物性 土臭 弱植物性 植物性 弱植物性 弱植物性 弱土臭 植物性 植物性 土臭 24
色度 度 4 4 5 4 5 4 7 5 7 4 5 3 5 6 5 4 5 10 5 7 6 5 5 4 24 10 3 5
濁度 度 7.4 14 8.4 7.1 7.2 6.2 23 18 35 8.3 6.3 7.7 10 12 9.2 9.9 6.7 8.2 4.3 5.6 3.9 3 6.4 13 24 35 3.0 10
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.03 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.03 0.02未満 0.02 0.22 0.1 0.11 0.09 0.06 0.05 0.03 24 0.22 0.02 0.07
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.047 0.048 0.059 0.052 0.054 0.051 0.074 0.061 0.077 0.050 0.063 0.038 0.066 0.068 0.058 0.055 0.057 0.100 0.056 0.077 0.062 0.055 0.059 0.050 24 0.100 0.038 0.060
総アルカリ度 ㎎/L 24.0 17.0 21.0 23.0 25.5 29.5 24.5 28.5 27.0 31.0 32.0 36.5 34.5 29.0 32.5 28.0 28.5 35.0 27.5 32.5 28.0 29.0 23.5 19.5 24 36.5 17.0 27.8
電気伝導率 μS/㎝ 120 85 108 123 128 143 111 122 116 137 136 163 171 149 161 144 147 169 162 178 156 162 132 109 24 178 85 139
生物 個/mL 4,400 3,400 3,800 1,600 2,400 1,300 970 1,500 550 1,500 1,300 1,300 1,000 750 14 4,400 550 2,000

②沈澱水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.7 13.4 16.5 16.8 18.3 20.7 20.8 23 23.3 23.2 23.6 22 19.5 15.5 14 11.1 11.1 2.2 4.1 3.8 4.7 7.1 6.9 7.4 24 23.6 2.2 14.2
ｐＨ値 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.2 6.8 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.0 7.2 24 7.3 6.8 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1 2 2 2 1 1 1未満 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 2 1未満 1未満
濁度 度 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.6 24 0.6 0.2 0.3
③ろ過水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 11 13.4 16.6 17.1 18.3 20.6 20.8 22.9 23.2 23.3 23.6 22 19.6 15.5 13.9 11.2 11.1 2.2 4.1 3.8 4.6 6.9 6.5 7.4 24 23.6 2.2 14.2
ｐＨ値 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 6.8 7.0 7.0 7.3 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.1 7.2 24 7.3 6.8 7.2
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.56 0.62 0.72 0.78 0.52 0.62 0.52 0.66 0.54 0.54 0.56 0.58 0.52 0.62 0.48 0.52 0.7 0.5 0.54 0.52 0.48 0.56 0.58 0.52 24 0.78 0.48 0.57

④浄水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 11.0 13.4 16.4 17.2 18.5 20.7 21.1 23.5 23.6 23.8 24.1 22.4 19.8 15.8 14.2 11.4 11.4 2.9 4.3 4.1 4.9 7.0 6.8 7.7 24 24.1 2.9 14.4
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.03 0.01未満 0.01未満
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 24 0.001未満0.001未満0.001未満
ｐＨ値 7.2 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 6.9 7.1 7.0 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.2 7.2 24 7.4 6.9 7.3
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.05未満 0.06 0.09 0.13 0.16 0.13 0.09 0.13 0.09 0.15 0.11 0.14 0.08 0.07 0.08 0.07 0.09 0.12 0.07 0.08 0.06 0.05未満 0.05 0.05未満 24 0.16 0.05未満 0.05未満
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.014 0.011 0.017 0.014 0.017 0.021 0.017 0.02 0.02 0.025 0.025 0.021 0.026 0.021 0.02 0.016 0.02 0.016 0.017 0.018 0.018 0.018 0.016 0.014 24 0.026 0.011 0.018
総アルカリ度 ㎎/L 19.0 14.5 18.0 20.0 21.0 26.0 16.5 23.0 21.0 28.5 28.0 33.0 30.5 28.5 29.0 24.0 25.0 28.5 21.5 26.0 23.5 25.0 19.5 17.5 24 33.0 14.5 23.6
電気伝導率 μS/㎝ 128 98 116 129 133 149 118 127 122 140 143 166 181 171 168 153 152 178 169 187 165 173 141 116 24 187 98 147
遊離残留塩素 ㎎/L 0.56 0.68 0.74 0.82 0.78 0.84 0.78 0.78 0.78 0.88 0.96 0.9 0.92 0.8 0.7 0.64 0.66 0.5 0.6 0.58 0.52 0.6 0.58 0.56 24 0.96 0.50 0.72
結合残留塩素 ㎎/L 0.08 0.06 0.06 0.04 0.06 0.08 0.06 0.08 0.06 0.04 0.09 0.1 0.08 0.08 0.1 0.08 0.08 0.12 0.1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.08 24 0.12 0.04 0.08

⑤管末水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.9 13.7 16.4 17.9 19.2 20.4 22.5 24.0 24.5 25.3 25.2 23.1 21.9 18.1 16.6 13.8 13.3 8.6 7.1 5.6 5.6 5.2 7.0 8.3 24 25.3 5.2 15.6
残留塩素 ㎎/L 0.38 0.46 0.44 0.58 0.48 0.44 0.50 0.32 0.44 0.42 0.38 0.38 0.22 0.44 0.42 0.36 0.38 0.4 0.46 0.44 0.44 0.4 0.38 0.41 24 0.6 0.2 0.4



巻浄水場原水生物試験結果

単位 5月11日 5月25日 6月3日 6月17日 7月15日 7月29日 8月5日 8月26日 9月3日 9月28日 10月7日 10月28日 11月11日 11月25日

Anabaena 500μ

Merismopedia 群体

Microcystis 群体

Oscillatoria 100μ

Phormidium 100μ 20

others 10

総藍藻類数 20 10

Achnanthes 細胞 1620 1220 2060 470 980 510 430 170 210 290 310 490 320 140

Asterionella 細胞 40 120 40 20 60 20 20 10

Aulacoseira 100μ 10 10 10 10

Cyclotella 細胞 80 120 100 50 60 10 50 150 40 400 150 10 10 40

Cymbella 細胞 280 140 140 110 120 50 20 10 30 120 90 70 40 40

Diatoma 細胞 20 40 20 60 60 40 20 10 10 20 20

Fragilaria 細胞 200

Melosira 100μ 20 20 10 20 20 10 10 20 10 10 40 40 10

Navicura 細胞 730 200 180 210 180 70 20 180 20 100 130 90 140 160

Nitzschia 細胞 230 610 760 190 360 190 140 410 120 150 150 190 170 130

Skeletonema 細胞 40 100 20 20

Stephanodiscus 細胞

Synedra 細胞 180 40 20 10 80 10 10 40 40 60 20 20 10

others 1180 650 460 320 320 350 230 270 80 270 310 320 230 90

総珪藻類数 4380 3360 3780 1500 2340 1290 950 1250 530 1400 1230 1250 980 650

Ankistrodesmus 群体 10 30

Chlamydomonas 細胞 20 20 10 10

Closterium 細胞 10 10

Cosmarium 細胞 30 10

Eudorina

Golenkinia 細胞

Micractinium 群体

Pandorina 群体

Pediastrum 群体

Scenedesmus 群体 30 10 40 60 10 10

Spirogyra 500μ

others 40 10 10 100 10 20 20 20 70

総緑藻類数 20 40 80 20 210 20 90 30 40 70

Cryptomonas 細胞 20 30 30 30

Synura 群体

Uroglena 群体

Glenodium 細胞

Peridinium 細胞

Euglena 細胞

Trachelomonas 細胞

others 10 10

総その他藻類数 20 40 30 10 30

根足虫類 細胞 20

繊毛虫類 細胞 40

線虫類 個体 10

ワムシ類 個体

カイアシ類 個体
ミジンコ類 個体
others 10 10 10
総動物数 60 10 10 20

 総生物数(個／mL） 4,400 3,400 3,800 1,600 2,400 1,300 970 1,500 550 1,500 1,300 1,300 1,000 750
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西川浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
天候 晴 曇 晴 曇 曇 曇 晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 晴 雨 曇 曇 晴 雨 雪 曇 晴 晴 雨 24
取水塔水位
水温 ℃ 10.5 12.7 15.6 16.7 17.8 20 20.7 22.6 22.8 23.5 23.5 22 19.7 15.9 14 11.5 11.5 4.1 4.4 4.3 4.9 6.3 6.4 7.2 24 24 4.1 14.1
ｐＨ値 7.5 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.6 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.7 7.5 7.4 24 7.7 7.3 7.5
臭気 弱土臭 弱土臭 弱植物性 強土臭 土臭 植物性 弱植物性 弱土臭 弱土臭 弱植物性 弱土臭 弱植物性 植物性 弱土臭 弱植物性 弱土臭 弱植物性 薬品臭 弱植物性 弱植物性 弱土臭 弱植物性 弱植物性 土臭 24
色度 度 4 4 4 4 4 4 7 5 7 5 4 3 5 5 4 4 5 9 6 7 6 5 5 4 24 9 3 5
濁度 度 5.3 13 6.6 5.9 5.5 3.8 24 14 38 8.5 5.1 6.7 6.3 9.1 6.1 8.2 4.9 6.1 3.7 3.1 3.2 2.5 5.7 18 24 38 2.5 8.9
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.03 0.02未満 0.2 0.11 0.08 0.05 0.02未満 0.02 0.02未満 24 0.20 0.02未満 0.08
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.05 0.044 0.052 0.048 0.053 0.051 0.082 0.059 0.078 0.061 0.064 0.045 0.059 0.06 0.055 0.055 0.06 0.098 0.057 0.07 0.066 0.056 0.058 0.051 24 0.098 0.044 0.060
総アルカリ度 ㎎/L 22.0 17.0 21.0 23.5 24.5 29.5 24.0 28.5 27.0 31.0 32.0 36.5 34.5 30.0 32.5 28.5 28.5 35.5 25.5 31.0 28.5 29.0 23.0 19.5 24 36.5 17.0 27.6
電気伝導率 μS/㎝ 116 84 108 120 125 141 106 121 114 132 137 161 174 154 162 147 145 168 157 178 156 162 129 108 24 178 84 138

②未濾水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.5 12.9 15.7 16.9 18.0 20.1 20.7 22.7 23.1 23.8 23.8 22.4 20.3 16.3 14.3 11.6 11.6 4.5 4.7 4.2 5.1 6.5 6.7 7.5 24 23.8 4.2 14.3
ｐＨ値 7.1 6.9 7.0 7.1 7.1 7.2 6.9 7.1 7.0 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.0 7.0 24 7.3 6.9 7.2
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 2 2 3 2 1 1未満 1 1 1 1未満 1 1 1 1未満 1未満 24 3.0 1未満 1未満
濁度 度 0.8 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 2.5 1.2 3.2 0.4 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.8 1.1 24 3.2 0.3 0.8

③ろ過水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.6 13.1 15.7 17 18.1 20.2 20.8 22.8 23.2 24 23.8 22.2 20 16.1 14.1 11.7 11.8 4.6 4.8 4.2 5.2 6.3 6.7 7.5 24 24.0 4.2 14.4
ｐＨ値 7.2 7.0 7.1 7.1 7.2 7.3 6.9 7.2 7.1 7.3 7.4 7.5 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.1 7.1 24 7.5 6.9 7.2
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.56 0.52 0.54 0.62 0.58 0.54 0.58 0.62 0.64 0.60 0.60 0.64 0.66 0.60 0.54 0.56 0.62 0.52 0.54 0.56 0.46 0.56 0.58 0.52 24 0.66 0.46 0.57

④浄水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.8 12.7 15.2 17.0 17.7 19.6 20.6 22.5 22.7 23.9 23.3 21.8 20.1 16.0 13.8 11.4 11.6 5.4 4.7 3.8 5.0 5.5 6.4 7.1 24 23.9 3.8 14.1
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 24 0.03 0.01未満 0.01未満
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 24 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ｐＨ値 7.2 7.0 7.1 7.2 7.1 7.3 7.0 7.2 7.1 7.3 7.3 7.4 7.3 7.4 7.4 7.2 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2 7.3 7.1 7.1 24 7.4 7.0 7.2
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05 0.07 0.07 0.10 0.15 0.15 0.12 0.15 0.18 0.06 0.06 0.06 0.09 0.07 0.16 0.08 0.08 0.10 0.05未満 0.05未満 0.05未満 24 0.18 0.05未満 0.10
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.013 0.01 0.018 0.012 0.015 0.022 0.017 0.021 0.022 0.021 0.024 0.021 0.028 0.019 0.019 0.016 0.02 0.016 0.017 0.017 0.018 0.18 0.014 0.012 24 0.180 0.010 0.025
総アルカリ度 ㎎/L 19.5 14.5 17.5 18.5 20.0 26.5 18.5 22.0 19.0 27.0 28.5 33.0 31.0 30.0 29.5 24.0 24.5 29.0 23.0 28.0 23.0 21.0 19.0 14.5 24 33.0 14.5 23.4
電気伝導率 μS/㎝ 132 99 117 125 128 151 119 122 118 143 143 162 181 181 170 149 151 174 175 183 169 180 144 110 24 183 99 147
遊離残留塩素 ㎎/L 0.50 0.48 0.46 0.54 0.52 0.48 0.56 0.58 0.58 0.60 0.60 0.56 0.62 0.52 0.50 0.52 0.54 0.58 0.56 0.46 0.48 0.52 0.46 0.48 24 0.62 0.46 0.53
結合残留塩素 ㎎/L 0.04 0.04 0.06 0.06 0.04 0.08 0.04 0.06 0.06 0.06 0.08 0.10 0.06 0.06 0.08 0.06 0.04 0.10 0.08 0.12 0.08 0.10 0.06 0.02 24 0.12 0.02 0.07



岩室浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
天候 晴 曇 曇 晴 曇 曇 晴 雨 晴 晴 曇 曇 曇 晴 雨 曇 曇 曇 雨 晴 雪 晴 晴 雨 24
取水塔水位 2.15 1.60 1.69 1.71 1.84 2.06 1.94 1.82 1.92 1.75 1.95 1.96 1.95 2.07 2.11 2.09 1.89 1.66 1.61 2.14 2.07 21 2.15 1.60 1.90
水温 ℃ 10.8 13.7 17.2 16.8 19.1 20.9 22.0 23.2 23.7 23.0 23.0 21.6 19.1 14.9 13.9 10.8 10.5 2.3 3.6 3.6 3.8 6.1 7.0 7.6 24 23.7 2.3 14.1
ｐＨ値 7.5 7.3 7.6 7.3 7.4 7.4 7.3 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 24 7.6 7.3 7.5
臭気 弱土臭 土臭・植物性 弱土臭 土臭 植物性 土臭 土臭 弱植物性 土臭 弱植物性 弱土臭 植物性 土臭 弱土臭 弱植物性 植物性 弱土臭 弱植物性 弱土臭 植物性 植物性 土臭・植物性 植物性 弱植物性 24
色度 度 4 4 6 4 5 4 6 5 6.9 5 5 4 5 6 5 4 5 9 5 6 7 5 6 4 24 9 4 5
濁度 度 7.5 14 8.7 5.0 7.7 6.4 25 18 33 7.6 4.0 4.9 9.5 15 7.7 8.1 7.6 6.9 4.3 2.8 5.0 2.4 11 14 24 33 2.4 9.8
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.03 0.03 0.03 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.03 0.02未満 0.05 0.05 0.04 0.21 0.11 0.11 0.13 0.02未満 0.05 0.04 24 0.21 0.02未満 0.07
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.046 0.047 0.061 0.054 0.055 0.057 0.069 0.063 0.070 0.060 0.063 0.043 0.068 0.075 0.058 0.050 0.066 0.100 0.057 0.065 0.069 0.053 0.058 0.049 24 0.100 0.043 0.061
総アルカリ度 ㎎/L 25.5 16.5 21.0 23.5 25.5 30.0 26.0 28.5 27.5 32.5 33.0 37.5 33.0 32.0 32.5 29.0 29.0 34.5 27.0 31.5 29.5 27.5 23.5 20.0 24 37.5 16.5 28.2
電気伝導率 μS/㎝ 119 84 109 123 129 146 113 120 116 136 139 161 166 143 161 146 147 170 162 178 162 160 133 109 24 178 84 139

②沈澱水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.8 14.8 18.1 18.3 20.2 22.9 21.2 23.6 23.9 23.1 24.8 21.9 19.2 14.8 14.4 10.6 10.3 1.4 3.5 3.6 3.8 6.1 6.3 7.0 24 24.8 1.4 14.4
ｐＨ値 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.2 7.3 7.1 7.3 7.1 7.0 7.2 24 7.3 6.9 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 2 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 2.0 1未満 1未満
濁度 度 0.3 0.3 0.3 0.1未満 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.8 0.5 0.7 0.4 0.3 0.6 0.5 24 0.8 0.1未満 0.4

③ろ過水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.3 13.2 16.4 16.4 18.4 20.5 21.2 23 23.3 22.6 23 21.5 18.9 14.6 13.8 10.4 10.2 1.1 3.4 3.6 3.8 6.2 6.1 7.1 24 23.3 1.1 13.7
ｐＨ値 7.2 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 6.9 7.1 7.0 7.3 7.3 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 24 7.4 6.9 7.2
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.52 0.52 0.56 0.52 0.56 0.72 0.80 0.72 0.70 0.76 0.66 0.72 0.70 0.62 0.58 0.58 0.56 0.56 0.56 0.46 0.52 0.58 0.54 23 0.80 0.46 0.61

④浄水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.9 13.8 16.6 17.1 18.5 20.6 21.0 23.4 23.6 23.5 23.7 22.1 19.4 15.3 13.9 10.8 10.8 2.2 4.0 3.5 4.6 6.9 6.3 7.6 24 23.7 2.2 14.2
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 24 0.04 0.01 0.02
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 24 0.001 0.001未満 0.001未満
ｐＨ値 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.0 7.2 7.1 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 24 7.40 7.0 7.3
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.05未満 0.05 0.08 0.11 0.16 0.14 0.16 0.14 0.09 0.16 0.21 0.08 0.10 0.11 0.07 0.06 0.06 0.11 0.06 0.06 0.05 0.05未満 0.05未満 0.05未満 24 0.21 0.05未満 0.10
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.013 0.01 0.017 0.015 0.016 0.019 0.018 0.02 0.021 0.022 0.022 0.019 0.025 0.02 0.019 0.016 0.018 0.016 0.016 0.018 0.018 0.018 0.014 0.012 24 0.025 0.010 0.018
総アルカリ度 ㎎/L 19.0 15.0 17.5 19.5 20.5 24.0 17.0 21.5 19.5 26.5 27.0 32.0 30.5 28.0 29.0 24.0 23.5 31.0 22.5 28.5 23.0 25.5 19.0 17.0 24 32.0 15.0 23.4
電気伝導率 μS/㎝ 128 102 118 128 132 154 120 125 121 143 147 168 185 171 170 153 154 177 174 186 165 177 138 115 24 186 102 148
遊離残留塩素 ㎎/L 0.50 0.48 0.52 0.52 0.52 0.56 0.56 0.54 0.58 0.56 0.58 0.54 0.56 0.56 0.50 0.50 0.52 0.48 0.44 0.50 0.58 0.50 0.58 0.52 24 0.58 0.44 0.53
結合残留塩素 ㎎/L 0.04 0.06 0.06 0.04 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.06 0.08 0.08 0.08 0.12 0.12 0.10 0.12 0.08 0.06 0.06 24 0.12 0.04 0.08

⑤石瀬給水栓水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 10.0 13.4 16.8 17.7 19.1 20.0 22.2 23.4 23.7 25.1 24.3 23.0 21.8 17.9 16.0 13.3 13.3 7.0 5.9 5.9 7.2 8.1 22 25.1 5.9 16.1
塩素酸 ㎎/L 0.05 0.06 0.08 0.12 0.17 0.2 0.17 0.22 0.12 0.16 0.23 0.11 0.11 0.12 0.1 0.06 0.06 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05未満 22 0.23 0.05未満 0.11
残留塩素 ㎎/L 0.36 0.38 0.42 0.44 0.44 0.32 0.5 0.42 0.4 0.44 0.36 0.46 0.34 0.42 0.36 0.42 0.4 0.46 0.52 0.42 0.46 0.44 22 0.52 0.32 0.42

⑥間瀬給水栓水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 7.3 13.4 15.6 17.0 18.5 19.5 21.8 22.7 23.2 23.5 23.6 22.2 21.3 17.5 16.1 13.0 11.9 6.5 6.0 5.9 6.8 7.9 22 23.6 5.9 15.5
塩素酸 ㎎/L 0.05 0.06 0.08 0.12 0.17 0.24 0.21 0.24 0.14 0.18 0.25 0.15 0.15 0.14 0.11 0.07 0.07 0.09 0.06 0.07 0.06 0.05 22 0.25 0.05 0.13
残留塩素 ㎎/L 0.38 0.38 0.40 0.40 0.40 0.26 0.64 0.50 0.48 0.42 0.26 0.50 0.34 0.40 0.44 0.52 0.42 0.44 0.44 0.54 0.52 0.50 22 0.64 0.26 0.44



阿賀野川浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
天候 曇 曇 晴 曇 曇 晴 晴 雨 曇 晴 曇 曇 曇 曇 雨 晴 晴 曇 雨 曇 雪 晴 晴 雨 24
取水塔水位 0.97 1.14 0.75 0.78 0.75 0.52 0.79 0.88 0.78 0.69 0.65 0.75 0.56 0.77 0.77 0.85 0.59 1.04 1.10 0.73 1.12 0.81 0.92 1.06 24 1.14 0.52 0.82
水温 ℃ 8.5 11.2 15.0 15.1 16.9 19.1 19.9 22.3 22.5 22.7 21.0 20.4 19.0 14.6 13.7 10.5 10.0 4.8 4.1 4.5 4.5 4.8 6.0 6.6 24 22.7 4.1 13.2
ｐＨ値 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.1 7.1 24 7.3 7.0 7.2
臭気 弱植物性 土臭 弱土臭 弱植物性 弱土臭 土臭 弱土臭 土臭 弱土臭 植物性 植物性 植物性 植物性 土臭 弱植物性 弱植物性 植物性 弱植物性 弱土臭 弱植物性 植物性 植物性 土臭 弱植物性 24
色度 度 4 5 3 4 3 4 9 8 14 4 4 3 3 9 4 8 5 4 4 4 4 3 4 4 24 14 3 5
濁度 度 3.2 6.6 3.9 3.6 1.9 2.8 12 7.5 26 3.4 4.8 4.2 2.7 6.9 4.4 4.4 2.6 3.4 2.8 3.7 4.4 7.5 5.1 6.1 24 26 1.9 5.6
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.03 0.03 0.02未満 0.02未満 0.04 0.02未満 24 0.04 0.02未満 0.02未満
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.048 0.058 0.036 0.052 0.044 0.050 0.114 0.100 0.168 0.056 0.055 0.039 0.048 0.121 0.057 0.103 0.064 0.056 0.057 0.053 0.056 0.030 0.051 0.056 24 0.168 0.030 0.066
総アルカリ度 ㎎/L 13.0 11.0 12.0 14.0 14.5 16.0 14.0 16.5 15.0 16.0 17.5 20.5 18.5 15.0 18.0 14.5 15.0 14.5 16.0 14.5 13.5 13.0 12.0 11.5 24 20.5 11.0 14.8
電気伝導率 μS/㎝ 73 49 69 71 78 86 65 79 65 80 87 95 103 84 97 76 78 79 92 79 79 84 75 66 24 103 49 79
生物 個/mL 920 940 1100 1300 800 810 900 1000 450 780 550 610 420 420 14 1300 420 850

②沈澱水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 11.2 15.0 15.1 16.9 19.1 19.9 22.3 22.5 22.7 21.0 20.4 19.0 14.6 13.7 10.5 10.0 4.8 4.1 4.5 4.5 4.8 6.0 6.6 24 22.7 4.1 13.2
ｐＨ値 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.1 7.1 24 7.3 7.0 7.2
色度 度 1未満 5 3 4 3 4 9 8 14 4 4 3 3 9 4 8 5 4 4 4 4 3 4 4 24 14 1未満 5
濁度 度 0.3 6.6 3.9 3.6 1.9 2.8 12 7.5 26 3.4 4.8 4.2 2.7 6.9 4.4 4.4 2.6 3.4 2.8 3.7 4.4 7.5 5.1 6.1 24 26 0.3 5.5

③ろ過水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.3 11.4 15.0 15.1 16.9 18.9 19.3 22.2 22.3 22.7 21.1 20.6 19.0 14.7 13.9 10.6 10.1 5.0 4.3 4.6 4.6 4.9 6.0 6.6 24 22.7 4.3 13.3
ｐＨ値 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9 7.0 6.7 6.8 6.7 6.8 6.9 7.0 6.9 6.9 7.0 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 7.0 24 7.1 6.7 6.9
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 2 1.4 1 1 1 1未満 2 1未満 1 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 2.0 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.2 24 0.6 0.1 0.3
残留塩素 ㎎/L 0.48 0.52 0.54 0.62 0.64 0.66 0.62 0.78 0.72 0.70 0.72 0.70 0.66 0.66 0.60 0.56 0.54 0.44 0.48 0.46 0.54 0.52 0.52 0.46 24 0.8 0.4 0.6

④浄水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.6 11.5 15.0 15.2 17.1 19.1 19.3 22.2 22.4 22.8 21.1 20.6 19.0 14.8 14.1 10.8 10.4 5.3 4.6 4.9 4.9 5.2 6.3 6.9 24 22.8 4.6 13.5
ｐＨ値 7.5 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 7.1 6.9 6.9 7.1 7.0 7.0 7.1 7.2 7.1 7.2 6.9 7.0 7.1 24 7.5 6.7 7.0

⑤配水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.6 12.5 16.0 16.1 17.9 19.4 20.0 22.8 23.3 23.4 22.2 21.2 19.8 16.0 14.1 11.0 10.7 5.3 4.8 5.1 5.4 5.7 6.5 7.5 24 23.4 4.8 14.0
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.02 0.01未満 0.01未満
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 24 0.001未満0.001未満0.001未満
ｐＨ値 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 24 7.6 7.4 7.5
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.06 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 24 0.07 0.05未満 0.05未満
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.011 0.010 0.012 0.013 0.013 0.016 0.019 0.024 0.025 0.017 0.016 0.014 0.015 0.028 0.018 0.022 0.018 0.014 0.014 0.012 0.013 0.012 0.015 0.012 24 0.028 0.010 0.016
総アルカリ度 ㎎/L 11.0 11.5 13.0 14.5 13.0 16.0 11.0 14.5 12.0 13.0 14.0 20.0 18.0 13.0 19.0 13.5 15.5 14.5 16.0 14.5 11.5 14.0 13.0 12.5 24 20.0 11.0 14.1
電気伝導率 μS/㎝ 82 60 81 83 81 96 79 93 82 92 99 104 114 97 107 84 89 86 101 93 90 91 80.0 77.0 24 114 60 89
遊離残留塩素 ㎎/L 0.44 0.48 0.46 0.52 0.52 0.48 0.56 0.60 0.62 0.66 0.56 0.60 0.56 0.56 0.48 0.48 0.46 0.42 0.48 0.44 0.50 0.48 0.48 0.44 24 0.66 0.42 0.51
結合残留塩素 ㎎/L 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.04未満 0.08 0.06 0.08 0.06 0.04 0.06 0.08 0.04 0.06 0.04 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 24 0.08 0.04 0.05



阿賀野川浄水場原水生物試験結果

単位 5月11日 5月25日 6月3日 6月17日 7月15日 7月29日 8月5日 8月26日 9月3日 9月28日 10月7日 10月28日 11月11日 11月25日

Anabaena 500μ

Merismopedia 群体

Microcystis 群体

Oscillatoria 100μ

Phormidium 100μ 30

others

総藍藻類数 30

Achnanthes 細胞 210 220 110 220 150 220 200 160 50 160 120 160 60 130

Asterionella 細胞 10 50 110 70 20 20 40 30 30 50 20 30 10

Aulacoseira 100μ 50 50 20 20 20 10 20 10

Cyclotella 細胞 30 170 330 160 40 30 40 200 20 40 50 10 10

Cymbella 細胞 70 20 50 20 40 80 50 30 40 50 50 20

Diatoma 細胞 90 110 40 40 20 10 30 20 20

Fragilaria 細胞 200 30 10 30 30

Melosira 100μ 20 10 30 10 20 20 10 20 10 50

Navicura 細胞 50 60 100 160 60 90 150 50 50 70 50 160 50

Nitzschia 細胞 230 120 140 120 140 100 160 60 50 60 20 60 70 40

Skeletonema 細胞 10 40 20

Stephanodiscus 細胞

Synedra 細胞 50 40 80 40 90 20 80 50 10 20 50 20

others 40 30 50 90 120 70 110 90 10 100 60 10 20

総珪藻類数 800 790 1000 1170 650 760 820 760 330 530 430 560 360 320

Ankistrodesmus 群体 10 10

Chlamydomonas 細胞 70 70 100 120 130 40 50 130 60 30 20 20

Closterium 細胞 10

Cosmarium 細胞 10 10 10

Eudorina

Golenkinia 細胞 10

Micractinium 群体 10

Pandorina 群体 10

Pediastrum 群体

Scenedesmus 群体 10 10 30 10 20 10

Spirogyra 500μ

others 30 30 10 10 20 80 30 30 10 20

総緑藻類数 110 110 100 130 130 50 70 210 80 120 90 30 10 50

Cryptomonas 細胞 10 30 130 30 30 30

Synura 群体

Uroglena 群体

Glenodium 細胞

Peridinium 細胞

Euglena 細胞 10

Trachelomonas 細胞

others 10 10 10 20

総その他藻類数 10 10 30 130 30 10 50 50

根足虫類 細胞

繊毛虫類 細胞 10 10 30 10

線虫類 個体

ワムシ類 個体 10 10

カイアシ類 個体
ミジンコ類 個体
others
総動物数 10 10 10 40 10

 総生物数(個／mL） 920 940 1,100 1,300 800 810 900 1,000 450 780 550 610 420 420
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満願寺浄水場　　浄水工程検査

①原水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
天候 曇 曇 晴 曇 曇 晴 晴 雨 曇 晴 曇 曇 曇 曇 雨 晴 晴 曇 雨 曇 雪 晴 晴 雨 24
取水塔水位 4.10 4.20 3.30 3.20 3.00 2.60 3.58 3.40 3.40 2.80 2.70 2.60 2.79 3.40 3.25 3.51 3.43 3.50 3.68 3.65 3.90 3.98 4.07 4.17 24 4.20 2.60 3.43
水温 ℃ 8.0 10.7 14.2 14.9 16.1 17.8 19.1 21.6 21.5 21.3 19.8 19.4 18.1 14.0 13.0 10.0 9.5 4.1 3.9 4.1 4.0 4.2 5.3 6.1 24 22 3.9 12.5
ｐＨ値 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.2 7.3 7.4 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 24 7.4 7.0 7.2
臭気 弱植物性 土臭 弱土臭 植物性 土臭 土臭 弱土臭 土臭 弱土臭 植物性 植物性 弱植物性 弱土臭 土臭 弱植物性 弱植物性 植物性 弱土臭 弱植物性 植物性 植物性 土臭 弱植物性 23
色度 度 4 5 4 4 4 4 8 7 13 5 4 3 4 9 4 7 5 5 4 4 4 4 4 4 24 13 3 5
濁度 度 2.9 6.2 4.5 3.9 4.1 3.5 6.0 4.9 24 5.0 2.5 2.6 3.2 5.9 3.1 3.2 2.4 3.1 2.6 3.1 3.0 3.4 4.7 5.6 24 24 2.4 4.7
アンモニア態窒素 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.04 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.03 0.03 0.03 0.02未満 0.02未満 0.04 0.02未満 24 0.04 0.02未満 0.02未満
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.048 0.057 0.048 0.059 0.046 0.053 0.098 0.092 0.152 0.060 0.058 0.041 0.048 0.127 0.062 0.096 0.063 0.058 0.057 0.054 0.058 0.050 0.054 0.057 24 0.152 0.041 0.067
総アルカリ度 ㎎/L 13.0 11.0 12.0 13.5 14.0 16.5 15.0 16.5 14.5 17.5 17.0 20.0 18.0 15.0 17.5 14.5 15.0 15.0 15.5 14.0 13.5 12.5 12.0 11.0 24 20.0 11.0 14.8
電気伝導率 μS/㎝ 72 51 64 68 77 85 67 76 65 81 85 94 104 81 94 78 77 82 89 76 80 81 72 65 24 104 51 78

②1系未濾水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 9.2 12.4 17.2 15.9 17.2 19.3 21.3 22.7 23.4 20.4 18.7 14.0 10.6 10.2 4.5 3.9 4.1 4.1 4.5 5.6 6.1 21 23.4 3.9 12.6
ｐＨ値 7.2 7.1 7.2 7.1 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 7.3 7.1 7.2 6.9 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 21 7.3 6.9 7.2
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 21 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.7 0.1 0.1未満 0.1 0.3 0.1未満 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 21 0.7 0.1未満 0.3

③2系未濾水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.0 10.7 14.5 14.6 16.4 18.5 19.1 21.7 21.8 22.2 20.6 19.8 18.4 14.1 13.3 10.1 9.6 4.5 3.8 4.1 4.1 4.4 5.6 6.0 24 22.2 3.8 12.7
ｐＨ値 7.2 7.0 7.1 7.1 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 7.0 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 24 7.2 6.8 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1 1 1.4 1 1 1 1未満 2 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 2 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1未満 0.3 0.1未満 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 24 0.7 0.1未満 0.3

④1系ろ過水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.4 11.3 15.1 14.8 16.9 18.8 19.5 22.1 22.0 20.1 18.5 13.4 10.1 9.6 4.3 3.8 4.0 3.9 4.5 5.6 6.0 21 22.1 3.8 12.0
ｐＨ値 7.1 7.1 7.2 7.1 7.3 7.2 7.0 7.1 7.0 7.3 7.1 7.1 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 21 7.3 6.8 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 21 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 21 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.5 0.58 0.66 0.56 0.56 0.58 0.58 0.67 0.68 0.70 0.56 0.48 0.44 0.44 0.48 0.50 0.44 0.44 0.48 0.46 0.50 21 0.70 0.44 0.54

⑤2系ろ過水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.0 11.1 16.7 14.6 16.6 18.6 19.1 21.7 21.8 22.6 20.4 19.8 18.5 14.0 13.3 10.0 9.5 4.3 4.0 4.1 4.3 4.3 5.5 6.0 24 22.6 4.0 12.9
ｐＨ値 7.1 7.1 7.2 7.1 7.3 7.2 7 7 7 7 7.2 7.3 7.1 7.1 7.2 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 24 7.3 6.8 7.1
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 ㎎/L 0.60 0.60 0.64 0.58 0.56 0.56 0.68 0.70 0.70 0.66 0.68 0.64 0.50 0.58 0.56 0.44 0.52 0.50 0.48 0.40 0.52 0.46 0.44 0.44 24 0.70 0.40 0.56

⑥配水
日付 4/7 4/22 5/11 5/25 6/3 6/17 7/15 7/29 8/5 8/26 9/3 9/28 10/7 10/28 11/11 11/25 12/2 12/21 1/7 1/26 2/3 2/24 3/15 3/25 回数 最高 最低 平均
水温 ℃ 8.0 11.4 15.2 15.0 17.0 19.9 19.2 22.1 22.5 23.1 21.0 20.3 18.6 14.3 13.6 10.2 9.8 4.1 3.8 4.3 4.4 4.5 5.6 6.2 24 23.1 3.8 13.1
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 24 (-) (-) (-)
アルミニウム ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.02 0.01未満 0.01未満
鉄 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 24 0.01未満 0.01未満 0.01未満
マンガン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 24 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ｐＨ値 7.4 7.3 7.5 7.4 7.6 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 24 7.6 7.2 7.3
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 24 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 24 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24 0.1未満 0.1未満 0.1未満
塩素酸 ㎎/L 0.05未満 0.06 0.07 0.07 0.07 0.09 0.11 0.14 0.11 0.16 0.20 0.12 0.12 0.11 0.06 0.07 0.08 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05未満 0.05未満 0.05未満 24 0.20 0.05未満 0.09
紫外部吸光度(E260) ABS./20㎜ 0.013 0.011 0.013 0.015 0.013 0.018 0.019 0.022 0.023 0.019 0.017 0.015 0.015 0.030 0.018 0.017 0.017 0.012 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 24 0.030 0.011 0.016
総アルカリ度 ㎎/L 12.5 10.5 13.0 14.0 15.0 16.5 12.5 16.5 14.0 17.0 17.0 19.5 18.0 14.5 18.0 13.5 16.0 15.0 16.0 14.5 14.0 14.0 13.5 11.5 24 19.5 10.5 14.9
電気伝導率 μS/㎝ 82 62 80 83 86 98 80 93 85 93 100 105 116 94 107 83 89 88 101 95 91 92 84 79 24 116 62 90
遊離残留塩素 ㎎/L 0.52 0.56 0.58 0.56 0.66 0.68 0.80 0.80 0.84 0.76 0.76 0.82 0.68 0.74 0.54 0.54 0.62 0.54 0.54 0.56 0.60 0.54 0.54 0.50 24 0.84 0.50 0.64
結合残留塩素 ㎎/L 0.04 0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.04 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.06 0.08 0.06 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.06 0.04 24 0.08 0.04 0.06



Ⅲ 定期水質検査 

 

２ 品質管理のための水質検査（独自検査） 

３） 配水工程検査 

 （１） 検査地点図 

 （２） 検査結果 
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青山浄水場系配水工程検査

木場保育園

4月15日 5月12日 6月9日 7月14日 8月11日 9月8日 10月13日 11月10日 12月8日 1月12日 2月9日 3月9日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 曇 晴 曇 曇 曇 晴 晴 曇 雨 雨 曇
気温 ℃ 15.0 20.5 23.0 23.3 27.8 25.2 18.5 16.0 7.0 4.0 3.7 1.2 12 27.8 1.2 15.4
一般細菌 CFU/ｍL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 12 13 16 13 14 17 15 17 14 21 24 13 12 24 12 16
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.5 12 0.9 0.5 0.7
ｐＨ値 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.5 7.5 7.3 7.3 7.4 12 7.7 7.3 7.5

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.6 0.4 0.5

水温 ℃ 13.5 16.7 20.0 22.2 25.0 24.9 20.5 15.8 13.0 7.6 5.9 7.6 12 25.0 13.5 20.4
クロロホルム mg/L    0.008 0.014 0.010       3 0.014 0.008 0.011
ジブロモクロロメタン mg/L    0.004 0.004 0.006       3 0.006 0.004 0.005
ブロモジクロロメタン mg/L    0.007 0.011 0.010       3 0.011 0.007 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.019 0.029 0.026       3 0.029 0.019 0.025

4月15日 5月12日 6月9日 7月14日 8月11日 9月8日 10月13日 11月10日 12月8日 1月12日 2月9日 3月9日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 晴 曇 雨 雨 曇
気温 ℃ 15.0 22.0 22.2 24.2 28.2 25.8 21.2 19.4 7.8 5.0 4.5 2.9 12 28.2 2.9 16.5
一般細菌 CFU/ｍL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出
塩化物イオン mg/L 11 13 15 13 14 17 15 16 14 20 24 13 12 24.0 11.0 15.4
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.6 0.8 1.0 0.9 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 12 1.0 0.5 0.7
ｐＨ値 7.6 7.8 7.8 7.9 7.7 7.8 7.7 7.6 7.6 7.4 7.4 7.6 12 7.9 7.4 7.7
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4
水温 ℃ 14.5 17.9 20.3 22.2 24.9 25.5 19.8 16.6 12.6 7.8 6.1 7.9 12 25.5 6.1 16.3
クロロホルム mg/L    0.010 0.016 0.012       3 0.016 0.010 0.013
ジブロモクロロメタン mg/L    0.003 0.004 0.007       3 0.007 0.003 0.005
ブロモジクロロメタン mg/L    0.007 0.011 0.012       3 0.012 0.007 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.020 0.031 0.031       3 0.031 0.020 0.027

赤塚保育園

項目　　／　　日

項目　　／　　日



信濃川浄水場系配水工程検査

割野保育園

4月15日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均

天候 雨 晴 雨 晴 曇 曇 晴 晴 晴 雪 雨 晴

気温 ℃ 8.5 13.4 15.9 28.5 31.7 24.8 19.4 13.5 13.1 1.9 2.0 7.2 12 31.7 1.9 15.0

一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 11 12 15 12 12 18 14 16 13 19 23 13 12 23 11 15

ＴＯＣ mg/L 0.4 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 12 0.8 0.4 0.6

ｐＨ値 7.7 7.7 7.9 7.8 7.9 8.0 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 12 8.0 7.5 7.7

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.2 0.3

水温 ℃ 12.7 16.5 19.5 25.8 24.0 25.2 19.8 16.1 12.5 7.4 5.6 7.0 12 25.8 5.6 16.0

クロロホルム mg/L    0.006 0.010 0.005       3 0.010 0.005 0.007

ジブロモクロロメタン mg/L    0.005 0.005 0.008       3 0.008 0.005 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L    0.007 0.008 0.008       3 0.008 0.007 0.008

ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001       3 0.001 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン mg/L    0.018 0.023 0.022       3 0.023 0.018 0.021

項目　　／　　日



小須戸浄水場系配水工程検査

竜玄集落開発ｾﾝﾀｰ

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 雨 晴 晴 曇 晴 曇 晴 雪 雨 晴
気温 ℃ 9.2 16.5 19.3 28.0 30.5 19.3 18.2 11.8 10.0 -0.5 1.8 5.6 12 30.5 -0.5 14.1
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出
塩化物イオン mg/L 12 13 18 15 14 18 16 17 15 28 23 9 12 28 9 17
ＴＯＣ mg/L 0.6 0.6 0.9 0.7 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.5 12 0.9 0.5 0.7
ｐＨ値 7.0 7.1 7.3 7.1 6.9 7.4 7.2 7.4 7.2 7.1 7.2 7.3 12 7.4 6.9 7.2
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 mg/L 0.4 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 12 0.5 0.2 0.4
水温 ℃ 13.5 16.7 20.3 24.7 23.9 25.2 19.0 16.0 11.1 6.8 5.0 7.0 12 25.2 5.0 15.8
クロロホルム mg/L    0.012 0.016 0.008       3 0.016 0.008 0.012
ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.002 0.006       3 0.006 0.002 0.003
ブロモジクロロメタン mg/L    0.007 0.007 0.009       3 0.009 0.007 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.021 0.025 0.023       3 0.025 0.021 0.023

船戸保育園

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均
天候 雨 晴 雨 晴 曇 曇 晴 曇 晴 雪 雨 晴
気温 ℃ 9.8 13.5 20.3 24.3 29.5 24.7 19.2 11.5 9.6 -0.7 2.2 7.2 12 29.5 -0.7 14.3
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 13 13 17 14 15 18 16 17 15 20 13 10 12 20 10 15

ＴＯＣ mg/L 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.6 0.8 0.7 0.5 0.4 12 0.9 0.4 0.7

ｐＨ値 7.2 7.3 7.4 7.3 7.3 7.6 7.3 7.5 7.3 7.2 7.2 7.3 12 7.6 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 mg/L 0.5 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 12 0.5 0.2 0.3
水温 ℃ 12.9 19.5 23.6 24.5 26.0 25.8 19.0 15.4 10.9 6.0 4.6 6.1 12 26.0 4.6 16.2
クロロホルム mg/L    0.013 0.018 0.014       3 0.018 0.013 0.015
ジブロモクロロメタン mg/L    0.003 0.003 0.006       3 0.006 0.003 0.004
ブロモジクロロメタン mg/L    0.007 0.009 0.011       3 0.011 0.007 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.023 0.030 0.031       3 0.031 0.023 0.028

項目　　／　　日

項目　　／　　日



戸頭浄水場系配水工程検査

新飯田保育園

4月15日 5月12日 6月9日 7月14日 8月11日 9月8日 10月13日 11月10日 12月8日 1月12日 2月9日 3月9日 回数 最高 最低 平均

天候 曇 曇 晴 曇 曇 曇 雨 晴 曇 雨 雨 曇

気温 ℃ 16.5 24.6 24.5 28.8 28.0 24.7 18.5 18.6 9.7 4.0 5.2 3.0 12 28.8 3.0 17.2

一般細菌 CFU/ｍL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 11 11 16 12 15 18 14 16 15 20 22 13 12 22 11 15

ＴＯＣ mg/L 0.5 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 12 0.8 0.5 0.6

ｐＨ値 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 12 7.7 7.4 7.5

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.4 0.3 0.4

水温 ℃ 13.8 17.8 20.5 21.8 24.8 25.0 18.8 15.2 11.4 5.2 4.5 6.5 12 25.0 13.8 20.6

クロロホルム mg/L    0.010 0.015 0.011       3 0.015 0.010 0.012

ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.003 0.006       3 0.006 0.002 0.004

ブロモジクロロメタン mg/L    0.006 0.009 0.010       3 0.010 0.006 0.008

ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン mg/L    0.018 0.027 0.027       3 0.027 0.018 0.024

項目　　／　　日



月潟浄水場系配水工程検査

4月15日 5月12日 6月9日 7月14日 8月11日 9月8日 10月13日 11月10日 12月8日 1月12日 2月9日 3月9日 回数 最高 最低 平均

天候 曇 曇 晴 曇 曇 曇 雨 晴 曇 雨 雨 曇

気温 ℃ 16.5 24.8 24.2 27.5 28.0 24.3 18.5 19.0 9.4 5.0 4.8 2.8 12 28.0 2.8 17.1

一般細菌 CFU/ｍL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 12 12 15 13 14 17 15 16 15 20 21 13 12 21 12 15

ＴＯＣ mg/L 0.4 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 12 0.8 0.4 0.6

ｐＨ値 7.2 7.3 7.4 7.3 7.4 7.6 7.2 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2 12 7.6 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.5 0.3 0.4

水温 ℃ 14.0 17.3 21.0 21.5 25.0 25.0 18.3 15.4 10.2 5.3 3.8 6.2 12 25.0 3.8 15.3

クロロホルム mg/L    0.007 0.012 0.007       3 0.012 0.007 0.009

ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.003 0.005       3 0.005 0.002 0.003

ブロモジクロロメタン mg/L    0.005 0.008 0.008       3 0.008 0.005 0.008

ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン mg/L    0.014 0.023 0.020       3 0.023 0.014 0.019

東長島集落開発ｾﾝﾀｰ

項目　　／　　日



中之口・潟東浄水場系配水工程検査

なかのくち保育園

4月15日 5月12日 6月9日 7月14日 8月11日 9月8日 10月13日 11月10日 12月8日 1月12日 2月9日 3月9日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 曇 晴 曇 曇 曇 雨 晴 曇 雨 雨 曇
気温 ℃ 16.5 24.0 24.5 28.8 27.3 24.0 18.5 19.4 9.4 4.0 5.2 2.8 12 28.8 2.8 17.0
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 11 11 15 13 15 18 15 17 15 20 23 13 12 23 11 16
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.6 0.7 0.6 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 12 0.9 0.5 0.6
ｐＨ値 7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 12 7.5 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 12 0.6 0.4 0.5

水温 ℃ 15.0 17.8 21.6 21.6 26.8 26.3 19.0 15.9 11.0 6.1 4.7 7.9 12 26.8 15.0 21.5
クロロホルム mg/L    0.004 0.009 0.006       3 0.009 0.004 0.006
ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.002 0.004       3 0.004 0.002 0.003
ブロモジクロロメタン mg/L    0.004 0.006 0.007       3 0.007 0.004 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.010 0.017 0.017       3 0.017 0.010 0.015

項目　　／　　日



巻浄水場系配水工程検査

七浦保育園

4月15日 5月12日 6月9日 7月14日 8月11日 9月8日 10月13日 11月10日 12月8日 1月12日 2月9日 3月9日 回数 最高 最低 平均

天候 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 晴 曇 雨 雨 曇

気温 ℃ 15.0 22.2 23.2 25.2 27.5 26.0 20.0 20.3 8.8 5.0 4.5 2.7 12 27.5 2.7 16.7

一般細菌 CFU/ｍL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 12.0 12.0 16.0 16.0 16.0 18.0 16.0 17.0 16.0 22.0 26.0 14.0 12 26 12 17

ＴＯＣ mg/L 0.5 0.6 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.5 12 0.8 0.5 0.6

ｐＨ値 7.2 7.2 7.3 7.0 7.1 7.5 7.1 7.2 7.3 7.2 7.1 7.0 12 7.5 7.0 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.7 0.4 0.5

水温 ℃ 15.0 18.2 21.0 22.8 25.0 24.8 19.5 17.2 12.4 8.1 6.2 7.8 12 25.0 15.0 21.1

クロロホルム mg/L    0.004 0.007 0.009       3 0.009 0.004 0.007

ジブロモクロロメタン mg/L    0.004 0.006 0.007       3 0.007 0.004 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L    0.005 0.008 0.010       3 0.010 0.005 0.008

ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001 0.001       3 0.001 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン mg/L    0.013 0.022 0.027       3 0.027 0.013 0.021

項目　　／　　日



西川浄水場系配水工程検査

4月15日 5月12日 6月9日 7月14日 8月11日 9月8日 10月13日 11月10日 12月8日 1月12日 2月9日 3月9日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 曇 曇 曇 曇 曇 晴 晴 曇 雨 雨 曇
気温 ℃ 15.0 21.8 22.0 24.8 27.0 25.0 18.5 16.0 7.4 4.0 4.2 1.4 12 27.0 1.4 15.6
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出
塩化物イオン mg/L 12 12 16 14 15 17 14 16 15 22 24 13 12 24 12 16
ＴＯＣ mg/L 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 0.4 12 0.8 0.4 0.6
ｐＨ値 7.1 7.1 7.2 7.0 7.0 7.5 7.0 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 12 7.5 7 7.1
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 12 0.5 0.3 0.4
水温 ℃ 15.0 17.0 19.5 21.2 24.2 24.5 19.8 15.9 12.9 8.7 5.8 8.8 12 24.5 5.8 16.1
クロロホルム mg/L    0.005 0.011 0.009       3 0.011 0.005 0.008
ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.002 0.005       3 0.005 0.002 0.003
ブロモジクロロメタン mg/L    0.004 0.006 0.009       3 0.009 0.004 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.011 0.019 0.023       3 0.023 0.011 0.018

升潟保育園

項目　　／　　日



岩室浄水場系配水工程検査

石瀬集落開発ｾﾝﾀｰ

4月15日 5月12日 6月9日 7月14日 8月11日 9月8日 10月13日 11月10日 12月8日 1月12日 2月9日 3月9日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 曇 曇 曇 曇 曇 雨 晴 曇 雨 雨 曇
気温 ℃ 12.0 24.0 24.0 26.0 28.0 25.5 18.5 20.0 10.4 5.0 4.3 2.7 12 28.0 2.7 16.7
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 13 12 16 15 16 19 15 17 17 21 23 13 12 23 12 16
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.6 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 12 0.8 0.5 0.7
ｐＨ値 7.1 7.2 7.2 7.0 7.0 7.4 7.1 7.2 7.1 7.2 7.2 7.0 12 7.4 7.0 7.1

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 12 0.5 0.3 0.4

水温 ℃ 13.3 16.2 19.5 21.1 24.0 24.6 19.5 16.1 12.2 6.9 5.6 7.2 12 24.6 13.3 19.8
クロロホルム mg/L    0.013 0.017 0.012       3 0.017 0.012 0.014
ジブロモクロロメタン mg/L    0.001未満 0.001 0.005       3 0.005 0.001未満 0.002
ブロモジクロロメタン mg/L    0.005 0.006 0.009       3 0.009 0.005 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.018 0.024 0.026       3 0.026 0.018 0.023

間瀬保育園

4月15日 5月12日 6月9日 7月14日 8月11日 9月8日 10月13日 11月10日 12月8日 1月12日 2月9日 3月9日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 晴 曇 雨 雨 曇
気温 ℃ 15.0 22.0 22.3 25.6 27.3 25.5 18.5 20.5 8.6 5.0 4.8 2.5 12 27.3 2.5 16.5
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 1
大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出
塩化物イオン mg/L 13 13 16 15 16 19 15 17 17 20 24 13 12 24 0 17
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.6 0.7 0.5 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.6 0.6 0.5 12 0.9 0.5 0.7
ｐＨ値 7.3 7.3 7.4 7.2 7.2 7.4 7.2 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 12 7.4 7.2 7.3
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 12 0.6 0.3 0.5
水温 ℃ 13.8 16.6 19.5 21.2 24.2 25.5 20.0 17.0 13.3 8.3 7.0 8.2 12 25.5 7.0 16.2
クロロホルム mg/L    0.014 0.019 0.014       3 0.019 0.014 0.016
ジブロモクロロメタン mg/L    0.001未満 0.002 0.005       3 0.005 0.001未満 0.002
ブロモジクロロメタン mg/L    0.005 0.007 0.010       3 0.010 0.005 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.019 0.028 0.029       3 0.029 0.019 0.025

項目　　／　　日

項目　　／　　日



阿賀野川浄水場系配水工程検査

双葉保育園

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均

天候 曇 晴 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 雪 雨 曇

気温 ℃ 9.0 14.4 19.4 29.7 29.8 25.9 19.0 14.2 9.0 0.9 1.8 6.6 12 29.8 0.9 15.0

一般細菌 CFU/ｍL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 7 8 10 10 11 12 10 11 9 12 13 9 12 13 7 10

ＴＯＣ mg/L 0.5 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 0.5 0.4 0.5 12 0.8 0.4 0.6

ｐＨ値 7.6 7.9 7.7 7.7 7.6 7.7 7.5 7.6 7.5 7.4 7.3 7.5 12 7.9 7.3 7.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 12 0.5 0.3 0.4

水温 ℃ 11.8 15.8 18.5 24.1 22.6 23.6 18.6 14.5 9.7 5.4 4.1 6.0 12 24.1 4.1 14.6

クロロホルム mg/L    0.010 0.010 0.006       3 0.010 0.006 0.009

ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.001 0.005       3 0.005 0.001 0.003

ブロモジクロロメタン mg/L    0.007 0.005 0.007       3 0.007 0.005 0.008

ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン mg/L    0.019 0.016 0.018       3 0.019 0.016 0.018

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均

天候 雨 晴 雲 晴 晴 晴 晴 晴 晴 雪 雨 曇

気温 ℃ 9.5 15.5 19.2 28.0 31.1 26.1 19.4 14.4 12.6 2.0 3.6 6.9 12 31.1 2.0 15.7

一般細菌 CFU/ｍL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 7 8 10 10 12 12 10 11 9 12 11 9 12 12 7 10

ＴＯＣ mg/L 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 12 0.8 0.4 0.5

ｐＨ値 7.6 7.8 7.8 7.7 7.7 7.8 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.5 12 7.8 7.4 7.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 12 0.4 0.2 0.3

水温 ℃ 13.5 17.2 20.2 23.6 24.9 22.3 19.9 16.0 11.6 6.8 4.9 6.8 12 24.9 4.9 15.6

クロロホルム mg/L    0.012 0.017 0.011       3 0.017 0.011 0.013

ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.002 0.005       3 0.005 0.002 0.003

ブロモジクロロメタン mg/L    0.007 0.008 0.010       3 0.010 0.007 0.008

ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン mg/L    0.021 0.027 0.026       3 0.027 0.021 0.025

早通保育園

項目　　／　　日

項目　　／　　日



満願寺浄水場系配水工程検査

おひさま保育園

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均
天候 雨 晴 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 雪 雨 曇
気温 ℃ 8.6 19.5 18.9 30.4 35.2 23.1 19.8 18.5 14.0 1.5 2.0 5.5 12 35.2 1.5 16.4
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 8 9 11 11 13 12 11 12 9 13 12 10 12 13 8 11
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 12 0.8 0.4 0.6
ｐＨ値 7.4 7.5 7.4 7.3 7.4 7.5 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 12 7.5 7.3 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 12 0.4 0.2 0.3

水温 ℃ 11.8 16.1 18.4 22.0 23.5 24.0 19.5 16.6 11.9 7.1 5.5 6.9 12 24.0 5.5 15.3
クロロホルム mg/L    0.012 0.015 0.012       3 0.015 0.012 0.013
ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.001 0.005       3 0.005 0.001 0.003
ブロモジクロロメタン mg/L    0.006 0.007 0.100       3 0.100 0.006 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.020 0.023 0.027       3 0.027 0.020 0.023

小合西保育園

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 雨 晴 晴 晴 晴 曇 晴 雪 雨 曇
気温 ℃ 9.2 11.3 21.5 28.4 28.1 21.9 16.2 12.0 7.8 -0.6 2.2 7.0 12 28.4 -0.6 13.8
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出
塩化物イオン mg/L 8.0 9.0 10.0 11.0 13.0 12.0 11.0 12.0 9.0 13.0 12.0 9.7 12 13 8 11
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 12 0.8 0.5 0.6
ｐＨ値 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 12 7.5 7.2 7.3
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 12 0.4 0.2 0.3
水温 ℃ 12.3 15.5 18.9 21.6 23.0 24.2 18.4 15.7 11.0 6.7 5.1 6.6 12 24.2 5.1 14.9
クロロホルム mg/L    0.012 0.016 0.015       3 0.016 0.012 0.014
ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.002 0.004       3 0.004 0.002 0.003
ブロモジクロロメタン mg/L    0.006 0.007 0.011       3 0.011 0.006 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.020 0.025 0.030       3 0.030 0.020 0.025

秋葉公園管理事務所

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 雪 雨 曇
気温 ℃ 8.8 16.4 18.6 27.0 28.1 20.5 17.2 12.6 7.2 -0.1 1.5 6.5 12 28.1 -0.1 13.7
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出
塩化物イオン mg/L 8 9 10 11 13 12 11 12 9 13 12 10 12 13 8 11
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.6 12 0.8 0.4 0.6
ｐＨ値 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3 7.4 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.3 12 7.4 7.2 7.3
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 mg/L 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 12 0.4 0.2 0.4
水温 ℃ 11.0 14.0 17.0 23.9 23.0 21.6 16.2 13.8 7.6 4.5 2.7 5.3 12 23.9 2.7 13.4
クロロホルム mg/L    0.011 0.016 0.013       3 0.016 0.011 0.013
ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.002 0.004       3 0.004 0.002 0.003
ブロモジクロロメタン mg/L    0.006 0.007 0.010       3 0.010 0.006 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.019 0.025 0.027       3 0.027 0.019 0.024

金津保育所

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均
天候 雨 晴 雨 晴 晴 晴 晴 曇 晴 雪 雨 曇
気温 ℃ 8.8 13.7 18.5 26.9 29.4 19.8 19.0 11.9 8.2 0.5 2.0 7.0 12 29.4 0.5 13.8
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出
塩化物イオン mg/L 8 9 10 11 13 12 11 12 9 13 12 10 12 13 8 11
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 12 0.8 0.4 0.6
ｐＨ値 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.4 7.2 7.4 7.3 7.2 7.2 7.3 12 7.4 7.2 7.3
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 12 0.5 0.3 0.4
水温 ℃ 12.6 15.8 20.0 24.8 21.7 25.1 18.6 15.3 10.0 5.6 4.5 6.1 12 25.1 4.5 15.0
クロロホルム mg/L    0.011 0.014 0.013       3 0.014 0.011 0.013
ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.002 0.004       3 0.004 0.002 0.003
ブロモジクロロメタン mg/L    0.006 0.007 0.010       3 0.010 0.006 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.019 0.023 0.027       3 0.027 0.019 0.023

項目　　／　　日

項目　　／　　日

項目　　／　　日

項目　　／　　日



東港浄水場系配水工程検査

太郎代自治会館

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均
天候 雨 晴 雨 晴 晴 晴 晴 曇 晴 雪 雨 曇
気温 ℃ 7.0 12.0 20.0 24.0 27.0 20.0 15.0 10.4 6.0 0.0 1.0 4.5 12 27.0 0.0 12.2
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 8 8 10 10 11 12 12 13 11 13 12 9 12 13 8 11
ＴＯＣ mg/L 0.4 0.7 0.5 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 12 0.8 0.4 0.6
ｐＨ値 7.5 7.5 7.6 7.6 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 12 7.7 7.4 7.5

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 12 0.5 0.3 0.4

水温 ℃ 12.4 16.8 20.0 23.2 25.0 25.5 18.1 15.0 9.5 4.8 3.5 5.9 12 25.5 3.5 15.0
クロロホルム mg/L    0.013 0.016 0.009       3 0.016 0.009 0.013
ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.002 0.004       3 0.004 0.002 0.003
ブロモジクロロメタン mg/L    0.007 0.007 0.008       3 0.008 0.007 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.022 0.025 0.021       3 0.025 0.021 0.023

越岡保育園

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均
天候 曇 晴 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 雨 曇
気温 ℃ 7.5 15.5 19.5 24.0 27.0 20.0 18.0 11.2 7.0 0.0 1.0 5.3 12 27.0 0.0 13.0
一般細菌 CFU/mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出
塩化物イオン mg/L 8 8 10 10 11 12 12 13 11 13 12 9 12 13 8 11
ＴＯＣ mg/L 0.5 0.7 0.5 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 12 0.9 0.4 0.6
ｐＨ値 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.4 7.4 12 7.6 7.3 7.5
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 12 0.5 0.3 0.4
水温 ℃ 11.7 15.2 18.1 21.5 23.5 24.0 18.3 15.3 10.5 6.3 3.8 6.4 12 24.0 3.8 14.6
クロロホルム mg/L    0.013 0.016 0.009       3 0.016 0.009 0.013
ジブロモクロロメタン mg/L    0.002 0.002 0.004       3 0.004 0.002 0.003
ブロモジクロロメタン mg/L    0.007 0.007 0.008       3 0.008 0.007 0.008
ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン mg/L    0.022 0.025 0.021       3 0.025 0.021 0.023

項目　　／　　日

項目　　／　　日



大室浄水場系配水工程検査

焼山集落ｾﾝﾀｰ

4月16日 5月14日 6月11日 7月16日 8月12日 9月10日 10月15日 11月12日 12月10日 1月14日 2月10日 3月11日 回数 最高 最低 平均

天候 曇 晴 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 雪 雨 曇

気温 ℃ 9.2 22.0 19.1 29.1 34.3 26.1 19.3 15.8 13.7 1.1 1.5 5.8 12 34.3 1.1 16.4

一般細菌 CFU/ｍL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン mg/L 9 9 10 9 11 11 10 10 10 12 11 9 12 12 9 10

ＴＯＣ mg/L 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 12 0.7 0.3 0.5

ｐＨ値 7.1 7.2 7.4 7.3 7.2 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 12 7.4 7.1 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 12 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 12 0.1未満 0.1未満 0.1未満

残留塩素 mg/L 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 12 0.4 0.2 0.3

水温 ℃ 12.9 17.0 20.0 26.3 24.7 25.6 19.8 16.4 11.4 6.9 5.0 6.1 12 26.3 5.0 16.0

クロロホルム mg/L    0.008 0.010 0.007       3 0.010 0.007 0.008

ジブロモクロロメタン mg/L    0.003 0.002 0.004       3 0.004 0.002 0.003

ブロモジクロロメタン mg/L    0.006 0.006 0.007       3 0.007 0.006 0.008

ブロモホルム mg/L    0.001未満 0.001未満 0.001未満       3 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン mg/L    0.017 0.018 0.018       3 0.018 0.017 0.018

項目　　／　　日



Ⅲ 定期水質検査 

 

２ 品質管理のための水質検査（独自検査） 

４） 残留塩素管理検査 

 （１） 検査地点図 

 （２） 検査結果 

 



青山浄水場

自己検査

東港浄水場

（受 水）

信濃川浄水場

残留塩素検査を行う場所

平成21年度

: じゃ口（残留塩素検査）

丸潟

雲雀町

魁町

青山浄水場

阿賀野川浄水場

中之口・潟東

岩室浄水場
戸頭浄水場

小須戸浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

自己検査

東港浄水場

（受 水）

西川浄水場

巻浄水場

信濃川浄水場

残留塩素検査を行う場所

平成21年度

阿賀野川

: じゃ口（残留塩素検査）

新郷屋

鎌倉

掘上新田

丸潟

雲雀町

魁町

青山浄水場

阿賀野川浄水場

月潟浄水場
中之口・潟東

浄水場

岩室浄水場
戸頭浄水場

小須戸浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

自己検査

東港浄水場

（受 水）

西川浄水場

巻浄水場

信濃川浄水場

残留塩素検査を行う場所

平成21年度

西 川

中ノ口川

信濃川

阿賀野川

: じゃ口（残留塩素検査）

新郷屋

鎌倉

掘上新田

丸潟

雲雀町

魁町



青山浄水場

自己検査

東港浄水場

（受 水）

信濃川浄水場

ドレン検査を行う場所

平成21年度

: ドレン（残留塩素検査）

鍋潟新田

小杉

平山駒込①

駒 ②

太郎代

高森

村新田
太田①

太田②

下大谷地

新鼻乙

豊栄笹山

木崎①

木崎②

青山浄水場

阿賀野川浄水場

中之口・潟東

岩室浄水場
戸頭浄水場

小須戸浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

自己検査

東港浄水場

（受 水）

西川浄水場

巻浄水場

信濃川浄水場

ドレン検査を行う場所

平成21年度

阿賀野川

: ドレン（残留塩素検査）

赤塚

四ツ郷屋

五ヶ浜

福井

巻東町

鍋潟新田

丸潟新田

竜玄

矢代田

田上町湯川

金津

大関

市之瀬獺ケ通

木滑

間瀬

間瀬行道

高畑
油島

小杉

平山駒込①

駒込②

太郎代

高森

村新田
太田①

太田②

下大谷地

新鼻乙

豊栄笹山

木崎①

木崎②

青山浄水場

阿賀野川浄水場

月潟浄水場
中之口・潟東

浄水場

岩室浄水場
戸頭浄水場

小須戸浄水場

満願寺浄水場

大室浄水場

(受 水)

自己検査

東港浄水場

（受 水）
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４）　残留塩素管理検査
　　① 信濃川水系

青山浄水場-南山配水場系残留塩素管理検査

水戸教公園（中央区雲雀町）
項目／日 5月15日 5月19日 5月22日 6月18日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 18.5 18.4 19.3 21.4 23.7 25.1 25.5 23.4 8 25.5 18.4 21.9
残留塩素 (mg/L) 0.50 0.46 0.46 0.36 0.38 0.30 0.26 0.26 8 0.50 0.26 0.37

みなとぴあ駐車場（中央区魁町）
項目／日 5月15日 5月19日 5月22日 6月18日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 17.0 16.4 17.3 20.4 22.0 24.0 24.5 22.5 8 24.5 16.4 20.5
残留塩素 (mg/L) 0.50 0.48 0.46 0.36 0.42 0.34 0.34 0.28 8 0.50 0.28 0.40

青山浄水場-内野配水場系残留塩素管理検査

赤塚水質監視装置（西区赤塚）
項目／日 5月15日 5月19日 5月22日 6月18日 7月10日 8月6日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 17.1 17.0 17.1 20.4 23.3 24.1 25.2 19.9 8 25.2 17.0 20.5
残留塩素 (mg/L) 0.50 0.46 0.46 0.40 0.28 0.22 0.20 0.30 8 0.50 0.20 0.35

信濃川浄水場系残留塩素管理検査

鍋潟ドレン（江南区鍋潟新田）
項目／日 5月15日 6月18日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 16.3 20.0 22.4 23.8 24.7 23.0 6 24.7 16.3 21.7
残留塩素 (mg/L) 0.44 0.30 0.32 0.32 0.30 0.34 6 0.44 0.30 0.34
捨水量(L/分) 12 12 12 12 13 12

丸潟新田ドレン（江南区丸潟新田）
項目／日 5月15日 6月18日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 16.4 20.0 22.6 23.8 25.0 23.3 6 25.0 16.4 21.9
残留塩素 (mg/L) 0.42 0.26 0.16 0.30 0.26 0.30 6 0.42 0.16 0.28
捨水量(L/分) 30 30 31 31 30 31

小須戸浄水場直送系残留塩素管理検査

竜玄集落開発センター（秋葉区竜玄）
項目／日 5月28日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 18.6 1 18.6
残留塩素 (mg/L) 0.40 1 0.40

竜玄ドレン（秋葉区竜玄）
項目／日 5月28日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 11月5日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 23.8 26.6 24.8 20.3 18.3 5 26.6 18.3 22.8
残留塩素 (mg/L) 0.26 0.24 0.30 0.42 0.16 5 0.4 0.2 0.3
捨水量(L/分) 3.5 2.5 6 7 0

水田ドレン（田上町湯川）
項目／日 5月28日 6月23日 7月10日 8月21日 1月24日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 19.2 22.2 23.7 26.8 0.3 19.3 6 26.8 0.3 18.6
残留塩素 (mg/L) 0.42 0.22 0.22 0.28 0.46 5 0.46 0.22 0.32
捨水量(L/分) 0 0 6 6 6 6

小須戸浄水場-松ヶ丘配水場系残留塩素管理検査

舟戸公園（秋葉区矢代田）
項目／日 5月28日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 21.8 1 21.8 21.8 21.8
残留塩素 (mg/L) 0.40 1 0.4 0.4 0.4

鎌倉地域研修センター（秋葉区鎌倉）
項目／日 5月28日 6月23日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 19.1 22.7 24.3 27.0 25.0 19.3 6 27.0 19.1 22.9
残留塩素 (mg/L) 0.46 0.34 0.32 0.30 0.30 0.28 6 0.46 0.28 0.33

三分一ドレン（秋葉区矢代田）
項目／日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温 (℃) 25.0 27.8 25.8 19.9 4 27.8 19.9 24.6
残留塩素 (mg/L) 0.24 0.26 0.24 0.30 4 0.30 0.24 0.26
捨水量(L/分) 3.5 5 5 10



４）　残留塩素管理検査
　　② 中ノ口川水系

戸頭浄水場系残留塩素管理検査　
委託

獺ケ通遊園ドレン（南区獺ケ通）
項目／日 5月28日 6月23日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.7 20.7 22.4 24.8 24.7 20.8 6 24.8 17.7 21.9
残留塩素(mg/L) 0.26 0.14 0.20 0.26 0.20 0.24 6 0.26 0.14 0.22
捨水量(L/分) 9 12 34 34 34 35

月潟浄水場系残留塩素管理検査

木滑ドレン（南区木滑）
項目／日 5月28日 6月23日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 22.7 25.3 25.2 19.8 4 25.3 19.8 23.3
残留塩素(mg/L) 0.28 0.24 0.28 0.34 4 0.34 0.24 0.29
捨水量(L/分) 9 5 4 4

中之口・潟東浄水場系残留塩素管理検査

五之上ドレン（西蒲区五之上）
項目／日 5月28日 6月23日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 27.8 1 27.8
残留塩素(mg/L) 0.36 1 0.36
捨水量(L/分) 0



４）　残留塩素管理検査
　　③　西川水系

巻浄水場-稲島配水場系残留塩素管理検査

四ツ郷屋排泥弁１（西区四ツ郷屋）
項目／日 5月15日 6月18日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.1 21.2 23.5 26.1 25.0 19.3 6 26.1 17.1 22.0
残留塩素(mg/L) 0.38 0.26 0.28 0.30 0.34 0.34 6 0.38 0.26 0.32
捨水量(L/分) 50 55 50 50 50 52

四ツ郷屋排泥弁２（西区四ツ郷屋）
項目／日 5月15日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.1 1 17.1
残留塩素(mg/L) 0.50 1 0.50
捨水量(L/分) 50

東町排泥弁（西蒲区巻東町）
項目／日 5月15日 6月18日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 16.4 19.8 22.6 25.0 25.1 20.2 6 25.1 16.4 21.5
残留塩素(mg/L) 0.40 0.34 0.28 0.32 0.28 0.36 6 0.40 0.28 0.33
捨水量(L/分) 5 5 5 5 5 5

巻浄水場-五ヶ浜配水場系残留塩素管理検査

福井排泥弁[ほたるの館]（西蒲区福井）
項目／日 5月15日 6月18日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 15.4 18.1 19.6 20.9 20.6 18.0 6 20.9 15.4 18.8
残留塩素(mg/L) 0.34 0.18 0.32 0.34 0.30 0.52 6 0.52 0.18 0.33
捨水量(L/分) 13 14 45 40 30 0

福井排泥弁（西蒲区福井）
項目／日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 24.6 23.8 19.3 3 24.6 19.3 22.6
残留塩素(mg/L) 0.50 0.36 0.4 3 0.50 0.36 0.43
捨水量(L/分) 0 0 0

五ヶ浜排泥弁[明楽寺]（西蒲区五ヶ浜）
項目／日 5月15日 6月18日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 15.4 19.0 21.1 23.8 22.9 17.7 6 23.8 15.4 20.0
残留塩素(mg/L) 0.34 0.12 0.32 0.36 0.26 0.34 6 0.36 0.12 0.29
捨水量(L/分) 5 5.5 40 32 17 15

五ヶ浜排泥弁[駐車場]（西蒲区五ヶ浜）
項目／日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 22.6 25.6 24.6 18.9 4 25.6 18.9 22.9
残留塩素(mg/L) 0.30 0.36 0.26 0.36 4 0.36 0.26 0.32

五ヶ浜排泥弁[ペンション駐車場]（西蒲区五ヶ浜）
項目／日 5月15日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.2 21.8 24.8 24.0 18.1 5 24.8 17.2 21.2
残留塩素(mg/L) 0.30 0.32 0.34 0.26 0.34 5 0.34 0.26 0.31
捨水量(L/分) 5 32 36 18 25

西川浄水場系残留塩素管理検査

貝柄集会場（西蒲区貝柄）
項目／日 5月15日 6月18日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.4 21.0 23.2 26.0 25.1 19.1 6 26.0 17.4 22.0
残留塩素(mg/L) 0.40 0.28 0.32 0.34 0.28 0.28 6 0.40 0.28 0.32

岩室浄水場(直送）系残留塩素管理検査

高畑ドレン（西蒲区高畑）
項目／日 5月15日 6月18日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.4 21.3 23.6 25.6 25.3 19.5 6 25.6 17.4 22.1
残留塩素(mg/L) 0.40 0.22 0.32 0.26 0.22 0.28 6 0.40 0.22 0.28
捨水量(L/分) 0 0 0

油島ドレン（西蒲区油島）
項目／日 5月15日 6月18日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 16.0 20.0 21.9 23.9 23.6 18.9 6 23.9 16.0 20.7
残留塩素(mg/L) 0.40 0.24 0.32 0.28 0.24 0.28 6 0.40 0.24 0.29
捨水量(L/分) 0 0 0

岩室浄水場-間瀬丘配水場系残留塩素管理検査

喜左エ門駐車場脇（西蒲区間瀬）
項目／日 5月15日 6月18日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.0 20.4 22.5 24.6 23.9 18.9 6 24.6 17.0 21.2
残留塩素(mg/L) 0.40 0.24 0.26 0.34 0.22 0.38 6 0.40 0.22 0.31
捨水量(L/分) 5.5 5.0

間瀬ドレン（西蒲区間瀬）
項目／日 5月15日 6月18日 7月10日 8月21日 9月11日 10月21日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 15.7 1 15.7
残留塩素(mg/L) 0.40 1 0.40
捨水量(L/分) 1.0



４）　残留塩素管理検査
　④　阿賀野川水系

阿賀野川浄水場(直送)系残留塩素管理検査

小杉ドレン（江南区小杉）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 18.6 21.7 23.0 25.7 25.3 23.6 6 25.7 18.6 23.0
残留塩素(mg/L) 0.50 0.46 0.44 0.38 0.36 0.40 6 0.50 0.36 0.42
ｐＨ値 8.0 8.0 8.0 8.1 7.8 5 8.1 7.8 8.0
捨水量(L/分) 60 60 60 63 64 64

阿賀野川浄水場-竹尾配水場系残留塩素管理検査

丸潟集落開発センター（江南区丸潟１）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.8 21.7 23.5 25.3 25.1 23.0 6 25.3 17.8 22.7
残留塩素(mg/L) 0.42 0.28 0.26 0.28 0.32 0.28 6 0.42 0.26 0.31

駒込ドレン1（江南区駒込）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 18.1 21.3 22.9 25.3 25.0 23.2 6 25.3 18.1 22.6
残留塩素(mg/L) 0.40 0.28 0.26 0.24 0.28 0.28 6 0.40 0.24 0.29
捨水量(L/分) 20 22 22 22 22 22

駒込ドレン2（江南区駒込）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 18.1 21.2 22.8 25.1 15.1 23.4 6 25.1 15.1 21.0
残留塩素(mg/L) 0.38 0.28 0.28 0.26 0.30 0.28 6 0.38 0.26 0.30
捨水量(L/分) 25 26 25 25 25 25

平山ドレン（江南区平山）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 16.8 20.0 22.0 24.2 24.5 23.6 6 24.5 16.8 21.9
残留塩素(mg/L) 0.38 0.24 0.24 0.22 0.26 0.22 6 0.38 0.22 0.26
捨水量(L/分) 83 60 60 62 63 60

満願寺浄水場-秋葉配水場系残留塩素管理検査

市之瀬ドレン（秋葉区市之瀬）
項目／日 5月28日 6月23日 7月17日 8月7日 9月7日 10月2日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 18.2 20.5 22.3 24.7 24.8 23.0 6 24.8 18.2 22.3
残留塩素(mg/L) 0.36 0.20 0.26 0.34 0.12 0.26 6 0.36 0.12 0.26
捨水量(L/分) 50 55 55

満願寺浄水場-長峰配水場系残留塩素管理検査

新郷屋公会堂（秋葉区新郷屋）
項目／日 5月28日 6月23日 7月17日 8月7日 9月7日 10月2日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.2 20.1 22.6 24.0 25.0 22.5 6 25.0 17.2 21.9
残留塩素(mg/L) 0.28 0.22 0.34 0.30 0.30 0.38 6 0.38 0.22 0.30
捨水量(L/分) 38 40

大関ドレン（秋葉区大関）
項目／日 5月28日 6月23日 7月17日 8月7日 9月7日 10月2日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.1 20.1 21.8 23.6 24.1 22.4 6 24.1 17.1 21.5
残留塩素(mg/L) 0.30 0.20 0.28 0.26 0.32 0.34 6 0.34 0.20 0.28
捨水量(L/分) 10 10 55 52 54 56

満願寺浄水場-金津配水場系残留塩素管理検査

金津ドレン（秋葉区金津）
項目／日 5月28日 6月23日 7月17日 8月7日 9月7日 10月2日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.5 20.4 21.6 23.4 23.6 21.9 6 23.6 17.5 21.4
残留塩素(mg/L) 0.28 0.22 0.38 0.32 0.24 0.34 6 0.38 0.22 0.30
捨水量(L/分) 30 30 100 106 87 90

市之瀬幼稚園

新郷屋ドレン



満願寺浄水場-松ヶ丘配水場系残留塩素管理検査

矢代田三分一ドレン（秋葉区矢代田）
項目／日 2月10日 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月11日 3月19日 3月26日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 5.4 5.5 5.6 3.7 7.4 7.5 6.8 9.6 8 9.6 3.7 6.4
残留塩素(mg/L) 0.42 0.40 0.40 0.40 0.30 0.40 0.40 0.40 8 0.42 0.30 0.39
捨水量(L/分) 10 10 10 0 0 0 0 0

舟戸公園（秋葉区矢代田）
項目／日 2月10日 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月11日 3月19日 3月26日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 7.0 1 7.0
残留塩素(mg/L) 0.42 1 0.42

花水樹ドレン（秋葉区矢代田）
項目／日 2月10日 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月11日 3月19日 3月26日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 5.7 6.0 6.1 3 6.1 5.7 5.9
残留塩素(mg/L) 0.44 0.42 0.42 3 0.44 0.42 0.43
捨水量(L/分) 4.4 8.4 9

鎌倉ドレン（秋葉区鎌倉）
項目／日 2月10日 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月11日 3月19日 3月26日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 6.1 6.1 6.3 6.9 7.5 7.1 8.0 9.0 8 9.0 6.1 7.1
残留塩素(mg/L) 0.44 0.42 0.42 0.40 0.32 0.40 0.40 0.28 8 0.44 0.28 0.39
捨水量(L/分) 10 10 10 9 0 0 0 0

竜玄ドレン（秋葉区竜玄）
項目／日 2月10日 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月11日 3月19日 3月26日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 5.9 6.7 6.9 7.4 7.6 8.6 6 8.6 5.9 7.2
残留塩素(mg/L) 0.40 0.40 0.32 0.38 0.36 0.38 6 0.40 0.32 0.37
捨水量(L/分) 10 10 0 0 0 0

水田ドレン（田上町湯川）
項目／日 2月10日 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月11日 3月19日 3月26日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 4.7 5.2 7.3 6.1 7.3 7.7 6 7.7 4.7 6.4
残留塩素(mg/L) 0.36 0.32 0.26 0.30 0.30 0.28 6 0.36 0.26 0.30
pH値 7.5 1 7.5
電気導電率(μS/cm) 100 1 100
総アルカリ度(mg/L) 14.5 1 14.5
捨水量(L/分) 10 10 5.0 5.0 5.3 5.0

水田農村公園[管末水質監視装置]（秋葉区水田）
項目／日 2月10日 2月12日 2月19日 2月26日 3月5日 3月11日 3月19日 3月26日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 5.2 6.2 7.2 6.8 7.9 8.7 6 8.7 5.2 7.0
残留塩素(mg/L) 0.38 0.34 0.28 0.32 0.34 0.34 6 0.38 0.28 0.33
pH値 7.4 1 7.4
電気導電率(μS/cm) 96 1 96
総アルカリ度(mg/L) 14.0 1 14.0
捨水量(L/分) 1.8 5.3 5.0 5.3 5.0

平成22年2月9日、松ヶ丘配水場系を満願寺浄水場系金津配水場からの送水に切り替えたため



東港浄水場-南浜配水場系残留塩素管理検査

太郎代ドレン（北区太郎代）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 21.6 25.4 26.2 29.1 28.1 24.8 6 29.1 21.6 25.9
残留塩素(mg/L) 0.36 0.30 0.34 0.36 0.48 0.36 6 0.48 0.30 0.37
ｐＨ値 7.9 8 8.2 8.1 8.2 5 8.2 7.9 8.1
捨水量(L/分) 14 14 15 14 14 8

東港浄水場-内島見配水場系残留塩素管理検査

村新田ドレン（北区村新田）
項目／日 5月28日 6月23日 7月17日 8月7日 9月7日 10月2日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 18.1 21.1 22.7 24.2 25.1 22.9 6 25.1 18.1 22.4
残留塩素(mg/L) 0.28 0.24 0.40 0.34 0.36 0.36 6 0.40 0.24 0.33
捨水量(L/分) 54 50 64 63 65 65

笹山ドレン（北区笹山）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 16.4 19.3 20.7 23.0 23.4 21.3 6 23.4 16.4 20.7
残留塩素(mg/L) 0.32 0.32 0.40 0.30 0.36 0.28 6 0.40 0.28 0.33
捨水量(L/分) 12 13 13 13 12 12

木崎ドレン1（北区木崎）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.9 20.8 22.1 24.4 24.7 22.4 6 24.7 17.9 22.1
残留塩素(mg/L) 0.32 0.22 0.36 0.36 0.42 0.34 6 0.42 0.22 0.34
捨水量(L/分) 22 21 20 22 22 22

木崎ドレン2（北区木崎）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.0 19.9 21.5 23.2 23.9 22.0 6 23.9 17.0 21.3
残留塩素(mg/L) 0.32 0.22 0.38 0.36 0.42 0.34 6 0.42 0.22 0.34
ｐＨ値 8.3 8.1 8.3 8.2 8.2 5 8.3 8.1 8.2
捨水量(L/分) 27 27 36 38 41 32

高森ドレン（北区高森）
項目／日 5月28日 6月23日 7月17日 8月7日 9月7日 10月2日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 18.1 21.6 23.1 24.9 25.5 23.3 6 25.5 18.1 22.8
残留塩素(mg/L) 0.28 0.22 0.38 0.32 0.32 0.32 6 0.38 0.22 0.31
ｐＨ値 8.4 8.4 7.8 8.1 8.1 8.2 6 8.4 7.8 8.2
捨水量(L/分) 13 13 22 23 24 22

下大谷内ドレン（北区下大谷内）
項目／日 5月27日 6月22日 7月16日 8月6日 9月4日 10月1日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 17.9 20.7 22.4 24.5 25.1 22.7 6 25.1 17.9 22.2
残留塩素(mg/L) 0.34 0.26 0.38 0.34 0.42 0.36 6 0.42 0.26 0.35
捨水量(L/分) 20 20 20 20 21 20

新鼻乙ドレン（北区新鼻乙）
項目／日 5月28日 6月23日 7月17日 8月7日 9月7日 10月2日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 18.5 22.1 23.9 25.5 25.9 23.4 6 25.9 18.5 23.2
残留塩素(mg/L) 0.38 0.32 0.48 0.38 0.30 0.40 6 0.48 0.30 0.38
ｐＨ値 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 6 7.7 7.7 7.7
捨水量(L/分) 15 15 15 15 15 15

太田ドレン1（北区太田）
項目／日 5月28日 6月23日 7月17日 8月7日 9月7日 10月2日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 16.9 19.9 21.2 23.3 23.5 21.4 6 23.5 16.9 21.0
残留塩素(mg/L) 0.36 0.40 0.48 0.32 0.30 0.38 6 0.48 0.30 0.37
ｐＨ値 8.5 8.6 8.4 8.3 8.1 8.3 6 8.6 8.1 8.4
捨水量(L/分) 30 28 38 45 54 38

太田ドレン2（北区太田）
項目／日 5月28日 6月23日 7月17日 8月7日 9月7日 10月2日 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 16.8 20.0 21.3 23.3 23.5 21.5 6 23.5 16.8 21.1
残留塩素(mg/L) 0.34 0.36 0.46 0.40 0.40 0.40 6 0.46 0.34 0.39
捨水量(L/分) 30 30 20 20 25 25
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4) 残留塩素管理検査　〔委託検査〕

 ⑤　管末水質監視装置

青山浄水場-南山配水場高区系

関南水質監視装置

項目／日 4/17 4/27 5/13 5/27 6/3 6/10 6/17 6/25 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/6 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/24 9/29 10/14 10/28 11/12 11/25 12/10 12/24 1/12 1/27 2/10 2/24 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 13.2 12.9 16.9 19.8 19.6 20.9 21.6 22.5 24.0 24.1 22.8 23.4 24.0 24.4 24.3 25.8 26.1 25.1 25.2 23.1 23.2 23.2 19.6 17.8 15.8 13.0 12.0 7.5 7.2 6.3 5.2 6.2 7.8 9.1 34 26.1 5.2 18.0

残留塩素(mg/L) 0.52 0.50 0.60 0.49 0.44 0.44 0.38 0.32 0.30 0.28 0.34 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.38 0.32 0.30 0.30 0.32 0.32 0.22 0.42 0.36 0.32 0.34 0.36 0.34 0.36 0.36 0.38 0.42 0.38 34 0.60 0.22 0.36

ｐＨ値 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.8 7.7 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 34 7.8 7.4 7.6

捨水量(L/分) 5.5 5.4 5.3 5.4 5.5 5.3 5.5 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.2 5.0 5.0 5.8 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3 5.5 5.4 5.5 5.7 5.2 5.2 5.4 5.5 5.4 34 5.8 5.0 5.4

青山浄水場-内野配水場系

赤塚水質監視装置

項目／日 4/17 4/27 5/13 5/27 6/3 6/10 6/17 6/25 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/6 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/24 9/29 10/14 10/28 11/12 11/25 12/10 12/24 1/12 1/27 2/10 2/24 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 12.7 12.7 16.6 17.7 18.5 19.5 20.5 21.5 22.7 23.1 23.0 23.2 23.3 24.1 24.4 25.0 25.5 25.4 24.9 24.0 23.4 23.4 20.6 18.9 16.8 14.5 13.1 9.7 8.3 7.3 6.8 6.3 8.9 33 25.5 6.3 18.4

残留塩素(mg/L) 0.48 0.49 0.58 0.49 0.42 0.40 0.36 0.28 0.28 0.28 0.28 0.22 0.26 0.22 0.24 0.20 0.34 0.20 0.22 0.20 0.20 0.32 0.22 0.38 0.34 0.32 0.34 0.26 0.32 0.32 0.34 0.36 0.38 33 0.58 0.20 0.32

ｐＨ値 7.9 7.8 7.9 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 8.0 8.1 8.0 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.7 7.7 7.8 7.7 7.5 7.6 7.5 7.5 7.6 33 8.1 7.5 7.8

捨水量(L/分) 5.5 5.5 5.4 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 35 35 35 40 40 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0 41.0 41.0 20.0 3.8 4.0 3.6 3.5 4.0 5.1 33 41.0 3.5 24.2

信濃川浄水場系

丸潟新田水質監視装置

項目／日 4/17 4/27 5/13 5/27 6/3 6/10 6/17 6/25 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/6 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/24 9/29 10/14 10/28 11/12 11/25 12/10 12/24 1/12 1/27 2/10 2/24 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 12.8 12.4 16.1 18.0 18.1 19.0 20.0 20.9 22.0 22.6 22.5 22.7 23.1 23.8 24.3 24.6 25.3 25.2 24.9 24.1 23.6 23.4 21.3 19.4 17.5 15.1 13.9 10.2 8.7 7.8 7.0 7.1 7.9 8.5 34 25.3 7.0 18.1

残留塩素(mg/L) 0.40 0.42 0.43 0.44 0.32 0.28 0.26 0.20 0.26 0.28 0.30 0.20 0.28 0.28 0.20 0.26 0.22 0.26 0.26 0.22 0.28 0.24 0.20 0.26 0.30 0.30 0.28 0.36 0.36 0.36 0.38 0.38 0.40 0.34 34 0.44 0.20 0.30

ｐＨ値 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.8 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 7.8 7.8 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.8 34 7.8 7.5 7.7

捨水量(L/分) 5.2 5.3 5.3 5.2 5.3 5.4 5.3 5.3 16 16 16 16 16 20 20 20 25 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 5.3 5.4 5.1 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 34 25.0 5.0 13.9

笹口水質監視装置

項目／日 4/17 4/27 5/13 5/27 6/3 6/10 6/17 6/25 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/6 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/24 9/29 10/14 10/28 11/12 11/25 12/10 12/24 1/12 1/27 2/10 2/24 3/9 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 12.7 12.7 16.8 17.7 18.9 19.9 20.7 21.9 23.4 23.4 22.7 23.1 23.6 24.3 24.3 25.2 25.5 25.0 24.7 23.4 23.0 22.9 19.7 17.8 15.9 13.2 11.8 7.0 6.9 5.8 4.8 5.4 7.3 33 25.5 4.8 17.9

残留塩素(mg/L) 0.42 0.46 0.46 0.46 0.36 0.32 0.36 0.34 0.34 0.32 0.34 0.32 0.32 0.34 0.32 0.32 0.32 0.34 0.32 0.32 0.34 0.38 0.30 0.32 0.34 0.36 0.34 0.46 0.40 0.40 0.44 0.42 0.42 33 0.46 0.30 0.36

ｐＨ値 7.5 7.5 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.7 7.5 7.7 7.6 7.7 7.6 7.7 7.5 33 7.7 7.5 7.6

捨水量(L/分) 5.3 5.3 5.4 5.4 5.6 5.3 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.5 5.4 5.2 5.2 5.2 5.0 5.2 5.2 5.3 5.3 5.5 5.8 5.7 5.6 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.8 5.8 33 5.8 5.0 5.4

阿賀野川浄水場-竹尾配水場系

西山水質監視装置

項目／日 4/17 4/27 5/13 5/27 6/3 6/10 6/17 6/25 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/6 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/24 9/29 10/14 10/28 11/12 11/25 12/10 12/24 1/12 1/27 2/10 2/24 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 12.3 11.9 16.2 17.9 17.9 18.8 20.1 21.1 22.9 23.0 22.0 22.7 23.3 24.2 24.4 25.1 25.6 25.0 24.7 23.2 22.7 22.8 19.4 17.5 15.8 12.6 11.5 7.5 6.0 5.3 4.6 6.0 32 25.6 4.6 17.9

残留塩素(mg/L) 0.40 0.45 0.44 0.50 0.36 0.38 0.32 0.32 0.28 0.24 0.30 0.30 0.28 0.24 0.28 0.34 0.30 0.36 0.28 0.28 0.32 0.34 0.24 0.22 0.26 0.24 0.28 0.34 0.34 0.34 0.36 0.36 32 0.50 0.22 0.32

ｐＨ値 7.6 7.7 7.8 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.5 7.6 7.4 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 32 7.8 7.4 7.6

捨水量(L/分) 5.0 5.1 5.1 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.8 32 5.2 1.8 4.9

満願寺浄水場-松ヶ丘配水場系

水田水質監視装置 ２月１６日に西山水質監視装置を移設

項目／日 3/9 3/24 回数 最高 最低 平均

水温(℃) 7.3 8.9 2 8.1

残留塩素(mg/L) 0.30 0.32 2 0.31

ｐＨ値 7.5 7.6 2 7.6

捨水量(L/分) 4.3 5.0 2 4.7
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Ⅲ 定期水質検査 

 

３ より安全でおいしい水のための水質検査（重点項目検査） 

１） 農薬検査 

２） 異臭味検査 

３） トリハロメタン検査 

   ※ 活性炭注入実績 

４） 病原性原虫検査 

５） ダイオキシン類検査 

 



１）　農薬検査
　①　信濃川水系
　　　　　信濃川河川水（信濃川取水塔）

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/18 9/2 9/14

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 0.00010 0.00010 0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 0.0006 0.0006 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 0.0005 0.0016 0.0048 0.0034 0.0028 0.0023 0.0014 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00019 0.00014 0.00021 0.00015 0.00012 0.00007 0.00006 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 0.00009 0.00030 0.00022 0.00015 0.00010 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3 ジクロロプロペン (D D) 土壌薫蒸 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 000116 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 <0.000005 <0.000005 0.000022 0.000010 0.000006 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.03 0.07 0.22 0.17 0.14 0.12 0.08 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



１）　農薬検査
　①　信濃川水系
　　　　青山浄水場　原水

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/18 9/2 9/14 9/16

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 0.0001 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 0.0008 0.0007 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 0.0009 0.0018 0.0050 0.0039 0.0030 0.0019 0.0013 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00021 0.00012 0.00015 0.00012 0.00010 0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 0.00010 0.00031 0.00029 0.00014 0.00010 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3 ジクロロプロペン (D D) 土壌薫蒸16 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0004
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 0.000006 <0.000005 0.000022 0.000009 0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0003 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.05 0.08 0.22 0.19 0.14 0.09 0.06 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



１）　農薬検査
　①　信濃川水系
　　　　青山浄水場　沈澱処理水

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/18 9/2 9/14 9/16

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 0.0008 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 0.0005 0.0011 0.0019 0.0014 0.0011 0.0007 0.0007 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00006 <0.00005 0.00006 0.00006 0.00006 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 <0.00008 0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3 ジクロロプロペン (D D) 土壌薫蒸16 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0004
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 0.000006 <0.000005 0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.01 0.04 0.03 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00検出農薬比の総和(1以下）



１）　農薬検査
　①　信濃川水系
　　　　青山浄水場　浄水

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/18 9/2 9/14

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 0.0007 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 0.0005 0.0010 0.0015 0.0012 0.0009 0.0007 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3 ジクロロプロペン (D D) 土壌薫蒸 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 000116 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



１）　農薬検査
　①　信濃川水系
　　　　信濃川浄水場　浄水

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/18 9/2

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 <0.0004 0.0004 0.0014 0.0015 0.0012 0.0009 0.0007 0.0004 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3 ジクロロプロペン (D D) 土壌薫蒸16 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.00 0.01 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



１）　農薬検査
　②　中ノ口川水系
　　　　中ノ口川河川水（両郡橋）

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/18 9/2 9/14

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0012 0.0011 0.0015 0.0009 0.0008 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00006 0.00008 0.00016 0.00018 0.00007 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 0.00009 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 000116 1, 3 ジクロロプロペン (D D) 土壌薫蒸 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 <0.000005 <0.000005 0.000014 0.000011 0.000007 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 0.08 0.04 0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



１）　農薬検査
　②　中ノ口川水系
　　　　戸頭浄水場　浄水

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/18 9/2 9/14

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0011 0.0005 0.0006 0.0010 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 000116 1, 3 ジクロロプロペン (D D) 土壌薫蒸 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



１）　農薬検査
　③　西川水系
　　　　西川河川水（中央橋）

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/18 9/2 9/14

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0005 0.0011 0.0011 0.0010 0.0009 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00006 0.00008 0.00017 0.00029 0.00007 0.00006 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3 ジクロロプロペン (D D) 土壌薫蒸 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 000116 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 <0.000005 <0.000005 0.000008 0.00001 0.000007 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.06 0.04 0.06 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



１）　農薬検査
　③　西川水系
　　　　巻浄水場　浄水

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/18 9/2 9/14

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0010 0.0010 0.0007 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3 ジクロロプロペン (D D) 土壌薫蒸 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 000116 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



１）　農薬検査
　④　阿賀野川水系
　　　　阿賀野川河川水（阿賀野川取水塔）

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/12 8/18 9/2 9/14

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0009 0.0021 0.0022 0.0014 0.0004 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00009 0.00010 0.00007 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 0.00011 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 000116 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0004 0.0007 <0.0004 0.0006 0.0008 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



１）　農薬検査
　④　阿賀野川水系
　　　　阿賀野川　浄水

番
号

原体名 使用区分 4/30 5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 7/6 7/22 8/3 8/12 8/18 9/2 9/14

1 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 除草剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
2 クロロニトロフェン（CNP) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
3 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
4 ベンタゾン 除草剤 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
5 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
6 メフェナセット 除草剤 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
7 プレチラクロール 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
8 ブロモブチド 除草剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0010 0.0017 0.0005 0.0008 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
9 モリネート 除草剤 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
10 ジクロベニル (DBN) 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
11 グリホサート 除草剤 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
12 シメトリン 除草剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
13 エスプロカルブ 除草剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
14 トリフルラリン 除草剤 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
15 カフェンストロール 除草剤 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 0.00009 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008
16 1 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 0001 <0 000116 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) 土壌薫蒸 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
17 ダイアジノン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 フェニトロチオン (MEP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 ジクロルボス (DDVP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 フェノブカルブ (BPMC) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
21 アセフェート 殺虫剤 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
22 クロルピリホス 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
23 トリクロルホン (DEP) 殺虫剤 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
24 メチダチオン (DMTP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
25 フェンチオン (MPP) 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
26 マラソン (マラチオン) 殺虫剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
27 エチルチオメトン 殺虫剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
28 フィプロニル 殺虫剤 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005
29 チウラム 殺菌剤 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 イソプロチオラン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
31 クロロタロニル (TPN) 殺菌剤 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
32 イプロベンホス (IBP) 殺菌剤 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
33 イプロジオン 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
34 オキシン銅 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
35 メプロニル 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 ピロキロン 殺菌剤 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
37 フサライド 殺菌剤 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 チオファネートメチル 殺菌剤 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00検出農薬比の総和  (1以下）



２)　異臭味検査

No. 日付 臭気強度測定事由 異臭味対策活性炭(粉末)処理対応

1 4月15日
目標項目検査で月潟の臭
気強度が2.0となったため

月潟 2.2 4/15 15:00～4/17 12:00  2.5mg/L

2 6月18日
青山浄水場で簡易臭気強
度が２となったため

青山 1.1 対応なし

8/3受水原水が濁りはじめたため（最高値143度）異
常水質として活性炭処理を行った。

【青山浄水場】

　8/3～20，8/27～9/8，9/16～10/5

3mg/L

【小須戸浄水場】

8月4日
青山浄水工程検査時に浄
水でかび臭を感じたため

青山 1.15 8/3～11　2.5mg/L

巻 1.7

岩室 1.5

青山 1.3

戸頭 1.1

巻

岩室

西川 － 12/21 13:00～12/25　15:00  2～1mg/L

阿賀野川 1.5   2/24 15:00～2/26 9:00  2～1mg/L

満願寺 1.3   2/24 14:30～2/26 0:00  2～1mg/L

7 2月24日

阿賀野川浄水場のテイス
ティング並びに浄水工程
検査で浄水の臭気に違和
感があったため

対応なし

5 1月9日
目標項目検査で臭気強度
が信濃町で1.9,庄瀬で2.1
となったため

対応なし

6 12月21日

3

8月3日
青山浄水場で簡易臭気強
度が２となったため

青山 1.74

4 9月16日
目標項目検査で臭気強度
が巻甲で2.0,和納で1.9と
なったため

　「おいしい水」の観点から、「浄水の臭気強度（TON)で２を超えない」を管理目標とし、浄水の臭気
強度が２を超える恐れがある場合や水道水の臭気が懸念される場合など粉末活性炭注入を行うこ
ととしている。

浄水等臭気強度

浄水工程検査及び巻浄水
場での浄水の臭気に違和
感があり，原水に薬品臭
を感じたため

－ 12/21 13:00～12/25　15:00  5～2.5mg/L



　　青山浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月24日 6月30日 7月6日 7月14日 7月22日 7月28日 8月4日 8月18日 8月25日 9月1日 9月2日 9月8日 9月14日 9月24日 9月29日

水温 ℃ － 24.0 22.7 20.6 22.0 23.4 23.2 25.2 24.5 23.3 22.5 24.2 20.3 20.9 21.6

残留塩素 mg/L － 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

総トリハロメタン mg/L 0.024 0.023 0.020 0.015 0.019 0.018 0.016 0.021 0.018 0.02 0.018 0.019 0.018 0.016 0.015

クロロホルム mg/L 0.011 0.009 0.008 0.006 0.009 0.008 0.007 0.009 0.006 0.007 0.006 0.006 0.008 0.004 0.003

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.003 0.006 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009 0.009 0.008 0.006 0.007 0.007 0.006 0.008 0.007 0.008 0.007 0.008 0.007 0.006 0.005

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

活性炭注入率 mg/L 3 5 7.5 7.5 5 3 3 3(臭気) 3 3(臭気） 3(臭気） 3 3 3 3

　　　　　　　　　（前）

塩素注入率    （中） mg/L 1.65 1.72 1.52 1.58 1.46 1.56 1.39 1.28 1.59 1.63 1.53 1.77 1.73 1.12

　　　　　　　　　（後） 0.38 0.41 0.38 0.43 0.35 0.43 0.46 0.49 0.41 0.48 0.41 0.44 0.44 0.37

検査項目 単位

採水日 7月7日 8月17日 9月14日 7月14日 8月11日 9月8日 7月14日 8月11日 9月8日

水温 ℃ 22.8 24.4 22.3 22.2 25.0 24.9 22.2 24.9 25.5

残留塩素 mg/L 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4

総トリハロメタン mg/L 0.034 0.033 0.033 0.019 0.029 0.026 0.020 0.031 0.031

クロロホルム mg/L 0.016 0.017 0.014 0.008 0.014 0.010 0.010 0.016 0.012

ジブロモクロロメタン mg/L 0.006 0.005 0.007 0.004 0.004 0.006 0.003 0.004 0.007

ブロモジクロロメタン mg/L 0.012 0.011 0.012 0.007 0.011 0.010 0.007 0.011 0.012

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

項目 単位 雲雀町 魁町

採水日 8月6日 8月6日

水温 ℃ 25.1 22.8

残留塩素 mg/L 0.3 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.029 0.034

クロロホルム mg/L 0.015 0.018

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.010 0.011

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001

項目 単位 赤塚管末装置

採水日 8月21日

水温 ℃ 25.3

残留塩素 mg/L 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.034

クロロホルム mg/L 0.015

ジブロモクロロメタン mg/L 0.007

ブロモジクロロメタン mg/L 0.012

ブロモホルム mg/L <0.001

3) トリハロメタン検査

青山浄水場

信濃町(定） 木場 赤塚



　　信濃川浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月30日 7月14日 7月28日 8月4日 8月25日 9月1日 9月29日

水温 ℃ 23.9 20.5 23.2 23.4 24.6 23.8 21.8

残留塩素 mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

総トリハロメタン mg/L 0.021 0.015 0.018 0.015 0.019 0.02 0.017

クロロホルム mg/L 0.006 0.005 0.006 0.005 0.004 0.004 0.002

ジブロモクロロメタン mg/L 0.007 0.004 0.005 0.004 0.007 0.008 0.008

ブロモジクロロメタン mg/L 0.008 0.006 0.007 0.006 0.007 0.007 0.005

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.002

活性炭注入率 mg/L － － － － － － －

　　　　　　　　　（前）

塩素注入率    （中） mg/L 1 0.88 1.03 0.99 1.05 1 1.05

　　　　　　　　　（後） 0.31 0.2 0.26 0.24 0.26 0.2 0.25

検査項目 単位

採水日 7月7日 8月17日 9月14日 7月16日 8月12日 9月10日

水温 ℃ 24.1 25.4 23.5 25.8 24.0 25.2

残留塩素 mg/L 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.026 0.024 0.022 0.018 0.023 0.022

クロロホルム mg/L 0.010 0.009 0.005 0.006 0.01 0.005

ジブロモクロロメタン mg/L 0.006 0.006 0.008 0.005 0.005 0.008

ブロモジクロロメタン mg/L 0.010 0.009 0.008 0.007 0.008 0.008

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001

ドレン

項目 単位 丸潟新田

採水日 8月6日

水温 ℃ 23.8

残留塩素 mg/L 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.022

クロロホルム mg/L 0.008

ジブロモクロロメタン mg/L 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L 0.008

ブロモホルム mg/L <0.001

3) トリハロメタン検査

信濃川浄水場

下所島(定） 割野



　　小須戸浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月30日 7月14日 7月28日 8月4日 8月25日 9月1日 9月8日 9月14日 9月24日 9月29日

水温 ℃ 24.4 21.5 23.6 23.7 25.6 23.9 24.7 21.7 22 22.2

残留塩素 mg/L 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5

総トリハロメタン mg/L 0.022 0.015 0.023 0.020 0.025 0.022 0.025 0.017 0.021 0.016

クロロホルム mg/L 0.010 0.008 0.013 0.012 0.012 0.009 0.01 0.008 0.006 0.004

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.002 0.003 0.002 0.004 0.005 0.006 0.003 0.007 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L 0.008 0.005 0.007 0.006 0.009 0.008 0.009 0.006 0.008 0.006

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 2.5 2.5

　　　　　　　　　（前） 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.78 0.78 0.78

塩素注入率    （中） mg/L 1.95 1.74(1系) 1.81(1系) 1.86(1系) 1.82(1系) 2.12 2.24(1系) 1.7 1.89 2.27

　　　　　　　　　（後）

検査項目 単位

採水日 7月7日 8月17日 9月14日 7月16日 8月12日 9月10日 7月16日 8月12日 9月10日

水温 ℃ 24.8 25.5 24.4 24.7 23.9 25.2 24.5 26.0 25.8

残留塩素 mg/L 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.025 0.032 0.026 0.021 0.025 0.023 0.023 0.03 0.031

クロロホルム mg/L 0.013 0.018 0.011 0.012 0.016 0.008 0.013 0.018 0.014

ジブロモクロロメタン mg/L 0.003 0.004 0.005 0.002 0.002 0.006 0.003 0.003 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009 0.01 0.010 0.007 0.007 0.009 0.007 0.009 0.011

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

項目 単位 竜玄ﾄﾞﾚﾝ 水田ﾄﾞﾚﾝ 鎌倉

採水日 8月21日 8月21日 8月21日

水温 ℃ 26.6 26.8 27

残留塩素 mg/L 0.2 0.3 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.035 0.037 0.037

クロロホルム mg/L 0.019 0.021 0.022

ジブロモクロロメタン mg/L 0.005 0.005 0.004

ブロモジクロロメタン mg/L 0.011 0.011 0.011

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001

3) トリハロメタン検査

小須戸浄水場

蔵町(定） 竜玄 矢代田



　　戸頭浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月24日 6月30日 7月6日 7月13日 7月22日 7月27日 8月3日 8月18日 8月24日 9月2日 9月14日 9月24日

水温 ℃ － － 22.2 20.8 23.5 23.5 25.5 25.1 23.2 21 21.5

残留塩素 mg/L － － 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5

総トリハロメタン mg/L 0.023 0.023 0.021 0.016 0.020 0.02 0.018 0.024 0.023 0.023 0.02 0.021

クロロホルム mg/L 0.009 0.010 0.010 0.009 0.010 0.01 0.01 0.012 0.009 0.009 0.007 0.007

ジブロモクロロメタン mg/L 0.005 0.004 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009 0.009 0.008 0.005 0.007 0.007 0.006 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 1 1 1 0 0

　　　　　　　　　（前）

塩素注入率    （中） mg/L 1.08
1.04

(1,2系平均)
1.10

(1,2系平均)
0.96

(1,2系平均)
1.05

(1,2系平均)
1.11

(1,2系平均)
1.60

(1,2系平均)
1.42 1.35

　　　　　　　　　（後） 0.08 0.05 0.08 0.05 0.03 0.08 0.25 0.1

検査項目 単位

採水日 7月7日 8月17日 9月14日 7月14日 8月11日 9月8日

水温 ℃ 24 25.3 23.5 21.8 24.8 25

残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4

総トリハロメタン mg/L 0.026 0.027 0.026 0.018 0.027 0.027

クロロホルム mg/L 0.013 0.015 0.010 0.010 0.015 0.011

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.003 0.006 0.002 0.003 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009 0.009 0.010 0.006 0.009 0.010

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

項目 単位 獺ケ通ﾄﾞﾚﾝ

採水日 8月21日

水温 ℃ 24.8

残留塩素 mg/L 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.029

クロロホルム mg/L 0.014

ジブロモクロロメタン mg/L 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.010

ブロモホルム mg/L <0.001

3) トリハロメタン検査

戸頭浄水場

庄瀬(定） 新飯田



　　月潟浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月30日 7月13日 7月27日 8月3日 8月24日 9月2日 9月24日

水温 ℃ 20.4 23.8 23.2 24.7 22.6 21.1

残留塩素 mg/L 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8

総トリハロメタン mg/L 0.007 0.011 0.009 0.014 0.012 0.011

クロロホルム mg/L 0.003 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003

ジブロモクロロメタン mg/L 0.001 0.002 0.001 0.004 0.003 0.004

ブロモジクロロメタン mg/L 0.003 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 2.5 0

　　　　　　　　　（前）

塩素注入率    （中） mg/L
1.10

(1,2系平均)
1.19

1.15
(1,2系平均)

1.15
(1,2系平均)

1.40
(1,2系平均)

1.22

　　　　　　　　　（後）

検査項目 単位

採水日 7月13日 7月27日 8月3日 8月24日 40058 40080

水温 ℃ 22 23.6 23.7 25.5 23.7 21.6

残留塩素 mg/L 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4

総トリハロメタン mg/L 0.019 0.023 0.023 0.023 0.025 0.023

クロロホルム mg/L 0.011 0.012 0.013 0.01 0.01 0.007

ジブロモクロロメタン mg/L 0.002 0.003 0.003 0.005 0.006 0.007

ブロモジクロロメタン mg/L 0.006 0.008 0.007 0.008 0.009 0.009

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

項目 単位

採水日 7月7日 8月17日 9月14日 7月14日 8月11日 9月8日

水温 ℃ 23.2 25.1 23.2 21.5 25 25

残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4

総トリハロメタン mg/L 0.023 0.027 0.024 0.014 0.023 0.020

クロロホルム mg/L 0.011 0.015 0.009 0.007 0.012 0.007

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.003 0.006 0.002 0.003 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.008 0.009 0.009 0.005 0.008 0.008

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

項目 単位 木滑ﾄﾞﾚﾝ

採水日 8月21日

水温 ℃ 25.3

残留塩素 mg/L 0.2

総トリハロメタン mg/L 0.027

クロロホルム mg/L 0.013

ジブロモクロロメタン mg/L 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009

ブロモホルム mg/L <0.001

3) トリハロメタン検査

月潟管末水

月潟(定） 東長島

月潟浄水場



　　中之口・潟東浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月30日 7月13日 7月27日 8月3日 8月24日 9月2日 9月24日

水温 ℃ 22.4 25.2 25.1 25.3 24 22.5

残留塩素 mg/L 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

総トリハロメタン mg/L 0.012 0.017 0.014 0.018 0.017 0.015

クロロホルム mg/L 0.006 0.008 0.007 0.007 0.006 0.004

ジブロモクロロメタン mg/L 0.002 0.003 0.002 0.004 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.004 0.006 0.005 0.007 0.007 0.006

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 2.5 0

　　　　　　　　　（前）

塩素注入率    （中） mg/L 1.54 1.50 1.50 1.38 2.04 1.97

　　　　　　　　　（後） 1.79

検査項目 単位

採水日 7月7日 8月17日 9月14日 7月14日 8月11日 9月8日

水温 ℃ 22.9 24 23.8 21.6 26.8 26.3

残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6

総トリハロメタン mg/L 0.025 0.026 0.022 0.010 0.017 0.017

クロロホルム mg/L 0.012 0.013 0.008 0.004 0.009 0.006

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.004 0.005 0.002 0.002 0.004

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009 0.009 0.009 0.004 0.006 0.007

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

項目 単位 五之上

採水日 8月21日

水温 ℃ 27.8

残留塩素 mg/L 0.4

総トリハロメタン mg/L 0.021

クロロホルム mg/L 0.008

ジブロモクロロメタン mg/L 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.008

ブロモホルム mg/L <0.001

3) トリハロメタン検査

中之口浄水場

番屋(定） 三ツ門



　　巻浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月24日 6月30日 7月6日 7月15日 7月22日 40023 40030 40043 40051 40058 40059 40070 40084

水温 ℃ － － － 21.1 23.5 23.6 25.6 23.8 23.5 24.1 21.3 22.4

残留塩素 mg/L － － － 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 0.8 0.9

総トリハロメタン mg/L 0.014 0.013 0.013 0.008 0.010 0.008 0.01 0.012 0.014 0.015 0.014 0.012 0.013

クロロホルム mg/L 0.007 0.004 0.005 0.002 0.004 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003

ジブロモクロロメタン mg/L 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.005 0.005 0.005 0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 2.5 2.5 0 0

　　　　　　　　　（前）

塩素注入率    （中） mg/L 0.95 1.1 1.05 1.22 1.45 1.25 1.35 1.3

　　　　　　　　　（後） 0.25 0.25 0.2 0.3 0.3 0.4 0.25 0.25

検査項目 単位

採水日 7月15日 7月22日 7月29日 8月5日 8月18日 8月26日 9月2日 9月3日 9月14日 9月28日

水温 ℃ 22.5 24.0 24.5 25.3 25.3 25.1 25.2 23.6 23.1

残留塩素 mg/L 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

総トリハロメタン mg/L 0.016 0.023 0.023 0.017 0.026 0.032 0.035 0.032 0.034 0.029

クロロホルム mg/L 0.005 0.009 0.008 0.008 0.01 0.011 0.012 0.011 0.01 0.007

ジブロモクロロメタン mg/L 0.005 0.005 0.006 0.003 0.005 0.008 0.009 0.008 0.01 0.01

ブロモジクロロメタン mg/L 0.006 0.008 0.008 0.006 0.01 0.012 0.013 0.012 0.012 0.01

ブロモホルム mg/L <0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002

項目 単位

採水日 7月6日 8月18日 9月15日 7月14日 8月11日 9月8日

水温 ℃ 22.2 24.6 22.0 22.8 25.0 24.8

残留塩素 mg/L 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.7

総トリハロメタン mg/L 0.022 0.024 0.026 0.013 0.022 0.027

クロロホルム mg/L 0.008 0.008 0.008 0.004 0.007 0.009

ジブロモクロロメタン mg/L 0.005 0.006 0.007 0.004 0.006 0.007

ブロモジクロロメタン mg/L 0.008 0.009 0.010 0.005 0.008 0.01

ブロモホルム mg/L 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001

項目 単位 四ツ郷屋ﾄﾞﾚﾝ 五ケ浜ﾄﾞﾚﾝ 東町

採水日 8月21日 8月21日 8月21日

水温 ℃ 26.1 23.8 25.0

残留塩素 mg/L 0.3 0.4 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.031 0.025 0.031

クロロホルム mg/L 0.011 0.009 0.011

ジブロモクロロメタン mg/L 0.007 0.006 0.008

ブロモジクロロメタン mg/L 0.011 0.009 0.011

ブロモホルム mg/L 0.002 0.001 0.001

3) トリハロメタン検査

巻甲(定） 越前浜

巻浄水場

巻管末水



　　西川浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月30日 7月15日 7月29日 8月5日 8月26日 9月3日 9月28日

水温 ℃ 20.6 22.5 22.7 23.9 23.3 21.8

残留塩素 mg/L 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

総トリハロメタン mg/L 0.009 0.013 0.011 0.018 0.018 0.016

クロロホルム mg/L 0.004 0.006 0.006 0.005 0.006 0.004

ジブロモクロロメタン mg/L 0.002 0.002 0.001 0.006 0.005 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L 0.003 0.005 0.004 0.007 0.007 0.006

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 1

　　　　　　　　　（前）

塩素注入率    （中） mg/L 1.14 1.36 1.45 1.27 1.34 1.43

　　　　　　　　　（後） 0.19 0.82 0.78 0.17 0.15 0.08

検査項目 単位

採水日 7月6日 8月18日 9月15日 7月16日 8月11日 9月8日

水温 ℃ 22.2 24.5 23.0 21.2 24.2 24.5

残留塩素 mg/L 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.015 0.018 0.021 0.011 0.019 0.023

クロロホルム mg/L 0.007 0.008 0.008 0.005 0.011 0.009

ジブロモクロロメタン mg/L 0.002 0.003 0.005 0.002 0.002 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.006 0.007 0.008 0.004 0.006 0.009

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

項目 単位 掘上新田

採水日 8月21日

水温 ℃ 26.0

残留塩素 mg/L 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.024

クロロホルム mg/L 0.010

ジブロモクロロメタン mg/L 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009

ブロモホルム mg/L <0.001

3) トリハロメタン検査

西川浄水場

曽根(定） 大潟



　　岩室浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月30日 7月15日 7月29日 8月5日 8月26日 9月3日 9月28日

水温 ℃ 21.0 23.4 23.6 23.5 23.7 22.1

残留塩素 mg/L 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5

総トリハロメタン mg/L 0.017 0.021 0.016 0.020 0.02 0.018

クロロホルム mg/L 0.011 0.013 0.011 0.009 0.009 0.006

ジブロモクロロメタン mg/L 0.001 0.002 0.001 0.004 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.005 0.006 0.004 0.007 0.007 0.007

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 2.5

　　　　　　　　　（前） 0.65 0.65 0.65 0.65 0.7 0.7

塩素注入率    （中） mg/L 0.88 1.09 1.13 1.24 1.34 1.06

　　　　　　　　　（後）

検査項目 単位

採水日 7月6日 8月18日 9月15日 7月14日 8月11日 9月8日 7月14日 8月11日 9月8日

水温 ℃ 22.6 24.6 21.9 21.1 24.0 24.6 21.2 24.2 25.5

残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5

総トリハロメタン mg/L 0.025 0.023 0.022 0.018 0.024 0.026 0.019 0.028 0.029

クロロホルム mg/L 0.015 0.013 0.010 0.013 0.017 0.012 0.014 0.019 0.014

ジブロモクロロメタン mg/L 0.002 0.003 0.004 <0.001 0.001 0.005 <0.001 0.002 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.008 0.007 0.008 0.005 0.006 0.009 0.005 0.007 0.01

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

項目 単位 間瀬ﾄﾞﾚﾝ

採水日 8月21日

水温 ℃ 24.6

残留塩素 mg/L 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.030

クロロホルム mg/L 0.017

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009

ブロモホルム mg/L <0.001

3) トリハロメタン検査

和納(定） 石瀬 間瀬

岩室浄水場



　　阿賀野川浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月24日 6月30日 7月6日 7月15日 7月22日 7月29日 8月5日 8月18日 8月26日 9月2日 9月3日 9月14日 9月14日 9月28日

水温 ℃ － － 22.0 20.0 20.9 22.8 23.3 23.9 23.4 22.0 22.2 20.9 20.9 21.2

残留塩素 mg/L － － 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

総トリハロメタン mg/L 0.016 0.023 0.026 0.014 0.016 0.026 0.021 0.023 0.019 0.016 0.016 0.015 0.015 0.016

クロロホルム mg/L 0.006 0.010 0.011 0.008 0.009 0.01 0.014 0.012 0.008 0.005 0.005 0.007 0.007 0.004

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.004 0.005 0.001 0.002 0.006 0.001 0.003 0.004 0.005 0.005 0.002 0.002 0.006

ブロモジクロロメタン mg/L 0.006 0.009 0.010 0.005 0.005 0.01 0.006 0.008 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 1 1 2 3 1 1 1(農薬) 1

　　　　　　　　　（前）

塩素注入率    （中） mg/L 1.81 1.51 1.54 1.64 1.59 1.61 1.4 1.03 1.28 1.34 1.34 1.27

　　　　　　　　　（後） 0.09

検査項目 単位

採水日 7月6日 8月18日 9月15日 7月16日 8月12日 9月10日 7月16日 8月12日 9月10日

水温 ℃ 23.7 25.1 22.5 24.1 22.6 23.6 23.6 24.9 26.1

残留塩素 mg/L 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2

総トリハロメタン mg/L 0.030 0.028 0.022 0.019 0.016 0.018 0.021 0.027 0.026

クロロホルム mg/L 0.015 0.016 0.011 0.010 0.01 0.006 0.012 0.017 0.011

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.005 0.002 0.002 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.011 0.009 0.008 0.007 0.005 0.007 0.007 0.008 0.01

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ドレン

項目 単位 駒込石倉 駒込山中 平山 丸潟

採水日 8月6日 8月6日 8月6日 8月6日

水温 ℃ 25.3 25.1 24.2 25.3

残留塩素 mg/L 0.2 0.3 0.2 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.033 0.033 0.033 0.031

クロロホルム mg/L 0.022 0.022 0.022 0.021

ジブロモクロロメタン mg/L 0.002 0.002 0.002 0.002

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009 0.009 0.009 0.008

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

3) トリハロメタン検査

阿賀野川浄水場

西町(定） 木津 早通



　　満願寺浄水場系

検査項目 単位

採水日 6月30日 7月15日 7月29日 8月5日 8月26日 9月3日 9月28日

水温 ℃ 19.2 22.1 22.5 23.1 21.0 20.3

残留塩素 mg/L 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

総トリハロメタン mg/L 0.012 0.021 0.018 0.019 0.016 0.015

クロロホルム mg/L 0.007 0.007 0.012 0.009 0.006 0.004

ジブロモクロロメタン mg/L 0.001 0.005 0.001 0.003 0.004 0.005

ブロモジクロロメタン mg/L 0.004 0.009 0.005 0.007 0.006 0.006

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 1 1 1

　　　　　　　　　（前）

塩素注入率    （中） mg/L
1.85
(1,2系平

1.89
(1,2系平

1.44
(1,2系平

1.5 2.1 1.7

　　　　　　　　　（後） 0.4 0.32 0.33 0.3 0.36

検査項目 単位

採水日 7月6日 8月18日 9月15日 7月16日 8月12日 9月10日 7月16日 8月12日 9月10日 7月16日 8月12日 9月10日 7月16日 8月12日 9月10日

水温 ℃ 21.4 23.1 21.5 22.0 23.5 24.2 21.6 23.0 24.2 23.9 21.7 21.6 24.8 22.8 25.1

残留塩素 mg/L 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4

総トリハロメタン mg/L 0.035 0.028 0.029 0.020 0.023 0.027 0.020 0.025 0.030 0.019 0.023 0.027 0.019 0.022 0.027

クロロホルム mg/L 0.019 0.016 0.017 0.012 0.015 0.012 0.012 0.016 0.015 0.011 0.014 0.013 0.011 0.014 0.013

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.005 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.004

ブロモジクロロメタン mg/L 0.012 0.009 0.009 0.006 0.007 0.01 0.006 0.007 0.011 0.006 0.007 0.01 0.006 0.006 0.01

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

項目 単位 大関ﾄﾞﾚﾝ 市之瀬ﾄﾞﾚﾝ 金津ﾄﾞﾚﾝ

採水日 8月7日 8月7日 8月7日

水温 ℃ 23.6 24.7 23.4

残留塩素 mg/L 0.3 0.3 0.3

総トリハロメタン mg/L 0.032 0.030 0.029

クロロホルム mg/L 0.020 0.018 0.018

ジブロモクロロメタン mg/L 0.003 0.003 0.003

ブロモジクロロメタン mg/L 0.009 0.009 0.008

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001

朝日

満願寺浄水場

3) トリハロメタン検査

南町(定） 下新 出戸 秋葉



　　東港浄水場系

検査項目 単位

採水日 7月6日 8月18日 9月15日 7月16日 8月12日 9月10日 7月16日 8月12日 9月10日

水温 ℃ 22.0 24.5 23.1 21.5 23.5 24.0 23.2 25.0 25.5

残留塩素 mg/L 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4

総トリハロメタン mg/L 0.031 0.025 0.021 0.022 0.025 0.021 0.022 0.025 0.021

クロロホルム mg/L 0.016 0.015 0.009 0.013 0.016 0.009 0.013 0.016 0.009

ジブロモクロロメタン mg/L 0.004 0.002 0.004 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.004

ブロモジクロロメタン mg/L 0.011 0.008 0.008 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.008

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

活性炭注入率 mg/L 3

検査項目 単位 太郎代ﾄﾞﾚﾝ 下大谷内ﾄﾞﾚﾝ 高森ﾄﾞﾚﾝ 村新田ﾄﾞﾚﾝ 新鼻乙ﾄﾞﾚﾝ

採水日 8月6日 8月6日 8月7日 8月7日 8月7日

水温 ℃ 29.1 24.5 24.9 24.2 25.5

残留塩素 mg/L 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4

総トリハロメタン mg/L 0.030 0.025 0.028 0.028 0.026

クロロホルム mg/L 0.019 0.016 0.017 0.017 0.016

ジブロモクロロメタン mg/L 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002

ブロモジクロロメタン mg/L 0.008 0.007 0.008 0.008 0.008

ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

　　大室浄水場系

検査項目 単位
採水日 7月16日 8月12日 9月10日
水温 ℃ 26.3 24.7 25.6
残留塩素 mg/L 0.2 0.3 0.2
総トリハロメタン mg/L 0.017 0.018 0.018
クロロホルム mg/L 0.008 0.010 0.007
ジブロモクロロメタン mg/L 0.003 0.002 0.004
ブロモジクロロメタン mg/L 0.006 0.006 0.007
ブロモホルム mg/L <0.001 <0.001 <0.001
活性炭注入率 mg/L 3

3) トリハロメタン検査

太郎代十二嘉山(定）

阿賀野



目標注入率
（ｍｇ/L）

農薬対策 64 2.5～10

異臭味対策 29 2.5～7.5

THM対策 53 2.5～7.5

異常水質対策 1 2.5

農薬対策 64 2.5～10

異臭味対策 30 2.5（3）～5.0

THM対策 92 2.5（3）～15

異常水質対策 0

農薬対策

異臭味対策

THM対策

異常水質対策

農薬対策 44 1.0

異臭味対策 9 1.0～5.0

THM対策 0

異常水質対策 0

農薬対策 44 2.5

異臭味対策 9 2.5～10

THM対策 16 2.5

異常水質対策 0

農薬対策 44 2.5

異臭味対策 22 2.5～7.5

THM対策 19 2.5

異常水質対策 0

農薬対策 46 2.5

異臭味対策 32 2.5～10

THM対策 44 2.5～5.0

異常水質対策 0

農薬対策 47 2.5

異臭味対策 32 2.5～10

THM対策 0

異常水質対策 0

農薬対策 46 1.0

異臭味対策 25 1.0 ～4.0

THM対策 71 1.0 ～4.0

異常水質対策 0

萱場対応 14 2.5

農薬対策 44 1.0

異臭味対策 3 2.0

THM対策 8 1.0～2.0

異常水質対策

農薬対策 43 1.0

異臭味対策 3 2.0

THM対策 56 1.0～3.0

異常水質対策

浄水場名 注入目的
日
数

水質管理計画による活性炭処理実績
（浄水課提供）

青山浄水場

信
濃
川
水
系

小須戸浄水場

信濃川浄水場

西
川
水
系

西川浄水場

巻浄水場

岩室浄水場

中
ノ
口
川
水
系

中之口・潟東浄水場

月潟浄水場

戸頭浄水場

阿
賀
野
川
水
系 阿賀野川浄水場

満願寺浄水場



４)　病原性原虫等検査

採水日 検体名
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ
(個/10L)

ｼﾞｱﾙｼﾞｱ
(個/10L)

水温
(℃)

濁度
(度)

ｐＨ値
大腸菌

(MPN/100mL)
嫌気性芽胞菌
(MPN/100mL)

平成21年 4月 8日
信濃川
(取水塔)

0 0 10.5 5.1 7.3 17 72

平成21年9月9日
信濃川
(取水塔)

1 0 23.1 5.1 7.5 49 22

平成21年10月22日
信濃川
(取水塔)

0 0 15.6 7 7.4 130 44

平成22年 1月 27日
信濃川
(取水塔)

0 2 3.5 6.3 7.3 790 130

採水日 検体名
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ
(個/10L)

ｼﾞｱﾙｼﾞｱ
(個/10L)

水温
(℃)

濁度
(度)

ｐＨ値
大腸菌

(MPN/100mL)
嫌気性芽胞菌
(MPN/100mL)

平成20年4月9日
中ノ口川
（両郡橋）

0 1 11.2 6.2 7.5 17 44

平成20年7月16日
中ノ口川
（両郡橋）

0 0 22.6 8.5 7.6 17 37

平成20年10月28日
中ノ口川
（両郡橋）

0 0 15.1 9.6 7.6 130 46

平成21年1月28日
中ノ口川
（両郡橋）

0 1 3.7 9.3 7.5 2400 120

採水日 検体名
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ
(個/10L)

ｼﾞｱﾙｼﾞｱ
(個/10L)

水温
(℃)

濁度
(度)

ｐＨ値
大腸菌

(MPN/100mL)
嫌気性芽胞菌
(MPN/100mL)

平成20年7月16日
西川
（中央橋）

0 0 21.3 3.2 7.3 79 8

平成20年9月11日
西川
（中央橋）

0 0 19.8 3.5 7.4 17 4

平成20年12月17日
西川
（中央橋）

1 0 6.4 4.2 7.2 33 25

平成21年3月12日
西川
（中央橋）

2 0 4.5 6 7.2 17 20

採水日 検体名
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ
(個/10L)

ｼﾞｱﾙｼﾞｱ
(個/10L)

水温
(℃)

濁度
(度)

ｐＨ値
大腸菌

(MPN/100mL)
嫌気性芽胞菌
(MPN/100mL)

平成20年6月25日
阿賀野川
(取水塔)

0 0 22.9 8.2 7.5 84 66

平成20年9月11日
阿賀野川
(取水塔)

0 1 21.6 5.1 7.7 79 22

平成20年12月17日
阿賀野川
(取水塔)

0 0 6.5 9 7.6 1100 104

平成21年3月12日
阿賀野川
(取水塔)

0 2 4.6 9.1 7.5 490 110

信 濃 川 水 系

阿 賀 野 川 浄 水 場 系

中 ノ 口 川 水 系

西 川 水 系



2009/5/21-22 PCDDs,PCDFs,Co-PCBs

2009/10/5-6 PCDDs,PCDFs,Co-PCBs

2009/5/18-19 PCDDs,PCDFs,Co-PCBs

2009/10/21-22 PCDDs,PCDFs,Co-PCBs

2009/5/25-26 PCDDs,PCDFs,Co-PCBs

2009/10/19-20 PCDDs,PCDFs,Co-PCBs

2009/5/28-29 PCDDs,PCDFs,Co-PCBs

2009/10/26-27 PCDDs,PCDFs,Co-PCBs

毒性等価係数：　 ＷＨＯ－ＴＥＦ（2005）

試料採取及び試験方法　：　

５)　ダイオキシン類測定結果　　【委託検査】

検体名 採　水　日

毒　性　等　量

測　定　項　目

pg-TEQ/L

青 山 浄 水 場 浄 水

0.0043

0.0047

阿 賀 野 川 浄 水 場 浄 水

0.0040

0.0016

「水道原水及び浄水中のダイオキシン類　調査マニュアル」
（平成１１年９月厚生省水道環境部水道整備課）

戸 頭 浄 水 場 浄 水

0.0031

0.0024

巻 浄 水 場 浄 水

0.0032

0.0032



Ⅳ 請求及び依頼による検査 

 

１ 請求による検査 

２ 依頼による検査 

３ 新設給配水管検査 

 

 



　１）　水質検査①

6 12 19 21 26 27 37 50 51 53 59

Ｋ宅 M宅 Ｓ宅 Ｎ宅 Ｉ　宅 Ｋ　宅 Ｋ　宅 Ｋ　宅 木崎中学校 Ｎ　宅 Ａ　宅

西区青山 東区山木戸 中央区沼垂東 西区山田 秋葉区みそら野 北区新崎 西区寺尾西 西区寺尾西 北区木崎 西区小針台 南区味方

4月17日 5月7日 5月28日 6月3日 6月8日 6月23日 7月28日 9月29日 9月29日 10月2日 10月19日

作業所
給水栓水

１階流し台（増設）
給水栓水

洗面所
給水栓水

流し台
給水栓水

台所
給水栓水

台所
給水栓水

風呂釜水栓水
給湯器

（前日の汲み置
き）

台所
給水栓水

台所
給水栓水

洗面所
給水栓水

台所
給水栓水

水質管理センター
水道水

台所
給水栓水

受水槽
台所
給水栓水

台所
給水栓水

タオル等洗濯物が
青く着色する。

苦い味がする
水道水に不安、蛇
口に黒い異物

風呂に入ると、肌が
かゆくなる

水道水に不安があ
る

水道水に不安があ
る

手を洗ったあと、ベ
タネタする

手を洗ったあと、ベ
タネタする

清掃後の水質検査
朝一番の水が赤褐
色に濁る

鉄分のような味がす
る

一般細菌 CFU/mL
大腸菌
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L
ｾﾚﾝ及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物 mg/L
ﾋ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価ｸﾛﾑ化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 0.7 0.7 0.7 0.9
ﾌｯ素及びその化合物 mg/L 0.11
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.05 0.05 0.05
四塩化炭素 mg/L
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/L
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-
ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

mg/L

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L
ｸﾛﾛ酢酸 mg/L
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ mg/L
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ mg/L
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ mg/L
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 mg/L 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.02
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 mg/L 8 8 11 11 11
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 mg/L 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物ｲｵﾝ mg/L 13 13 13 21
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） mg/L 18 18 33 30 32
蒸発残留物 mg/L
陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ mg/L
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ mg/L
非ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L
ﾌｪﾉｰﾙ類 mg/L
有機物（TOC） mg/L 0.7 0.8 0.8
pH値 7.4 7.3 7.4 7.6 7.6 7.6 7.5 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.6 7.6 7.6
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
遊離残留塩素 mg/L 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.3
ﾄﾙｴﾝ mg/L
ｷｼﾚﾝ mg/L
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ mg/L
亜硝酸態窒素 mg/L
水温 ℃ 10.0 24.8 24.2
総ｱﾙｶﾘ度 mg/L 13.5 13.0 18.5
電気伝導率 μS/cm 84 82 121 120
低沸点有機化合物 mg/L 異常なし 異常なし
紫外線吸光度 Abs./20mm

基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する
色、濁りはなく着
色の原因となる金
属類も極めて微
量であり水質的に
は全く問題ない。

臭気、味ともに異
常はない。

水道水について
は全く異常なし。
黒い異物は水あ
かとほこりが混
ざったもの。

色、濁りはなく、ｐ
Ｈ値も弱アルカリ
性であり、全く異
常なし。

水道水は基準を
みたしている。

水道水は基準を
みたしている。

異常は認められ
ない。

異常は認められ
ない。

異常は認められ
ない。

異常は認められ
ない。
朝一番や長時間
使用しなかった場
合は、バケツ一杯
程度は雑用水に
使った後飲用する
ことを指導。

色、濁りはなく、
鉄も極めて微量
であり水質的には
問題ない。

22

Ｈ宅

秋葉区善道町

6月1日

番号

請求者

採水場所

採水月日

1

A作業所

西区青山

作業所の水道水、増築部分１階の流
し台の水とも、味、臭いについて異常
はなく、その他の項目についても異
常は認められなかった。ただし、ポッ
トのお湯からは、微量ながら溶剤成
分が検出され、これが味を損なわせ
た原因と思われる。滞留した水は雑
用水などに使用した後に飲用するよ
う指導した。

水質基準に適合する

１　請求による水質検査

4月1日

40

Ｈ　宅

西区山田

8月6日

水がヌルヌル、ベタベタする

比較水の青山浄水場内水質管理セ
ンターの水道水と比べても水質の違
いは見られない。

基準に適合する

検体

請求理由

判定

結果及び処理

水質に不安がある

水道水と給湯器経由の前日の水も、
ほとんど水質の違いはない。

配管工事後、水の味が変わった



　１）　水質検査②

61 63 75 85 91 92

Ｙ　宅 Ｉ　宅 Ｓ　宅 Ｉ　宅 Ｈ　宅 Ｋ　宅

中央区鳥屋野 南区味方 秋葉区滝谷 中央区春日町 中央区沼垂東 北区つくし野

10月20日 10月21日 12月17日 2月9日 3月12日 3月19日

台所
給水栓水

台所
給水栓水

玄関脇の立ち
水栓水

台所
給水栓水

同一敷地内別棟
洗面所給水栓水

台所
給水栓水

台所
給水栓水

台所
給水栓水

台所
給水栓水

風呂場
給水栓水

ヤカンの蓋の内側
に油状のものが付
着

洗濯物が黄色くなる 味、臭いが悪い
じゃ口から黒色異物
が出る

水道水の味が渋い 水がおいしくない

一般細菌 CFU/mL
大腸菌
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 mg/L
水銀及びその化合物 mg/L
ｾﾚﾝ及びその化合物 mg/L
鉛及びその化合物 mg/L
ﾋ素及びその化合物 mg/L
六価ｸﾛﾑ化合物 mg/L
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 0.4
ﾌｯ素及びその化合物 mg/L
ホウ素及びその化合物 mg/L
四塩化炭素 mg/L
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/L
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-
ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

mg/L

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L
ｸﾛﾛ酢酸 mg/L
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ mg/L
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ mg/L
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ mg/L
亜鉛及びその化合物 mg/L
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 mg/L
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 mg/L 7
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物ｲｵﾝ mg/L 9
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） mg/L 16
蒸発残留物 mg/L 0.4
陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ mg/L
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ mg/L
非ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L
ﾌｪﾉｰﾙ類 mg/L
有機物（TOC） mg/L
pH値 7.7 7.6 7.4 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 　
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 　
色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
ﾄﾙｴﾝ mg/L
ｷｼﾚﾝ mg/L
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ mg/L
亜硝酸態窒素 mg/L
水温 ℃ 4.8 4.9
総ｱﾙｶﾘ度 mg/L 14.0 9.5 9.5
電気伝導率 μS/cm 86 76
低沸点有機化合物 mg/L
紫外線吸光度 Abs./20mm

基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する 基準に適合する
付着物質は、温
めると透明に溶解
し、食用油のよう
な臭いがした。
　ふたの上部に付
着していた食用油
が熱することによ
り溶けて内側に流
れ込んだものと思
われる。

色、濁りはなく、
水質的には問題
ない。

異常は認められ
ない。
朝一番や長時間
使用しなかった場
合は、バケツ一杯
程度は雑用水に
使った後飲用する
ことを指導。

検査では、色，濁
りはなく異常は認
められない。
　黒色の異物は，
鉄が主成分であ
り，給水管由来の
鉄さびと思われ
る。

水質基準に適合
しており、異常は
ない。

水質基準に適合
しており、異常は
ない。

水がおいしくない

判定

結果及び処理 この度の検査では異物を確認するこ
とはできなかった。
両水栓の検査したところ、水質基準
を満たしており、異常なし。

台所，風呂場じゃ口の水について、
いずれの項目も水質基準を満たして
おり、異常は認められない。

検体

請求理由 水道水から鉄錆のようなものが出る

採水月日 12月15日 3月19日

採水場所 東区大形本町 南区上下諏訪木

93

請求者 Ｔ　宅 Ｍ　宅

１　請求による水質検査

番号 77



１　請求による検査

　２）　異物検査

2 9 38

Ａ宅 Ｋ宅 Ｗ　宅

西蒲区巻乙 西区坂井 江南区稲葉

4月6日 4月22日 8月4日

水栓ストレーナーに異物が溜まる 蛇口のストレーナーに異物が溜まる 異物が出る

台所水栓 台所水栓

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01

鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満

マンガン及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満

銅及びその化合物 mg/L 0.01未満

pH値 7.1 7.5 7.5

味 異常なし 異常なし

臭気 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.6 0.5

総アルカリ度 mg/L 19

電気伝導率 μS/cm 133

　台所水栓水についてはいずれの項目も異常は認められなかった。異物に
ついては殆どが銅であり、湯沸かし器に使用されている銅が原因と思もわれ
る。

水道水には異物は確認されず、水質にも異
常はない。異物は塩酸では溶解しないた
め、非金属と思われる。給湯器のストレー
ナーにも同様の黒い異物が見られたことか
ら給湯器由来と思われる。

色、濁りなど異常なく、金属についても異常
なし。

所見（検鏡結果等）

結果

番号

請求者

採取場所

採取月日

請求理由

検体

金属分析処理前 金属分析処理後 顕微鏡写真 （５０倍） 顕微鏡写真 （５０倍）



２　依頼による水質検査
　１）　水質検査①

3 18 25 30 33 34 35 36 46 48 52 54 55 62

満願寺浄水場 浄水課 総務課 総務課
中央事業所

工務課
中央事業所

工務課
中央事業所

工務課
中央事業所

工務課
青山浄水場 青山浄水場

長峰系浄水池 江南区横越
本局地下１階
厨房給水栓

女池小学校
旧万代長嶺

小学校
北地区公民
館

大山大ホー
ム

女池小学校
信濃川取水

塔
配水池 内野小学校 湊小学校

坂井輪中学
校

6号濾過池 ４号濾過池

4月9日 5月20日 5月18日 7月7日～8日 7月22日 7月24日 7月28日 7月30日 9月25日 10月2日 10月6日 10月7日 10月7日 10月21日

２号池
捨て水15分

後
開栓直後

捨て水３分
後

開栓直後 捨て水5分後 開栓直後 阿賀農業用水 柳都物語 水道水 緊急貯水槽 原水 配水池 緊急貯水槽 原水 ろ過水 緊急貯水槽 緊急貯水槽 濾過水 濾過水

浄水池改修後
の水質検査

水質検査 水質検査
建築物衛生法施
工規則第４条に
基づく水質検査

復旧作業に
伴う水質検

査

清掃後の水
質検査

清掃後の水
質検査

清掃後の水
質検査

濾過池更生
後の水質検

査

濾過池更生
後の水質検

査

一般細菌 CFU/mL 1,500 0 0
大腸菌 13MPN/100ml （－） （－）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満
水銀及びその化合物 mg/L 0.00005未満 0.00005未満
ｾﾚﾝ及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ﾋ素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満
六価ｸﾛﾑ化合物 mg/L 0.005未満 0.005未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 mg/L 0.3 0.7 0.8 0.8 1.0
ﾌｯ素及びその化合物 mg/L 0.08未満 0.09
ホウ素及びその化合物 mg/L 0.02 0.05
四塩化炭素 mg/L 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/L 0.005未満 0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ
-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

mg/L 0.004未満 0.004未満

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L 0.002未満 0.002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.001未満 0.001未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.003未満 0.003未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L 0.001未満 0.001未満
塩素酸 mg/L 0.05未満 0.07
クロロ酢酸 mg/L 0.002未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ mg/L 0.003 0.016
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L 0.002 0.006
臭素酸 mg/L 0.001未満 0.001未満
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ mg/L 0.006 0.034
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L 0.001 0.012
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ mg/L 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド mg/L 0.003
亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 mg/L 0.05 0.02 0.02 0.02 0.01未満
鉄及びその化合物 mg/L 0.04 0.16 0.01未満 0.23 0.01未満 0.12 0.06 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01未満
銅及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.001未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 mg/L 8 11
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 mg/L 0.001 0.007 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 0.016 0.001未満 0.001 0.001未満
塩化物ｲｵﾝ mg/L 7 12 14 14 18
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） mg/L 17 25
蒸発残留物 mg/L 62 81 97
陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.02未満
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ mg/L 0.000002 0.000001未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ mg/L 0.000001未満 0.000001未満
非ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.005未満
ﾌｪﾉｰﾙ類 mg/L 0.0005未満
有機物（TOC） mg/L 1.4 0.5 0.8
pH値 7.3 7.5 7.5 7.5 7.4 7.6 7.5 7.2 7.8 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.5 7.7 7.6 7.0 7.1 7.7 7.6 7.2 7.2
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 植物性 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 1未満 1未満 3 1未満 5 1未満 3 6 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.5 0.1未満 0.1 8.7 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0．1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.4 0.4
ジクロロ酢酸 mg/L 0.006
トリクロロ酢酸 mg/L 0.008
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ mg/L
亜硝酸態窒素 mg/L 0.005未満
水温 ℃ 17.9 21.3 20.0 18.0 12.0 13.0 13.4 21.0 20.5
総ｱﾙｶﾘ度 mg/L 12.0 18.0 19.5 18.7 20.4 16.2 16.5 21.0 24.5 14.5 16.0 16.5 37.5 31.0 28.0 28.0 30.0 30.0 26.5 25.5
電気伝導率 μS/cm 144 167 146 175
カルシウム mg/L 6.8
マグネシウム mg/L 2.0
紫外線吸光度（E260) Abs./20mm 0.074 0.016 0.137 0.027
浮遊物質（SS） mg/L
従属栄養細菌 CFU/mL 0
ニッケル mg/L
ナトリウム mg/L
アンモニア態窒素 mg/L 0.08 0.02未満
生物数 5000個/mL 29個/mL

水質基準に適合 基準に適合する 基準に適合 基準に適合 基準に適合 基準に適合 基準に適合 基準に適合
水質基準に適合
しており、通水
可とする。

異常は認められ
ない

水質基準に
適合してお
り、通水可
とする。

水質基準に
適合してお
り、通水可
とする。

水質基準に
適合してお
り、通水可
とする。

水質基準に
適合してお
り、通水可
とする。

水質基準に
適合してお
り、通水可
とする。

水質基準に
適合してお
り、通水可
とする。

赤水が出る

49

青山浄水場

9月30日

15

中央区附船町

16 17

新潟市社会福祉協議会

開栓直後については残留
塩素が検出されておら
ず、鉄や色度が検出され
ているため十分な捨て水
を行う必要がある。

5月21日

赤水が出る 赤水が出る

5月21日

開栓直後については、鉄
や色度が検出されている
ため十分な捨て水を行う
必要がある。

開栓直後については、鉄
や色度が検出されている
ため十分な捨て水を行う
必要がある。

5月21日

緊急貯水槽

清掃後の水質検査

新潟市社会福祉協議会 新潟市社会福祉協議会

西区真砂４ 北区川西３

ろ過水濁度が上昇したた
め

　9月30日午前0時の採水
時では，原水の生物数は
5000個/mLで，前日の午前
9:30採水の10000個/mLに
比べると減少していた。
他の項目についても異常
は認められなかった。
　ろ過水についてはアル
ミニウムの漏出もなく，
生物は濁度に影響を及ぼ
す数値ではなかった。

基準に適合する
水質基準に適合しており、通水可とする。

47

信濃川浄水場

9月24日

電気伝導率が高いため

9月24日午前9時40分の採
水時では，原水の電気伝
導率は通常の値に復して
おり異常は認められな
かった。一過性の事象と
考えられる。
　配水は硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素と電気伝導
率の値がやや高めであ
り，わずかながら影響が
残っている。

中央事業所　工務課

判定

結果及び処理

番号

依頼者

採水場所

採水月日

検体

依頼理由



２　依頼による水質検査
　１）　水質検査②

66 71 76 80

阿賀野川
浄水場

阿賀野川
浄水場

中央事業所
工務課

総務課

５号濾過池 ６号濾過池 東庁舎
本局地下１階

厨房

11月6日 12月1日 12月22日 1月19日

濾過水 濾過水 20L捨て水後
汲み置きの

水
緊急貯水槽

底部採水管
水

流出水 給水栓水

濾過池更生
後の水質検

査

濾過池更生
後の水質検

査

清掃後の水
質検査

建築物衛生法施
工規則第４条に
基づく水質検査

一般細菌 CFU/mL 0
大腸菌 （－）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 mg/L
水銀及びその化合物 mg/L
ｾﾚﾝ及びその化合物 mg/L
鉛及びその化合物 mg/L
ﾋ素及びその化合物 mg/L
六価ｸﾛﾑ化合物 mg/L
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒 mg/L 0.7
ﾌｯ素及びその化合物 mg/L
ホウ素及びその化合物 mg/L
四塩化炭素 mg/L
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/L
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ
-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

mg/L

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L
塩素酸 mg/L
クロロ酢酸 mg/L
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ mg/L
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L
臭素酸 mg/L
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ mg/L
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ mg/L
ホルムアルデヒド mg/L
亜鉛及びその化合物 mg/L
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満
鉄及びその化合物 mg/L 0.01未満 0.01未満 0.26 2.32
銅及びその化合物 mg/L
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 mg/L
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.001未満 0.003 0.008
塩化物ｲｵﾝ mg/L 23
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） mg/L
蒸発残留物 mg/L
陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ mg/L
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ mg/L
非ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L
ﾌｪﾉｰﾙ類 mg/L
有機物（TOC） mg/L 0.6
pH値 7.0 7.0 7.8 7.5 7.5 7.5
味 異常なし
臭気 異常なし
色度 度 1未満 1未満 4 22 1未満 1未満 1未満 1未満
濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.6 6.9 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
遊離残留塩素 mg/L 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4
ジクロロ酢酸 mg/L
トリクロロ酢酸 mg/L
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ mg/L
亜硝酸態窒素 mg/L
水温 ℃ 14.4
総ｱﾙｶﾘ度 mg/L 15.0 13.5 35.0 13.0 12.5
電気伝導率 μS/cm 135 136
カルシウム mg/L
マグネシウム mg/L
紫外線吸光度（E260) Abs./20mm
浮遊物質（SS） mg/L
従属栄養細菌 CFU/mL
ニッケル mg/L
ナトリウム mg/L
アンモニア態窒素 mg/L
生物数

基準に適合 基準に適合 基準に適合 基準に適合 基準に適合
水質基準に
適合してお
り、通水可
とする。

水質基準に
適合してお
り、通水可
とする。

水質基準に
適合してお
り、通水可
とする。

鉛、亜鉛、鉄、
銅及び蒸発残留
物については、
7月の水質検査
において基準に
適合ししていた
ため。今回の水
質検査では省略
した。

72 78

依頼者 日本海タワー

番号

12月1日 12月25日

検体

依頼理由

採水月日

中央事業所
工務課

採水場所 喫茶
竹尾小学校
緊急貯水槽

汲み置きの水は鉄、色度
及び濁度が水質基準を大
きく上回っている。20
リットル程度捨水した後
で、かろうじて水質基準
値以下になった。
　あわせて浄水器を通過
した水も測定したが、
鉄、マンガン、色度、濁
度すべて不検出であっ
た。

水質基準に適合してお
り、通水可とする。

濁り水が出る
12/22、遮断弁作動による
清掃後の水質検査

判定

結果及び処理



２　依頼による検査

　２）　異物検査

番号 11 20 32 39 56 70 89

依頼者 中央事業所工務課 中央事業所工務課 満願寺浄水場 中央事業所　工務課
阿賀野川浄水

場
秋葉事業所　工務課 西営業所

採取場所 西区ときめき東地先　Ｏ宅 西区坂井　Ｋ宅前 東区もえぎ野 江南区西野 潟東西小学校
受水槽ボール

採取月日 4月25日 6月1日 7月17日 8月3日 10月6日 12月2日 2月26日

請求理由 台所水洗のストレーナーに薄緑色の異物が詰まる 洗管作業時に排泥弁から異物が出る 赤褐色異物の分析 赤褐色異物の分析
PAC注入管内
の白色異物

メーター上流ストレーナーの白色異物
黒色異物が水
道水から出る白色異物 道水から出る

検体

異物の金属含有率
鉄　　　　　　　：２８．１％
アルミニウム　：１７．４％
マンガン　　　：　９．１％

所見（検鏡結果等）

異物は樹脂製のもので表面に湯沸かし器由来の銅が付着している。
管のライニング剤の剥離物と推測される。

異物には種々の物質が混在していた。
　（鉄さび、カルシウム、銅、接着剤、砂粒など）

分析結果から、鉄を主成分と
する酸化物（鉄さび）と考えら
れる。

分析結果から、鉄を主成分とする酸化
物（鉄さび）と考えられる。

成分分析の結
果、ＰＡＣの主
成分のみ確認
された

燃焼試験を行ったところ樹脂臭を発しな
がら燃焼したことから、樹脂系の物質の
可能性が高いと考えられる。

検査の結果、
異物の成分は
マンガンが主
成分である

顕微鏡写真

左：酸処理前 右：酸処理後

燃焼試験
実体顕微鏡写真

された。 成分である。

顕微鏡写真

左：酸処理前 右：酸処理後

燃焼試験
実体顕微鏡写真



２　依頼による水質検査

　３）　漏水検査

10

青山浄水
場

青山水道
遊園前
歩道上

4月24日

湧出水 水道水 湧出水 水道水 湧出水 湧出水 水道水 湧出水 側溝の水 水道水 湧出水 水道水 湧出水 水道水 湧出水 水道水

漏水調査

遊離残留塩素 mg/L 不検出 0.6 不検出 0.3 不検出 不検出 0.5 不検出 不検出 0.4 不検出 0.2 不検出 0.4

結合残留塩素 mg/L

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ mg/L （－） （＋） （－） （＋） （－） （＋） （＋） 痕跡 痕跡 （＋） （－） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L （－） （＋） （－） （＋） （－） （＋） （＋） 痕跡 痕跡 （＋） （－） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L （－） （＋） （－） （＋） （－） （＋） （＋） 痕跡 痕跡 （＋） （－） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ mg/L （－） （＋） （－） （－） （－） （＋） （＋） 痕跡 痕跡 （＋） （－） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）

総トリハロメタン mg/L

水温 ℃ 14.0 11.5 13.0 12.0 15.4 17.6 18.8 17.4

pH値 7.7 7.5 7.0 7.6 7.7 8.9 7.5 7.4 7.6 7.6 7.2 7.6 7.2 7.6 7.3 7.5

電気伝導率 μS/cm 958 115 279 61 273 197 150 374 362 105 326 151 182 161 179 145

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L

総アルカリ度 mg/L

塩素ｲｵﾝ mg/L

ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 mg/L

亜硝酸態窒素 mg/L

臭素ｲｵﾝ mg/L

硫酸ｲｵﾝ mg/L

トリハロメタ
ンも検出さ
れず、電気
導電率が
高いことか
ら地下水と
思われる。

所見

番号

依頼者

採水場所

採水月日

検体

依頼理由

67

中央事業所
工務課

水道局別館地下室

11月9日

漏水調査

湧出水のトリハロメ
タンは水道水より高
濃度で検出されてお
り，水道漏水の可能
性が高い。ただし，
排水の可能性もあり
断定はできない。

65

秋葉事業所
工務課

南区新飯田地先

11月9日

漏水調査

トリハロメタンが検
出されたことによ
り、水道漏水の可能
性が高い。

漏水調査

トリハロメタンは検出され
ず、塩素処理の痕跡は
ない。農業用水の揚水
ポンプを止めたところ湧
き水も止まったことから
農業用水と判断される。

中央事業所
工務課

東区木工新町地先
路上

64

中央事業所
工務課

中央区天神尾地先

11月5日

漏水調査

トリハロメタンは不検
出であり、水道漏水の
可能性は低い。

トリハロメタンが検出され
たことにより、水道漏水
の可能性が高い。
結果、φ２００mmからの
引き込み管の漏水と判
明。

湧き水，側溝の水ともトリハロメタンが
わずかに検出されたが、水道水と比
較してごく微量であった。また，電気
伝導率が水道水より明らかに高いこと
からも，側溝の水が湧出していると思
われる。水道管からの漏水である可
能性は低いと考えられる。

10月16日8月25日4月9日

漏水調査 漏水調査

トリハロメタンは検出され
ず、電気伝導率とも特異
的に高いことから地下水
と思われる。

漏水調査

4月22日

北営業所

北区神谷内地先
駐車場

43 584

中央事業所
工務課

西区小平方地先
用水路内

7

中央事業所
工務課

中央区桜木町地先
路上



２　依頼による水質検査

　４）　土壌検査

28

管路課

5月27日

泥ん固№６

成分検査

カドミウム mg/L 0.001未満 0.01mg/L
鉛 mg/L 0.029 0.01mg/L
六価クロム mg/L 0.005未満 0.05mg/L
ヒ素 mg/L 0.001未満 0.01mg/L
セレン mg/L 0.006未満 0.01mg/L
ホウ素 mg/L 0.1未満 1mg/L

鉛が環境基準値を超過した

　土壌溶出量試験
　　　　　　（1:10水抽出法）

　ただし、六価クロム、ヒ素、セ
レン、及びホウ素については
告示法と異なる

土壌の汚染に係る環境
基準について（平成3年
8月23日　環境庁告示第
46号）

番号

依頼者

採水場所

採水月日

検体

依頼理由

判定

所見及び特記事項



 3  新設給配水管水の検査

　水質検査項目は，濁度，色度，pH値，残留塩素，総アルカリ度の５項目である。

　給配水管の新設、補修あるいは洗浄作業後の通水前試験依頼は、合計776件であった。

過去10年間の依頼件数の推移は以下の通りである。

依 頼 件 数

平成12年度 619 件

平成13年度 588 件

平成14年度 645 件

平成15年度 592 件

平成16年度 408 件

平成17年度 708 件

平成18年度 795 件

平成19年度 739 件

平成20年度 764 件

平成21年度 776 件
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新設給配水管水検査依頼件数の推移

件



Ⅴ その他の検査 

 

１ 飲料水兼用耐震貯水槽水質検査 

２ 排水検査 

３ GEMS/Water試験 

４ 河川共同調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



阿賀野川浄水場

東港浄水場系

（受 水）

信濃川浄水場系

緊急貯水槽検査地点（１４地点）

平成21年度

①

②

④

③

⑤
⑧

⑬*⑫*
⑦

⑥ ⑩*

⑨*

①北地区公民館

②旧万代長嶺小学校

③湊小学校

④大山台ホーム

⑤水道局東庁舎

⑥坂井輪中学校

⑦内野小学校

⑧女池小学校

⑨*竹尾小学校

⑩*坂井輪小学校
⑪*黒埼体育館
⑫*江南区役所
⑬*亀田公園
⑭*水道局秋葉事業所

*圧力式貯水槽

青山浄水場系

阿賀野川浄水場

月潟浄水場系

中之口・潟東

浄水場系

岩室浄水場系

戸頭浄水場

小須戸浄水場系

満願寺浄水場系

大室浄水場系

(受 水)

東港浄水場系

（受 水）

西川浄水場系

巻浄水場系

信濃川浄水場系

緊急貯水槽検査地点（１４地点）

平成21年度

西 川

信濃川

阿賀野川

①

②

④

③

⑤
⑧

⑬*⑫*

⑭*

⑦

⑥ ⑩*

⑪*

⑨*

①北地区公民館

②旧万代長嶺小学校

③湊小学校

④大山台ホーム

⑤水道局東庁舎

⑥坂井輪中学校

⑦内野小学校

⑧女池小学校

⑨*竹尾小学校

⑩*坂井輪小学校
⑪*黒埼体育館
⑫*江南区役所
⑬*亀田公園
⑭*水道局秋葉事業所

*圧力式貯水槽

青山浄水場系

阿賀野川浄水場

月潟浄水場系

中之口・潟東

浄水場系

岩室浄水場系

戸頭浄水場

小須戸浄水場系

満願寺浄水場系

大室浄水場系

(受 水)

東港浄水場系

（受 水）

西川浄水場系

巻浄水場系

信濃川浄水場系

緊急貯水槽検査地点（１４地点）

平成21年度

西 川

中ノ口川

信濃川

阿賀野川

①

②

④

③

⑤
⑧

⑬*⑫*

⑭*

⑦

⑥ ⑩*

⑪*

⑨*

①北地区公民館

②旧万代長嶺小学校

③湊小学校

④大山台ホーム

⑤水道局東庁舎

⑥坂井輪中学校

⑦内野小学校

⑧女池小学校

⑨*竹尾小学校

⑩*坂井輪小学校
⑪*黒埼体育館
⑫*江南区役所
⑬*亀田公園
⑭*水道局秋葉事業所

*圧力式貯水槽



１　飲料水兼用耐震貯水槽水質検査

 
①

北地区
公民館

②
旧万代長
嶺小学校

③
湊小学校

④
大山台
ホーム

⑤
水道局
東庁舎

⑥
坂井輪
中学校

⑦
内野
小学校

⑧
女池
小学校

⑨　＊
竹尾
小学校

⑩　＊
坂井輪
小学校

⑪　＊
黒埼
体育館

⑫　＊
江南
区役所

⑬　＊
亀田
公園

⑭　＊
水道局
秋葉
事業所

6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日 6月25日

水温 (℃) 19.3 20.1 22.5 19.7 21.9 22.7 23.6 21.9 18.0 20.3 22.4 19.6 18.2 18.0
ｐH値 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7 7.6 7.7 7.7 7.5 7.5 7.6 7.8 7.5 7.3
色度 (度) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 (度) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
総アルカリ度 (mg/L) 15.5 17.0 27.0 17.5 32.0 24.0 26.5 32.0 17.5 24.5 26.0 17.5 17.0 17.0
残留塩素 (mg/L) 0.3(0.4) 0.2(0.3) 0.2(0.3) 0.3(0.4) 0.4(0.4) 0.5(0.5) 0.2(0.3) 0.3(0.3) 0.3(0.4) 0.2(0.4) 0.5(0.6) 0.3(0.3) 0.4(0.4) 0.3(0.3)
流入側残留塩素 (mg/L) (0.4) (0.6) (0.6) (0.4) (0.3)
流出側残留塩素 (mg/L) (0.4) (0.4) (0.6) (0.3) (0.3)

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 滞留が懸
念され
る。

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

①
北地区
公民館

②
旧万代長
嶺小学校

③
湊小学校

④
大山台
ホーム

⑤
水道局
東庁舎

⑥
坂井輪
中学校

⑦
内野
小学校

⑧
女池
小学校

⑨　＊
竹尾
小学校

⑩　＊
坂井輪
小学校

⑪　＊
黒埼
体育館

⑫　＊
江南
区役所

⑬　＊
亀田
公園

⑭　＊
水道局
秋葉
事業所

9月8日 9月8日 9月10日 9月8日 9月10日 9月10日 9月10日 9月8日 9月10日 9月10日 9月8日 9月8日 9月8日
水温 (℃) 24.0 23.9 24.9 23.6 24.7 24.3 25.7 22 22.2 24.6 24.4 21.1 22.9
一般細菌 (CFU/ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大腸菌 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素 (mg/L)

0.3 0.3 0.8 0.3 0.8 0.8 0.8 0.2 0.8 0.8 0.3 0.2 0.3

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.02 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.07 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 <0.01

塩化物イオン (mg/L) 12 11 19 11 18 19 19 11 19 19 11 12 12
ＴＯＣ (mg/L) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7
ｐH値 7.7 7.6 7.7 7.6 7.8 7.6 7.7 7.5 7.5 7.6 7.8 7.5 7.4
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度 (度) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
濁度 (度) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
従属栄養細菌 CFU/ml 0 0 4 0 1 5 22 20 4 1 9 270 2
残留塩素 (mg/L) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3 0.2 0.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 鉄と濁度
が検出さ
れたが、
残留塩素
は十分確
保されて
おり異常
なし。

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 滞留が懸
念され
る。

異常なし

①
北地区
公民館

②
旧万代長
嶺小学校

③
湊小学校

④
大山台
ホーム

⑤
水道局
東庁舎

⑥
坂井輪
中学校

⑦
内野
小学校

⑧
女池
小学校

⑨　＊
竹尾
小学校

⑩　＊
坂井輪
小学校

⑪　＊
黒埼
体育館

⑫　＊
江南
区役所

⑬　＊
亀田
公園

⑭　＊
水道局
秋葉
事業所

12月17日 12月18日 12月17日 12月18日 12月22日 12月18日 12月17日 12月18日 3月22日 12月18日 12月17日 12月17日 12月18日 12月17日
水温 (℃) 8.0 10.3 9.2 8.6 4.5 5.8 10.0 9.0 5.2 7.9 9.0 6.0 9.1
ｐH値 7.6 7.6 7.7 7.5 7.8 7.8 7.6 7.7 7.5 7.6 7.6 7.5 7.4
色度 (度) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1
濁度 (度) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1
総アルカリ度 (mg/L) 14.0 16.0 23.5 15.5 35.0 23.0 23.0 25.0 24.0 25.0 16.0 16.0 14.0
残留塩素 (mg/L) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 依頼検査
№78

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

①
北地区
公民館

②
旧万代長
嶺小学校

③
湊小学校

④
大山台
ホーム

⑤
水道局
東庁舎

⑥
坂井輪
中学校

⑦
内野
小学校

⑧
女池
小学校

⑨　＊
竹尾
小学校

⑩　＊
坂井輪
小学校

⑪　＊
黒埼
体育館

⑫　＊
江南
区役所

⑬　＊
亀田
公園

⑭　＊
水道局
秋葉
事業所

3月18日 3月25日 3月26日 3月25日 3月25日 3月26日 3月26日 3月25日 3月25日 3月25日 3月25日 3月18日 3月18日 3月18日
水温 (℃) 6.1 7.8 7.9 7.1 7.1 7.5 9.1 7.1 6.2 7.4 7.6 5.9 4.9 5.6
ｐH値 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.7 7.5 7.5 7.5 7.7 7.5 7.4
色度 (度) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1 <1
濁度 (度) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 <0.1
総アルカリ度 (mg/L) 12.0 12.5 15.5 12.5 18.0 17.5 16.0 18 13.0 17.5 17.5 11.5 11.5 11.5
残留塩素 (mg/L) 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

(　)内の残留塩素の値は採水者による現地測定値である

＊は圧力式貯水槽

緊
急
遮
断
弁
が

作
動

備　　　　考

装
置
故
障
に
よ
る
停
止
中

項　目　　／　　採水日

項　目　　／　　採水日

備　　　　考

項　目　　／　　採水日

備　　　　考

項　目　　／　　採水日

備　　　　考



２　排水検査

　１）　排水検査結果①

青山浄水場（放流池） 排水基準：ｐＨ値　5.8～8.6、ＢＯＤ　25mg/L (日間平均20mg/L) 、 ＳＳ　90mg/L(日間平均70mg/L)

月/日 4/9 4/23 5/7 5/21 6/4 6/18 7/2 7/16 8/6 8/20 9/3 9/17 10/8 10/22 11/5 11/19 12/3 12/17 1/7 1/21 2/4 2/18 3/4 3/18 回数 最高 最低 平均

ｐＨ値 7.4 7.4 7.5 7.5 7.0 7.6 7.4 7.3 7.1 6.9 7.3 7.6 7.6 7.7 7.4 7.0 7.2 7.3 7.5 7.2 7.3 7.7 7.3 7.2 24 7.7 6.9 7.4

ＢＯＤ 2.3 1.2 0.6 1.8 1.0 1.7 1.1 1.2 0.9 0.8 <0.5 1.1 1.6 0.6 1.4 1.7 1.5 1.4 1.5 2.3 4.1 1.5 1.3 1.8 24 4.1 0.6 1.2

ＳＳ 3 2 2 2 4 5 2 3 2 1 3 2 6 5 3 3 2 1 3 6 1 1 2 5 24 6 <1 1

水温 12.0 12.8 16.3 18.2 20.3 21.0 22.2 23.5 25.1 27.3 22.4 21.7 17.9 16.4 11.7 10.6 10.9 7.4 4.3 5.8 3.1 8.0 6.8 10.0 24 27.3 3.1 14.8

信濃川浄水場（排水池） 排水基準：ｐＨ値　5.8～8.6、ＢＯＤ　40mg/L (日間平均30mg/L) 、 ＳＳ　90mg/L(日間平均70mg/L)

月/日 4/9 4/23 5/7 5/21 6/4 6/18 7/2 7/16 8/6 8/20 9/3 9/17 10/8 10/22 11/5 11/19 12/3 12/17 1/7 1/21 2/4 2/18 3/4 3/18 回数 最高 最低 平均

ｐＨ値 7.6 7.6 7.1 7.6 7.1 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2 7.2 7.3 12 7.6 7.1 7.3

ＢＯＤ 2.1 1.7 1.3 2.2 1.1 <0.5 2.7 0.6 1.9 1.0 2.6 1.4 12 2.7 <0.5 <0.5

ＳＳ 9 5 6 5 5 5 38 10 8 5 6 3 6 1 1 2 2 2 3 3 3 3 <1 2 24 38 <1 1

水温 12.0 12.1 16.4 18.1 20.4 20.1 22.3 23.1 25.1 26.6 22.0 21.0 18.1 16.0 12.2 10.9 10.4 7.0 3.9 4.1 2.9 8.0 6.0 10.4 24 26.6 2.9 14.5

阿賀野川浄水場（放流池） 排水基準：ｐＨ値　5.8～8.6、ＢＯＤ　160mg/L (日間平均120mg/L) 、 ＳＳ　200mg/L(日間平均150mg/L)

月/日 4/9 4/23 5/7 5/21 6/4 6/18 7/2 7/16 8/6 8/20 9/3 9/17 10/8 10/22 11/5 11/19 12/3 12/17 1/7 1/21 2/4 2/18 3/4 3/18 回数 最高 最低 平均

ｐＨ値 7.4 7.4 7.1 7.5 7.1 7.3 7.2 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 12 7.5 7.1 7.2

ＢＯＤ 0.8 1.7 0.6 1.3 1.6 1.0 2.2 1.3 2.0 2.3 3.2 2.3 12 3.2 <0.5 1.1

ＳＳ <1 1 9 1 3 3 3 3 3 10 2 2 17 8 8 17 5 2 10 57 2 2 7 7 24 57 <1 4

水温 11.2 12.2 15.9 17.9 19.3 19.8 21.8 23.9 25.8 27.5 22.2 21.3 17.8 16.3 13.9 10.8 10.8 7.2 4.0 4.5 3.1 7.2 6.3 10.5 24 27.5 3.1 14.6



２　排水検査

　１）　排水検査結果②

小須戸浄水場（放流池） 排水基準　　ｐＨ値　5.8～8.6　　ＢＯＤ　160mg/L    ＳＳ　200mg/L

月/日 4/9 5/7 6/4 7/2 8/6 9/3 10/8 11/5 12/3 1/7 2/4 3/4 回数 最高 最低 平均

ｐＨ値 7.2 7.4 7.0 7.4 7.1 7.2 7.2 7.3 7.2 7.1 7.1 6.7 12 7.4 6.7 7.2

ＢＯＤ 1.1 0.8 1.1 <0.5 0.6 <0.5 0.6 0.9 0.9 2.0 4.2 1.8 12 4.2 0.6

ＳＳ 10 2 5 6 9 5 10 9 14 12 20 1 12 20 1 9

水温 12.6 17.3 21.2 23.0 25.3 23.2 18.2 12.0 10.4 4.0 3.7 5.9 12 25.3 3.7 14.7

戸頭浄水場（放流池） 排水基準　　ｐＨ値　5.8～8.6　　ＢＯＤ　160mg/L    ＳＳ　200mg/L

月/日 4/9 5/7 6/4 7/2 8/6 9/3 10/8 11/5 12/3 1/7 2/4 3/4 回数 最高 最低 平均

ｐＨ値 7.3 7.3 7.0 7.4 7.0 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.3 7.0 12 7.4 7.0 7.2

ＢＯＤ 1.6 1.0 0.9 0.6 <0.5 <0.5 1.2 1.8 1.6 1.2 2.8 1.9 12 2.8 0.6

ＳＳ 2 4 2 2 2 <1 5 2 <1 2 3 2 12 5 2

水温 13.8 17.2 20.8 23.7 25.0 23.3 17.5 12.9 10.2 3.6 4.1 6.2 12 25.0 3.6 14.9

中之口・潟東浄水場（放流池） 排水基準　　ｐＨ値　5.8～8.6　　ＢＯＤ　160mg/L    ＳＳ　200mg/L

月/日 4/9 5/7 6/4 7/2 8/5 9/3 10/8 11/5 12/3 1/7 2/4 3/4 回数 最高 最低 平均

ｐＨ値 7.4 7.4 7.0 7.4 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.3 7.1 12 7.4 7.0 7.2

ＢＯＤ 0.5 0.8 0.6 <0.5 0.8 <0.5 1.0 0.9 0.8 1.5 2.6 1.0 12 2.6 <0.5

ＳＳ <1 <1 1 1 3 <1 4 3 3 2 2 <1 12 4 <1

水温 14.8 17.1 22.0 24.9 24.4 23.6 17.8 11.9 10.2 4.3 3.4 7.0 12 24.9 3.4 15.1

満願寺浄水場（放流池） 排水基準　　ｐＨ値　5.8～8.6　　ＢＯＤ　160mg/L    ＳＳ　200mg/L

月/日 4/9 5/7 6/4 7/2 8/6 9/3 10/8 11/3 12/3 1/7 2/4 3/4 回数 最高 最低 平均

ｐＨ値 7.3 7.4 7.0 7.5 7.1 7.2 7.2 7.4 7.2 7.3 7.5 7.2 12 7.5 7.0 7.3

ＢＯＤ 0.6 0.7 1.4 1.4 0.6 <0.5 1.3 <0.5 1.6 2.0 2.8 0.8 12 2.8 0.6

ＳＳ 2 18 3 70 25 25 5 15 18 5 6 7 12 70 2

水温 10.0 15.0 19.0 20.8 24.2 20.9 17.5 12.0 9.8 4.7 4.0 5.8 12 24.2 4.0 13.6



２　排水検査

　２）　排水全項目検査結果

青山
浄水場

信濃川
浄水場

阿賀野川
浄水場

満願寺
浄水場

戸頭
浄水場

小須戸
浄水場

中之口・
潟東
浄水場

放流池 排水池 排水池 排水池 排水池 排水池 排水池

採水年月日 11月5日 11月5日 11月5日 11月13日 11月5日 11月5日 11月5日

採水時間 9時33分 10時13分 11時04分 10時09分 13時55分 14時32分 13時26分

項目 許容限度

カドミウム (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.1mg/L

全シアン (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 1mg/L

鉛 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.1mg/L

六価クロム (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.5mg/L

ひ素 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.1mg/L

総水銀及びその化合物 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.005mg/L

トリクロロエチレン (mg/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.3mg/L

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.1mg/L

ジクロロメタン (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.2mg/L

四塩化炭素 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.02mg/L

1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.04mg/L

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.2mg/L

シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.4mg/L

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 3mg/L

1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.06mg/L

1,3-ジクロロプロペン (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.02mg/L

チウラム (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.06mg/L

シマジン (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.03mg/L

チオベンカルブ (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.2mg/L

ベンゼン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.1mg/L

セレン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.1mg/L

ほう素 (mg/L) 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 10mg/L

ふっ素 (mg/L) 0.8未満 0.8未満 0.8未満 0.8未満 0.8未満 0.8未満 0.8未満 8mg/L

 アンモニア性窒素 (mg/L) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) 0.9 0.9 0.5 0.3 1.0 0.8 0.9

ｐＨ　　　　　値 (mg/L) 7.4 7.4 7.3 7.4 7.2 7.3 7.2 5.8～8.6

生物化学的酸素要求量 (mg/L) 1.4 0.6 1.3 0.5未満 1.8 0.9 0.9
80mg/L

（青山浄水場:25）

浮遊物質量 (mg/L) 3 1 8 15 2 9 3
100mg/L

（青山浄水場:90）

n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 5mg/L

フェノール類 (mg/L) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
5 mg/L

(信濃川水域:1)

銅 (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満
3 mg/L

(信濃川水域:2)

亜鉛 (mg/L) 0.3 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 2mg/L

溶解性鉄 (mg/L) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 10mg/L

溶解性マンガン (mg/L) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 10mg/L

全クロム (mg/L) 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 2mg/L

大腸菌群数 (個/1mL) 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 日間平均3000個/cm3

判定 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 （　）内信濃川

採水場所

検　　　　　　出　　　　　　値



項目　　 月日 4月8日 5月20日 6月24日 7月22日 8月19日 9月9日 10月22日 11月4日 12月16日 1月27日 2月17日 3月10日

ｐＨ値      7.3 7.2 7.2 7.1 7.5 7.5 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2

アルカリ度 (mg/L)CaC03 18.0 18.0 26.0 21.0 26.0 33.5 31.0 23.0 23.0 23.0 26.5 21.5

電気伝導率 (μS/cm) 105 102 125 99 124 143 156 125 128 132 163 123

溶存酸素 (mg/L) 10.8 9.2 7.5 7.5 8.3 7.9 9.3 10.4 11.3 12.6 12.3 12.1

酸素飽和百分率 (％) 100 99 88 88 102 94 97 96 94 98 95 97

水温 (℃) 10.5 17.3 22.1 21.7 25.2 23.1 15.6 10.5 6.0 3.5 3.5 4.5

浮遊物質 (mg/L) 6 9 14 29 8 7 10 15 19 6 7 20

蒸発残留物 (mg/L) 87 111 118 114

全リン (mg/L) 0.06 0.06 0.09 0.08

アンモニア態窒素 (mg/L)N 0.13 0.12 0.15 0.12 0.03 0.08 0.15 0.11 0.17 0.18 0.28 0.20

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)N 0.59 0.60 0.85 0.61 0.78 0.74 0.97 0.70 0.62 0.69 0.77 0.69

溶存マグネシウム (mg/L) 1.9 2.9 2.5 3.2

溶存フッ素 (mg/L) 0.08 0.10 0.08未満 0.06

溶存ナトリウム (mg/L) 8 10 10 15

溶存カルシウム (mg/L) 7.3 11.0 8.9 10.5

塩素イオン (mg/L) 10.0 9.4 11.3 8.3 10.5 14.0 14.0 11.5 13.9 15.3 11.5 13.9

全有機炭素 (mg/L) 1.9 1.8 2.0 1.9 1.4 1.2 1.1 1.9 1.8 1.3 1.4 1.3

ＢＯＤ (mg/L) 0.9 1.1 1.1 1.1 1.4 0.6 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9

COD (mg/L) 3.0 1.7 3.7 2.3

クロロフィルａ (mg/L) 0.004 0.027 0.003 0.002

大腸菌 (個/100mL) 17 110 1,100 1,300 310 49 130 490 460 790 170 330

大腸菌群 (個/100mL) 4,900 49,000 31,000 4,900

溶存アルミニウム (mg/L) 0.02 0.03 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 0.02 0.04

総アルミニウム (mg/L) 0.12 0.15 0.21 0.53 0.15 0.12 0.21 0.27 0.23 0.13 0.12 0.26

総ヒ素 (mg/L) 0.001未満 0.001 0.001 0.001未満

総ホウ素 (mg/L) 0 0.07 0.05 0.06

総カドミウム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総クロム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

総銅 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

溶存鉄 (mg/L) 0.14 0.10 0.16 0.20 0.15 0.12 0.16 0.19 0.19 0.19 0.21 0.18

総鉄 (mg/L) 0.49 0.52 0.78 1.42 0.50 0.43 0.65 0.99 1.27 0.65 0.76 1.01

総鉛 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

溶存マンガン (mg/L) 0.032 0.029 0.029 0.042 0.016 0.025 0.034 0.036 0.048 0.060 0.073 0.061

総マンガン (mg/L) 0.041 0.038 0.053 0.009 0.037 0.041 0.045 0.062 0.068 0.068 0.078 0.079

総水銀 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

総ニッケル (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001

総セレン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総亜鉛 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

フェノール類 (μg/L) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

ベンゼン (μg/L) 1未満 1未満 1未満 1未満

3　ＧＥＭＳ／Ｗａｔｅｒ試験

　　　　　ＷＨＯ地点番号：信濃川久蔵興野（St.０８００１５）
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５　河川共同調査

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

渋　海 川 信　濃　川 刈 谷 田 川 五 十 嵐 川 西　川 中 ノ 口 川 信 濃 川 阿賀野川 阿賀野川 阿賀野川

長 岡 市 長 岡 市 見 附 市 三 条 市 新 潟 市 新 潟 市 新 潟 市 阿賀町
東港企業団
阿 賀 野 市

新 潟 市

取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 中　央　橋 両 郡 橋 取 水 地 点 取 水 地 点 阿賀野川頭首工 取 水 地 点

項目名 単位

天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気温 (℃) 25.6 24.4 23.5 22.8 21.1 21.1 21.1 25.9 26.5 21.1

水温 (℃) 17.8 14.7 21.0 13.2 17.0 16.9 17.3 13.5 13.8 13.6

管01 アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.0016 0.0002未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.0002未満 0.0002未満 0.001未満

管02 ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

管03 ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.004 0.004 0.003 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

管04 亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.005 0.011 0.010 0.005未満 0.013 0.014 0.013 0.005未満 0.005未満 0.005未満

管05 1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

管07 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

管08 トルエン (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

管09 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

管15 農薬類　＊別紙参照　(5月26日実施） 0.03 0.00 0.30 0.16 0.03 0.03 0.15 0.06 0.04 0.02

管17 カルシウム，マグネシウム等（硬度） (mg/L) 44 31 26 10 33 34 26 16 18 17

管18 マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.056 0.043 0.018 0.003 0.023 0.033 0.038 0.013 0.008 0.031

管19 遊離炭酸 (mg/L) 1.8 1.7 2.9 1.6 1未満 1 2 2.3 2.1 2

管20 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 0.03未満 0.03未満 0.001未満 0.001未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.001未満 0.001未満 0.03未満

管21 メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE) (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

管24 蒸発残留物 (mg/L) 114 92 99 36 98 109 87 59 71 61

管25 濁度 (度) 2.8 8.0 6.5 2.8 5.7 7.0 6.9 12 9.1 6.9

管26 ｐＨ値 － 7.7 7.5 7.2 7.0 7.7 7.5 7.2 7.0 7.1 7.1

管27 腐食性（ランゲリア指数） － -1.2 -1.9 -2.0 -3.2 -1.5 -1.8 -2.2 -2.8 -2.5 -2.7

管28 従属栄養細菌 （CFU/mL） 77,000 47,000 170,000 5,700 160,000 110,000 160,000 30,000 22,000 42,000

管29 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.01未満 0.01未満 0.002未満

管30 アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.23 0.48 0.06 0.04 0.21 0.26 0.15 0.11 0.08 0.14

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.04 0.03 0.09 0.04未満 0.03 0.04 0.12 0.04未満 0.05 0.03

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 0.5 1.5 2.6 1.3 1.6 1.1 1.1 1.6 2.0 1.0

浮遊物質(SS) (mg/L) 7 14 6 3 9 14 9 12 3 7

調査日：平成2１年5月20日

　１）共同一般調査結果
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　４　河川共同調査

　　2）　共同一般調査（農薬類）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

渋　海 川 信 濃 川 刈 谷 田 川 五 十 嵐 川 西　川 中 ノ 口 川 信 濃 川 阿賀野川 阿賀野川 阿賀野川

長 岡 市 長 岡 市 見 附 市 三 条 市 新 潟 市 新 潟 市 新 潟 市 阿賀町
東港企業団
阿 賀 野 市

新 潟 市

取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 中　央　橋 両 郡 橋 取 水 地 点 取 水 地 点 阿賀野川頭首工 取 水 地 点

№ 　項目名 単位

農03 チオベンカルブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

農13 クロルニトロフェン（CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

農17 ベンタゾン (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農19 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-Ｄ） (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

農45 メコプロップ（MCPP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

農52 メフェナセット (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.00058 0.00037 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満

農53 プレチラクロール (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0011 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

農59 ブロモブチド (mg/L) 0.0012 0.0004未満 0.0065 0.0025 0.0011 0.0011 0.0034 0.0017 0.0013 0.0009

農60 モリネート (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.00005未満 0.00008 0.00005未満 0.00005未満 0.00019 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

農65 ジクロベニル（ＤＢＮ） (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

農72 グリホサート (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

農77 シメトリン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

農83 エスプロカルブ (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0002 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

農100 トリフルラリン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

農101 カフェンストロール (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満 0.00023 0.00032 0.00008未満 0.00008未満 0.00022 0.00014 0.00009 0.00008未満

0.03 0.00 0.30 0.16 0.03 0.03 0.15 0.06 0.04 0.02検出農薬比の総和（１以下）

調査日：平成21年5月26日

信　濃　川　水　系 阿賀野川水系

調査地点

調査河川



　　３）　共同特別調査（１）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

渋　海 川 信 濃 川 刈 谷 田 川 五 十 嵐 川 西　川 中 ノ 口 川 信 濃 川 阿賀野川 阿賀野川 阿賀野川

長 岡 市 長 岡 市 見 附 市 三 条 市 新潟市 新潟市 新 潟 市 阿賀町
東港企業団
阿賀野市
阿賀野市

新 潟 市

取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 中　央　橋 両 郡 橋 取 水 地 点 取 水 地 点 阿賀野川頭首工 取 水 地 点

項目名 単位

天候 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 曇 晴 曇

気温 (℃) 28.8 28.5 28.0 28.8 25.8 25.8 25.8 28.0 30.0 25.8

水温 (℃) 25.2 22.7 27.5 23.0 25.6 25.0 25.2 23.0 23.5 22.7

基01 一般細菌 (CFU/mL) 3,700 3,300 5,400 6,600 3,300 2,200 2,100 1,000 160 880

基01 大腸菌数 (MPN/100mL) 110 79 検出する 検出する 79 130 310 検出する 13 49

基03 カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

基04 水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

基05 セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

基06 鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

基07 ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.002 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満

基08 六価クロム化合物 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

基09 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

基10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.1未満 0.9 0.24 0.14 0.9 0.9 0.8 0.31 0.28 0.3

基11 フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08未満 0.11 0.08未満 0.08未満 0.11 0.11 0.10 0.08未満 0.08 0.09

基12 ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.20 0.07 0.02未満 0.02未満 0.08 0.08 0.07 0.03 0.1未満 0.03

基13 四塩化炭素 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

基14 1，4‐ジオキサン (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

基15
シス‐1，2‐ジクロロエチレン及び
シス‐1，2‐ジクロロエチレン (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

基16 ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

基17 テトラクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

基18 トリクロロエチレン (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.001未満 0.001未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.001未満 0.003未満 0.003未満

基19 ベンゼン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

基20 亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

基32 アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.34 0.31 0.05 0.04 0.41 0.39 0.15 0.16 0.11 0.11

基33 鉄及びその化合物 (mg/L) 0.83 0.32 0.58 0.11 0.71 0.73 0.50 0.26 0.18 0.29

基34 銅及びその化合物 (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

基35 ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 20.5 9.6 13 7.2 10 9 10 6.7 6.6 7

基36 マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.019 0.011 0.032 0.008 0.036 0.043 0.037 0.029 0.028 0.047

基37 塩化物イオン (mg/L) 29.0 9.9 12 8.4 11 10 11 6.9 6.7 7

基38 カルシウム，マグネシウム等（硬度 (mg/L) 52 44 32 16 44 44 39 20 22 23

基39 蒸発残留物 (mg/L) 154 111 110 50 132 133 111 65 76 78

基40 陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

基41 ジェオスミン (mg/L) 0.000002 0.000002 0.000004 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001

基42 2-メチルイソボルネオール (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000003 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

基43 非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005 0.005未満 0.005未満 0.005未満

基44 フェノール類 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

基45 有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L) 2.0 1 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.3 1.4

基46 ｐＨ値 (mg/L) 8.1 7.8 7.4 7.2 7.7 7.6 7.5 7.0 7.2 7.1

基48 臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 植物性 植物性 植物性 異常なし 異常を認めず 弱植物性

基49 色度 （度） 26 7 9 7 5 5 6 7 6.0 6

基50 濁度 （度） 1.9 6.0 3.2 1.4 12 13 9.8 4.4 3.8 5.0
大腸菌群  (MPN/100mL) 5,400 9,200 33,000 17,000 7,900 31,000 49,000 490 790 3,300

　9月11日　濁度8.4 　9月11日　濁度2.6 　9月10日　濁度2.3

№

調査地点

調査日　：　平成21年8月19日
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　　４）　共同特別調査（２）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

渋　海 川 信 濃 川 刈 谷 田 川 五 十 嵐 川 西　川 中 ノ 口 川 信 濃 川 阿賀野川 阿賀野川 阿賀野川

長 岡 市 長 岡 市 見 附 市 三 条 市 新 潟 市 新 潟 市 新 潟 市 阿賀町
東港企業団
阿 賀 野 市

新 潟 市

取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 中　央　橋 両 郡 橋 取 水 地 点 取 水 地 点 阿賀野川頭首工 取 水 地 点

項目名 単位

管01 アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.0002 0.0002未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.0002未満 0.0002未満 0.001未満

管02 ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

管03 ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

管04 亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.005 0.008 0.013 0.005未満 0.010 0.008 0.009 0.005未満 0.005未満 0.005未満

管05 1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

管07 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

管08 トルエン (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

管09 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

管15 農薬類　＊別紙参照　(8月4日実施） － 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.02

管19 遊離炭酸 (mg/L) 1.0 1.7 2.5 1.9 1未満 1未満 1 2.8 2.0 2

管20 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 0.03未満 0.03未満 0.001未満 0.001未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.001未満 0.001未満 0.03未満

管21 メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE) (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

管27 腐食性（ランゲリア指数） － -0.6 -1.2 -1.7 -2.5 -1.1 -1.2 -1.5 -2.6 -2.3 -2.3

管28 従属栄養細菌 (CFU/mL) 21,000 15,000 60,000 34,000 58,000 51,000 66,000 63,000 13,000 14,000

管29 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.01未満 0.01未満 0.002未満

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.03 0.02未満 0.12 0.04未満 0.04 0.02未満 0.03 0.06 0.04未満 0.03未満

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 0.5未満 0.5未満 2.3 1.0 0.9 1.1 1.4 0.7 1.0 0.8

浮遊物質(SS) (mg/L) 4 9 4 1 22 22 8 5 3 5

信　濃　川　水　系 阿賀野川水系

一
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調査河川

№

調査日　：　平成21年8月19日

調査地点



　　５）　共同特別調査（農薬類）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

渋　海 川 信　濃　川 刈 谷 田 川 五 十 嵐 川 西　川 中 ノ 口 川 信 濃 川 阿賀野川 阿賀野川 阿賀野川

長 岡 市 長 岡 市 見 附 市 三 条 市 新 潟 市 新 潟 市 新 潟 市 阿賀町
東港企業団
阿 賀 野 市

新 潟 市

取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 取 水 地 点 中　央　橋 両 郡 橋 取 水 地 点 取 水 地 点 阿賀野川頭首工 取 水 地 点

№ 　項目名 単位

農0１ チウラム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

農0３ チオベンカルブ（ベンチオカーブ） (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

農04 1, 3-ジクロロプロペン (D-D) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

農06 ダイアジノン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.00005未満 0.00005未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.00005未満 0.00005未満 0.0001未満

農07 フェニトロチオン (MEP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.00003未満 0.00003未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.00003未満 0.00003未満 0.0001未満

農08 イソプロチオラン (IPT) (mg/L) 0.0005 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

農09 クロロタロニル (TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

農11 ジクロルボス (DDVP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.00008未満 0.00008未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.00008未満 0.00008未満 0.0001未満

農12 フェノブカルブ (BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

農1３ クロロニトロフェン（ＣＮＰ） (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

農15 イプロベンホス (IBP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.00008未満 0.00008未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.00008未満 0.00008未満 0.0001未満

農17 ベンタゾン (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農19 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

農21 アセフェート　 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満

農23 クロルピリホス (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.00005未満 0.00005未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.00005未満 0.00005未満 0.0003未満

農24 トリクロルホン (DEP) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

農26 イプロジオン　 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

農28 オキシン銅　 (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

農35 メプロニル (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

農45 メコプロップ (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

農50 ピロキロン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0015 0.0010 0.0006

農51 フサライド (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

農52 メフェナセット (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満

農53 プレチラクロール (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

農55 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

農57 メチダチオン (DMTP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.00004未満 0.00004未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.00004未満 0.00004未満 0.0001未満

農59 ブロモブチド (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

農60 モリネート (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

農65 ジクロベニル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

農71 フェンチオン(MPP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.0001未満

農72 グリホサート (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

農73 マラソン（マラチオン） (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

農77 シメトリン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

農81 エチルチオメトン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.00004未満 0.00004未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.00004未満 0.00004未満 0.0001未満

農83 エスプロカルブ (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

農100 トリフルラリン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

農101 カフェンストロール (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満

農102 フィプロニル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.02

　４　河川共同調査

検出農薬比の総和（１以下）

調査河川

調査日　：　平成21年8月4日

調査地点

信　濃　川　水　系 阿賀野川水系



Ⅵ 調 査 研 究 

 

１ 信濃川浄水場生物活性炭の経年変化と更新に関する考察 

２ 溶存酸素が生物活性炭吸着性能に及ぼす影響評価 

３ 新潟市の検出農薬と処理性に関する研究 

４  農薬実態調査 

５ 配水過程における残留塩素消費予測 

６ 管末水質監視装置による水質調査結果-Ⅰ 

（評価と今後の運用） 

７ 管末水質監視装置による水質調査結果-Ⅱ 

（残留塩素の変動に関する考察） 

 



１ 信濃川浄水場生物活性炭の経年変化と更新に関する考察 
 

キーワード：生物活性炭処理，THM 低減対策 
 
1．はじめに 
新潟市水道局では「安全でおいしい水の供給」という施策の中で，THM 対策として水質基準

の 50％以下を管理目標値として掲げ，水質管理を行っている。信濃川浄水場では THM の低減

化を目的として，平成 17 年度に高度浄水処理である生物活性炭処理を導入し，運転開始から約

4 年が経過した。生物活性炭吸着池の基本諸元を表 1 に示す。実際の運転条件は約 48,000m3/
日，SV2.65 であった。導入当初から測定してきた各種分析項目により確認された生物活性炭の

経年変化をまとめ，今後行われる活性炭の更新においてどの程度 THM が低減化されるのかを予

測した。 

表 1 信濃川浄水場生物活性炭吸着池基本諸元 

 

2．各種分析項目の経時変化 
(1) 生物活性炭による有機物除去能 

図 1 に E260 と THMFP の除去率の推移を示

す。E260 の除去率は稼動当初の 100％から徐々

に低下し，現在は 30％を下回った値で推移して

いる。また，THMFP 除去率も E260 の除去率と

ほぼ 1:1 の高い相関を示し，有機物除去の指標と

して E260 除去率が有効であることが分かった。 
(2) 浄水場出口における THM 

同一水源から取水し，通常処理＋粉末活性炭処

理を行っている青山浄水場との THM 濃度の検

出割合を図 2 に示す。稼働当初は青山浄水場と比

較し 50％程度に抑えられていた THM が年を経

るに従い徐々に高くなり，青山浄水場の粉末活性

炭注入状況によっては，青山浄水場より高い

THM が検出される場合もあった。 
(3) 浄水場出口における農薬 

 平成 19 年から 21 年の農薬分析結果を図 3 に

示す。平成 20 年の測定から微量ではあるが浄水

で検出されるようになり，平成 21 年においては，

新潟市の農薬における管理目標値である，比の総

和で 0.1 以下は十分に確保しているが，最大粉末

活性炭注入率 7.5mg/L であった青山浄水場と同

程度の農薬が検出されるようになった。 

形式 固定層式 池数 6 池 炭種 石炭系破砕状粒状活性炭

表面積 63m2 層厚 2m 有効径 1.2mm 
SV 5.8 処理水 88,000m3/日 均等係 1.3 
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(4) 生物活性炭のヨウ素吸着量 
 物性試験として行ったヨウ素吸着量の

結果を図 4 に示す。納入時から直線的に低

下し，現在は 500mg/g 程度まで低下して

いる。また，H20 年 5 月に全池を対象に行

った調査では池ごとの差は見られなかっ

た。ヨウ素吸着量が 600 mg/g 程度となる

と再生炭の吸着性能が急激に低下すると

いわれている 1)が，現時点でその値を下回

っている。 
(5) 生物活性炭によるアンモニア態窒素除去 
 おもに生物処理により除去されるアン    

モニア態窒素については，4 年が経過した現

在においても，水温 5℃以上においてほぼ

100％除去される状況となっている。 
 

3．更新サイクルと有機物除去予測 
 平成 21 年度までの生物活性炭処理水水質

から，有機物除去の指標として有効であると

確認された E260 のデータをもとに，今後も

吸着性能が低下すると仮定し，7 年目となる

年から 6 池ある生物活性炭吸着池を，毎年 1
池入替えを行った場合の生物活性

炭集合処理水での有機物除去率を

推定した。各池毎と集合処理水とし

ての除去率の推移を図 5 に示す。入

替え直前には 10％まで低下した除

去率が徐々に増加し，全池入替えが

終了すると集合水としては概ね

30%から 45%の除去率を維持でき

ると予想される。 

4．まとめ 
使用開始から 4 年経過した生物

活性炭は有機物除去率，ヨウ素吸着

量においてかなり劣化が進み，結果

として THM 実測値が青山浄水場

（粉末活性炭処理 7.5mg/L 注入時）と同レベル程度となってきている。このことは農薬の検出

においても裏付けられている。今後は新潟市が行っている THM 低減化対策の管理目標値を確

保するため，生物活性炭の有機物除去率，THM 実測値での監視を強化するとともに，処理水

水質の動向を踏まえ，生物活性炭の寿命の評価が必要と考えている。 
 

参考文献 1)  福井他：第 49 回全国水道研究発表会講演集 p152-153(1998) 
第 61 回全国水道研究発表会にて発表 

 
担当：堀川 亘，吉井道直，近藤峰貴 
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２ 溶存酸素が生物活性炭吸着性能に及ぼす影響評価 
 

キーワード：生物活性炭処理，SV，溶存酸素 

 

１ 概要 

(1) 目的 

 新潟市の信濃川浄水場は「安全でおいしい水の供給」を目的として高度浄水処理施設である生

物活性炭吸着設備を導入し，平成 17 年 10 月の稼働からトリハロメタンなど有機物の低減化を

図ってきたが，使用開始から４年が経過した有機物除去率は，図－1 に示す通り 30%を下回る値

で推移している。 
 そこで今後の生物活性炭吸着設備

の適切な運用を探るため，生物活性

に不可欠である溶存酸素に着目し，

ＳＶ値の違いによる①溶存酸素と水

温の相関，②溶存酸素と E260 除去率

の相関，そして生物活性炭吸着池の

長期休止における影響評価のため，

③１週間休止後の生物処理機能の回

復について，平成 21 年 1 月～10 月に

わたり調査を行い一定の評価を得た

ので報告する。 
 
(2) 生物活性炭吸着池基本諸元と稼働率 

  活性炭吸着池の基本緒元と実運用の稼働率を表１に示す。 

・型式 固定層式 

・活性炭有効面積  

63m2/池×6池 

・活性炭層厚 2m 

 

 

 

２ 生物活性炭吸着性能における溶存酸素の影響調査 

(1) SV の違いによる溶存酸素量と水温の相関 
調査期間中（水温 4～26℃）の沈澱処理水と 

ＳＶ値別活性炭吸着池流出水の溶存酸素量を図

－2 に示す。 
この調査で溶存酸素量と水温には相関があり

回帰式が成立すること，そしてＳＶ値の違いに

より溶存酸素量が大きく影響を受けることが

確認できた。また水温 25℃の時，信濃川浄水場

の実運用値に近い SV2.5 では溶存酸素量が

2mg/L にまで低下することが確認できた。 
 
(2) 溶存酸素量と E260 除去率の相関 

 単位 基本諸元 実運用 稼働率

処理水量 m3/d 88,000 48,000 54.5%
SV h-1 5.8 2.65 45.7%

接触時間 min 10.3 22.6 219%
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図－1 信濃川浄水場 E260 除去率の推移 

図－2 溶存酸素量と水温の相関 
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溶存酸素量が低下する夏季高水温時を含んだ調査期間中のE260除去率の分布を図－3に示す。 
 この調査結果から，①溶存酸素量が

2mg/L 程度と低い状態であっても除

去率が低下しない，②接触時間が長い

SV2.5 の方が SV5 よりも除去率が高

い，③溶存酸素濃度と E260 除去率に

相関が見られないことが明らかにな

った。 
また，図－1 から冬季に比べ溶存酸

素量が低い夏季高水温時の E260 除

去率が高くなっていることから，少な

くとも 2mg/L の溶存酸素があれば

E260 除去率に大きな影響はないと推察で

きる。 
 
(3) １週間休止後の生物処理機能の回復（水温 19～20℃） 

夏季高水温になると，溶存酸素確保のために複数池を長期休止させＳＶ値を上げる場合がある

ことから，１週間休止後使用再開した時の生物処理機能の回復に関し，ＢＡＣ化の目安とされる

アンモニア態窒素濃度の変化などを調査

した。結果を図－4 に示す。 

この図の使用再開時の数値（アンモニ

ア態窒素 0.07mg/L，溶存酸素量 0.4 
mg/L）から，①１週間休止させることで

活性炭層内は嫌気性となっていること。

また使用再開 6 時間後のアンモニア態窒

素の数値（0.01 mg/L）から，②使用再開

6 時間で嫌気性から好気性に移行し，ＢＡ

Ｃ化となったことが推測できる。 
 
４ まとめ 

今回の調査結果から，少なくとも溶存酸素量が 2mg/L 以上あれば生物活性炭の性能に悪影響

を及ぼさないことが明らかになった。また，１週間休止させた場合，炭層内は嫌気性となり，水

温 19～20℃前後では機能回復（ＢＡＣ化）するのに使用再開後 6 時間を要することが分かった。 
これらの結果を踏まえて今後は，更なる調査や実験を継続して行うことでデータの蓄積を進め，

最適ＳＶ値，長期休止が及ぼす影響と再使用条件，必要最小溶存酸素量などを精査し，運転管理

基準の精度を上げる必要があると考えている。 
 

第 61 回全国水道研究発表会にて発表 
 

担当：竹石弥一郎（信濃川場水場） 
稲田 秀明（浄水課）    
堀川 亘（水質課）     
吉井道直（水質課）     
近藤峰貴（水質課）         
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３ 新潟市の検出農薬と処理性に関する研究 
 
キーワード：農薬、ブロモブチド、活性炭、接触時間 
 
 
1. 概要 
新潟市水道局では，これまでの農薬実態調査と，新潟県の農薬流通実態調査 1)による農薬出荷

量のデータをもとに，新潟市で検出実績の多い農薬の抽出と検出されやすい農薬の解析を行って

きた。 
検出実績の多い農薬は一般的に残留性が高く，浄水処理においても除去が難しい物質であると

考えられるため，本研究では，浄水で検出率が高い農薬に注目した処理性の評価を行い，新潟市

の水質管理における有効な農薬プライオリティーリストの作成と，農薬の検出実態，使用実態に

応じた除去対策を検討したので報告する。 
 
2. 農薬検出リスク評価 
(1)検出農薬と流域使用量の傾向 
平成 18,19 年の新潟県の農薬流通実態調査をもとに，出荷量が多い農薬の順位づけを行い，併

せて農薬実態調査で浄水において検出頻度の高かった農薬について表 1 にまとめた。 
表中の検出率は，新潟市で行った農薬実態調査結果から検出濃度 0.01 μg/L 以上の数値を抽出し

た結果である。表 1 から検出頻度の高い農薬として，ブロモブチド，プレチラクロール，ピロキ

ロンがあげられる。また，凝集剤，塩素，活性炭を使った除去実験を行った結果から，これらの

農薬は除去率が低く，浄水処理においても除去が難しいことが確認された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実験初期濃度 1 μg/L, 塩素処理は次亜塩素酸 Na 添加 1 mg/L,  
活性炭は 10 mg/L 接触の結果 

 
 
(2)河川上流の影響 

原水における検出スコアが高い農薬について表 2 に示

す。新潟県内の出荷実績は低いが，検出スコアの高い農

薬として，シメトリン，ピロキロン，ベンタゾンがあげ

られる。これらの農薬について，信濃川水系，阿賀野川

水系の上流に位置する長野県，福島県の出荷量を調査し

た結果，出荷量が増加していることを確認した。また，

環境中の残留性が高い農薬であることが分かった。  
 
 
3. 検出農薬の活性炭吸着試験 
浄水で検出リスクの高い農薬であるブロモブチドについて，ジャーテスターを使った回分式に

よる粉末活性炭吸着試験を行った。接触時間から農薬の除去率と平衡濃度を推測する接触実験と，

新潟市青山浄水場の浄水処理フローをモデルに活性炭接触時間を設定し擬似的な吸着等温線を求

め，ブロモブチドの処理性について考察した。試料は全て GCMS 測定対象農薬の試験法 2)に従い

前処理後に測定を行った。活性炭吸着試験の条件を表 3 に示す。 

表1　浄水で検出された農薬の出荷順位と処理性

農薬名 検出率 %
新潟県
出荷順位

凝集剤
除去率 %

塩素処理
除去率 %

活性炭
除去率 %

ブロモブチド 94 7 6.4 0.0 40.4
プレチラクロール 63 6 0.0 1.0 37.2
ピロキロン 44 78 3.7 3.7 49.5
ベンタゾン 36 135 10.8 100 7.5
カフェンストロール 35 24 3.6 0.0 32.5

表2　原水で検出された農薬と出荷順位

農薬名 検出率 %
新潟県
出荷順位

ブロモブチド 96 7
シメトリン 74 114
イソプロチオラン 73 26
プレチラクロール 65 6
ピロキロン 65 78
ベンタゾン 60 135
ダイムロン 50 5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 結果と考察 
(1)活性炭の接触時間と除去率の予測 
 活性炭吸着による濃度の減衰を以下に示す 1 次反応の速度式に近似し，接触実験のデータを解

析した。 
 

Psolv   v  Pad    ・・・(1) 
 

v = k [Psolv] 
 

Psolv: 農薬成分 Pad: 吸着された農薬成分 v : 反応速度 
 
接触時間が平衡到達時間に対して短い場合，吸着反応が(1)式に示す 1 次可逆反応で進むと仮定

すると時間 t min.における反応速度と残留農薬の濃度は次式のように表される 3)。 
d[Psolv]/dt = k’C0－(k+k’)[Psolv] 

 
Cp = Ceq+(C0－Ceq)e-(k+k’)t) ・・・(2) 

 
Ceq = C0k’ / (k + k’)  ・・・(3) 

Cp: 成分濃度 C0: 初期濃度 Ceｑ: 平衡濃度 
k: 吸着反応の速度定数  k’: 脱離反応の速度定数 

 
ここで活性炭の吸着および脱離の速度定数 k, k’を変数とし(2)式と実験値とのカーブフィッティ

ングを行うことで，接触時間 t における農薬の除去率と平衡濃度を比較的簡便に推測することが

できる。 
 
 

k

k'

表3　活性炭吸着試験の条件
実験 接触実験 浄水処理モデル

活性炭注入率 5, 10 mg/L 2.5, 5, 7.5, 10, 20 mg/L

接触時間 10, 60, 120 min. 60 min.

対象農薬

プレチラクロール（除草剤）

ピロキロン（殺菌剤）

ベンタゾン（除草剤）

カフェンストロール（除草剤）

試料

添加濃度

実験温度

分析前処理

 最終試験液 ジクロロメタン 1 mL

 最終試験液 アセトニトリル 0.1 mLを精製水で1 mLに定容

機器

定量下限

LC/MS/MS Waters製 Quattro Micro API
（MRM測定による定量）

GCMSMS: 0.01 μg/L, LCMSMS: 0.05 μg/L

＜GCMS対象＞ガラス繊維ろ紙でろ過後，固相抽出により500倍濃縮

＜LCMS対象＞ガラス繊維ろ紙でろ過後，固相抽出により500倍濃縮

GC/MS/MS Thermo Fisher Scientific製 TSQ Quantum GC
（MRM測定による定量）

ブロモブチド（除草剤）

青山浄水場原水に標準添加

10 μg/L （ブロモブチドのみ）
1 μg/L （農薬混合標準液添加実験）

25℃
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図 1-3 農薬プレチラクロールの濃度減衰曲線
粉末活性炭処理実験の接触時間は 
0-130 min. 初期濃度 0.93 μg/L 
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図 1-2 農薬ブロモブチドの濃度減衰曲線 
粉末活性炭処理実験の接触時間は 
0-130 min. 初期濃度 0.89 μg/L 
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図 1-1 農薬ブロモブチドの濃度減衰曲線 
粉末活性炭処理実験の接触時間は 
0-130 min. 初期濃度 8.6 μg/L 
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図 1-4 農薬ピロキロンの濃度減衰曲線 
粉末活性炭処理実験の接触時間は 
0-130 min. 初期濃度 0.96 μg/L 
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図 1-5 農薬ベンタゾンの濃度減衰曲線 
粉末活性炭処理実験の接触時間は 
0-130 min. 初期濃度 0.63 μg/L 

0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 

0 50 100 150

濃
度

C
p
μg

/L

時間t/min.

活性炭 5 mg/L
活性炭 10 mg/L

図 1-6 農薬カフェンストロールの濃度減衰曲線 
粉末活性炭処理実験の接触時間は 
0-130 min. 初期濃度 0.82 μg/L 



図 2 ブロモブチドの吸着等温線 
粉末活性炭処理実験の接触時間は 
60 min. 初期濃度 10 μg/L 
活性炭注入率：2.5, 5, 7.5, 10, 20 mg/L 
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図 1-1～1-6 に吸着試験における各農薬の濃度減衰曲線を示す。残留農薬の濃度は粉末活性炭と

の接触時間が増加するにつれ減衰するが，反応速度は徐々に低下し平衡濃度に達するまで緩慢に

推移する 4)。図中の曲線は(2)式から計算した理論曲線であり，実験値とよく一致している。また，

図 1 より各農薬の活性炭への吸着は 120 min.程度で平衡濃度に達することがわかる。 
青山浄水場では活性炭の注入点が着水井であるため活性炭注入と同時に水処理が始まり，接触

時間が短く充分な除去効果は得られない。このため粉末活性炭処理により農薬除去を行う場合，

接触時間を延長する必要があり，沈砂池で注入を行えば 100 min.以上の接触時間を得ることがで

き，活性炭処理の効率的な除去効果を期待できる。 
 
(2)活性炭吸着反応の速度定数 
実験値とのカーブフィッティングにより得られた各農薬の活性炭吸着速度定数 k, k’を表 4 に示

す。 
吸着反応の速度定数 k は，初期濃度が異なる場合でも反応速度定数は変わらず，農薬の初期濃

度が異なる場合も同じ速度定数で近似できる。このことから，河川の検出状況に応じた活性炭に

よる除去予想が可能である。また，活性炭の注入率と速度定数とは比例関係が成り立ち，活性炭

への吸着速度が活性炭表面の吸着サイト数に依存すると考えられる。 
同様に脱離反応の速度定数は活性炭の濃度とは反比例の関係があり，(4)，(5)式から活性炭の注

入濃度を変化させた場合の速度定数を予測できる。 
 

k = α Cac  ・・・(4) 
1/k’ = β Cac ・・・(5) 

 
Cac: 活性炭の濃度 k: 吸着反応の速度定数 k’: 脱離反応の速度定数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)活性炭の注入率と除去率の予測 
図 2 に青山浄水場をモデルに接触時間 60 min.

条件で実験を行ったブロモブチドの吸着等温線を

示す。吸着は平衡濃度に達していないため，擬似

的な吸着等温線であるが 5)，実験値のプロットは

Freundlich の吸着等温式とよく一致し，活性炭処

理の農薬除去率推測が可能である。原水において

高濃度で農薬を検出した場合の対応策として，粉

末活性炭処理の注入率設定の指標と農薬除去率推

測に有用である。 
 
 
 
 
 

表4　各農薬の活性炭吸着速度定数

k k ' k k '
ブロモブチド 10 μg/L 0.060 0.008 0.030 0.015

1 μg/L 0.060 0.009 0.030 0.020
プレチラクロール 1 μg/L 0.070 0.003 0.035 0.007
ピロキロン 1 μg/L 0.090 0.005 0.050 0.015
カフェンストロール 1 μg/L 0.080 0.002 0.040 0.005
ベンタゾン 1 μg/L 0.038 0.040 0.020 0.070
ダイムロン 1 μg/L 0.090 0.002 0.045 0.004

活性炭10 mg/L 活性炭5 mg/L
農薬 初期濃度



5. まとめ 
(1) 農薬の使用実績・検出実績・処理性評価の観点から検出率の高い農薬についてリスク評価を

行った。 
(2) 農薬の粉末活性炭処理において，活性炭への吸着を 1 次反応に近似することで接触時間と残

留濃度の関係を表し，除去濃度を簡便に推測することができる。 
(3) 青山浄水場モデルでは注入点を変更し接触時間を延長することで粉末活性炭処理による除去

率向上が期待できる。 
(4) 農薬の検出リスク評価をもとに，新潟市の管理農薬プライオリティーリストを作成した。 
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４ 農薬実態調査 

ｷｰﾜｰﾄﾞ：農薬の管理目標値，活性炭除去，比の総和 

1 はじめに 

 新潟市は各水系の下流部に位置し，上流部は全国でも有数な穀倉地帯であること，また，農薬につ

いては市民の関心が非常に高いことから，より一層の安全性を確保するため，国の定めた目標値の

10％である「0.1(比の総和として)」を新潟市独自の管理目標値と設定し，厳しく管理することとし

た。 

農薬の水質検査に関する基本は，平成 20 年度の検査結果を踏まえ，河川別に原水又は河川水と浄

水場浄水の検査を実施することとした。 

 農薬は種類によって浄水処理における除去性が異なり，活性炭による除去が最も効果的であるため，

農薬の検出状況に応じて活性炭注入の処理を実施した。 

 

2 農薬出荷量調査 

新潟県内の農薬実

態調査として，平成

17年度から平成21年

度の農薬出荷量につ

いて，除草剤，殺菌剤

及び殺虫剤別に比較を行った。過去 5 年間の各農薬出荷量上位 50 位の合計量についての経年変化を

表-1 に示す。 

昨年と比べ除草剤は約 35％，殺菌剤が約 31％，殺虫剤が約 32％増加していた。増加していた農薬

は各使用剤の上位のものであり，使用量は平年並みであった。気象状況によって使用量は大きく増減

すると思われる。 

 

3 検査結果 

(1)検査項目と頻度 

プライオリティリスト及び過去の検査結果から検

査項目を決定し，河川別に原水と浄水で検査を行っ

た。（図-1） 

また、今年度は農薬類の粉末活性炭による除去性

に関する実態調査を行った。（図-2） 

・検査期間：4月 30 日～9月 14 日 

・検査回数：16 回 

・検査項目：38 項目 

検査対象水 

・信濃川水系 ： 信濃川取水塔(原水)，青山浄水場(浄水)，信濃川浄水場(浄水) 

・中ノ口川水系：両郡橋(河川水)，戸頭浄水場(浄水)  

・西川水系  ：中央橋(河川水)，巻浄水場(浄水) 

・阿賀野川水系：阿賀野川取水塔(原水)，阿賀野川浄水場(浄水) 

 

図-1 調査地点略図
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表-1　使用区分別農薬原体出荷量上位50位合計量の経年変化
（ｔ）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

除草剤 555 591 580 437 589

殺菌剤 460 342 300 170 223

殺虫剤 425 429 427 299 396



 

 

活性炭除去調査として 

青山浄水場原水，青山処理水 

 

 

 

(2)活性炭注入 

 活性炭の注入は浄水で比

の総和が「0.1」を超えない

ように管理することとし，横

流 式 沈 澱 池 浄 水 場 は

2.5mg/L，高速凝集沈澱池浄

水場は 1.0mg/L で初期注入

を行った。 

農薬は気象状況等により散布時期が変わり，また，検出も地域によっても異なることから，検

出状況に応じて注入を開始することとした。活性炭注入，増量，停止の目安は表-2 に示す。 

 

4 実態調査結果 

 (1) 信濃川水系 

信濃川水系の比の総和の推移を図-3

に示す。検出された農薬は信濃川取水塔

原水で 6 種類(ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ,ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ,ﾌﾞﾛﾓ

ﾌﾞﾁﾄﾞ,ﾓﾘﾈｰﾄ,ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ,ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ)，青山

浄水場原水で 7 種類(ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ,ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰ

ﾙ,ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ,ﾓﾘﾈｰﾄ,ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ,ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ,

ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ)，青山浄水場処理水で 7種類

(ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ,ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ,ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ,ﾓﾘﾈｰﾄ,

ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ,ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ,ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ)，青山浄

水場浄水で 2 種類(ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ,ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁ

ﾄﾞ)，であった。また，生物活性炭処理

を行っている信濃川浄水場浄水で 1 種

類(ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ)検出された。 

「比の総和」の最高値は信濃川取水塔

原水で 0.22，青山原水で 0.22，青山処

理水で 0.07，青山浄水で 0.04, 信濃川

浄水で 0.04 であった。 

 

(2) 中ノ口川水系 

中ノ口川水系の比の総和の推移を図

-4 に示す。 

検出された農薬は中ノ口川河川水で

4種類(ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ,ﾓﾘﾈｰﾄ,ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ,ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ)，戸頭浄水場浄水で 1種類(ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ)であった。 

表-2　活性炭注入，増量及び停止の指針値

浄水又は原水で検出が認められたら(検出量に関わらず)開始

浄水の比の総和が0.03以上

浄水の比の総和が0.03未満　　(初期注入量の場合継続)

浄水で不検出かつ原水で比の総和が0.03未満

注入開始指針値

増量指針値

減量指針値

注入停止指針値

図-2 活性炭除去調査地点
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図-3 信濃川水系農薬検出状況
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図-4 中ノ口川水系農薬検出状況
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「比の総和」の最高値は中ノ口川河川水で 0.08，戸頭浄水場浄水で 0.03 であった。 

 (3) 西川水系 

西川水系の比の総和の推移を図-5

に示す。 

検出された農薬は西川河川水で 4

種類(ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ,ﾓﾘﾈｰﾄ,ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ,ﾌ

ｨﾌﾟﾛﾆﾙ)，巻浄水場浄水で 1 種類(ﾌﾞ

ﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ)であった。 

「比の総和」の最高値は西川河川水

で 0.04，巻浄水場浄水で 0.03 であ

った。 

 

 (4) 阿賀野川水系 

阿賀野川水系の比の総和の推移を

図-6 に示す。 

検出された農薬は阿賀野川取水塔

原水で 5 種類(ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ,ﾓﾘﾈｰﾄ,ｶﾌｪ

ﾝｽﾄﾛｰﾙ, ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ,ﾋﾟﾛｷﾛﾝ)，阿賀野川

浄水場浄水で 3 種類(ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ,ｶﾌｪ

ﾝｽﾄﾛｰﾙ, ﾋﾟﾛｷﾛﾝ)であった。 

「比の総和」の最高値は阿賀野川取

水塔原水で 0.07，阿賀野川浄水場浄

水で 0.04 であった。 

 

5 粉末活性炭による除去性 

 青山浄水場の原水，処理水及び浄水の検査結果を表-3 に示す。 

表-3　粉末活性炭による除去性

5/7 5/12 5/19 5/26 6/2 6/8 6/16 6/24 6/30 9/14

メフェナセット 検出量 検出量

青山浄水場原水 0.00010 0.00013

青山浄水場処理水 <0.00009 <0.00009

青山浄水場浄水 <0.00009 <0.00009

プレチラクロール 検出量 検出量 検出量 検出量

青山浄水場原水 0.0008 0.0007 0.0006 0.0004

青山浄水場処理水 0.0008 <0.0004 <0.0004 <0.0004

青山浄水場浄水 0.0007 <0.0004 <0.0004 <0.0004

ブロモブチド 検出量 検出量 検出量 検出量 検出量 検出量 検出量 検出量

青山浄水場原水 0.0009 0.0018 0.0050 0.0039 0.0030 0.0019 0.0013 0.0006

青山浄水場処理水 0.0005 0.0011 0.0019 0.0014 0.0011 0.0007 0.0007 <0.0004

青山浄水場浄水 0.0005 0.0010 0.0015 0.0012 0.0009 0.0007 0.0006 <0.0004

モリネート 検出量 検出量 検出量 検出量 検出量 検出量

青山浄水場原水 0.00021 0.00012 0.00015 0.00012 0.00010 0.00005

青山浄水場処理水 0.00006 <0.00005 0.00006 0.00006 0.00006 <0.00005

青山浄水場浄水 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

カフェンストロール 検出量 検出量 検出量 検出量 検出量 検出量

青山浄水場原水 0.00010 0.00031 0.00029 0.00014 0.00010

青山浄水場処理水 <0.00008 0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

青山浄水場浄水 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008

フィプロニル 検出量 検出量 検出量 検出量

青山浄水場原水 0.000006 0.000022 0.000009 0.000005

青山浄水場処理水 0.000006 0.000005 <0.000005 <0.000005

青山浄水場浄水 <0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

イプロベンホス 検出量

青山浄水場原水 0.0003

青山浄水場処理水 0.0002

青山浄水場浄水 <0.0001

活性炭注入率 0.0 3.0 5.0 7.5 10 7.5 5.0 3.0 5.0 3.0

次亜注入率 1.78 1.78 1.76 1.83 1.99 1.94 2.07 2.36 2.05 2.12
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図-5 西川水系農薬検出状況
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図-6 阿賀野川水系農薬検出状況
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青山浄水場原水で検出された 7種農薬の活性炭による除去性について，農薬の種類，検出濃度及び

活性炭の注入量によってかなり異なる。ﾒﾌｪﾅｾｯﾄは活性炭 5 ㎎/L 以上，ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙは活性炭 3 ㎎/L 以

上，ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞは活性炭 10 ㎎/L 以上，ﾓﾘﾈｰﾄは活性炭 10 ㎎/L 以上，ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙは活性炭 7.5 ㎎/L 以

上，ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙは活性炭 7.5 ㎎/L 以上，ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽは活性炭 5㎎/L 以上必要と思われる。 

 

5 水田の水管理と農薬の流出 

信濃川水系の農薬検出量と降水量の関係について図-7 に示す。 

 水田の水の管理は田植え直後に深水，活着後は浅水で行っており，除草剤の散布はこの時期に行わ

れている。この間に降雨があると除草剤の流出が多くなると予想される。今年度は 5月中旬の雨で流

出が始まると降水量に関係なく，中干し（6月下旬～7月上旬）が行われるまで続く傾向であった。 

 

7 まとめ 

(1) 新潟市の管理目標値である浄水で「0.1」を超えない管理目標値は全浄水場で達成していた。

検出状況に合わせた活性炭の注入方法でも十分な効果はあったと思われる。 

(2) 信濃川水系は昨年と同様な傾向で検出されており，活性炭の注入期間は昨年と同程度で 56 日

であった。 

(3) 中ノ口川水系は昨年と同様な傾向で検出されており，活性炭の注入期間は昨年と同程度で 43

日であった。中ノ口川水系は排水路等が整備されており，信濃川に比べ検出は少なかった。 

(4) 西川水系は昨年と同様な傾向で検出されており，活性炭の注入期間は昨年と同程度で 43 日で

あった。西川水系は直接日本海に農業排水を放流する放水路が整備されており信濃川に比べ検出

は少なかった。 

(5) 阿賀野川水系は昨年に比べ長く検出されており，活性炭の注入期間も 10 日間長い 56 日であっ

た。 

(6) 農薬の検出量は全体的に昨年と同程度であった。気象状況は，春先は平年より暖かく，夏から

秋にかけては平年並みであった。また降水量は 3 月から 7 月，9 月で平年の約半分の量であった

が 8月は平年を大きく上回っていた。 

  農薬は浅水管理時期の5月中旬の降雨で流出すると降水量に関係なく中干しが終わる7月上旬

まで続く傾向であった。 

(7) 粉末活性炭の除去性に関する調査結果は過去に行った除去実験結果と同様であり，活性炭の除
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去率の悪いものが浄水で検出された。 

(8) 来年度の農薬調査はこれまでのプライオリティリストの基準に加えて，県からの流通量の

情報や農協等からの推奨製剤や使用時期情報を入手し，測定項目と測定時期を決定したい。 

また，信濃川で検出される農薬の粉末活性炭処理による除去性や生物活性炭処理の信濃川浄水

場浄水でも除草剤が検出されていることから生物活性炭の除去性の調査を行うこととする。 

 

担当 渡辺 正秀 

   水戸  紀 

   山口 高史 

   高橋 英司 

 



５ 配水過程における残留塩素消費予測 
 

キーワード：残留塩素，到達時間，反応速度定数 

 

１． はじめに 

 新潟市では平成 17 年に広域合併が行われ，市内で 13 の浄水場が稼動する体制になった。新

潟市水道局では，効率的な施設運用と浄水処理の安定性向上のため，浄水場の統廃合による配

水区域の見直しが進められており，これまでに 2 つの浄水場が廃止された。 

さらに，小須戸浄水場が平成 21 年度をもって廃止され，満願寺浄水場の配水区域に組み込

まれることとなった。そこで，平成 22 年度以降の満願寺浄水場での残留塩素管理を見直す必

要があることから，小須戸地区における残留塩素管理のシミュレーションを行った。 

 

２． 小須戸浄水場の統廃合計画 

 小須戸浄水場の配水系統は，直送系と松ヶ丘配水場を経由する２系統に分かれている。小須

戸浄水場の廃止に伴い，平成 22 年度以降は満願寺浄水場系の金津配水場から松ヶ丘配水場に

送水し，これまでの小須戸浄水場直送系も松ヶ丘配水場より配水する。 

 

 

 

 

 

満願寺浄水場 金津配水場 

小須戸浄水場

松ヶ丘配水場 

配水 

満願寺浄水場 金津配水場 

小須戸浄水場

松ヶ丘配水場 

配水 

配水 配水 配水 

配水 配水 配水 

○廃止前送水フロー 

○廃止後送水フロー 



３．使用した残留塩素消費モデルと反応速度定数の算出 

残留塩素の消費する機構を一次反応と仮定すると，一定時間後の残留塩素濃度予測値は下記

の式で表される。 

C＝C0 exp(－kt)   (1) 

Ｃ：残留塩素濃度予測値(mg/L)  Ｃ0：初期残留塩素濃度(mg/L) 

k：反応速度定数(hr-1) t：経過時間(hr) 

 

また，反応速度定数 k は絶対温度 T の関数となり，次のような式（アレニウス式）であらわせ

ることが経験的に知られている。 

k=A exp(－E/RT)   (2) 

k：反応速度定数(hr-1) T：温度(K) A：定数(hr-1) 

E：反応の活性化エネルギー(J/mol） R：気体定数(J/mol・K） 

 

 平成 21 年度の満願寺浄水

場系の配水場から配水場への

送水時における残塩消費量を

もとに，(1)，(2)式を用いて反

応速度定数 k を算出すると，

グラフ１のような結果が得ら

れた。 

 

 

４．到達時間の算出 

 満願寺浄水場から松ヶ丘配水場出口までの到達時間は，平成 20 年度の配水量データと，送

水管及び配水場の容積から計算し，配水量の多い夏期とそれ以外の期間の到達時間を算出した。 

表１．松ヶ丘配水場の配水量と満願寺浄水場からの到達時間 

  
松ヶ丘配水場出口 

配水量(m3) 到達時間(hr) 

夏期以外平均 3491 30.4

夏期平均 3840 27.8
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５．シミュレーション結果 

 これまで松ヶ丘配水場では，

水温 20℃未満の期間は残留塩

素濃度 0.5mg/L，20℃以上の

期間は 0.55mg/L を目標に管

理してきた。松ヶ丘配水場で

の残留塩素濃度を今後も維持

する場合，満願寺浄水場での

残留塩素濃度はグラフ 2 の通

りとなり，水温の高い夏期に

おいては，残留塩素濃度

1.0mg/L 以上で浄水場から水を送り出すことになるという予測となった。 

また，この残留塩素濃度で配水した場合，管網末端まで十分な残留塩素濃度を確保する必要

があるため，末端地点でのシミュレーションを行った。管網における反応速度定数 k は平成 20

年度のデータから算出した。配水場から末端までの到達時間は，平成 20 年度のデータをもと

に，夜間滞留等を考慮して

30.73 時間で計算した。末端地

点での残留塩素予測値はグラ

フ３の通りで，高水温期にお

いて残留塩素濃度が 0.2～

0.3mg/L 程度となり，末端ま

で残留塩素が確保できるとい

う予測となった。 

 

６．まとめ 

満願寺浄水場での残留塩素管理は，夏期において水質管理目標設定項目の目標値 1.0 mg/L

を超える濃度で送り出すことになるという予測となった。今後，塩素注入量を低減する方策を

検討すると共に，残留塩素濃度の調査を行い，実測値とシミュレーション結果の比較から，よ

り精度の高い残留塩素管理の確立を目指していきたい。 

 

平成 21 年度 

日本水道協会中部地方支部研究発表会で発表           担当：小池 敬信  
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６ 管末水質監視装置による水質調査結果‐Ⅰ 

（評価と今後の運用） 

 
キーワード：管末水質監視装置、管網末端、残留塩素、ｐH値 

 
１ はじめに 

管末水質監視装置は管網末端地点 5か所の残留塩素濃度及び pH値の適正管理を行なうため平
成 18年 3月に設置され、平成 18年 5月より本稼動し、平成 21年度末で稼働後ほぼ 4年が経過
する。本装置の設置により従来からの委託者による毎日検査（1日 1回の測定）ではわからなか
った 24 時間の連続水質データが得られ、1 日における最大値および最小値や測定値の変動状況
の把握が可能となり、管網末端地点の水質の傾向がつかめるようになった。 
これまでの運転実績から 5か所の測定地点の評価を行い、また本装置の保守管理上の問題を挙
げ今後の運用について検討を行った。 

 
２ 管末水質監視装置概要 

1) 設置年度 
平成 17年度 (平成 18年 3月竣工) 

2) 測定項目 
1)残留塩素 0～1mg/l 横河電機製 FC400G 
2)pH値 5～9  横河電機製 PH400G 
3)水温 0～50℃  横河電機製 PH400G 

3) 記録方法 
ペーパーレス記録計による測定項目 3 点の 24 時間連続記録 (5 分周期でデータ収集し、
24時間でファイル保存) 

4) 設置場所 
(1)青山浄水場-南山配水場系 関南町(関屋大橋公園)、-内野配水場系 赤塚(赤塚市道) 
(2)信濃川浄水場系 笹口 3丁目(笹口公園)、丸潟新田(丸潟会館) 
(3)阿賀野川浄水場-竹尾配水場系 西山(西山公園) 

 
３ 管末水質監視装置水質測定結果 
稼働後 4年間の管末水質監視装置における水質測定結果について、5か所の測定点での傾向をま

とめた。 
1)関屋大橋公園（青山浄水場-南山配水場系） 

(1)残留塩素（図１参照） 
管末水温が 20℃を超える 6 月下旬から徐々に残留塩素の低下が始まり、管末水温が 25℃を超
える 8月から 9月の高水温時に、残留塩素は最も低くなり、平成 18年度では 9月に 0.13 mg/L、
平成 19年度では 8月に 0.12 mg/Lの最低値を記録した後、水温が下がるにつれて回復した。 
青山浄水場においては、毎年残留塩素管理式の見直しを行なっており、年々夏期の残留塩素管



理は改善が見られ、平成 20年度においては最低値が 0.2 mg/Lを下回ることなく推移した。 
また、同浄水場で平成 20年度の夏期においてはトリハロメタン対策として最大注入率 15 mg/L
の粉末活性炭注入を行なった結果、残留塩素消費抑制に有効であり粉末活性炭 10mg/L 以上で効
果が見られたと考えられる。 
平成 21年度の夏期においては青山浄水場浄水残留塩素を 0.73mg/Lと低く抑える管理であった
にも関わらず、関南地点の残留塩素を夏期の数日間を除き 0.2mg/L確保することができた。 

 
図１ 関南地点における残留塩素の推移 

(2)pH値（図２参照） 
管末水温の上昇する夏期において、最大値は pH7.8程度であり、年間を通し大きな変化は見受
けられず良好な状態であった。 

 

図２ 関南地点における pH値の推移 



(3)残留塩素の日変動について 
関南地点における１日の残留塩素の変動について、代表となる日の日変動を図３に示す。早朝

は緩やかに低下し、午前 8 時頃に一旦 0.05mg/L 程上昇するが、再び下がり始め、正午過ぎを中
心に残留塩素が最も低くなった後、上昇に転じ緩やかに回復する。この日の変動幅は 0.08mg/L
であった。他の測定日についても同様に 1日を通し緩やかに変動し、短い周期の変動はなかった。 

   

図３ 関南地点における日変動の代表例 
 
 
 

2)赤塚市道（青山浄水場-内野配水場系） 
(1)残留塩素（図４参照） 
前述の関屋大橋公園と同じ青山浄水場系であり、各年度とも管末水温が 20℃を超える 6月下旬
から徐々に残留塩素の低下が始まり、管末水温が 25℃を超える 8月から 9月の高水温時に、残留
塩素は最も低くなった。残留塩素の最低値が 0.1 mg/Lを下回る日が平成 18年度においては 9月
中旬に 6日、10月上旬に 1日、平成 19年度においては 8月中旬に 5日あったが、平成 20年度
においては残留塩素の最小値が 0.2mg/Lを下回る日はなかった。これは、関屋大橋公園と同様に
青山浄水場の残留塩素管理式の見直しとドレンからの捨水地点の見直しにより効果的に赤塚地区

の捨水を行えたことによるものであり、さらに、残留塩素消費抑制について粉末活性炭 10mg/L
以上で効果があったと考えられる。 
平成 21 年度においても良好に管理されたが、10 月に入り一時的に残留塩素消費が大きくなっ
たが、最低値でも 0.1mg/Lを下回ることはなかった。 



 
図４ 赤塚地点における残留塩素の推移 

(2)pH値（図５参照） 
平成 18年度においては、管末水質監視装置が本稼働した 5月上旬から最大値で pH8.0を超え
ており、5月中旬には水温が 15℃を上回り pH 値が水質基準の上限値である pH8.6を超過した。
この時の管末水質監視装置の捨水量は約 7L/minであったが、随時増量を行い最大約 45L/minと
することで pHの最大値を pH8.4程度に抑えることができた。pH の高い状態は管末水温が20℃
を下回る 11月上旬まで継続し、その後 pH値が改善されたことから段階的に捨水量の減量を行っ
た。平成 19年度においては平成 18年度のデータから pH値の上昇が始まる時期が予測可能とな
り、 4月下旬より管末水質監視装置での捨水を開始した。その結果、pH 値の水質基準超過はな
く、 pH 値上昇対策において成果が見られた。平成 20 年度及び平成 21 年度においても平成 19
年度と同様の対応を行った結果、pH値の上昇が改善された。 

 
図５ 赤塚地点における pH値の推移 



現状において pH 値を低下させる方法は捨水以外になく捨水開始の時期及び捨水量について適
切にコントロールする必要がある。 

 
 (3)残留塩素の日変動について 
赤塚地点における夏期の残留塩素低下状況は関屋大橋公園より落ち込みが大きく、また、1 日
の変動幅も大きかった。 
赤塚地点の１日の残留塩素の変動について、代表となる日の日変動を図６に示す。午前中は 2
時間程度のサイクルで 0.05mg/L 程度の振れ幅の上下動を繰り返しながら低下し、正午を中心に
残留塩素が最も低くなった後、午後緩やかに回復するが、夕刻より短い周期で振れ幅の大きい変

動が増える。この日の変動幅は 0.13mg/Lであった。 
 

   
図６ 赤塚地点における日変動の代表例 

 
 

3)丸潟会館（信濃川浄水場系） 
(1)残留塩素（図７参照） 
信濃川浄水場における配水残留塩素管理式は、生物活性炭処理を行っていることで残留塩素の

消費が少ないことから、夏期に 0.50mg/L一定としているが、丸潟地点においては管末水温が 20℃
を超える 7月から 9月の間に 0.2～0.3mg/Lの残留塩素が消費された。平成 19年 7月に行われた
小ブロック構築作業により、丸潟地点の到達時間が 53時間から 35時間へと 18時間短縮された
ことで残留塩素消費は一旦軽減したが、平成 20年度及び平成 21年度においては残留塩素消費が
平成 18年度以上に増加し、最低値は平成 20年度 0.13mg/Lとなった。この時同地点で初めて捨
水量を増量した。ここ 2年間の残留塩素消費増加の傾向は信濃川浄水場の生物活性炭の性能低下
によるものと考えられる。 



 
図７ 丸潟地点における残留塩素の推移 

(2)pH値（図８参照） 
丸潟地点における水温の上昇とともに、pH 値も上昇する傾向が見られたが、最大値は平成 18
年度に 8.2程度であったものが、平成 21年度には 7.7程度まで低下し、年々安定する傾向が見ら
れる。 

 

図８ 丸潟地点における pH値の推移 
(3)残留塩素の日変動について 
丸潟地点の１日の残留塩素の変動について、代表となる日の日変動を図９に示す。1日の中での

大きな変動は見られず、ほぼ横ばいであるが、振れ幅が 0.05mg/L程度の短い周期の変動が不定期
に発生している様子が見られる。この日の変動幅は 0.09mg/Lであった。   



  

 

図９ 丸潟地点における日変動の代表例 
 
4)笹口公園（信濃川浄水場系） 

(1)残留塩素（図１０参照） 
丸潟会館と同様に、夏期の残留塩素の消費が大きくなってきている。最低値は平成 18年度では

0.3mg/L をわずかに下回る程度であったものが、平成 20 年度が 0.16mg/L、平成 21 年度が
0.18mg/L といずれも 0.2mg/L を下回り、残留塩素消費が増えていることが伺える。これは、信
濃川浄水場の生物活性炭の有機物除去能力の低下によるものと考えられる。 

 
図１０ 笹口地点における残留塩素の推移 



 
(2)pH値（図１１参照） 
管末水温の上昇する夏期においても特に変化は見受けられず、最大値も pH7.8程度であり良好
な状態である。 

 
図１１ 笹口地点における pH値の推移 

 
(3)残留塩素の日変動について 
笹口地点の１日の残留塩素の変動について、代表となる日の日変動を図１２に示す。1日の中で

の大きな変動は見られず、ほぼ横ばいであるが、周期の短い変動が不定期に発生している様子が見

られ、この日の深夜には 20分で 0.12mg/Lの残留塩素の低下が見られた。変動幅は 0.18mg/Lと 5
地点の中で最も大きかった。 

 



図１２ 笹口地点における日変動の代表例 
5)西山公園（阿賀野川浄水場-竹尾配水場系） 

(1)残留塩素（図１３参照） 
夏期の残留塩素の最低値は、平成 18年度 0.16mg/L、平成 19年度 0.13mg/Lであったのに対し
平成 20年度は 0.2mg/Lを下回ることなく良好であった。これは平成 19年度夏期に新潟駅万代口
周辺地区で残留塩素の低下が問題となり、消火栓からの応急的に捨水を行うなどして対処したも

のの、地理的制約から抜本的対策をとることが出来ず、平成 20 年 8 月に阿賀野川浄水場残留塩
素管理式を原水水温 20～25℃において 0.05mg/L増量することで対処したことによるものと考え
られる。平成 21年度夏期についても前年と同じ 0.05mg/L高めた残留塩素管理式で運用を行い、
その後、新潟駅万代口周辺地区の調査において、全て 0.2mg/L以上と残留塩素が大きく低下する
ことはなかった。また、この時の西山公園地点の残留塩素の平均は 0.3mg/L付近で推移したこと
から、同地点で残留塩素を平均で 0.3mg/L確保することにより、竹尾配水場系管網末端における
残留塩素を確保することができると考えられる。 

 

 

図１３ 西山地点における残留塩素の推移 
 
 
(2)pH値（図１４参照） 
阿賀野川浄水場では pH値 7.5の pHコントロールを行っているが、西山地点では秋から冬にか
けて pH7.2付近まで低下ことがあった。 



 

図１４ 西山地点における pH値の推移 
(3)残留塩素の日変動について 
西山地点の１日の残留塩素の変動について、代表となる日の日変動を図１５に示す。深夜から 17

時頃を中心に緩やかに低下したのち 20 時頃までの 3 時間で 0.10mg/L 急速に回復している。この
時の回復幅 0.11mg/Lが 1日の変動幅となっている。 
 

  
図１５ 西山地点における日変動の代表例 

４ まとめ 
4年間の水質測定結果により、5か所の管末水質監視装置設置地点における水質の変動傾向につ
いて把握することができた。 
総合的な評価及び今後の管末水質監視装置の運用についてまとめると表１のように考えられる。 



表１ 総合的な評価及び今後の管末水質監視装置の運用について 

系統 地点 総合評価 
今後の運用につい

て 

青山浄水場

系 

関屋大橋

公園 

① 南山配水場系管網末端における残留塩素消費状況を確

認できた。 

② 粉末活性炭処理時に残留塩素消費低減効果があること

を確認できた。 

③ pH 値の上昇はわずかであり、年間を通しほぼ安定してい

ることを確認できた。 

管網末端の残留塩

素消費状況確認の

ため継続 

赤塚 

① 内野配水場系管網末端における残留塩素消費状況を確

認でき、赤塚の残留塩素のデータをもとに、青山浄水場

の浄水残留塩素管理式の見直しを行い、ほぼ確立され

た。 

② 粉末活性炭処理時に残留塩素消費低減効果があること

を確認できた。 

③ 夏期の pH 値上昇の状況を確認することができ、適切な

捨水により pH 値上昇を抑えることができた。 

管網末端の残留塩

素消費状況確認の

ため継続 

信濃川浄水

場系 

丸潟会館 

① 信濃川浄水場における生物活性炭処理による残留塩素

消費低減効果の経年変化を確認できた。 

② 丸潟新田の残留塩素のデータをもとに、同地点で捨水量

を増量するなどの対応を行い安全を確保することで、信

濃川浄水場の残留塩素管理式を変更することなく対応

できた。 

③ 夏期の pH 値上昇の状況を確認することができ、夏期の

上昇はあるが水質基準を超える状況はないことを確認

した。 

生物活性炭処理の

効果確認のため継

続 

笹口公園 

① 信濃川浄水場における生物活性炭処理による残留塩素

消費低減効果の経年変化を確認できた。 

② pH 値の上昇はわずかであり、年間を通しほぼ安定してい

ることを確認できた。 

調査目的達成のた

め終了 

阿賀野川浄

水場系 
西山公園 

① 阿賀野川水系を代表して、竹尾配水場系管網末端におけ

る残留塩素消費状況を確認できた。 

② pH 値の上昇はわずかであり、年間を通しほぼ安定してい

ることを確認できた。 

調査目的達成のた

め終了 

 
担当 水野 聰 
   野口洋介 



図 1 関南地点残留塩素日変動（曜日別） 

７ 管末水質監視装置による水質調査結果-Ⅱ 

（残留塩素の変動に関する考察） 

 

キーワード：管末水質監視装置、自動水質計器、管末水質、残留塩素低下 

 

１はじめに 

管末水質監視装置は、残留塩素濃度及び pH値の水質調査を目的として、青山浄水場系(関南

地点・赤塚地点)、信濃川浄水場系(丸潟新田地点・笹口地点)、阿賀野川浄水場系(西山地点)の

５か所に設置した。平成 18年 5月より本稼働し、平成 21年で稼働後 4年となる。本装置

の設置により、従来の毎日検査(残留塩素モニター)や現場での残留塩素調査では把握できなか

った１日の残留塩素の動向(１日最大値・１日最小値等の水質変動)の把握が可能となり各水系

の水質傾向がつかめることとなった。 

また、生物活性炭処理よる残留塩素消費の低減状況などの評価も可能となり、その結果を残

留塩素管理式に反映させることができるなどある程度の成果がえられたことから、その結果に

ついて報告する。 

 

２調査結果 

２-１ 青山浄水場系水質監視装置による水質検査結果 

青山浄水場系は給水区域が広く、配水場を経由して給水していることから、残留塩素濃度が

他の浄水場系と比較して高い濃度で管理されている。青山浄水場での残留塩素濃度の低減を図

るためには、管末地点の残留塩素の確認が不可欠であり、特に１日(24 時間)の中での残留塩

素の動向を把握することで浄水場出口残留塩素濃度の低減に繋げることを目的として調査を

行い、その結果について報告する。 

 

２-１-1 24時間における残留塩素変動 

1)関南地点 

１日(24時間)における残留塩

素の動向について、曜日別１年

間の平均残留塩素では、大きな

違いはみられず、朝の６時頃に

１日の最低濃度の時間帯となっ

ている。その後８時頃まで濃度

が上昇する。これは、朝食の準

備による水道水の使用と考えら

れる。この後、残留塩素はほぼ

一定の状況が続き、夕食帯の午後６時頃から再び上昇し、午後１０時頃に最大濃度を示し

た。平成18年度の稼動から平成21年度までの4年間は同様の傾向であった。 
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図 5 赤塚地点月曜日平均残留塩素濃度（月別）図 6 赤塚地点日曜日平均残留塩素濃度（月別）

図 2 関南地点月曜日平均残留塩素濃度（月別） 図 3 関南地点日曜日平均残留塩素濃度（月別）

図 4 赤塚地点残留塩素日変動（曜日別） 

さらに、平日(月曜)・日曜について、季節別に残留塩素濃度を解析した結果、夏期から秋期の

高水温時においては、時間的変化が大きくなる傾向となった。冬期の低水温時においては時間的

な濃度の変化は余りみられずほぼ一定の濃度で推移している。 
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 2) 赤塚地点の水質状況 
１日(24 時間)における残留塩

素の変動について、曜日別１年間

の平均残留塩素濃度では、夜中か

ら朝にかけて低下し、８時頃に一

時的に上昇。これは、朝食の準備

による水道水の使用と考えられる。

その後再び低下した後、ほぼ一定

の状況が続く。夕食帯の午後６時

頃から再び上昇し、午後１０時頃

に最大濃度を示すこととなる。また、週明けの月曜日には大きな濃度の低下が見られた。こ

れは週末の配水量低下により管内に停滞し、残留塩素が低下した水が管末装置に到達するた

めと思われる。平成18年度の稼動から平成 21年度までの4年間は同様の傾向であった。 

平日(月曜)・日曜について季節別に濃度を解析すると、夏期から秋期の高水温時において、

笹口地点と同様に時間的変化が大きくなる傾向がみられた。また、冬期の低水温時において

時間的な濃度の変化が余りみられないことも笹口地点と同様であった。 
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 2-1-2 １日最低残留塩素濃度の低下日数と最大・最小消費量について 
 1）関南地点 

調査開始から 4 年間で残留塩素 0.1mg/L 以下の日数は１日もなく、0.15mg/L 以下

の日数は13日で夏期に集中している。１日最大残留塩素消費量(0.74mg/L)は８月に記

録されている。また、１日最小残留塩素消費量(0.08mg/L)日は冬期に集中している。 

 

表 1 関南地点の残留塩素と最大・最小消費量 

年度 日数 月日 残塩消費量 水温

平成18年度 5 平成19年8月20日 0.74 27.8

平成19年度 8

平成20年度 0

平成21年度 0 月日 残塩消費量 水温

計 13日 平成19年12月23日 0.08 8.8

平成19年12月24日 0.08 8.8

平成20年1月31日 0.08 8.7

平成20年2月6日 0.08 5.9

1日最大残留塩素消費量

1日最小残留塩素消費量

１日最低残留塩素0.15mg/L以下の日数

 

2) 赤塚地点 

残留塩素0.1mg/L 以下の日数は12日で主に8月から９月となっている。0.15mg/L

以下の日数は63日で、こちらも8月から9月の高水温期に集中している。 

また、１日最大残留塩素消費量(0.79mg/L)日は 8月に記録され、１日最小残留塩素消

費量(0.08mg/L)は冬期に集中している。 

 

表 2 赤塚地点の残留塩素と最大・最小消費量 

年度 日数 月日 残留塩素 水温

平成18年度 7 平成19年8月20日 0.79 27.1

平成19年度 5

平成20年度 0

平成21年度 0 月日 残留塩素 水温

計 12日 平成20年1月24日 0.08 7.6

平成20年1月26日 0.08 7.6

年度 日数

平成18年度 34

平成19年度 19

平成20年度 0

平成21年度 10

計 63日

１日最低残留塩素0.1mg/L以下の日数

１日最低残留塩素0.15mg/L以下の日数

1日最大残留塩素消費量 

1日最小残留塩素消費量

 



図 8 赤塚地点残留塩素最低日 

図 7 関南地点残留塩素最低日 

2-1-3 残留塩素最低日における１日(24時間)の変動 

1) 関南地点（図7参照） 

朝の 8 時前後に各家庭の朝食準備に

よる水道水の使用と考えられる残留塩

素濃度の上昇(0.20mg/L 程度)がみら

れ、その後除々に低下する。最低値

(0.15mg/L 以下)を示す時間帯は正午

頃であり、昼食による上昇は認められな

い。この後再び上昇がみられ、夜半まで

上昇する。これが１日のサイクルとなっ

ている。 

 

2) 赤塚地点（図8参照） 

朝の７時前後に各家庭の朝食準備に

よる水道水の使用と考えられる残留

塩素濃度の上昇(0.15mg/L 以上)が

みられ、その後除々に低下する。最低

値(0.1mg/L 以下)を示す時間は、午前

11 時頃から午後１時頃の間で、夕方

に再び上昇(0.20mg/L 以上)がみら

れる。これが１日のサイクルとなって

いる。 

関南地点とは上昇低下のタイミング

が異なり、赤塚地点においては関南地点のような午後 2 時ごろからの回復は特に見られ

なかった。 
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図 9 笹口地点管末水質監視装置 平成 20年度 

図 10 丸潟地点管末水質監視装置 平成 20年度 

２-２ 信濃川浄水場系管末水質監視装置による水質検査結果 

信濃川浄水場では、平成17年10月に生物活性炭処理に移行し給水している。生物活性炭処

理は有機物の低減に効果があり、残留塩素消費の抑制が期待されている。そこで、信濃川浄水場

系の管末水質監視装置を利用して、生物活性炭の効果と経年による性能低下を調査することとし

た。 

 

２-2-１ 残留塩素の年間推移 

1) 笹口地点 

水温が 20℃を超える 6

～7月頃から残留塩素の低

下が始まり、9月まで大き

く残留塩素が低下した。水

温が 20℃を下回る 10 月

以降に、残留塩素が徐々に

回復する傾向がみられた。

例として平成20年度の年

間推移を図9に示す。 

 

 

2) 丸潟地点 

丸潟地点における年間で

の残留塩素の変動は、笹口

地点におけるものとほぼ同

様の傾向がみられた。例と

して平成20年度の年間推

移を図10に示す。 

浄水場からの到達時間が

長いため、笹口地点よりも

全体的に残留塩素濃度が低

くなっている。また、冬季

における管末水温が笹口地

点よりも高くなっていることも、同様の理由により地中からの温度の影響をより大きく受けたた

めと考えられる。 
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図 11 笹口地点年度別残留塩素消費量 

図 12 丸潟地点年度別残留塩素消費量 

2-2-2 残留塩素の経年推移 

1) 笹口地点 

笹口地点における、残

留塩素消費量の経年変化

を図 11 に示す。浄水場

からの残留塩素消費量の

変動については、水温が

高くなる6月から9月に

かけて、残留塩素消費量

が年々大きくなっている

ことが分かった。平成18

年度に最大0.15mg/L程

度だった残留塩素消費量

が、平成２１年度には

0.25mg/L 程度にまで上昇している。また一方で、生物活性炭の性能が低下するといわれる

低水温期の2月頃については、経年による残留塩素消費の変化はほとんど見られなかった。 

このことから、夏季においては生物活性炭による残留塩素消費抑制効果が十分にあり、特に

平成18年度にその効果が顕著であったこと、その効果が年々低下していることが分かる。 

 

2) 丸潟地点  

丸潟地点における残留

塩素消費量の経年変化を

図12に示す。水温が高

くなる6～８月にかけて、

平成18年度とそれ以降

で大きな差が生じた。平

成19年度から平成21

年度までは、大きな変化

はみられていない。これ

は、平成19年 7月に管

路の布設替が行われ、浄

水場から水質監視装置ま

での到達時間が大幅に短

縮されたことによると思われる。 

また、水温が低下する2月頃に年度による差がほとんどみられないことは、笹口地点と同様

であった。 
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図 14 笹口地点残留塩素消費量と活性炭ろ過水有機物 

図 13 丸潟地点年度別反応速度定数 

2-2-3 反応速度定数による評価 

 丸潟地点では、管路の布

設替によって到達時間が

大幅に短縮されたことか

ら、残留塩素消費量からの

生物活性炭の評価が難し

くなった。そこで、塩素の

消費反応を一次反応に近

似して、その反応速度定数

を残留塩素消費の一つの

指標とすることとした。 

 図 13の反応速度定数

が大きいほど、残留塩素

の消費の大きい水であることを示している。 

 平成 18年度では水温が上昇しても反応速度定数はほとんど上昇していないが、20年度に

かけて年々反応速度定数が大きくなっていることが分かる。これは、浄水場での生物活性炭処

理による有機物除去効果が徐々に低下し、有機物による残留塩素消費が増加したためと考えら

れる。 

 また、平成 21 年度については、20 年度とほぼ同等の数値となっており、ほぼ同等の水質

であったことを示している。 

 

2-2-4 有機物と残留塩素消費状況 

浄水場での活性炭ろ過水の

有機物除去状況と、笹口地点

での残留塩素消費量の変動に

ついて調査した。平成 18 年

度は良好に有機物の除去が行

われ、有機物の存在を示す

E260吸光度が0.010abs程

度に抑えられている。260nm

吸収は年々増加し、平成 20

年度には最大0.030absを上

回っている。 

残留塩素消費量も同様に、

平成20年度までに年々増大していることが分かる（図14参照）。  

平成 21 年度については、活性炭ろ過水の E260 吸光度が前年とほぼ同等となっており、

残留塩素消費量も同様であった。 
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2-3 阿賀野川水系水質監視装置による水質検査結果 

2-3-1 年間の残留塩素状況（図15参照） 

 

図 15 平成２０年度西山地点における残留塩素の推移 

 

水温が20℃を超えると残留塩素低下が始まり8月～9月に低下のピークを迎え、20度以

下になる10月以降徐々に回復した。この傾向は21年度までのすべての年度で同様にみられ

た。残留塩素濃度に関しては、 0.1mg/L を下回ることはなかった。 

 

３ 配水場から管末水質監視装置までの残留塩素消費に関する評価 

 管末水質監視装置は、信濃川水系と阿賀野川水系にそれぞれ設置されている。残留塩素の消費

は、原水由来の有機物による影響を受けると考えられる。阿賀野川は信濃川系と比較して有機物

が少ないことから、水系の違いによる残留塩素消費の影響を調査した。 

残留塩素消費の起こりやすさの指標として、残留塩素消費の反応を一次反応に近似した場合の

反応速度定数を用いることとした。比較対象として、信濃川水系の関南地点と赤塚地点と、阿賀

野川水系の西山地点について計算を行った。配水場から管末水質監視装置までの平成18年度～

平成21年度の４年間分のデータについて算出したものを図16に示す。 
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図 16 各配水場-管末装置の反応速度定数 



 その結果、信濃川水系の内野配水場－赤塚が最も反応速度定数が小さくなっており、阿賀野川

水系の竹尾配水場－西山は原水水質が良好であるにもかかわらず、内野配水場－赤塚よりも残留

塩素が消費される傾向にあった。南山配水場―関南よりも残留塩素消費が小さいものの、差はわ

ずかであった。内野配水場－赤塚において他地点との差が大きくなったのは、赤塚地点において

毎分40リットル程度の捨水を行っており、夜間に起こる管中での水の停滞を避けたことや、管

中のさび等の汚れが付きにくい状況であったことなどが原因として考えられる。また、各地点の

反応速度定数は、15℃以上の高水温期において差が顕著となった。 

  

４ まとめ 

1) 24 時間における残留塩素の変動 

地点によって異なる変動パターンを示した。これには配水場からの到達時間の差が影響して

いると考えられる。今後も浄水場出口での適正な残留塩素濃度管理を行うため、調査を継続し

ていく必要がある。 

2)季節による残留塩素の時間的変化の傾向 

管末水温は残留塩素の時間的変化に大きく影響しており、夏期の高水温時においては、時間

による残留塩素濃度の変動が大きくなり、冬期の低水温時では一日を通して残留塩素はほぼ一

定となることが分かった。 

3)信濃川浄水場の生物活性炭効果の低下 

信濃川浄水場での生物活性炭処理による有機物の除去効果は、1年ごとに低下しており、残

留塩素の消費に影響を与えていると考えられる。また、残留塩素消費は生物活性炭の使用開始

から平成20年度まで年々増加したが、平成21年は大きな変動は見られなかった。有機物除

去能力はほぼ一定のレベルで推移している傾向がうかがえるが、水質改善のための対策も含め

て引き続き調査を行っていく必要がある。 

4)信濃川水系(青山浄水場)と阿賀野川水系(阿賀野川浄水場)残留塩素の消費量比較 

  両水系の残留塩素消費量を比較したところ、管末地点において、水系の違いによる残留塩素

消費の顕著な差は見られなかった。 

 

担当：野口 洋介  

小池 敬信  

 



Ⅶ 付     録 

 

１ 水質課組織および職員 

２ 水源河川の水質事故等 

３ 会議・講習会等への参加 

４ 主要機器等一覧表 

５ 購入図書・定期購読雑誌一覧表 

６ 調査研究目録 

 



１ 水質課組織及び職員 
１ 水質課組織と事務分掌 

２ 水質課職員名簿                                                （平成 2１年 4 月 1 日） 

係 名 職 名 氏 名 係 名 職 名 氏 名 

 課 長 高橋  正  技 師 福田 圭佑 

 副参事 
課長補佐事務取扱 坂井  裕 水質第二係 主 幹 

係長事務取扱 渡辺 正秀 

 副参事 
課長補佐事務取扱 山田 啓夫  副主幹 水戸  紀 

企画係 主 幹 
係長事務取扱 中村  拓也  主 査 山口 高史 

 副主幹 宮下佐貴子  技 師 高橋 英司 

 主 査 本間 和則 水質第三係 主 幹 
係長事務取扱 水野   聰 

 主 査 笹川 智子  副主査 野口 洋介 

水質第一係 主 幹 
係長事務取扱 吉井 道直  技 師 白井 隆太 

 副主幹 近藤 峰貴  技 師 小池 敬信 

 技 師 堀川 亘    
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水
質
第
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(1) 信濃川の原水から給水栓までの水質管理

に関すること 

(2) 水質検査の精度管理に関すること 

(3) 水質管理の調査及び研究に関すること 

(4) 試薬等の管理に関すること 

企
画
係 

(1) 課の所管事業の調整に関すること 

(2) 水質検査計画に関すること 

(3) 水質検査の信頼性保証に関すること 

(4) 水質協議会に関すること 

(5) 課の庶務に関すること 

水
質
第
二
係 

(1) 中ノ口川及び西川の原水から給水栓まで

の水質管理に関すること 

(2) 水質管理の調査及び研究に関すること 

水
質
第
三
係 

(1) 阿賀野川の原水から給水栓までの水質管

理に関すること 

(2) 水質管理の調査及び研究に関すること 



　１　通報連絡の概要（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

　　①　信濃川水系 　　②　阿賀野川水系

灯油 26 灯油 2
重油 5 重油
軽油 15 軽油
作動油 5 作動油 1
他油 5 他油

不明(油膜) 44 不明(油膜) 3
農薬 1 農薬
他薬剤 1 他薬剤

7 1
6 1

115 8
5 23
120 31

　２　両河川水質事故

灯油 28
重油 5
軽油

水源河川の水質事故

高濁度 ダム放流
通報連絡合計 通報連絡合計

油流出

魚へい死 魚へい死
その他 その他

河川水質事故合計 河川水質事故合計

油流出 100 油流出 6

薬品流出 2 薬品流出 0

両河川水質事故 123件
油流出 薬品流出 魚 い死 その他

軽油 15
他油 11
不明 47

2
8
7
123

薬品流出
魚へい死
その他

通報連絡合計

油流出 106

86%

2% 6%
6%

両河川水質事故 123件
油流出 薬品流出 魚へい死 その他

灯油

27%

重油

5%

軽油

14%他油

10%

不明

44%

油流出の内訳



２　水源河川の水質事故等
　１）　信濃川水系水質事故通報

年月日 水系 河川名 種類 原因物質 流出量 水質事故の概要

4月1日 信濃川
猿橋川
稲葉川

油流出 不明 不明
稲葉川（小曾根橋付近）で河川工事業者が油が流れているのを発見
した。以前流されて溜まっていた油が再び流出したため。

4月1日 信濃川 友重放水路 油流出 不明 不明
JR千手P/S友重放水路でJR職員が油膜を確認
放水路のゲートは全閉中のため河川への流出はない。

4月3日 信濃川
太田川
浄土川

油流出 不明 不明
市民から浄土川に油が流れているとの情報有
長岡市が現地を確認し、オイルフェンスを設置し対処

4月8日 信濃川 刈谷田川 魚へい死 不明 不明

見附市雨水ポンプ場内のため池の一つで発生したもので、ため池の
pH値は9.2と高いが、自然由来（藻類の光合成によるｐH値の上昇）と
考えられる。
へい死魚は小魚100匹程度。河川への流出はほとんどなく、刈谷田
川のｐH値は7.0で正常である。

4月17日 信濃川
五十嵐川
新通川

油流出 不明 不明

住民が油が流れているのを発見。三条市が吸着マットで処置したが
間に合わず、地域整備部が新通橋でオイルフェンスを設置
新通川と五十嵐川の合流地点にあるポンプ場は土～日曜日は稼働
しない見込み。五十嵐川への流出は極微量と考えられる。

4月25日 信濃川 柿川 油流出 不明 不明

市民から油臭いとの通報があり、長岡市環境政策課が現地を調査し
たが、柿川には油膜はなく、すでに流れさった模様。上流からの新た
な流出はない。長岡消防署がオイルフェンスを花園橋付近に設置し
対応した。

4月30日 信濃川
五十嵐川
新通川

油流出 不明 不明

住民から新通川で油膜、油臭があるとの連絡有。現地調査の結果、
上流での油膜は確認できなかった。三条市消防が新通橋下流にオイ
ルフェンスを設置し、吸着マットで油を回収。五十嵐川嵐川付近で２
～３ｍ幅の油膜が確認された。

4月30日 信濃川 中之島川 油流出 不明 不明
通報があり現地を調査したが油はすでに流れきっており、確認できな
い。念のため2箇所にオイルフェンスを設置

4月30日 信濃川
五十嵐川
新通川

油流出 軽油 不明

小分け中に現場を離れたため流出。流出場所から水路まではコンク
リート、籾殻と燻炭及び中和剤で処理。消防が水路の油を吸着マット
で回収。三条市が三条高校裏の新通川を確認したが油膜はなかっ
た。

5月2日 信濃川 下条川 油流出 軽油 1～2リットル 流出量は少量である。現地の油が付着した土壌を撤去した。

5月8日 信濃川 本川 油流出 軽油 10リットル
やすらぎ堤に係留していた漁船が座礁し、流出。対岸の工業用水組
合取水口で薄い油膜を確認、吸着マットを設置。下流での水道利用
なし。信濃川下流河川事務所でオイルフェンスを設置

5月15日 信濃川
五十嵐川
日端川

その他 不明 不明
日端川が白濁しているとの通報があり現地を確認したが、上流部、
五十嵐川とも白濁、泡立ち等確認できなかった。

5月19日 信濃川
五十嵐川
新通川

その他
アスベスト除去用

の
固化剤

10リットル
アスベスト除去工事の際、固化剤の残液が入ったまま洗い流した。
農林部では異常水が確認された場合は取水しないよう呼びかけた。
原因者に事故報告の提出及び再発防止を指導した。

5月21日 信濃川
太田川
浄土川

その他 活性汚泥 不明
浄土川に「白い浮遊物が流れている」との通報あり。食品工場の排水
処理施設（活性汚泥法）の汚泥の一部が流出。速やかに雨水幹線の
清掃作業を行うほか、排水処理施設の維持管理について指導。

5月22日 信濃川

黒川
道満川
菖蒲川
楢川

油流出 不明 不明

高速道路で車両事故が発生し、軽油が漏えいしたが、現地確認の結
果、交通事故現場から公共用水域への油の流出は確認できなかっ
た。
このため発生源は不明

5月25日 信濃川
小阿賀野川
能代川

油流出 廃油 約10リットル
空ドラム缶をつぶした際に、ドラム缶に残存していた廃油が路上に漏
えい、道路わきの用水路に流出

5月27日 信濃川 茶郷川 その他 フロック 不明
茶郷川にフロックが浮いているとの通報あり。現地を確認したが河川
にフロック等の異常は認められなかった。

5月30日 信濃川 五十嵐川 油流出 ガソリンと灯油
ガソリン
15リットル
灯油不明

軽車輌がホームタンクに追突したために漏えい

6月1日 信濃川 油流出 軽油 不明
係留中の砂利採取船が転覆し燃料が流出した。大島頭首工では農
業用水の取水を停止した。新たな油の流出はないが、引き上げ作業
時に油が流出する可能性がある。

6月10日 信濃川 羽根川 油流出 A重油 700リットル

織物工場から漏えい、原因は不明だが前日、タンクに給油。住民が
田んぼに油が浮いているのを発見。農業用水は油漏れ確認後、取水
停止。一部が水路から羽根川を通じて、信濃川に流出した。水道へ
の影響はなし。

6月11日 信濃川 中ノ口川 その他
油膜様の
泡状物質

不明
中ノ口川水門点検中、中ノ口川上流から油様状のものが流れている
のを発見。自然発生した油膜状のもので臭いはない。

6月11日 信濃川
楢沢川
池之又川

その他 黒いもの 不明
「黒い水が流れている」との通報があったが、川の色は黒色ではなく
褐色であり、降雨により増水し、濁水が流れたもの。パックテストの結
果異常はなかった。

6月13日 信濃川 油流出 重油 200リットル
Y製麺所から流出。消防、警察、県が対応し、シートで処理中。バ
キュームを手配したとの情報有



年月日 水系 河川名 種類 原因物質 流出量 水質事故の概要

6月15日 信濃川 川治川 油流出 軽油 約60リットル
車両が側溝のグレーチングを跳ね上げ、燃料タンクを破損し漏えい。
川治川から取水している農業用水に入り、水田数枚にも流入した。川
治川から信濃川への流入は防止

6月15日 信濃川 油流出 作動油 30リットル
JR信越線をディーゼル機関車が作動油をもらしながら走行した。公
共用水域等への影響は考えられない。

6月17日 信濃川 油流出 不明 不明
妙見堰4号、5号ゲート上流側に油が停滞している。各ゲート上流側
に吸着マットを設置

6月19日 信濃川 鳥屋野潟 油流出 不明 不明
親松排水路に油流出。親松排水機場では排水を一時停止し、排水
機場前の油膜を回収した後、排水機場を稼働した。簡易分析の結果
は異常なし。

6月24日 信濃川 鳥屋野潟 油流出 不明 不明

親松排水機場管理者が放水路に油膜があるのを確認し、ポンプを停
止した。地域整備部と市が大堀放水路から油が流入しているのを確
認した。オイルフェンス、吸着マット等で対処したが、鉄バクテリア皮
膜の可能性もある。

7月16日 信濃川
西川
矢川

薬品流出
過酸化水素
塩化第二銅 １ｍ3

工場内の廃液タンクが爆発。タンク内には過酸化水素と塩化第二銅
が混入。同工場には水濁法に基づく銅に係る排水基準は適用されて
いない。工場排水口及び排水路などの水質検査を実施。新潟市は水
濁法に基づく事故報告書及び今後の対策を求めた。

7月31日 信濃川 油流出 不明 不明
JR東日本信濃川発電所から宮中ダムの上流から油が流出している
との通報あり。灌漑用水の供給を停止。千手発電所では3号機を停
止した。油は吸着マットで回収

9月4日 信濃川
五十嵐川
新通川

油流出 不明 不明
水路が白く濁っているとの通報あり。三条市が吸着マットで対応、新
通川への流入は抑えられた。

9月9日 信濃川
小阿賀野川
能代川

灯油
ホームタンクが倒れて流出。水路などに流出したため、五泉消防が
吸着マットで対応

9月9日 信濃川 新川排水路 油流出 不明 不明 油流出事故の報告を受けるが、夜間のため調査不可能。

9月11日 信濃川
五十嵐川
笠堀川

油流出 軽油 300リットル
県営笠堀発電所で施設破損により漏えい。川へ流入する水路に吸着
マットを設置。塩野渕地内の笠堀川にオイルフェンスを設置した。八
木前地先まで流れた油は吸着マットで処理

9月16日 信濃川 猿橋川 油流出 不明 不明
水路脇の農道から油が流出しており、水路上に薄い油膜を確認し
た。県及び消防で吸着マット、ACライトで処理済み。下流河川への油
の流出は認められない。

9月18日 信濃川 猿橋川 魚へい死 不明 不明
猿橋川の坪根橋付近に油及び魚が浮いているとの通報あり。大口橋
付近の川いっぱいに油が浮いている通報もあり。中之島地内を捜索
するが油膜が希薄となったため、発生源は不明。

9月22日 信濃川 柿川 魚へい死 不明 不明
国交省が管轄するポンプ場で溜り水がありそこで魚のへい死約10匹
が確認されたが、この溜り水は柿川には流出しない。

9月25日 信濃川
魚野川
戸沢川

魚へい死 不明 不明
魚野川に合流する手前の戸沢川で約200mにわたりフナ、ニジマスな
ど数十匹がへい死。河川水の分析をするが異常値は認められなかっ
た。

10月13日 信濃川
五十嵐川
笠堀川

油流出 不明 不明 笠堀発電所の放水口付近で油膜を発見。ダムからの放流はない。

10月19日 信濃川
貝喰川
直江排水路

魚へい死 不明 不明

へい死魚の確認された場所の上流と下流から採水し検査した結果、
ｐHは7～8、溶存酸素は6.9と7.7mg/L、シアン、六価クロムは検出さ
れなかった。水路の水位が下がりH鋼が露出した際、取り残された魚
がへい死したものと推測される。

10月27日 信濃川 魚野川 油流出 トランス油 約60リットル

保管場所を移動するためにトランス2基をトラックに積み移動していた
ところカーブで１基が荷台から落下、亀裂が入り土に４０L、側溝に２０
Lが漏出。検査の結果、PCBは含まれていないことが判明。河川水の
水質結果でもPCBは検出されなかった。

10月28日 信濃川
小阿賀野川
能代川

油流出 不明 不明
発見場所の１本上流の橋付近で川岸の草に油が付着した痕跡が
あったが、上流と下流側を調査したが油膜の確認はできなかった。

10月28日 信濃川
猿橋川
稲葉川
小助川

魚へい死 不明 不明
原因調査の結果、工事によりせき止められていたために、コンクリー
トの解体によるｐHの上昇と酸欠が原因と考えられる。

10月30日 信濃川
柿川

東大新江用水路
油流出 灯油 約50リットル ホームタンクから小分けする際に漏えい。

10月30日 信濃川 信濃川 油流出 ガソリン 不明
交通事故が発生し、油が流出したとの連絡があったが、その後の調
査で公共用水域への流出はないことが判明。

11月5日 信濃川 魚野川 油流出 軽油
220～230
リットル

車両事故が発生し、トラックの軽油が流出。漏えいした油は道路側溝
で止まっており、河川への流出はない。地下浸透もない。

11月9日 信濃川
魚野川
登川

魚へい死 セメント改良土 不明
水路から水を引いている個人所有の池の鯉及び川の小魚約500匹
がへい死。県発注の工事で使用したセメント改良土が流出したことが
原因と判明

11月11日 信濃川 黒川流末川 油流出 灯油 不明
11月9日に灯油をタンクに490L給油したが、11月10日8:00にはタンク
が空になっていた。しかしながら灯油が流出した形跡がない。黒川流
末川は大河津分水路へ流出するため影響する事業体はない。



年月日 水系 河川名 種類 原因物質 流出量 水質事故の概要

11月12日 信濃川 油流出 不明 不明

東電の西大滝ダムの取水口付近で10分おきに水中から油が浮いて
きて直径30cm程度の油膜が出るとのこと。西大滝ダムで取水した水
は、津南町の信濃川発電所に落ちる。水量が多く信濃川発電所では
油膜の確認はできないが、油の発生は11:20には止まった。

11月12日 信濃川
柿川
東赤川

油流出 不明 不明
市民から油膜が浮いているとの通報を受け、長岡消防が側溝など2
箇所に吸着マットを設置し対処した。

11月13日 信濃川
太田川
浄土川

油流出 不明 不明
市民から油臭がするとの通報があり。長岡消防がオイルフェンスを2
箇所に設置し対処。

11月16日 信濃川
魚野川
十二沢川

油流出 灯油 100リットル

暖房運転に備え、屋上メインタンクから各階の個別タンクに圧送ポン
プで灯油を送ったところ、配管の止め栓が外れ、灯油が漏えいした。
側溝など3箇所に吸着マットを設置し、敷地内の油は中和剤で処置し
た。

11月17日 信濃川 刈谷田川 油流出 灯油 100リットル
ホームタンクから灯油100Lが流出。発生源付近の側溝に吸着マット
を設置。県が刈谷田川の3箇所にオイルフェンスを設置。

11月18日 信濃川 柿川 油流出 不明 不明
市民から油臭がするとの通報あり。長岡消防と、県で柿川にそれぞ
れ2箇所オイルフェンスを設置。

12月8日 信濃川
小阿賀野川
能代川
五部一川

油流出 灯油 350リットル
飼い犬の鎖がホームタンクのレバーにひっかかり、灯油が流出。流
出した油は土壌表面を流れ、10ｍ先の雨水排水路に流入。土壌表面
の油は原因者が新聞紙を敷きつめて回収

12月10日 信濃川 魚野川 油流出 不明 不明

油流出の通報があり、調査したところ魚野川合流前流雪溝でわずか
に油膜、上流部でわずかに油臭が確認されたため、さらに上流を調
査したが、原因は特定できず。その後、流雪溝で油膜は確認されなく
なり、魚野川に架かる美佐島橋で油膜、油臭がないことから一過性
のものと推測される。

12月15日 信濃川
黒川
小木城川

油流出 灯油 約10リットル 脇野町小学校から漏えい

12月15日 信濃川
太田川
浄土川

油流出 不明 不明 交通事故が発生し、流出

12月16日 信濃川
小阿賀野川
能代川
荻曽根川

油流出 灯油 200リットル ホームタンクから小分けする際に現場を離れたため漏えい

12月18日 信濃川
魚野川
大池川

油流出 A重油 3～5リットル
給油所で地下タンクからローリーへの小分け作業中に、確認作業を
怠りオーバーフローさせたため漏えい

12月18日 信濃川
渋海川
国沢川

油流出 不明 約20リットル 国道291号沿い武石トンネル付近で発生した車両事故により漏えい

12月18日 信濃川
魚野川
古川

油流出 灯油 推定300リットル
ホームタンクの下に置いた荷物がバルブにかかり、バルブが開いて
しまい流出

12月20日 信濃川
太田川
浄土川

油流出 不明 不明 油膜が流れているとの通報あり。

12月21日 信濃川
柿川
土合川

油流出 灯油 約100リットル
用水路で油が浮いているとの通報が消防にあり。発生源を確認。
ホームタンクから小分け中に漏えい

12月21日 信濃川 柿川 油流出 不明 不明
長岡市住吉地内の帝京長岡高校付近で油が流れているとの通報あ
り。

12月22日 信濃川 刈谷田川 油流出 不明 不明
用水路に油膜が浮いているとの通報あり。発生源の特定はできな
かった。

12月24日 信濃川 小海川 油流出 灯油 約50～60リットル
ホームタンクから小分けする際に漏えい。一部が県道沿いの側溝に
流出。

12月24日 信濃川 猪川 油流出 灯油 50リットル
屋根からの落雪によりホームタンクの雪囲い屋根が破損し、ホームタ
ンクを損傷したため漏えい。敷地外への流出、地下浸透の恐れなし。

12月28日 信濃川
猿橋川
稲葉川
石川

油流出 灯油 50リットル
石川に油膜があるとの通報あり。下流の稲葉川では油は確認されて
いない。

12月29日 信濃川
猿橋川

大江川用水路
油流出 不明 不明 用水路に薄い油膜が浮いているとの情報あり。

1月4日 信濃川
加茂川
大皆川

油流出 重油 不明 重油タンクからビニールハウスへの重油配管から漏えい

1月5日 信濃川
魚野川
赤沢川
下島川

油流出 不明 不明 農業用水路に薄い油膜があるとの通報あり。

1月7日 信濃川
魚野川
宇田沢川

油流出 灯油 最大490リットル ボイラーへの灯油配管接続部から漏えい

1月8日 信濃川 魚野川 油流出 灯油 300リットル ホームタンクから小分けする際、栓の閉めが不十分のため漏えい

1月12日 信濃川
黒川
道満川

油流出 灯油 不明 タンクローリーに小分け中、オーバーフローさせ漏えい

1月14日 信濃川 中沢川 油流出 軽油 30リットル 給油車がグレーチングを跳ね上げ、燃料タンクから漏えい

1月14日 信濃川
黒川
道満川

油流出 作動油 不明 除雪車のシリンダーから作動油が漏えい

1月15日 信濃川
山田川
才歩川

油流出 不明 不明 道路工事業者から水路に油膜があるとの通報あり。



年月日 水系 河川名 種類 原因物質 流出量 水質事故の概要

1月15日 信濃川 茶郷川 油流出 自動車由来の油 不明
道路上に油膜が確認されたことから原因は車両事故によるものと判
断

1月19日 信濃川 魚野川 油流出 軽油 200リットル
湯沢中央簡水の伏流水取水施設の沈砂池で職員が油膜を確認。調
査の結果、原因者を特定し、住民課が必要な指導を行った。。

1月19日 信濃川
太田川
浄土川
鍋瀬川

油流出 灯油 不明 一般家庭の灯油タンクの配管破損により漏えい

1月20日 信濃川 みたらせ川 油流出 不明 不明 現地確認の結果、油膜・油臭がないことから一過性のものと判断

1月20日 信濃川
柿川
東赤川
側溝

油流出 灯油 100リットル ホームタンクから漏えい

1月20日 信濃川
猿橋川
稲葉川

油流出 不明 不明 稲葉川に油が浮いているとの連絡

1月20日 信濃川
柿川
東赤川
側溝

油流出 不明 不明
自動車修理工場の構内側溝に溜まっていた油が、除雪作業に伴う雪
や消雪パイプの排水とともに敷地外にあふれ出た。事業者には油水
分離槽の清掃を指導

1月21日 信濃川 渋海川 油流出 灯油 不明
二日くらい前から油臭がしているので、住民が通報。タンクの小分け
用のコックが緩んでいた。

1月25日 信濃川
黒川
道満川

油流出 不明 不明 車両事故により漏えい

1月27日 信濃川 中ノ口川 油流出 不明 不明
中ノ口川に架かる新飯田橋から車両が川に転落。河川に油膜は確
認されず。

1月28日 信濃川 油流出 不明 不明
長岡市水道局妙見浄水場取水口上流で油膜を発見。道路除雪の排
雪に油が付着していたものと判明

1月28日 信濃川
中之島川
用水路

油流出 軽油 約110リットル 4トントラックが脱輪し、油が農業用水に流出

2月1日 信濃川
下大井田川
用水路

油流出 灯油 100～200リットル
2/1発生の事案であるが、現地調査の結果1/21に漏えいした油が、
雪などに残留し、処理しきれなかったものが、再度流出したものと判
明

2月2日 信濃川
刈谷田川
中之島川
排水路

油流出 灯油 約100リットル 原因事業所で灯油の小分け作業中に誤って油が漏えい

2月4日 信濃川
三用川
湯谷川
側溝

油流出 作動油 少量
原因者事業所の冷却水の配管が破損し、周辺の作動油とともに流出
した。原因者が吸着マット、毛布、中和剤で処理したが、不十分のた
め場外に流出

2月9日 信濃川
黒川
道満川

油流出 不明 不明 長岡市下水道職員が調整池の点検時に油の流出を確認

2月15日 信濃川
黒川
道満川

油流出 不明 不明 雨水管から道満川へ流出

2月17日 信濃川
柿川
土合川

油流出 灯油 150リットル 灯油を小分けする際に現場を離れたために漏えい

2月18日 信濃川 用水路 油流出 不明 不明
農業用水路に油膜を確認。排水機場、信濃川庄瀬橋では油膜の確
認はなし。

2月19日 信濃川 油流出 軽油 不明 側溝に油膜があるとの通報

2月20日 信濃川 大通川 油流出 灯油 約20リットル 民家から流出

2月23日 信濃川
魚野川
登川
側溝

油流出 灯油 約200リットル
ホームタンクから灯油を流出させた。河川を調査した結果、油膜は確
認できなかった。

2月26日 信濃川 刈谷田川 油流出 灯油 約50リットル
ポリタンクに小分け中、タンクのバルブを閉め忘れ灯油約50リットル
を漏えい。事故発生から12時間以上経過しているため、油はすでに
流れきっている模様

2月26日 信濃川 刈谷田川 油流出 機械油 約３０リットル 河川工事中に重機の油圧ホースが外れて機械油が漏えい

2月26日 信濃川 猿橋川側溝 油流出 不明 不明
レンタル事業所の重機に付着していた油が降雨により流れおち、調
整池に流れ込んだ。

2月26日 信濃川
黒川
道満川
堺川

油流出 軽油 少量 除雪車に軽油を給油中にこぼし、降雨により調整地に流れ込んだ。

3月7日 信濃川
魚野川
十二沢川
側溝

油流出 灯油 約500リットル
屋外駐車場ロードヒーティングの配管破損により漏えいした。十二沢
川全体に油膜が広がる。魚野川では希釈され油膜・油臭は確認でき
ない。

3月10日 信濃川 油流出 不明 不明
河川工事関係者が水路の油を発見。水路末端の高水敷排水ポンプ
上流側に吸着マットを設置。ポンプ管理者にポンプを稼働しないよう
に要請。新たな流出はなく、水路の油は回収した。

3月11日 信濃川
黒川
道満川

油流出 作動油 約25～30リットル駐車場に停まっていたトラックから作動油が流出

3月11日 信濃川
魚野川
四十日川

油流出 不明 不明
四十日川に油膜ありの通報があったが、魚野川本川では油膜は確
認できなかった。



年月日 水系 河川名 種類 原因物質 流出量 水質事故の概要

3月17日 信濃川
鷲ノ木大通川
排水路

薬品流出 農薬類 不明
排水路に粉剤が不法投棄されていた。成分分析の結果、農薬成分
が検出された。

3月21日 信濃川 魚野川 油流出 軽油 最大700リットル
魚野川工事現場に置いていた発電機が出水のため川に流出。油の
流出はなく、発電機は回収された。

3月24日 信濃川
五十嵐川
大平川

油流出 重油 3200リットル

地下タンクの地下配管の破損のため、重油が地下に漏えいしたが、
下に粘土層があり地表に噴出した。噴出した油の大半は浄化槽に流
入した。一部、表層を流れた油が調整地に入り、敷地から流出した模
様

3月26日 信濃川 油流出 軽油 約7リットル
ガソリンスタンドで給油したトラックがキャップを閉めずに県道、市道
を走行し漏えい

　２）　阿賀野川水系水質事故通報

年月日 水系 河川名 種類 原因物質 流出量 水質事故の概要

9月30日 阿賀野川
駒林川
小里川

魚へい死 不明 不明
前山小学校付近から、600m～1kmの区間に約100匹のアブラハヤな
ど小魚のへい死を確認。pH値7前後で異常なし。

10月2日 阿賀野川 その他 土砂 不明
河川が黒く濁っているとの情報あり。調査の結果、付近の採石場の
土砂が流出したものと判明。

10月17日 阿賀野川 油流出 不明 200リットル
揚川ダム上流にある阿賀町小花地の県道にて、ホースを破損した移
動タンク貯蔵所が油をまきながら走行。翌日、現地を調査した結果、
阿賀野川には流出していないことが判明。

12月15日 阿賀野川
早出川
太田川
側溝

油流出 灯油 200リットル ホームタンクから小分けする際に、現場を離れたために漏えい。

1月25日 阿賀野川

安野川
駒林川
小里川
側溝

油流出 灯油 最大250リットル
小学校の灯油配管が腐食していて漏えい。小里川から安野川へポン
プアップするポンプは稼働していなかった。

3月1日 阿賀野川 古川 油流出 不明 不明 古川樋門監視カメラで油膜を確認。堤外水路にオイルフェンスを設
置

3月9日 阿賀野川 古川 油流出 不明 不明
古川樋門の監視カメラで油膜を確認。油膜ではなく、鉄分の被膜と思
われる。

3月15日 阿賀野川
常浪川
姥堂川

油流出 作動油 2～3リットル
機械を回収業者に引き渡す際に、誤って倒し作動油が漏えい。一部
が阿賀野川に流出したと思われるが油膜の確認はできない。



３  高濁度通報

　発 信 者 ：長岡市水道局妙見浄水場、小千谷市ガス水道局　　　　　　　　

　通報内容：濁度500度

年月日 状　況 河　川 通報発信元

8月1日 高濁度 信濃川 小千谷市ガス水道局 取水地点

21:30 濁度 500 度 上昇中

23:30 濁度 600 度 上昇中

8月1日 高濁度 信濃川 長岡市水道局 妙見浄水場で

22:16 濁度 500 度 上昇中

23:20 濁度 600 度 上昇中

8月2日 高濁度 信濃川 長岡市水道局 妙見浄水場で

0:30 濁度 700 度 上昇中

2:00 濁度 760 度 停滞中

3:00 濁度 700 度 下降中

4:30 濁度 600 度 下降中

6:40 濁度 500 度 下降中

8月7日 高濁度 信濃川 小千谷市ガス水道局 取水地点

21:45 濁度 500 度 上昇中

22:45 濁度 600 度 上昇中

8月7日 高濁度 信濃川 長岡市水道局 妙見浄水場で

22:30 濁度 500 度 上昇中

23:30 濁度 600 度 上昇中

8月8日 高濁度 信濃川 長岡市水道局 妙見浄水場で

0:10 濁度 700 度 上昇中

1:00 濁度 800 度 上昇中

3:00 濁度 720 度 下降中

5:10 濁度 490 度 下降中

6:00 濁度 420 度 下降中

3月21日 高濁度 信濃川 長岡市水道局 妙見浄水場で

6:00 濁度 500 度 上昇中

6:10 濁度 600 度 上昇中

6:50 濁度 800 度 下降中

10:00 濁度 340 度 下降中

14:00 濁度 340 度 停滞中

18:00 濁度 230 度 下降中

摘　　　要



４　揚川発電所ダム初放流通報

通報内容 開始日 開始時刻

4月1日 21:55 初放流開始 4月1日 23:00

4月6日 4:41 初放流開始 4月6日 6:00

5月7日 5:08 初放流開始 5月7日 6:30

13:00

16:00

17:40

5月17日 16:48 初放流開始 5月17日 18:10

5月25日 5:06 初放流開始 5月25日 6:30

6月1日 6:07 初放流開始 6月1日 7:30

8月31日 6:09 初放流開始 8月31日 7:10

9月4日 16:37 初放流開始 9月4日 18:00

9月9日 19:10 初放流開始 9月9日 20:30

10月8日 1:57 初放流開始 10月8日 3:00

10月26日 9:30 初放流開始 10月26日 11:00

11月11日 14:42 初放流開始 11月11日 16:00

12月24日 6:47 初放流開始 10月24日 7:50

1月13日 13:38

初放流開始
機械点検のため

30m3/secを
10分間、3回放流

1月13日 15:00

1月15日 13:50

初放流開始
機械点検のため

30m
3
/secを

30分間放流

1月15日 15:00

1月19日 13:38
初放流開始

点検工事のため
1時間の予定

1月19日 15:00

1月21日 7:55 初放流開始 1月21日 9:00

1月25日 13:33
初放流開始

ゲート機能点検のため

30m
3
/h

1月25日 15:00

1月29日 7:57 初放流開始 1月29日 9:00

2月9日 11:31 初放流開始 2月9日 13:00

2月17日 7:25 初放流開始 2月17日 8:30

2月23日 21:58 初放流開始 2月23日 23:00

通報日時

5月14日 11:30
初放流開始

(ゲートの動作確認試験のため） 5月14日



1　委員会・会議

「飲料水の水質リスク管理に関する

統合的研究」分科会および全体会議

「飲料水の水質リスク管理に関する

統合的研究」農薬分科会

「飲料水の水質リスク管理に関する

統合的研究」全体会議

平成21年度水質試験方法等調査専門委員会

（第1回）

平成21年度水質試験方法等調査専門委員会

微生物・生物部会

平成21年度水質試験方法等調査専門委員会

（第3回）

平成21年12月 1日 平成21年度GEMS/Water国内担当者会議 東京都 水野　聰

平成21年 7月17日 平成21年度第1回衛生常設調査委員会（第224回） 東京都 高橋　正

平成21年11月 6日 平成21年度第2回衛生常設調査委員会（第225回） 東京都 高橋　正

平成22年 3月19日 平成21年度第3回衛生常設調査委員会（第226回） 東京都 山田　啓夫

２　学会・研究発表会

平成21年11月17日～18日 第34回日本水道協会中部地方支部研究発表会 豊橋市 小池　敬信

３　研修・講習会

LC/MS基礎概論コース及び

MassLynx基本操作コース

平成21年 7月14日～15日 ICPM-8500 操作講習会 秦野市 小池　敬信

平成21年 7月22日～24日 水道法に準じた前処理講習会 京都市 堀川　亘

平成21年 8月21日 水道水質検査精度管理に関する研修会 東京都  山田　啓夫

平成21年 9月 3日～ 4日 水処理生物基礎講座 静岡市 白井　隆太

平成21年11月 5日～ 6日 TOC-V操作講習会 京都市 山口　高史

平成21年11月27日 GC-MS-MS研修 横浜市 水戸　紀

平成21年12月17日 クロマトワークステーション講習会 東京都 渡辺　正秀

水道法に準じた揮発性有機化合物（VOC)

分析講習会

平成22年 3月19日 HPLCセミナー 東京都 高橋　英司

４　その他

平成21年度国際交流基金による

海外研修に関する説明会

平成21年 7月15日～22日 新潟市給水技術交流代表団派遣 ハルビン市 渡辺　正秀

平成21年11月11日～21日
アムステルダム
ブリュッセル

アントウェルペン
白井　隆太平成21年度国際交流基金による専門別研修

平成22年 1月29日 東京都 渡辺　正秀

平成22年 3月 4日～ 5日 東京都 吉井　道直

福田　圭佑

吉井　道直

平成21年 9月14日 東京都 吉井　道直

平成21年 5月18日 東京都 白井　隆太

平成22年 1月20日～22日 秦野市

平成21年 5月19日～21日 東京都 野口　洋介

３　会議・講習会等への参加

平成21年 7月13日～14日 東京都

平成21年 6月26日 東京都 渡辺　正秀

平成21年11月 4日～ 5日 松戸市 渡辺　正秀

平成21年11月 9日～13日
東京都
高知市

吉井　道直
平成21年度第2回(第150回)水質試験方法等調査
専門委員会及び日本水処理生物学会46回大会



名　　　　称 数量 購入年度

ＵＶ－１8００（紫外可視） 1 平成21年

ＵＶ－１６００ 1 平成５年

ＱＰ－２０１０Plus 1 平成18年

ＱＰ－２０１０ 1 平成16年

QP-2010,AQUA PT5000J 2 平成16年
ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ TSQ QuantumGC 1 平成20年

ザイマーク オートトレース 1 平成16年

ＧＬサイエンス AQUA　Trace　ASPE699 2 平成19年

セップパックコンセントレータ 1 平成５年

Sep-pak コンセントレータplus 1 平成16年

高速液体クロマトグラフ 日立製作所 L-7000型 1 平成５年

液体クロマトグラフ質量分析計 島津製作所
LC/MS/MS　Quattromicro
2695XE/2996システム

1 平成16年

イオンクロマトグラフ ダイオネックス ICS-１０００ 1 平成16年

エバポレーター ザイマーク ターボバップ　ＬＶ 1 平成７年

全有機炭素計 島津製作所 TOC－VCPH　 1 平成17年

懸濁試料破砕装置 島津製作所 ＵＳＰ－４００Ａ 1 平成7年

ICPM-8500 1 平成13年

自動希釈装置（ADU-1) 1 平成17年

高周波プラズマ発光分析装置 ThermoFisher iCAP6300DUO 1 平成19年

微量水銀測定装置 日本インスツルメンツ ＲＡ－２Ａ 1 平成10年

Ｆ－１３ 1 平成１年

Ｄ－１２ 1 平成４年

Ｄ－２１ 1 平成９年

Ｆ－５２ 1 平成16年

Ｄ－５１ 1 平成20年
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４　主要機器一覧表
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1 平成19年

三洋電機特機

星崎電機

クリプトスポリジウム検査用
濃縮・分離装置ユニット

超音波洗浄器

定温乾燥器

卓上遠心機

冷凍冷蔵庫

水平振盪機

恒温水槽

久保田

超純水製造装置 オルガノ

ヤマト科学

宮本理研

薬品保冷保管庫

低温恒温水槽

ふ卵器

型　　　　式

平成16年1

薬品冷凍保管庫 三菱電機
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25- 8 配水管敷設替えによる水質改善について ・・・・・・・・・・・・  H13 25 281-282 

25- 9 管末給水栓水トリハロメタン予測式の簡便な構築方法の検討 ・・・  H13 25 283-288 

25-10 ＩＣＰ－質量分析計による金属の分析について ・・・・・・・・・  H13 25 289-294 

25-11 新潟県内における主要農薬の流通実態 ・・・・・・・・・・・・・  H13 25 295-303 

26- 1 管末給水栓水トリハロメタン予測式の活用例 ・・・・・・・・・・  H14 26 295-299 

26- 2 ｐＨコントロール後の鉛溶出調査 ・・・・・・・・・・・・・・・  H14 26 300-302 

26- 3 鳥屋野浄水場における 

    前塩素定率注入・中間塩素注入併用処理実験報告 ・・・・・・・・  H14 26 303-308 

26- 4 新潟県内における主要農薬の流通実態 ・・・・・・・・・・・・・  H14 26 309-318 

26- 5 ＰＡＣとポリシリカ鉄凝集剤（ＰＳＩ）の 

    ジャーテスト比較実験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  H14 26 300-302 

27- 1  阿賀野川上流調査にみる水質特性について ・・・・・・・・・・・  H15 27 251-253 

27- 2 平成１５年度農薬実態調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  H15 27 254-256 

27- 3 新潟県内における主要農薬の流通実態 ・・・・・・・・・・・・・  H15 27 257-265 

28- 1  新潟市の農薬実態と浄水処理における挙動について ・・・・・・・    H16  28 

28- 2 原水高ｐＨにおける水質管理について ・・・・・・・・・・・・・    H16  28 

28- 3 浄水器及び活水器の水と水道水の比較検査結果について ・・・・・    H16  28 

28- 4 青山浄水場での粉末活性炭注入における残留塩素調査結果について・    H16  28 

29- 1  信濃川浄水場系給水区域の異臭味苦情について ・・・・・・・・・    H17  29 

29- 2 煮沸による残留塩素濃度の変化についての調査 ・・・・・・・・・    H17  29 

29- 3 新潟市の農薬実態調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    H17  29 

29- 4 亀田浄水場ろ過池の現状について ・・・・・・・・・・・・・・・    H17  29 

30- 1  貯蔵時における次亜塩素酸ナトリウムの管理・・・・・・・・・・・    H18  30 

30- 2  高度浄水処理におけるトリハロメタン低減及び 

残留塩素の消費についての調査・・・・・・・・・・    H18  30 

30- 3  煮沸によるトリハロメタン濃度の変化についての調査・・・・・・・    H18  30 

30- 4  新潟市水道局における農薬実態調査・・・・・・・・・・・・・・・    H18  30 

30- 5 二段凝集処理実験報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    H18  30 

30- 6  管末水質監視装置の運転管理と水質測定結果報告・・・・・・・・・    H18  30 

31- 1 ＴＨＭ最大生成量（ＴＨＭmax）について ・・・・・・・・・・・・    H19  31 

31- 2  煮沸によるトリハロメタン濃度の変化についての調査（その２）・・    H19  31 

31- 3  新潟市水道局における農薬実態調査 ・・・・・・・・・・・・・・     H19  31 

31- 4  ＬＣ/ＭＳ/ＭＳによるジクワット，パラコートの実態調査 ・・・・     H19  31 

31- 5  信濃川浄水場及び阿賀野川浄水場における 

低水温時の残留塩素低減調査について・・・・・・・     H19  31 

31- 6  管末水質監視装置の運転管理と水質測定結果報告(その２) ・・・・     H19  31 



32- 1 水道水源の保全に係る他事業体との連携について ・・・・・・・・    H20  32 

32- 2  農薬実態調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    H20  32 

32- 3  イミノクタジン三酢酸塩の測定方法についての検討 ・・・・・・・    H20  32 

32- 4  浄水塩素酸の季節変動と濃度管理の方策  ・・・・・・・・・・・    H20  32 

32- 5  信濃川浄水場及び阿賀野川浄水場における 

低水温時の残留塩素低減調査について（その２）・・・   H20  32 

32- 6  管末水質監視装置の運転管理と水質測定結果報告(その３) ・・・・    H20  32 

32- 7 夏期の粉末活性炭注入における残留塩素濃度消費抑制効果の 

検証について  ・・   H20  32 

33- 1 信濃川浄水場生物活性炭の経年変化と更新に関する考察 ・・・・・   H21  33 

33- 2  溶存酸素が生物活性炭吸着性能に及ぼす影響評価・・・・・・・・・  H21  33 

33- 3  新潟市の検出農薬と処理性に関する研究 ・・・・・・・・・・・・   H21  33 

33- 4  農薬実態調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   H21  33 

33- 5  配水過程における残留塩素消費予測  ・・・・・・・・・・・・・・   H21  33 

33- 6  管末水質監視装置による水質調査結果-Ⅰ ・・・・・・・・・・・・   H21  33 

     （評価と今後の運用） 

33- 7  管末水質監視装置による水質調査結果-Ⅱ ・・・・・・・・・・・・   H21  33 

（残留塩素の変動に関する考察） 
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