
質 疑 回 答 書 
 

１ 公告番号  新潟市契約公告第６５号 

 

２ 件  名  新潟市中央卸売市場電話交換設備更新業務 

 

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。 

質 疑 事 項 回   答 

仕様書 P4 第 2 章 1 電話交換機 (2)本体

仕様 

電源の記載について、本体への入力電源を

示すものと考えられますので、「DC 出力」

は「DC 入力」という理解でよろしいでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様書 P2 第 1 章 4 業務委託期間 

新潟市中央卸売市場電話交換設備更新業務

委託契約書 契約条項 第 14 条、第 15 条 

昨今の世界情勢の変動による影響等で半導

体・電子部品等の供給が滞り、機器メーカ

ーからの機器の納期が遅延する場合があり

ます。 

契約条項に履行期限の規定がありますが、

機器メーカーの都合により納期遅延等が発

生した場合は、契約者（乙）の責めに帰す

ることができないやむを得ない事由とし

て、履行期限の変更等について協議に応じ

て頂けるという認識でよろしいでしょう

か。 

またその場合、履行遅延に伴う違約金等の

対象にはならないという認識でよろしいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

次のとおり仕様書を訂正します。 

 

新潟市中央卸売市場 電話交換設備更新業

務委託仕様書 P4  

第 2章 電話交換機の機能および性能につ

いて 

 1 電話交換機 

（2）本体仕様 表内 
 

・訂正前 

電源 

ＡＣ入力 ＡＣ１００Ｖ±１０％（５０Ｈｚ

／６０Ｈｚ） 

ＤＣ出力 ＤＣ－４８±１０％ 

 

・訂正後 

電源 

ＡＣ入力 ＡＣ１００Ｖ±１０％（５０Ｈｚ

／６０Ｈｚ） 

ＤＣ入力 ＤＣ－４８±１０％ 

 

 

新潟市中央卸売市場電話交換設備更新業務

委託契約書（案）契約条項第 14条、第 15

条に記載のとおりです。やむを得ないと認

めるときは協議に応じます。 

以上 


