
・  

・ 複層ﾋﾞ ﾆﾙ床ｼー ﾄ

・ 発泡複層ﾋﾞ ﾆﾙ床ｼ ﾄー

・ ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ

Ｔ Ｓ

Ｆ Ｓ

Ｈ Ｓ

Ｋ Ｓ

置敷形

接着形

・ 薄形置敷き ﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

区 分 厚さ （ mm ） 記号 備　 考

Ｔ Ｔ

Ｆ Ｔ

Ｋ Ｔ

Ｆ Ｏ Ａ

Ｆ Ｏ Ｂ

※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ( ※9. 0　 ・ 12. 0　 ・ 　 　 　 )

・ 部分電動式ｔ 5. 5

※15

仕 上 げ の 種 類

※平滑仕上　 ・ 防滑仕上　 ・ つや消し 仕上げ　 　  

※薄膜流し 展べ仕上げ

・ 厚膜流し 展べ仕上げ（ ※平滑　 ・ 防滑）

・ 樹脂モ ルタ ル仕上げ（ ※平滑　 ・ 防滑）

・ 防滑仕上げ

・ 弾性ウレタン塗り 床材

・ エポキシ樹脂塗り 床材

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
工
事

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 19. 6. 2) ( 表19. 6. 1)

19
　

内

　

装

　

工

　

事

８  合成樹脂塗り 床 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　  ( 19. 4. 2) ( 表19. 4. 1～表19. 4. 7)

９  床用塗料塗り

塗布量　 　 ﾌﾟ ﾗｲﾏｰ塗の う え 主剤2回塗り と し 、 総塗布量は0. 5Kg/㎡以上と する 。

材　 質　 　 ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料　 ( ※標準色　 ・ 　 　 　 )

仕上種別　 ※平滑仕上げ　 ・ 防滑仕上げ

仕上種別　 ｺ ﾃーｨﾝｸﾞ ( ﾛ ﾗーｰ刷毛塗り )

塗布量　 　 主剤2回り と し 、 総塗布量は0. 25Kg/㎡以上と する 。

材　 質　 　 水性ｱｸﾘﾙ系塗料　 ( ※標準色　 ・ 　 　 　 )

・  

・

・

・

・ 　

・

・

・

・

・

・

・

※釘留め 工法

ﾎﾟ ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ ﾑー床下地

標仕表12. 5. 1によ る 床組 ・ Ａ 種　 ・ Ｂ 種　 ・ Ｃ 種　 ・ Ｄ 種( ※KT-Ⅲ・ 　 　 )

・ Ｃ 種　 ・ Ｄ 種( ※KT-Ⅲ・ 　 　 )

16
　

建

　

具

　

工

　

事

※無し

・ 　

※無し

・ 　・ 　

※ク リ ア

・ 　

　 壁用金属枠及び補強材

・ 　

※ア ルミ ニ ウ ム 製 ・ 標仕16. 2. 3のｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の材料に よ る

　 シ ーリ ン グ 材料

　 化粧目地モ ルタ ルの 色　 ※モ ルタ ル色　 　 ・ 　

主成分によ る 区分 耐久性に よ る 区分記号

　 た だ し 、 防火区画等に 用い る 場合は建築基準法に 基づく 規定に 定め ら れた も の

又は、 認定を 受け た 条件によ る 。

17 ｶﾞ ﾗｽﾌﾞ ﾛｯｸ積み

・ ﾌﾛ ﾘーﾝｸﾞ ﾎﾞ ﾄー ﾞ

・ ﾌﾛ ﾘーﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾛｯｸ

・ 天然木化粧複合

　 ﾌﾛ ﾘーﾝｸﾞ

・ な ら

・

・

・ ・ 接着工法

※15

※C種

・ 釘留め 工法

・ ﾓﾙﾀﾙ埋込工法

・ 接着工法

・ 接着工法

・

・ 塗装品

・ 無塗装品

※塗装品

・ 無塗装品

・

12 畳敷き

・

・

10 防塵用塗料塗り

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　     　 ( 19. 5. 2～19. 5. 7) ( 表19. 5. 1～表19. 5. 4)11 フ ロ ーリ ン グ 張り

２  耐震ス リ ッ ト

・ 水平方向

・ 垂直方向 ※完全( 全貫通型) ｽﾘｯﾄ ・ 耐火型

・ 無し

・ 有り

20
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　 仕様　 ※製造所の 標準仕様（ ｺﾝｾﾝﾄ本体は別途工事）

ｺﾝｾﾝﾄ等の取付け 対応

　 ｺﾝｾﾝﾄの箇所数　 ※10～15㎡に1箇所程度

配線用取出し ﾊ゚ ﾈﾙ

　 ﾌﾘ ｱーｸｾｽﾌﾛｱ全体面積に 対する 設置割合　 ※20～30%

　 配線取り 出し 開口　 ※40㎜×80㎜程度の 開口

空調用吹き 出し ﾊ゚ ﾈﾙ

  ※無し

　 ・ 有り （ ※固定式　 ・ 可変式　 　 ： 施工箇所は図示）

　

　　

３  ﾌﾘ ｱーｸｾｽﾌﾛｱ

※20×10

※20×10

ｼー ﾘﾝｸﾞ 材（ 見え 掛か り のみ）

ｼー ﾘﾝｸﾞ 材（ 内外と も ）

内壁（ 幅×深さ ）

外壁（ 幅×深さ ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 ( 20. 2. 2)

・ 溝構法　

・ ﾊ゚ ﾈﾙ構法

・ 溝構法　

・ ﾊ゚ ﾈﾙ構法 ・ 　

※50未満

・ 　

※50未満

・ 1. 0G

・ 0. 6G

・ 1. 0G

・ 0. 6G

・ 5, 000N

・ 3, 000N

・ 3, 000N

・ 5, 000N

・ 帯電防止床ﾀｲﾙ

・ ﾀｲﾙｶ ｯーﾍ゚ ﾄ

・ 帯電防止床ﾀｲﾙ

・ ﾀｲﾙｶ ｯーﾍ゚ ﾄ

注1： 耐荷重性能5, 000Nに つい て は、 国土交通省の建設技術評価「 耐震型ﾌﾘ ｱーｸｾｽ

     ﾌﾛｱの 開発」 に おい て 評価を 取得し た も の 又は同等の も の と する 。

注2： 表面仕上げ材の 品質・ 規格等は、 19章内装工事によ る 。

ｽﾛ ﾌーﾟ 及びﾎﾞ ﾀーﾞ ｰ

　 ・ 図示

　 ※製造所の標準仕様（ た だ し 、 構成材は標仕20. 2. 2( a) ( 2) に よ る ）

・ ｽﾀｯﾄﾞ ﾊ゚ ﾈﾙ式 ・  　 ・ 　

４ 　 可動間仕切り 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 20. 2. 3)

※ﾊ゚ ﾈﾙ式 ・ 　 ※鋼板

( ※0. 6　 ・ 0. 8)

※ﾒﾗﾐﾝ樹脂又は

ｱｸﾘﾙ樹脂焼き 付け

・ 有り

・ ｽﾀｯﾄﾞ 式

６  ト イ レ ブ ース

　 　 　 　 　 　 　 ・ ﾎﾟ ﾘｴｽﾃﾙ樹脂系化粧板

表面仕上げ材　 ・ ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板（ 標準色　 ｱﾙﾐ製ｺ ﾅーー ｴｯｼ゙ 付き ） 　  　 ( 20. 2. 5)

脚部　 　 　   　 ※幅木ﾀｲﾌﾟ 　 　 ・ 支柱ﾀｲﾌﾟ

ﾄﾞ ｱｴｯｼﾞ 　 　  　 ※ﾌﾗｯﾄ形　 　 　 ・ 曲面形

７  階段滑止め

形　 状　 　 ※ﾋﾞ ﾆﾙﾀｲﾔ入り 　

　 　 　 　 　 　 両端ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ 　 ※有り （ ｽﾃﾝﾚｽ製　 ※ﾋﾞ ﾆﾙ製) 　 ・  無し

　 　 　 　 　 ・ ﾋﾞ ﾆﾙﾀｲﾔ無し

材　 種　 　 ※ｽﾃﾝﾚｽ( SUS304) 　 ・ ｱﾙﾐ         　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 20. 2. 6)

幅( mm) 　 　 ・ 30　 ・ 35　 ・ 40　 ・ 　 　

取付け 方法　 ※接着工法　 　 ・  埋め込み工法

８  階段手すり

※集成材ｸﾘｱﾗｯｶｰ仕上げ( 市販品)

　 径　 ・ 38mm　 ・ 45㎜　 ・ 60㎜　

不燃材料の 認定　 　 ・ 有り

５  移動間仕切り 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 20. 2. 4)

・ 遮音ﾀｲﾌ(゚ 注1) ・ 焼付け 塗装※鋼板

・ 手動式　 ・ 電動式

・ 手動式　 ・ 電動式

・ 部分電動式

・ 一般ﾀｲﾌﾟ

注1： J I S A 1416によ る 試験方法に おい て 、 中心周波数500Hzの 音の 透過損失が36dB

　 　  以上の 性能を 有する も の と する 。

注2： 表面仕上げの壁紙張り の 品質は１ ９ 章内装工事 １ ５ 壁紙張り によ る 。

パネ ル圧接装置操作方法　 　 ※製造所標準仕様　 　 ・  

　  ホ ワ イ ト ボ ード

９  黒板及び 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 20. 2. 8)

・ 黒板 ※焼付け

・ ﾎﾜｲﾄﾎﾞ ﾄー ﾞ ※ほ う ろ う

※平面　 ・ 曲面　 ・ ｽｸﾘ ﾝー付引分

※平面　 ・ 曲面　 ・ ｽｸﾘ ﾝー付引分

10 ブ ラ イ ン ド 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 20. 2. 12)

※横形

・ 縦形

・ 操作棒式

※ｷﾞ ｱ式　 ・ ｺ ﾄー ﾞ 式 ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

・

・ ｱﾙﾐｽﾗｯﾄ

・ ｸﾛｽｽﾗｯﾄ

※25

・ 100

・ 80・ 1本操作ｺ ﾄーﾞ

※2本操作ｺ ﾄーﾞ

11 ﾌﾞ ﾗｲﾝﾄﾞ ﾎﾞ ｯｸｽ

   及びｶ ﾃーﾝﾎﾞ ｯｸｽ

※市販品（ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　 押出し 型材）

・ 縦形ﾌﾞ ﾗｲﾝﾄﾞ

・ ｶ ﾃーﾝ（ 又はﾚ ｽー共）

・ ｶ ﾃーﾝ＋横形ﾌﾞ ﾗｲﾝﾄﾞ

※90×150　 　 ・ 120×150　 　 ・ 　

※120×80　 　 ・ 150×80　 　  ・ 　

※150×80　 　 ・ 180×80　 　  ・ 　

※180×150　  ・ 　

・ 横形ﾌﾞ ﾗｲﾝﾄﾞ

・ 図示

色彩　 　 ・ Ｂ －１ 　 ・ Ｂ －２ （ ・ ﾌﾞ ﾗｳﾝ系　 ・ ﾌﾞ ﾗｯｸ　 ・ ｽﾃﾝｶﾗ ）ー

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 20. 2. 13)12 ロ ールス ク リ ーン

操作方法

・ ﾜﾝﾀｯﾁﾁｪ ﾝー式

・ 電動式

・ ﾁｪ ﾝー式　

・ 無地

・ 柄物

・ 遮光ﾀｲﾌﾟ

13 カ ーテ ン 及び

　  カ ーテ ン レ ール

カ ーテ ン 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 ( 20. 2. 14)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

カ ーテ ン レ ール                                                   ( 20. 2. 14)

　 形式　 ・ 片引き 　 ・ 引分け （ ※暗幕用は300mm以上の 召合せの重ね掛け と する ）

　 材種　 ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製

ﾚ ﾙー　 　 　  　 材  質 　 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製( ｼﾙﾊ゙ )ー14 ピ ク チャ ーレ ール

　 　 　 　 　 　 形  式　  先付け 天井埋込型( 見切縁兼用)

ﾗﾝﾅー 　 　 　   材  質　  本体： 真鍮製　 ﾌｯｸ： ｽﾃﾝﾚｽ製( 可動式)

　 　 　 　 　 　 耐荷重　  25kg程度／個

※450×450

・ 600×600・ 目地ﾀｲﾌﾟ

下記以外全て

※図示

・ 天井仕上げ材がDRの範囲

15 天井点検口

・ 額縁ﾀｲﾌﾟ

　 　 　 　 　 　 個  数　  ２ 個／ﾚ ﾙー１ m

18 室名札

19 か ぎ 箱

20 く つふき マ ッ ト

市販品

形　 式　 ・ 30組用　 ・ 60組用　 ・ 120組用　 ・ 　

市販品

材　 質　 ・ 塩化ﾋﾞ ﾆﾙ製( ｺｲﾙ状　 ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

　 　 　 　 ・ ﾋﾞ ﾆﾙ製( ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

　 　 　 　 ・ 硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ製（ 受枠と も ）

下記の積雪量を こ え る と き は

雪下ろ し が必要で す

施　 工　 者

竣工年月日

※ｱﾙﾐ製

・ ｽﾃﾝﾚｽ製

※ｱﾙﾐ　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ　 ・ 黄銅 下記以外全て ※600×600

・

16 床点検口

17 積雪表示板

　 寸法　 １ ８ ０ ×１ ６ ０ ×５

　 取付け 場所（ ・ 図示　 　 ・ 監督員の 指示によ る 　 ）

※塩化ﾋﾞ ﾆﾙ製（ 白） 、 ｽﾃﾝﾚｽﾅｯﾄ( 10mm) ４ 本詰め 、 文字入れ 共　

１
６

０
m
m

１ ８ ０ mm

設 計 積 雪 量

設計積雪量

設　 計　 者

○． ○ｍ

○○建設株式会社

株式会社○○設計事務所

平成○○年○○月

21 流し 台ユ ニ ッ ト

・ 流し 台

・ ｺﾝﾛ台

・ つり 戸棚

・ 水切り 棚

※1200　 ・ 1500　 ・ 1800

※600 　 ・ 700 　 ・ 　

※1200　 ・ 900 　 ・ 600

※1200　 ・ 900

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞ ﾋﾄ ﾞ の放散量　 　 　 ※規制対象外　 　 ・ 第三種

( ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝⅠ型)

※市販品

ﾄﾗｯﾌﾟ 付き

ﾊ゙ ｯｸｶﾞ ﾄー ﾞ 　 ※有り

・ 優良住宅部品

・ 市販品

ｽﾃﾝﾚｽ製　   ※1段式

22 屋内掲示板

23 洗面カ ウ ン タ ー

24 敷地境界石標

枠の材質　 　 ※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

表面の 材質　 ※特殊発砲ﾋﾞ ﾆ ﾙー張り

材　 種　 　 　 　 ・ ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板張り （ 芯材： 集成材） 　 ・ 人工大理石（ 品質　 ※図示）

奥行き ( mm) 　 ・ 約450　 ・ 約600

※ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌﾞ ﾛｯｸ製の 市販品程度

・ か こ う 岩（ 文字記号等入り ）

　 　 　 　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製（ 受枠と も ）

工事名 図名

年月日 縮　 尺 図面番号

　 1組の本数　 　 ・ ｼﾝｸﾞ ﾙ　  ・ ﾀﾞ ﾌﾞ ﾙ　  ・ 図示

20
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20

督員の承諾を 受け る こ と 。

１  基本要求品質                                                                   ( 20. 1. 2)

　 特記以外の 建物内部に使用する ユ ニ ッ ト 及びそ の他工事の既製品等の 品質、 又は

製品を 構成する 材料の ホ ルム ア ルデヒ ド の放散量はF☆☆☆☆を 基本と する 。 な お

該当する 材料等が な い 場合において 、 F☆☆☆☆以外の 材料等を 使用する 場合は監

製造所　 建設技術評価｢建築物の 断熱材兼用型枠工法

　 　 　 　 の開発｣に おい て 、 評価を 取得し た も の

・　 ﾎﾟ ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ ﾑー

　 保温板 ※3種b ※接地部分

・

・ 現場発泡断熱材

・ 断熱材兼用型枠

※断熱材補修部分

・ 一般部

・

・

・ 壁( 図示の範囲)

　 －

・

※40以下 断熱抵抗

=厚さ /熱伝導率・

( ｽｷﾝ層付け )

難燃性を 有する も の

16 断熱材 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　    　 　発泡剤に よ る 種別　 ※Ａ 種（ 現場発泡の 場合はＡ 種１ ）         ( 19. 9. 2) ( 19. 9. 3)

・ 押出法

=0. 676以上( t ･㎡･kl /w)

・ ﾛｯｸｳ ﾙー吸音ﾎﾞ ﾄー ﾞ 1号 Ｒ Ｗ－Ｂ

Ｇ Ｗ－Ｂ

※25　 ・ 　

※25　 ・ 　※ｸﾞ ﾗｽｳ ﾙー吸音ﾎﾞ ﾄー ﾞ 2号32K

15 壁紙張り                                                                   ( 19. 8. 2)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※不燃・ 準不燃・ 難燃

※不燃・ 準不燃・ 難燃

※不燃・ 準不燃・ 難燃

　 せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ 面　  ※Ｂ 種　 　 ・ Ａ 種（ 施工箇所： 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 ﾓﾙﾀﾙ､ｺﾝｸﾘ ﾄー面　 　  ※Ｂ 種　 　 ・ Ａ 種（ 施工箇所： 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

素地ご し ら え                         ( 19. 8. 3) ( 表18. 2. 4) ( 表18. 2. 5) ( 表18. 2. 7)

14 吸音材 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 表19. 7. 1)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 19. 7. 2) ( 表19. 7. 1)13 せっ こ う ボ ード

・ 不燃積層せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ

・ ｼ ｼー゙ ﾝｸﾞ せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ

・ 強化せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ

・ 難燃合板

・

Ｈ Ｗ

０ . ８ Ｆ Ｋ

Ｄ Ｒ

Ｇ Ｂ －Ｒ

Ｇ Ｂ －Ｎ Ｃ

Ｇ Ｂ －Ｓ ・ 9. 5（ 準不燃） 　 ・ 12. 5（ 準不燃）

　 9. 5( 不燃) 　 化粧無( 下地張り 用)

　 　 　 　 　  　 化粧有( ﾄﾗﾊ゙ ﾁーﾝ模様)

・ 15　 ・ 20　 ・ 25

・ 15　 ・ 20　 ・ 25

・ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ﾀｲﾌﾟ 2( 無石綿)

・ 凹凸ﾀｲﾌﾟ ( ※12. 0　 ・ 15. 0) 　 ( ( 個) 不燃)

・ 9. 5（ 準不燃） 　 ・ 12. 5（ 不燃）

・ 12. 5（ 不燃） 　  ・ 15. 0（ 不燃）

　 ※適用する 　 ・ 適用し な い

Ｎ Ｗ

Ｇ Ｂ －Ｆ

・ せっ こ う ボ ード の目地処理                                      ( 表19. 7. 5)

・ 継目処理工法

・ 突付け 工法

・ 目透し 工法

   そ の他のボ ード 張り

・ 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板

・ 普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

・ け い酸ｶﾙｼｳﾑ板

・ ﾛｯｸｳ ﾙー化粧吸音板

・ せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ

※建材畳Ｄ 種Ⅲ型と する 。

※畳表は、 J AS2等品以上と し 、 畳裏に表示する 。

・

※ｶﾞ ﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ ※内張り 　 ・ 外張り 飛散防止率　 Ｄ １

品質　 J I S A 5759によ る

第２ 種

18 ガ ラ ス 用フ ィ ルム

※フ ィ ルム 表面保護の た め に、 保護層（ ハード コ ート ） を 有する こ と 。

※フ ィ ルム 施工業者に つい て は、 予め実績又は資格等の 資料を 提出し 監督員の

　 確認後、 承諾を 受け る こ と 。

18
　

塗

　

装

　

工

　

事

１  材料 ※屋内の 壁及び天井仕上げ材は、 防火材料と する 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 18. 1. 3)

２  素地ご し ら え せっ こ う ﾎﾞ ﾄー ﾞ 及びそ の 他の ﾎﾞ ﾄー ﾞ 面の継ぎ 目処理工法の 場合　 ( 18. 2. 7) ( 表18. 2. 7)

　 種別　 ※Ｂ 種　 ・ Ａ 種（ 施工場所： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

３  塗装業者 ※日本塗装工業会の会員　 　 ・ 監督員の 承諾する 業者

・

・

４  誘導用、

　  注意喚起用床材

視覚障害者用ﾀｲﾙ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 ( 19. 2. 2)

・ 塩化ﾋﾞ ﾆﾙ系

・ ﾚｼ゙ ﾝｺﾝｸﾘ ﾄー系

・ 磁器又はせっ 器ﾀｲﾙ

・ ｺﾝｸﾘ ﾄー系

・ 磁器又はせっ 器ﾀｲﾙ

※300×300

※300×300

・

・

ﾌﾞ ﾛｯｸﾊ゚ ﾀ ﾝー

に よ る

色彩は黄色と

する

※300×300×60 ・ 300×300×30

J I S T 9251

19
　

内

　

装

　

工

　

事

１  接着剤

※発泡層のな いも の

　 　 　 　・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 ( 19. 2. 2)

※接着剤に含ま れる 可塑材は、 難揮発性と する 。

                                  ( 19. 2. 2) ( 19. 3. 3) ( 19. 5. 6) ( 19. 7. 2) ( 19. 8. 2)

２  ビ ニル床シート 張り

３  ビ ニル床タ イ ル張り 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 ( 19. 2. 2)

10

　 　 　 　

高さ ( mm) 　 　 ※６ ０ 　 ・ ７ ５ 　 　 ・ １ ０ ０       　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 ( 19. 2. 2)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 ( 19. 2. 2)

・ ｺﾝﾎﾟ ｼ゙ ｼｮﾝﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・ ﾎﾓｼ゙ ﾆｱｽﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・

・

※2. 0　 ・ 　

※4. 0又は4. 5

・ 　

・ 　

1. 0×10
９

1. 0×10

Ω以下、  又は、

体積抵抗値( J I S K 6911に よ る )

漏洩抵抗値( J I S A 1454に よ る )

６  帯電防止床ﾀｲﾙ張り

５  ビ ニ ル幅木

　 ・ 　・ ｶｯﾄ､ ﾙー ﾌﾟ 併用

7 カ ーペッ ト 敷き

・ Ａ 種

・ Ｂ 種

・ Ｃ 種 ・ ｱｷｽﾐﾝｽﾀ ｶー ﾍー゚ ｯﾄ

・ ﾀﾞ ﾌﾞ ﾙﾌｪ ｽーｶ ﾍー゚ ｯﾄ

・ ｳｨﾙﾄﾝｶ ﾍー゚ ﾄ ・ ｶｯﾄﾊ゚ ｲﾙ

・ ﾙー ﾌﾟ ﾊ゚ ｲﾙ

人体帯電圧

　 ※3kV以下　 ・ 柄物( 標準品)

※単一色( 無地)

・ 織じ ゅ う た ん  　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 19. 3. 3) ( 19. 3. 4) ( 表19. 3. 1)

防炎性能は、 消防法で 定め る 防炎性能を 有し 、 消防庁長官の 防炎表示の登録を

Ω未満

受け た も のと する 。 　 　 　 　 　 　 　                                   ( 19. 3. 2)

・ ｶｯﾄﾊ゚ ｲﾙ

・ ﾏﾙﾁﾚﾍ゙ ﾙﾙー ﾌﾟ

・ ﾚﾍ゙ ﾙﾙー ﾌﾟ ﾊ゚ ｲﾙ

・ ｶｯﾄ､ﾙー ﾌﾟ 併用

※5. 0～7. 0　 ・ 　

・

※4. 0～6. 0　 ・ 　

※4. 0 　 ・

・ タ フ テ ッ ド カ ーペッ ト 　 　 　 　 　 　             　 ( 19. 3. 3) ( 19. 3. 4) ( 表19. 3. 2)

・ タ イ ルカ ーペッ ト 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                     　 ( 19. 3. 3)

※第一種 

・

※ﾙー ﾌﾟ ﾊ゚ ｲﾙ

・ ｶｯﾄﾊ゚ ｲﾙ
9

・ ｸﾞ ﾘｯﾊ゚ ｰ工法

※全面接着工法 人体帯電圧

 ※3Kv以下

※適用し な い

・ 10 Ω以下

21

※遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘ ﾄー管

※Ｖ Ｐ 　 ・ Ｖ Ｕ

・  

Ｂ 形（ ｺﾞ ﾑ接合）

　

排

　

水

　

工

　

事

排水管用材料                                    ( 21. 2. 1) ( 表21. 2. 1) ( 21. 3. 3)１  排水管

25 収納・ 収納家具 使用する 材料の ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞ ﾋﾄﾞ 放散量及び放出量の 規格は、 合板類は、 J ASで 定める

等級F☆☆☆☆のも のと し 、 ﾐﾃﾞ ｨｱﾑﾃﾞ ﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊ゙ ﾎーﾞ ﾄー ﾞ 及びﾊ゚ ﾃーｨｸﾙﾎﾞ ﾄー ﾞ は、 J I Sで

定める 等級F☆☆☆☆の も の と する 。

材種　 　 ※塩化ﾋﾞ ﾆ ﾙー製　 　  ・ ｱｸﾘﾙ樹脂製　 　  ・ 　

寸法　 　 ※260×80×5　 　 　 ・ 　

受金具　 ・ ｽﾃﾝﾚｽ( SUS304) 　  ・ 　

形式　 　 ・ 突出型　 　 ヶ 所　 ・ 面付型　 　 ヶ 所　 ※文字書込み　 ・ 文字彫込み

寸 法( mm) 表 面 形 状 性 能 等

呼び寸法 厚さ 色　 調 パタ ーン 防火性能 耐火性能

壁用金属枠の 種類 規格及び補強材等

被着体の 組合せ
シ ーリ ン グ 材の種別

名　 称 種 類 張 り  面 性 能 値

種　 　 類 色　 　 　 柄

適用箇所 種　 類 寸　 法 ( ㎜) 形　 状

 屋　 内

 屋　 外

種　 　 類 厚 さ ( mm) 性　 　 能

種 別 織 り  方 ﾊ゚ ｲﾙ形状 帯 電 性 色・ 柄等

ﾊ゚ ｲﾙ形状 ﾊ゚ ｲﾙ長( mm) 工　 法 帯 電 性

種　 別 ﾊ゚ ｲﾙ形状 電気抵抗値( Ω) 施 工 箇 所

種　 　 別

品　 　 名 樹　 種 等　 級 板　 厚 工　 法 仕上塗装

適 用 箇 所 畳　 の 　 種　 別

種　 　 類 J I Sの記号 厚さ ( mm) ・ 規格等

目地処理の 処理 施　 工　 箇　 所

種　 　 　 類 記　 号 厚さ ( mm)

施工箇所
壁 紙 の 種 類

防火性能の級別 備　 考
紙製 織物 ﾋﾞ ﾆﾙ 化学繊維 無機質

種　 　 類 施工箇所 厚さ ( mm) 品 質 等

方　 向 表 面 仕 上 げ 耐火性能 防水性能

目　 地　 材 目地寸法( ㎜)

施工箇所 構　 法
仕上り 高 適用地震時

水平力

耐荷重性能 表面仕上げ材

( mm) 注( 1) 注( 2)

ﾊ゚ ﾈﾙ部の 表面材種
構造形式

 総厚さ ( mm)       厚さ ( mm)
仕 上 げ

遮 音 性

( J I Sによ る 記号)

遮音性能によ る 区分 厚さ ( mm) 表面材 表面仕上げ 操作方法

種　 　 別 施 工 箇 所

種　 　 類 寸法( ㎜) 備　 　 考

形　 式 種　 　 類 ｽﾗｯﾄの材質 ｽﾗｯﾄの 幅( mm)

使 用 区 分 溝幅×深さ ( ㎜)

ｽｸﾘ ﾝーの 種類 品　 質　 等

施工箇所
形　 式 装　 置

片引 引分 電動 ひも 引 手引
名称・ 品質 ひだの 種類 備　 考

目地形状 適 用 箇 所 寸法（ ㎜）

本体の材質 目地の 材質 適用箇所 寸法（ ㎜）

種　 類 寸 法 ( L=mm) 適 用 内 容 規格・ 品質等

材　 種 管の種類 管形状（ 接合方法）

           　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　       　 ( 16. 14. 5)

下記以外は標仕表9. 7. 1によ る     　 　 　        　 ( 16. 14. 5) ( 9. 7. 2) ( 表9. 7. 1)

・ 発泡層のあ る も の

工法　 　 ※熱溶接工法　 ・ 突付け （ 施工箇所　 　 　 　 　 　 　 　  　 ） 　  　 ( 19. 2. 3)

接着剤の種別　 ※一般の 床　 　 ・ 　 便所等多湿部

厚さ ( mm) 記号

※2. 0

・ 単層ﾋﾞ ﾆﾙ床ｼ ﾄー ・ 無地 ・ ﾏー ﾌﾞ ﾙ柄

※無地 ・ ﾏ ﾌーﾞ ﾙ柄

・ 柄物　 ・ 無地

・ 柄物 ・ 無地

・ 単層ﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

種　 　 　 　 類

・ ｺﾝﾎﾟ ｼ゙ ｯｼｮﾝﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・ 複層ﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・ 置敷き ﾋﾞ ﾆﾙ床ﾀｲﾙ

接着剤の 種別　 ※一般の床　 　 ・ 　 便所等多湿部

軽量鉄骨下地ﾎﾞ ﾄー ﾞ 遮音壁の遮音ｼー ﾙ材　  　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 ( 19. 7. 2)

・ ｽﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ 式( ｽﾄｯﾊ゚ ｰ付き )

※外圧管（ ※１ 種）

・ Ｒ Ｓ －Ｖ Ｕ

・ 硬質ﾎﾟ ﾘ塩化ﾋﾞ ﾆﾙ管

A - 0 0 5

図 示

図 示

・ 図 示

八千代保育園改築工事新潟市建築部公共建築第１課環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体 特記仕様書（３）

201 4 . 0 3 . 2 0

塗装仕上

ボ ード 下地部

・ 2種b ・ 一般部 ・ 25

・ 50

・ 25

※30

・12

・ な ら

・ な ら

※ 50 ・ ク リ ア 塗 装※ ｼﾅ合 板

ｔ 5. 5

・ 集 成 材 ｵｲﾙｽﾃｲﾝｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗 装  (幅 約 50㎜ ) 階 段
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排

　

水

　

工

　

事

２  排水桝及びふた

・ 簡易気密形( ﾊ゚ ｯｷﾝ式)

・ 水封形

・ 中ふた 付密閉形

適用荷重

・ Ｔ －６ 用

・ Ｔ －20用

・ Ｔ －２ 用

鋳鉄製ﾏﾝﾎ ﾙーふた                                                    ( 21. 2. 2) 22
　

舗

　

装

　

工

　

事

路面表示用塗料　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

J I S K 5665 ・ １ 種

・ ２ 種　

※３ 種１ 号

液状常温

加熱

溶融 粉体状

幅 　  ※ 1 5 0 　

厚さ 　 ※1. 0

※白

・ 黄

揮発性有機溶剤の 含有率は、 塗料総質量に対し て 5%以下と する 。

23
　

植

　

栽

　

工

　

事

※行う  　              　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 23. 1. 3)

　  塩類( EC) の試験

１  土壌の酸度､水溶性

２  樹木の

　  植栽基盤整備

芝及び地被類　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   ( 23. 2. 2) ( 23. 2. 3) ( 表23. 2. 1) ( 表23. 2. 2)

※20　 ・ 　※行う 　 ・ 行わな い ※B種　 ・ 　 ※植栽範囲　 ・ 図示

樹木　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 23. 2. 2) ( 23. 2. 3) ( 表23. 2. 1) ( 表23. 2. 2)

・ 12以上

地盤高ま で 植込み用土で 盛土を 行う 。

高か ら を 有効土層と する 。 た だ し 、 計画地盤高が 現状地盤高よ り 高い場合は、 計画

※葉張り の 範囲

・ D種

・ C種

・ B種

※A種

※80 　 ・ 　

※60 　 ・ 　

※50 　 ・ 　

※100　 ・ 　

　 た だ し ､低木は植栽範囲

・ 図示

工法Ｄ 種以外の工法で 、 現状地盤高と 計画地盤高が同一で な い 場合は、 計画地盤

３  植込み用土

※適用する 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                 ( 23. 2. 3) ( 23. 2. 4)４  土壌改良材

５  支　 柱　 材

６  幹巻き 用材料

７  芝　 張　 り

８  枯補償及び枯損

 　 処理

　 施工箇所　 　 ※植栽範囲 　  ・ 図示

※防腐処理杉丸太　 　  ・ 杉の 焼き 丸太　   ・ 竹　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 23. 3. 2)

※幹巻き 用ﾃ ﾌーﾟ  　 ・ わら 及びこ も   　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 23. 3. 2)

種類　 　 ※こ う ら い芝　 　 ・ 野芝 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ( 23. 4. 2)

24
　

追

　

加

　

特

　

記

９  屋上緑化シ ス テ ム 土壌層　 　 ※改良土　 　 ・ 人工軽量土                       （ 23. 5. 2) ( 23. 5. 3)

期間　 　 ※引渡し の日か ら １ 年間　 　 　 　 　   ( 23. 3. 4) ( 23. 3. 6) ( 23. 4. 7) ( 23. 5. 5)

る た めの 構造計算の基準を 定め る 件」 ( 平成12年5月31日付け  建設省告示第1458号)

※「 屋根ふき 材及び屋外に 面する 帳壁の 風圧に対する 構造体力上の 安全性を 確か め

によ る 風圧力に対応し た 固定工法を 標仕1. 2. 2[ 施工計画書] によ る 品質計画で 定め る

 厚さ 　 　 mm

保水･排水層　 　 ・ 軽量骨材層（ 厚さ 　 　 mm） 　 ・ 板状成形品 　        （ 23. 5. 3)

・ 3以上～7未満

・ 3未満

・ 7以上～12未満

 ﾎﾞ ﾙﾄ固定

・ 凹凸形※細目

※普通目

※細目

・ T- 6用

・ T- 2用 ※平形

※凹凸形

・ T-20用

・ T-14用

・ 歩行用

・ Ｕ 字溝用

・ か さ 上げ用

・ 桝ふた 用

・ 溝ふた 用

　 ・ 図示

　 ※無し

・

※受枠付き

・ ｽﾃﾝﾚｽ製

・ 鋼製

ｸﾞ ﾚ ﾁーﾝｸﾞ ふた                                       　               ( 21. 2. 2)

※Ｂ 種　 　 ・ 建設汚泥か ら 再生し た 処理土                            ( 21. 2. 3)３  埋戻し 土
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１  盛土に 用い る 材料

２  凍上抑制層の材料

３  路床安定処理

・ Ａ 種　 ・ Ｂ 種　 ・ Ｃ 種　 ・ Ｄ 種　 　 　 　 　 　 　   　  　 　 　 　 ( 22. 2. 3) ( 表3. 2. 1)

　 　 　 　 　 　 ・ 高炉ｾﾒﾝﾄB種　 ・ 生石灰( 　 　 　 　 ) 　 ・ 消石灰( 　 　 　 )

・ ｼ゙ ｵﾃｷｽﾀｲﾙに よ る 安定処理

　 ｼ゙ ｵﾃｷｽﾀｲﾙの 品質

※添加材料に よ る 安定処理　 　 　 　 　 　 　 　  　      ( 22. 2. 2) ( 22. 2. 3) ( 表22. 2. 2)

　 単位面積質量　 60g/㎡以上　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 厚さ ( ㎜) 　 0. 5～1. 0

　 引張り 強さ 　 　 98N/5cm（ 10kgf /5cm） 以上

　 透水計数　 　 　 0. 15cm/s ec以上

　 種　 類　 　 ・ 普通ﾎﾟ ﾙﾄﾗﾝﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ　 ・ ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種

　 添加量　 　 　 　 　 　 　 kg／ｍ 3( 目標Ｃ Ｂ Ｒ 　 ※5　 ・  　 )

４  路床の 試験 ・ 支持力試験を 行う （ ※乱し た 土　 ・  乱さ な い土）  　  　 　 　 　 　 　  　 ( 22. 2. 5)

・ 路床締固め 度の 試験を 行う 　

５  路盤材料

７  ア ス フ ァ ルト 舗装

・ ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ( Ｃ －40) 又はｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ ( Ｃ Ｓ －40)

６  路盤の 締固め度

　  試験

※無し 　 ・ 有り

※無し 　 ・ 有り

※ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ※顔料混入加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

・ 　・ ｶﾗｰ舗装

　 ｶﾗｰ舗装の着色骨材　 　 ・ 有色骨材（ 焼成） 　 　 ・ 着色骨材（ 樹脂被覆）

ｱｽﾌｧﾙﾄ　 　 ※再生ｱｽﾌｧﾙﾄ　 　 ・ ｽﾄﾚ ﾄーｱｽﾌｧﾙﾄ   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 22. 4. 3)

・ 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物( 20)

・ 粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物( 13)

・ 一般地域 ※寒冷地域

※密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物( 13F)

・ 細粒度ｷﾞ ｬｯﾌﾟ ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物( 13F)

※密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物( 13)

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の抽出試験  　 ※行わ な い   　 ・ 行う 　 　        　 　  　 　 ( 22. 4. 6)

８  コ ン ク リ ート 舗装 早強ｾﾒﾝﾄ　 ※使用し な い　 　 ・ 使用する  　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 22. 5. 3)

注入材料　 ※低弾性ﾀｲﾌﾟ 　 　 ・ 高弾性ﾀｲﾌﾟ                   ( 22. 5. 3) ( 表22. 5. 3)

溶接金網　 ※有り  　 ・ 無し                                　 ( 22. 5. 3) ( 22. 5. 4)

９  カ ラ ー舗装 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 22. 6. 2) ( 表22. 6. 1)

・ ア ス フ ァ ルト 混合物

・ 石油樹脂系混合物

・ 樹脂系混合物　 　 ・ 塗布工法

・ ニ ート 工法

舗装の 種類

 ※加熱系

 ・ 常温系

部位

※300角 ※砂

・ ﾓﾙﾀﾙ

※60

・ 誘導、 注意喚起用ﾀｲﾌﾟ

・ 透水性ﾀｲﾌﾟ

・ 植生ﾀｲﾌﾟ

※普通ﾀｲﾌﾟ 5. 0N/mm2以上

※80　 ・  1004. 0N/mm2以上

3. 0N/mm2以上

車道部 ※80 ・ 　

歩道部 ※60 ・ 　

　 ※標準ﾀｲﾌﾟ

　 ・ 表面化粧ﾀｲﾌﾟ

　 誘導、 注意喚起用

　 は黄色と する

・ 　

※小舗石（ 花崗岩） ※80～100　

・ 　

※う ろ こ 張り

・ 　

※ｺﾝｸﾘ ﾄー舗装

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

・ 舗石舗装 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 22. 9. 2) ( 22. 9. 3)

・ ｲﾝﾀ ﾛーｯｷﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾛｯｸ舗装　 　 　            　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 22. 9. 2) ( 22. 9. 3)

・ ｺﾝｸﾘ ﾄー平板舗装　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    　 ( 22. 9. 2) ( 22. 9. 3)

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の抽出試験　 　 　 ※行わな い　 ・ 行う 　 　 　 　 　  　 　 　  　 ( 22. 8. 6)

排水性舗装用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　     　 　 　 　 　 　 　     　 　 　 　 ( 22. 8. 3) ( 表22. 8. 2)

　 ※ﾎﾟ ﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ種　 ・  ﾎﾟ ﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅠ種

10 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

11 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

12 ブ ロ ッ ク 系舗装

13 区画線

　 　 　 　 ・ 　 　 年間　 　 　 ・ 　 　 年　 　 月　 　 日迄

１  室内空気有機化学

　  物質低減対策

1) 　 建築材料等の 選択

　 及び旧J I Sにおけ る Fco、 Eoの も の を 含む。 ) を 使用する 場合は、 建築基準法の規

　 定によ り 使用面積制限計算書等を 監督員に 提出し 、 監督員の 承諾を 受け る こ と 。

※　 塗料及び接着剤はト ルエ ン 、 キ シ レ ン 及びエ チルベン ゼン を 含有し な い か 、

　 ト ルエ ン 等の含有量が極めて 少な い規格品と する 。

※　 防腐・ 防蟻剤はク ロ ルピ リ オ ス 、 ダ イ ヤ ジ ノ ン 及びフ ェ ノ ルカ ブ ルを 含有し な

　 い 非有機リ ン 系の薬剤と し 、 加圧式防腐、 防蟻処理等は工場で 行い、 十分乾燥し

　 た 後で 現場に搬入し た も のを 使用する 。

※　 壁紙用接着剤は、 フ タ ル酸ジ -n-ブ チル及びフ タ ル酸ジ -2-エ チルヘキ シ ル等を

　 含有し な い 難揮発性の可塑剤を 使用し て い る も のを 使用する 。

※　 選定し た 使用材料について は室別か つ部位別に使用材料台帳を 作成する 。

　 　 1) の 使用面積材料制限計算書の 代用を 可と する 。

2) 　 施工中の 安全管理

※　 施工に先立ち 、 工法、 材料等を 確認し 、 指針値に 関し 意見等の あ る 場合は申し

　 出る 。

※　 施工中も 強い 臭気等に 注意する 。

※　 接着剤及び塗料の 塗布に当た っ て は、 使用方法及び塗布量を 十分に 管理し 、 適

　 切な 乾燥時間を と る も の と する 。 ま た 、 施工時、 施工後の通風、 換気を 十分に 行

　 い 室内に発散し た 化学物質等を 室外に 放出さ せる こ と 。

3) 　 測定時期

※　 測定時期は、 本工事の ほ か 関連設備工事と も 施工終了後と する 。 内装又は塗装

　 等の施工が 終了し 、 そ の 後十分な 換気が行われて い る こ と 、 及び中央式空気調和

　 設備の よ う に換気を 行い な が ら 空気調和を 行う 設備があ る 場合は設備の試運転が

　 終了し て い る こ と と する 。

※　 測定時期の決定は、 測定結果が 基準値・ 指針値を 超え た 場合に 、 8) の措置を 講

　 じ る 時間を 見込むこ と 。

※　 大規模改造等改修工事の場合は、 着手前に監督員の指定する 一室に つい て 、 4)

　 の 別表A、 Bの物質測定を 行う も の と し 、 施工終了後も 同様と する 。

※　 改築等新営工事の 場合は、 完成後に 監督員の 指定する 一室について 、 4) の別表

　 A、 Bの 13物質測定を 行う も の と し 、 施工後も 同様と する 。
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4) 　 測定対象物質　 別表A

※　 ホ ルム ア ルデヒ ド

基準値ppm

0. 08 100

※　 ト ルエ ン 0. 07 260

※　 キ シ レ ン 0. 20 870

※　 パラ ジ ク ロ ロ ベン ゼ ン 0. 04 240

※　 ス チレ ン 0. 05 220

※　 エ チルベン ゼン 0. 88 3800

基準値ppm　 　 測定対象物質　 別表B

※　 ク ロ ルピ リ ポ ス 0. 000007 0. 1

※　 フ タ ル酸ジ -n-ブ チル 0. 02 220

※　 テ ト ラ デカ ン 0. 04 330

※　 フ タ ル酸ジ -2-エ チルヘキ シ ル 0. 0076 120

※　 ダ イ ア ジ ノ ン 0. 00002 0. 29

※　 フ ェ ノ ブ カ ルブ 0. 0038 33

※　 ア セ ト ア ルデヒ ド 数値を 確認する 。

5) 　 測定室

　 ・ 　 改修工事の事前及び施工後( 13物質) 測定室数　 １ 室( 監督員の指定し た 室)

　 ※　 施工後( 別表A6物質) 測定室数( 　 １ ) 室( 監督員の指定し た 室)

6) 　 測定方法

測定機器

※　 最新の 『 厚生労働省「 室内空気測定の ｶﾞ ｲﾄ ﾞ ﾗｲﾝ」 、 学校に あ っ て は文部科学省

　 学校環境衛生基準』 ( 以下「 基準等」 と い う 。 ) に 認め ら れて いる 測定機器

測定要領

※　 最新の 基準等の 測定方法

7) 　 測定結果の 分析

※　 測定対象化学物質を 採取し た 検体を 分析機関に 依頼する 。

　 　 測定方法及び検体の 種別ご と に、 分析機関が異な る こ と も 認め る も のと する 。

8) 　 測定結果が 指針値を 超え た 場合の 措置

※　 測定結果が 4) の 基準値、 指針値を 超え て い る 場合は、 原因究明と と も に 換気通

9) 　 報告書の提出

※　 完了検査日ま で に報告書を 提出する 。

　 ・ 　 部分使用の承諾を する 場合は、 使用日の 前日ま で にする 。

10) 　 そ の他

※　 建築材料等の選択、 測定方法等で 下記によ り が た い 場合は監督員と 協議を 行う 。

※　 関連の 各請負者の役割分担は、 別表Cに よ る 。

・ 建築工事

・ 電気設備工事

・ 給排水衛生設備工事

・ 冷暖房換気設備工事

・ 　 　 　 　 　 工事

・ 　 　 　 　 　 工事

空気調査 測定報告 材料選定 台帳作成 台帳まと め
改善措置発注工事種別

役割分担区分

別表C

○ ○ ○
○
○
○

○
○
○
○

○ ○
○
○
○

２  環境技術の適正化 ※　 工事の 施工に当た っ て は、 地球環境保全の た め 、 新潟市環境基本計画及び新潟

　 市公共工事環境配慮指針な ど に よ り 省エ ネ ルギ ー、 資源等に 関する 技術の 適用に

　 努め る 。

３  ユ ニ バーサル

　  デザイ ン

※　 工事の 施工に当た っ て は、 「 新潟市公共建築物ユ ニ バーサ ルデザイ ン ガ イ ド ラ

　 イ ン 」 の 考え 方に 基づき 施工に 努め る 。

１  ｱｽﾍ゙ ｽﾄ含有建材の

　  処理

施工調査　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  [ 公共建築改修工事標準仕様書　 9. 1. 1]

　 分析によ る ｱｽﾍ゙ ｽﾄ含有の調査　 　 ・ 行う 　 ・ 行わ な い

　 ｱｽﾍ゙ ｽﾄ粉じ ん 濃度測定　 　 　 　 　 ・ 行う 　 ・ 行わ な い

　 　 　 　 　 　 　 　 法及び走査電子顕微鏡法」 に よ る 位相差・ 分散顕微鏡法に よ る 。

　 　 測定機関　 ※厚生労働省新潟労働局に 登録さ れて い る 作業環境測定機関と する 。

２  ｱｽﾍ゙ ｽﾄ含有

　  吹付け 材の除去

除去工法　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 [ 9. 1. 3]

　 ※「 改修標仕」 9. 1. 3に よ る 。

　 ・

除去し た ｱｽﾍ゙ ｽﾄ含有吹付け 材の処理　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 [ 9. 1. 3]

　 ※密封処理( 二重袋梱包)

　 ・ セ メ ン ト 固化

３  ｱｽﾍ゙ ｽﾄ含有

　  保温材等の除去 　 ※粉じ ん 飛散抑制剤等によ る 湿潤化の後、 手ばら し で 行う 。

除去工法　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 [ 9. 1. 4]

　 ・ 掻き 落し ・ 破砕・ 切断等によ る 除去を 行う 。

　 　 ※[ 9. 1. 3 ｱｽﾍ゙ ｽﾄ含有吹付け 材の除去] によ り 、 作業場を 隔離する 。

４  ｱｽﾍ゙ ｽﾄ含有

　  成形板の 除去

養生等　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 [ 9. 1. 5]

　 建物内部で 除去を 行う 場合、 除去作業場所と 他の 場所を 隔て る た め、 開閉部位

　 ( 出入口、 換気口、 窓等) は閉と し 、 ガ ラ ス の 破損箇所等で 開と な っ て いる 部位を

　 養生シ ート 等で 塞ぐ 。

※　 接着剤及び塗料の 使用済み缶等は、 速やか に 場外に搬出さ せる こ と 。

※　 建築材料はF☆☆☆☆を 基準と する ほ か 、 ホ ルム ア ルデヒ ド 以外の物質( 別表A

　 の 物質) の 発散が極めて 少な い材料を 選定する 。

　 　 な お、 該当する 材料等がな い場合に おい て 、 F☆☆☆又はそ の同等品( 旧J AS

　 風又は低減物質の 付与等の 措置を 講じ 、 再度測定を 行い基準値以内で あ る こ と の

　 確認を 、 関連請負者が 連携し て 行う 。

ｱｽﾍ゙ ｽﾄ成形板の 種類
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※現場発生土の良質土　  ・ 客土（ ※畑土　 ・ 黒土）   　 　 　 　 　 　 　  　 ( 23. 2. 3)

工事名 図名

年月日 縮　 尺 図面番号

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の抽出試験　 　 ※行わ な い 　 　 ・ 行う 　 　       　 　 　   　 ( 22. 6. 6)

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の抽出試験　 　 ※行わ な い 　 　 ・ 行う 　 　       　 　 　   　 ( 22. 7. 6)

厚さ 試験　 　 ※行わな い　 　 ・ 行う

　 　 測定方法　 ※J I S K 3850 -1 空気中の 繊維状粒子測定方法-第1部： 光学顕微鏡

※再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ　 　 ・ ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ　 切り 込み砂利　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  ( 22. 2. 3)

※行う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　  ( 22. 3. 5)

ｼー ﾙｺ ﾄー　 　 ※行わ な い 　 　 ・ 行う ( 施工範囲： 　 　 　    　 　 )  　 　 　 　 　 ( 22. 4. 5)

※普通平板( Ｎ ) 　 　 ・ ｶﾗｰ平板( Ｃ )

・ 洗出平板( Ｗ) 　 　 ・ 擬石平板( Ｓ )

材 料 名 使 用 部 位 厚さ ( mm) 備 考

μg/m3

μg/m3

種　 　 類 厚さ ( mm) 施工方法 基　 層

種　 　 類 曲げ強度 厚さ ( mm) 表面加工及び色彩等

種　 　 類 寸法( mm) 厚さ ( mm) 目地材

厚さ

・ 車道

・ 歩道

・ 　 　

・ 　 　

区 分

表 層

基 層

舗装の種類 車道部の基層 ｶﾗｰ舗装の 種類

材　 質 形　 式 種　 類 適用荷重 ﾒﾝﾊ゙ ﾋーﾟ ｯﾁ 上面形状

種　 　 類

・ 密閉形( ﾃ ﾊー゚ ・ー ﾊ゚ ｯｷﾝ式)

規格番号 種　 類 施工時の条件 適 用 寸法( ㎜) 適 用

適　 用 有効土層の 厚さ ( mm) 工　 法 整備範囲

樹木の 樹高( m) 有効土層の厚さ ( cm) 工 法 整備範囲

※再生ｸﾗｯｼｬ ﾗーﾝ( RC－40) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  　 　 　 ( 22. 3. 3) ( 表22. 3. 2)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  　 　 　 ( 22. 4. 2) ( 表22. 4. 1)

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物等の 種類      　 　    　                  ( 22. 4. 4) ( 表22. 4. 5)

A - 0 0 62 0 1 4 . 0 3 . 1 4

八千代保育園改築工事新潟市建築部公共建築第１課環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体
特記仕様書（４）
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追

加

一

般

共

通

事

項

浸透性防腐材塗

浸透性撥水材塗

色 彩 計 画

適 用 す る ・ 適 用 し な い

色 彩 計 画 は 本 工 事 の う ち 建 築 工 事 の み な ら ず 、 全 て の 工 事 に 適 用 さ れ る 。

監 督 員 が 作 成 す る 色 彩 計 画 図 表 に 対 応 し た 色 見 本 、 材 料 見 本 等 を 提 出 す る 。

内 部 足 場 を 要 す る 大 空 間 、 外 壁 の 主 要 材 料 の 決 定 は 、 該 当 部 分 の 工 事 途 中 段 階 に て 、

監 督 員 の 指 示 す る 一 部 分 の 足 場 を 撤 去 し た 上 で 最 終 的 な 色 彩 を 決 定 す る 。

総 合 図 の 作 成 　 総 合 図 は 、 請 負 業 者 が 発 注 者 の 直 接 発 注 工 事 を 含 め た 工 事 の 全 体 概 要 と 相 互 関 係 を 把 握

し 、 施 工 図 の 適 正 化 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。

　 施 工 図 に 先 行 し て 監 督 員 の 承 諾 を 受 け る 。

　 監 督 員 の 指 示 に よ り 、 建 築 工 事 請 負 者 が 元 図 （ 平 面 図 ､展 開 図 ､天 井 伏 図 等 ） を 作 成 す る 。

　 設 備 そ の 他 の 各 関 連 工 事 請 負 者 は 協 力 し て 各 工 事 の 機 器 類 等 を 元 図 に 記 載 し 、 相 互 調 整

を 行 う 。

総 合 図 の 作 成 は 関 連 工 事 業 者 と 連 絡 を 密 に し 、 工 事 工 程 に 支 障 の な い よ う 、

事 前 協 議 し た 上 で 監 督 員 の 承 諾 を 受 け る 。問 題 点 の 抽 出 、 及 び 対 策 を

施 工 図 を 作 成 ,統 括 す る 担 当 者 を 工 事 期 間 中 現 場 事 務 所 に 常 駐 さ せ る こ と 。

異 な る 工 種 間 の 調 整

本 工 事 の 異 な る 工 種 や 部 位 の 位 置 関 係 や 取 合 い の 検 討 が 可 能 な 施 工 図 等 を 作 成

し 、 相 互 の 協 議 ・ 調 整 を 終 え た 後 に 監 督 員 の 承 諾 を 受 け る 。

総 合 図 の 作 成 に 際 し て 外 部 業 者 を 使 用 す る 場 合 、 監 督 員 の 承 諾 を 得 る 。

総 合 図 の 作 成 、 返 却 期 間 は 監 督 員 と 協 議 の 上 決 定 す る こ と 。

別 途 発 注 工 事 と の

調 整
本 工 事 と 並 行 し て 発 注 さ れ る 工 事 に 関 わ る 部 位 は 、 監 督 員 の 指 示 に よ り 施 工 図 等

を 作 成 し 、 相 互 に 事 前 協 議 ・ 調 整 を 終 え た 後 に 承 諾 を 受 け る こ と 。

1 　塗装特記

2

3

4

5

※1 外部用木部塗装材：浸透性壁用２回塗とし色はグレー系とする

※3外部ﾎﾞｰﾄﾞ保護塗装材：透湿・浸透・撥水性壁用F☆☆☆☆以上認定品とする　　

　 ・ 　 改築等新営工事の 施工後( 13物質) 測定室数　 ３ 室( 監督員の 指定し た 室)



○

○

○

○

○

○

○

○

項　　　　　目

　

　

　

　

Ａ 備　　　考

躯体関係

１．ＲＣ造（梁・壁・床）
　　の貫通孔・開口部

貫通孔のスリーブ材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

○

○

２．Ｓ､ＳＲＣ造の ○

３．設備機器の基礎 建築設計図に記入あるもの ○

機器取り付け用アンカー・架台

屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの

屋外・屋上の基礎

屋内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

○

4.昇降機関連 昇降路の躯体 ○

Ａ 備　　　考項　　　　　目

仕上げ関係

１．軽鉄天井・壁下地 ○

開口部の墨出し

Ａ 備　　　考項　　　　　目

屋外排水設備・外構

１．雨水 屋外雨水排水設備 ○

桝及び桝ふた ○

Ａ 備　　　考項　　　　　目

切り込み及び補強２．可動間仕切り

位置ボックス

３．つりボルト及び 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

４．外壁まわり

ウエザーカバー、ベントキャップ

外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ ○

換気扇（取付枠共）

流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台

フード（標準詳細図のもの）

５．湯沸室まわり ○

○

浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット６．浴室まわり

既製浴槽（ふたを含む）

浴室及び便所の床排水金物

７．便所まわり 洗面カウンター ○

８．事務室まわり ファンコイルカバー

家具組み込みの洗面器

機器搬入用フック　ビーム

２重ピット及びトレンチのマンホールふた

○

○

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ

チェンブロック

○

排煙口等の天井仕上材の取付け ○

○

消火器ＢＯＸ設置工事

自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強

○

○

自動扉・電動シャッター　　までの配管，

○

２．雑排水・汚水

桝及び桝ふた

屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ ○

３．植栽 植栽及び客土 ○

４．ユニット形浄化槽 ピット形の躯体及び砂充てん

５．屋外オイルタンク タンク室の躯体及び砂充てん

○

スリーブ・型枠の穴埋め ○

使用されたスリーブの穴埋め

予備スリーブの穴埋め

衛生器具ユニット

点検口（天井・床下）

及びドアチェック、フロアヒンジ

自動扉・電動シャッターからセンサー（付属スイッチ）

への配管・配線工事

上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等

電気配線配管

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共）

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線

機器と付属操作スイッチの渡り配管配線

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに

小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線

注油口内アース端子よりのアース用配管配線

　　　　　　　　　　　　　　　　　至る配管配線

○

○

○

　　インサート

○

○

上記以外のユニット形浄化槽本体・配管及び据付等

９．フリｰアクセスフロア

床パネルの切り込み加工

コンセント

○

　　　　はり貫通孔

11．その他

　　  まわり

自動扉の手元電源スイッチ

上部電動シャッター
○

排煙窓本体・自動開閉装置

防煙たれ壁本体・駆動装置

防煙たれ壁連動制御装置の感知器

上部電動シャッター，排煙窓及び

○

○

自動扉の本体・駆動装置・検出装置（センサー） ○

電気錠の扉までの配管及び配線

防火戸の自動開閉装置

　　　　本体・制御盤・手動開閉装置・ヒューズ装置

電気錠の本体、 ○

○
くつふきマット・玄関マット・自動扉マット部

煙突底部排水目皿・排水管

くつ洗い流し部排水金物・排水管

床排水金物（目皿共）・排水管

雨水配管

ルーフドレン

○

○

雨水利用設備集水管

，

扉内配線

本体 配線

10､自動扉･電動シャッター

○

三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修

各階出入口穴あけ・同補強

昇降路がＲＣ造及びＳＲＣ造の時、軌条・中間ビーム

・ブラケット他昇降路内の鋼製部材一式

○

○

○昇降路がＳ造の時の中間ビームブラケット受けピース

○

出入口扉，三方枠及び幕板の補強鉄骨

出入口扉，三方枠及び幕板

昇降路内ピット防水

○

○

○

ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口

○昇降路内フック取付

機械室換気設備

インターホンまでの配管・配線工事

制御盤（EV機械室内または昇降路内等）から外部

点検用コンセント

○

昇降路内ピット点検用タラップ

制御盤(EV機械室内又は昇降路内等)までの動力･照明用電源

アース､防災信号､拡声設備(館内放送用)の配管･配線工事

○

厨房排水溝

避雷設備・同接地工事

厨房グリース阻集器

同上用防水・マンホール・タラップ等

５．その他

湧水・汚水ピット・ＲＣ造各種水槽

トラフ・ピット類（ふたを含む）

○

○

○

○

フリーアクセスフロア内の防水堤

オイルサービスタンクの防油堤

○

鉄骨構造材配線用孔加工:(工場加工時）

Ｓ造貫通鋼管スリーブ・補強

屋外受水タンク用の基礎

押出成型セメント板の壁開口・補強

○

駐車場ガソリントラップ（コンクリート造）

６．厨房機器

7．その他

厨房機器接続配管立ち上げ

厨房機器接続用電源

厨房機器

Ｅ Ｍ

○ ○

○○

○

○

○ ○

○ ○

○○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

Ｅ Ｍ

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ｅ Ｍ

○ ○

○

○

○

○

○

○

Ｅ Ｍ

○

○

○

○

○

○

○

○

吊物昇降装置製作及び取付工事

バトンパイプ・吊金物の製作及び取付工事

一次側配管配線工事

舞台照明用二次側配管配線工事

客席照明用二次側配管配線工事

演出用分電盤、照明操作卓等調光装置の製作及び取付調整

演出用分電盤内一次側幹線及び接地線結線

演出用分電盤内二次側負荷線結線

コンセントボックス用開口、補強、仕上げ工事

一般照明器具の製作及び取付工

一般照明器具への電源供給及び調光制御

各ライトバトン・トラス設備の製作及び取付調整

舞台照明用器具、コンセントボックス等負荷設備の製作及び取付調

○

○

○

○

○

○

一次側電源引き込み工事

舞台機構制御盤から各昇降装置までの電気配管配線工事

昇降ライトバトン用給電設備及び架台製作、取付工事

諸幕類の製作及び吊込工事

足場及び養生

工事用電源

舞台機構制御盤から舞台機構操作盤までの電気配管配線工事

○

○

Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ

防火区画、防煙区画

防火区画、防煙区画

防火区画、防煙区画

切り込みはＡ

その他はＭ

洗面器はＭ

衛生器具ユニット取付はＭ

Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ

２次側

１次側

自家発用はＥ

演出機構設備工事区分表

ブリッジ工事（客席天井部含む）

ブリッジ上部吊上フック及び機器搬入口工事

ブリッジ乗込用扉、ギャラリー、手摺り及びタラップ工事

ブリッジ、手摺り工事

客席上部吊上フック

客席用照明設備工事

客席用照明調光設備工事

昇降バトン用器具の製作及び取付工事

ブリッジ上作業灯及びコンセント工事

○

演出照明設備工事区分表

鏡

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171

一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178

協

力

・

構

造

工 事 名 図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252

一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協

力

・

設

備

新潟市建築部公共建築第１課

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号 

一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921   fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714   fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号

一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）金箱構造設計事務所 （株）ホープ設備設計事務所上山寛アトリエ 株式会社　環境デザイン研究所

A-007

○

○

○

2014.03.20

八千代保育園改築工事
工事区分表

ボードの切り込み

下地の補強

○

○

○

身障者用手すり
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〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171
一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178
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力力力力力力力
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
構構構構構構構
造造造造造造造

株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所
新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事

図    名図    名図    名図    名図    名図    名図    名

年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 縮 　尺縮 　尺縮 　尺縮 　尺縮 　尺縮 　尺縮 　尺 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

2014.03.142014.03.142014.03.142014.03.142014.03.142014.03.142014.03.14 A-A-A-A-A-A-A-

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252
一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協協協協協協協
力力力力力力力
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
設設設設設設設
備備備備備備備

（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号
一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921 fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714 fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号
一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所
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一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178

協協協協協協協
力力力力力力力
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
構構構構構構構
造造造造造造造

株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所株式会社　環境デザイン研究所
新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事八千代保育園　改築工事

図    名図    名図    名図    名図    名図    名図    名

年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 縮 　尺縮 　尺縮 　尺縮 　尺縮 　尺縮 　尺縮 　尺 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

2014.03.142014.03.142014.03.142014.03.142014.03.142014.03.142014.03.14 A-A-A-A-A-A-A-

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ上山寛アトリエ

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252
一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協協協協協協協
力力力力力力力
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
設設設設設設設
備備備備備備備

（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号
一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921tel.03-5496-2921 fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714tel.025-228-7714 fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号
一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所（株）ホープ設備設計事務所
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一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921 fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714 fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号
一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所
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吹抜け
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〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171
一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178

協
力
・ 
構
造

株式会社　環境デザイン研究所
新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名

八千代保育園　改築工事

図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

2014.03.14 A-

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252
一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協
力
・ 
設
備

（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号
一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921 fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714 fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号
一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所
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〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171
一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178

協
力
・ 
構
造

株式会社　環境デザイン研究所
新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名

八千代保育園　改築工事

図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

2014.03.14 A-

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252
一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協
力
・ 
設
備

（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号
一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921 fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714 fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号
一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所
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鋼製建具リスト2

建　具　枠

建　具　枠

建　具　枠

備　　　考

建　具　枠

記号・数量

形　　　状

金　　　物

硝　　　子
材質・仕上

形　　　式
場　　　所

記号・数量

形　　　状

備　　　考

金　　　物

硝　　　子
材質・仕上

形　　　式
場　　　所

記号・数量

形　　　状

備　　　考

金　　　物

硝　　　子
材質・仕上

形　　　式
場　　　所

記号・数量

形　　　状

備　　　考

金　　　物

硝　　　子
材質・仕上

形　　　式
場　　　所

　　　　　　防は防火設備を示す。

特　記

※鍵、排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰの取付高さはH1500とする

※建具記号の特は特定防火設備、
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3 ×1 ×1
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AW
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1
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5

2075

70 70

2005

1
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8
5

1
00

3
90

（201）3歳児室

アルミ製　ステンカラー

木製額縁OSUC、飛散防止フィルム

戸車、クレセント、指詰め防止、網戸、ﾌﾗｯﾄ枠、開口制御
他付属金物一式

引き違い窓 引き違い窓＋FIX窓

他付属金物一式
戸車、クレセント、指詰め防止、網戸、ﾌﾗｯﾄ枠、開口制御

木製額縁OSUC、飛散防止フィルム

アルミ製　ステンカラー
①、TP（掃出し）

階段Ｂ

TP

水切、他付属金物一式
木製額縁OSUC、飛散防止フィルム

レバーハンドル、シリンダー錠、ドアクローザー

アルミ製　ステンカラー

片開き
（119）職員玄関

FIX＋突出し窓
（109-1）玄関ホール

①

見込み：-
アルミ製　ステンカラー

飛散防止フィルム
付属金物一式

サッシ見込み：70　／　木枠見付け：25　，見込み：130 サッシ見込み：70　／　木枠見付け：25　，見込み：80

サッシ見込み：70　／　木枠見付け：25　，見込み：130

×1
AD

1

AW

36 ×2
AW

37 ×1
AW

38 ×1

サッシ見込み：70　／　木枠見付け：25　，見込み：55

T5
アルミ製　ステンカラー

引き違い窓

他付属金物一式
木製額縁OSUC、飛散防止フィルム

戸車、サムターン、指詰め防止

（114）調理室

9
5
0

93
0

1500

8
3
5

10
4
5

17251725 70

（114）調理室

戸車、シリンダー錠、指詰め防止

木製額縁OSUC、飛散防止フィルム
他付属金物一式

引き違い窓

アルミ製　ステンカラー、障子のみ指定色焼付塗装
T5

サッシ見込み：70　／　木枠見付け：25　，見込み：55

戸車、サムターン、指詰め防止

木製額縁OSUC、飛散防止フィルム
他付属金物一式

引き違い窓

アルミ製　ステンカラー
T5

サッシ見込み：70

（114）調理室

9
5
0

93
0

1605

サッシ見込み：130

（115）調理前室
片開き

アルミ製　ステンカラー

レバーハンドル、サムターン、ドアクローザー

飛散防止フィルム、ガラリ開口率35％
他付属金物一式
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2
0
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5
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3530
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0
8
5

1
6
5

865 900 900 865

サッシ見込み：70

（109-1）玄関ホール、（109-2）履き替えスペース

①、TP（掃出し）
アルミ製　ステンカラー　SOP

飛散防止フィルム

戸車、シリンダー錠、指詰め防止、ﾌﾗｯﾄ枠、開口制御
他付属金物一式

引き分け戸＋FIX窓

SD

1
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1
8
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0

1330

1
8
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他付属金物一式
木製額縁OSUC、飛散防止フィルム、ガラリ開口率35％

レバーハンドル、サムターン、ドアクローザー

アルミ製　ステンカラー

片開き
（114）調理室

サッシ見込み：130

網戸、開口制御、排煙オペレータ×2
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ガラス凡例

①:FL5+A6+FL5

FL5+A6+FL5②:

③:

④:

LOW-E5+A6+FL5

NP6.8+A6+FL5

TP:強化ガラス

×1
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〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171
一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178

協
力
・ 
構
造

株式会社　環境デザイン研究所
新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名

八千代保育園　改築工事

図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

2014.03.14 A-

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252
一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協
力
・ 
設
備

（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号
一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921 fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714 fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号
一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所
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保育園　鋼製建具リスト3

建　具　枠

建　具　枠

建　具　枠

備　　　考

建　具　枠

記号・数量

形　　　状

金　　　物

硝　　　子
材質・仕上

形　　　式
場　　　所

記号・数量

形　　　状

備　　　考

金　　　物

硝　　　子
材質・仕上

形　　　式
場　　　所

記号・数量

形　　　状

備　　　考

金　　　物

硝　　　子
材質・仕上

形　　　式
場　　　所

記号・数量

形　　　状

備　　　考

金　　　物

硝　　　子
材質・仕上

形　　　式
場　　　所

※建具記号の特は特定防火設備、

※鍵、排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰの取付高さはH1500とする

特　記

　　　　　　防は防火設備を示す。

865900900865
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3530 1620
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1300 1445
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00

900 545

870

サッシ見込み：70サッシ見込み：70

屋上階ハト小屋
固定ガラリ

アクリル焼付塗装

-

設備ダクト取り付け用ｱﾝｸﾞﾙ：SUS304(絶縁処理)、

他付属金物一式
防虫金網：SUS304，、有効開口：0.8㎡以上

アクリル焼付塗装

防虫金網：SUS304、有効開口：0.6㎡以上

固定ガラリ

-

設備ダクト取り付け用ｱﾝｸﾞﾙ：SUS304(絶縁処理)、

他付属金物一式

1F厨房外壁

71570701355

1
00

0

2210

2025701255
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0

3350

×1
AG

2

AG

1 ×1

19
8
5

830

AD

11 ×1
AD

12 ×1
AD

13 ×1
AD

14 ×1
AD

15 ×1
AD

16 ×1

アルミ製　ｽﾃﾝｶﾗｰ、障子のみ指定色焼付塗装

サッシ見込み：130
片開き

他付属金物一式

-

-

ケースハンドル、シリンダー錠、

（106）2歳児室

アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装アクリル焼付塗装

レバーハンドル、シリンダー錠、

木製額縁OSUC

-

他付属金物一式

片開き
サッシ見込み：70　／　木枠見付け：25　，見込み：130

片開き

他付属金物一式

①

木製額縁OSUC、飛散防止フィルム

レバーハンドル、シリンダー錠、フランス落とし、

（211）屋外倉庫

サッシ見込み：130

レバーハンドル、シリンダー錠、フランス落とし、

（116）検収室
親子開

木製額縁OSUC、飛散防止フィルム
他付属金物一式

サッシ見込み：70　／　木枠見付け：25　，見込み：130

片引き戸＋FIX窓

木製額縁OSUC、飛散防止フィルム

（126）子育て支援玄関

①

サッシ見込み：70　／　木枠見付け：25　，見込み：180

アルミ製　ｽﾃﾝｶﾗｰ、障子のみ指定色焼付塗装

押しボタン式自動引き分けドア

シリンダー錠、電気錠、無目埋込型センサー、補助センサー
パニックオープン、他付属金物一式
木製額縁OSUC、飛散防止フィルム、防護スクリーン

（109-1）玄関ホール

サッシ見込み：70　／　木枠見付け：25，見込み：130

T5:FL5

ガラス凡例

①:FL5+A6+FL5

FL5+A6+FL5②:

③:

④:

LOW-E5+A6+FL5

NP6.8+A6+FL5

TP:強化ガラス

SD

1

600

6
00

DWシャフト

スチールSOP

点検錠、蝶番
-

他付属金物一式

片開き戸
サッシ見込み：70

他付属金物一式
戸車、クレセント、指詰め防止、網戸、ﾌﾗｯﾄ枠、開口制御

（210）遊戯室

22
85

1
98

5

③（嵌め殺し部）､TP（掃出し部） TP
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一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171
一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178

協
力
・ 
構
造

株式会社　環境デザイン研究所
新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名

八千代保育園　改築工事

図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

2014.03.14 A-

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252
一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協
力
・ 
設
備

（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号
一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921 fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714 fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号
一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所

階段D階段C
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曲げ加工（各所共通）

倉庫
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階段D

バルコニー

バルコニー
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滑り台　W =450, H=1500 （備品工事）
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手摺キープラン・手摺詳細図
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一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171
一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178

協
力
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構
造

株式会社　環境デザイン研究所
新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名

八千代保育園　改築工事

図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

2014.03.14 A-

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252
一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協
力
・ 
設
備

（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号
一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921 fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714 fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号
一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所

手摺　1階キープラン

手摺詳細ＡT-1 T-2 手摺詳細B

T-3 手摺詳細C 手摺詳細DT-4

T-5 手摺詳細E

T-1

Zn-Zn

T-2

Zn-Zn

T-3

St-W

T-4

St-W

T-5

St-St

T-1

Zn-Zn

T-5

St-St
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T-4
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T-3
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T-4

St-W
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S=1 ：20 S=1 ：20

S=1 ：20 S=1 ：10

S=1 ：20

手摺キー凡例

手摺形式

笠木形式

手摺材質

材質：凡例

Ｗ　：杉集成材＋自然塗料

Sus：ステンレスHL

Ａ　：アルミ　ステンカラー

Ｓｔ：スチール＋錆び止め塗装＋EP-G塗装

Ｚｎ：スチール＋溶融亜鉛メッキ＋フッ素樹脂塗装

T-□

□-□

T-1

Zn-Zn

手摺　2階キープラン

手摺　屋上階キープラン

T-1

Zn-Zn

b a

c

d

e

b

c

a

d

e

1,150
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50Φ穴明け@150
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60

150
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化粧ﾅｯﾄ､角落し
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BPL-9×110×220
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ﾌﾞﾗｹｯﾄ：FB-9×110
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支柱：FB-50×9

笠木：丸鋼φ19 R17600
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St13Φ ＠≒70
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0
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St FB-50*9@1050
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手摺：集成材
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1,150
OSUC

皿ビス固定座金：50φ　ＰＬ-4.5

丸鋼φ13曲げ加工＠≒1200

集成材

丸面取5R
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集成材
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140
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0
15

30

b a

c

d

e



〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171

一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178

協

力

・

構

造

株式会社　環境デザイン研究所

図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252

一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協

力

・

設

備

（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号 

一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921   fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714   fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号

一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所
新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名

壁　　EP塗装

D B

A

C

HWC地域子育て支援WC

D B

A

C

A
BX9 BX10

3,400

2,
50

0

BX6 BX7

5,000

A
BX6 BX7

5,000

A'
BY3 BY2

3,450

B
BY3 BY2

3,450

B'

鏡 250Φ

2,
50

0

BX6 BX7

5,000

BY3BY2

3,450

D

化粧ケイカル板

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ H=1000

BX9BX10

3,400

BY3 B BY2

3,450

C
BY3BY2

3,450

D

2,
50

0

AX2 A

A-145

トイレ・沐浴室

床　　長尺塩ビシート

巾木　 ソフト H=75

天井　 化粧石膏ボード t9

壁　　EP塗装

床　　長尺塩ビシート

巾木　 ソフト H=75

天井　 化粧石膏ボード t9

壁　　EP塗装

床　　長尺塩ビシート

巾木　 ソフト H=75

天井　 化粧石膏ボード t9

2歳児トイレ

地域子育て支援トイレ、多目的トイレ

2
,1
2
5

C

八千代保育園改築工事

3,400

BX9 BX10

BY3

BY2

3,
45

0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ H=1000

上部棚板1段

PS

6
00
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棚板：ポリ合板

D B

A

C

受木：タモ集成材OSUC

棚板：ポリ合板　1段

2,
12

5

BX7BX6
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BY3

BY2

3,
45

0

600

上部棚板1段

掃除道具掛けフック×3

60
0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ H=1200

汚物流し

4
00

8
00

80
0

8
00

汚物流し

鏡 300×800

7
10

71
0

7
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汚物流し

おむつ交換台

AY4

AX2 AX3

5,200

WC
地域子育て支援

5
00

5
50

HWC

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ H=1000

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ H=1200

上部棚板1段

1,
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0

受木：タモ集成材OSUC

棚板：ポリ合板　1段

掃除ﾌｯｸ(ｽﾃﾝﾚｽ既製品)3ケ

2,
50

0

BAY4 C AX2

鏡：W450×H1000

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ H=1000

化粧ケイカル板

AY4D A AX3

2,
50

0

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ H=1200

化粧ケイカル板

AY4 AX3 CB AY4D

補助手摺

トイレ詳細図1

A1:1/50,A3:1/100

おむつ交換台

シャワー

シャワー

汚物流し

掃除ﾌｯｸ(ｽﾃﾝﾚｽ既製品)3ケ

2014.03.14
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株式会社　環境デザイン研究所上山寛アトリエ （株）金箱構造設計事務所 （株）ホープ設備設計事務所

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171

一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178
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力
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構

造

図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252

一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協

力

・

設

備

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号 

一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921   fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714   fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号

一級建築士  第168519号  折原幸栄

新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名
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A

C

A-146
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8
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A BX7

BX7 C
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0

上部棚板1段

壁　　EP塗装

床　　長尺塩ビシート

巾木　 ソフト H=75

天井　 化粧石膏ボード t9

3,4歳児トイレ

八千代保育園改築工事

25R 25R
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4
1
0

L531同等品

メラミン化粧板

無垢集成材t20 OSUC

20

内部ポリ合板

メラミン化粧合板
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手かけ溝

A3=1:20,A1=1:10 A3=1:20,A1=1:10手洗いＢ詳細図　×1箇所（5歳児トイレ） A3=1:20,A1=1:10
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手洗いB

上部棚板1段

化粧ケイカル板

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

棚板：ポリ合板

鏡 Φ250

鏡：450×900

鏡

トイレ詳細図2

A1:1/50,A3:1/100

3,4歳児WC

2014.03.14

手洗いＣ詳細図　×1箇所（トイレ・沐浴） 手洗いＡ詳細図　×1箇所(3,4歳児トイレ）

手洗いA

手洗いA’

手洗いA

手洗いA'
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工 事 名

八千代保育園改築工事

A-147

A3=1:20,A1=1:10 ライニング・汚垂石詳細図 A3=1:20,A1=1:10

5
5
0

メラミン化粧板

無垢集成材t20 OSUC

2
0

25R 25R640

550

手かけ溝

5020

3
5
0

メラミン化粧合板

内部ポリ合板

200

補助手摺：A.boltM6にて
補強取付PLに固定のこと

シール

取合部テーパー加工

ライニング壁： 化粧ケイカル板

目
透

1
0

面取りR5

ライニング天板：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

壁：LGS+GB-St12.5の上EP塗装

ソフト巾木H60

汚垂石（グリップタイプ）

エポキシ樹脂系接着

H

幼児用便所ブース標準詳細 A3=1:50,A1=1:25 大人用便所ブース SK、掃除道具入れ A3=1:50,A1=1:25

グラビティヒンジ

30

5
0

3
0 2
5

コーナー面取り25R

ゴム戸当たり32Φ

D
 

W

目地5㎜

7
0
0

25

6
0

W

SUS巾木

※全てコーナー面取り5mm

ブース振れ止め棚板　シナ合板ﾌﾗｯｼｭt30

1
0
0
0

表面材：ｼﾅ合板OSUC

棚板
取手：樹脂製

ポイントカラー：ｼﾅ合板OSUC

1
,
5
0
0

▽FL

W

6
0

550

アンダーカットt-60

表面材：ｼﾅ合板OSUC

ｻﾑﾀｰﾝ

2
,
1
2
5

550

W

6
0

表面材：ｼﾅ合板OSUC

アンダーカットt-60

※全てコーナー面取り5mm

▽FL

2
,
1
2
5

非常開装置付スライドボルト   

1
,
2
0
0

※全てコーナー面取り5mm

棚板：ポリ合板

1段

掃除ﾌｯｸ(ｽﾃﾝﾚｽ既製品)3ケ
受木：タモ集成材OSUC

SUS巾木

トイレ詳細図3

A1:1/50,A3:1/1002014.03.14

手洗いA'詳細図　×1箇所
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図示 151

部分詳細図1

RC屋上防水（歩行用）伸縮目地 1
30

※
-
2

※
-
1

※-3
100≦ ※-1

200≦

(  )≦

2
50

※
-
2

2
50

2
0
0
≦

※
-
1

2
00
≦

15

200≦

(15) 180
300

250～350

2
5
0

2
50

15

100≦

1
0
0
≦

1
00
≦

300
180(15) 250～350

排水溝及びドレイン廻り（横型・縦型）

鉄骨梁との治まり調整が必要

パラペット
立上り壁

パラペット
立上り壁

※-3：屋上梁巾を考慮

※-2：ルーフドレイン径+200≦

※-1：ルーフドレイン製品寸法（径）

※-2：ルーフドレイン+400≦

※-1：ルーフドレイン製品寸法

排水溝部 Vカット目地・シール

一般部目地

防水立上り

縦樋

排水溝

周辺部目地

一般部目地

防水立上り

縦樋

周辺部目地

排水溝

排水溝部 Vカット目地・シール

縦型ルーフドレイン廻り

横型ルーフドレイン廻り

1.伸縮目地既製品：オフコンジョイント99 同等品

RC屋上立上り配管貫通孔廻り 1
10（非歩行用）スラブ有り

（
水
下

+
　
）

3
0
以
上

1
5

18
0

15 15
300以上

1
6
5

15

15

1
0
～
20

30

2
5

2
5

H
（
有
効
H
+
3
0
）
※
-
1

5
0
以
上

3
00
以
上

D（1600）

(180) 15

30

50

500以上

1
4
0
0以

内

70

3
0

130以上

180180130 130

非歩行用の場合

実管スリーブ打込み（設備工事）

ロックウール
（設備工事）

1/50

後打ちコンクリート
（但し配管パネル取付け工事の前）

塗膜防水

シーリング
（設備工事）

シーリング

塗膜防水

ラッキング

スリーブパネル
（設備工事）

L-40×40×3（上下）

U字ボルト等
にて支持（設備工事）

点検口

（キーストンプレート捨型枠）

（設備工事）

1.H、D寸法は設備と打合せにより記入

2.壁厚は、高さ1400を超える場合 180とする、但し高さ 1400以下の場合でも H,D寸法などによっては

構造と打合せにより記入

3.スラブが有る場合は点検口を設ける。点検口の大きさ・位置等はプロジェクト毎に設備担当者と協議する

※-2：断熱材は「断熱材範囲図」による

※-1：点検口を設ける場合は、その納まり寸法を考慮の事

RC屋上キュービクル架台（歩行用）-1
1

30

L（踏台長さ）＝X+500以上

X=キュービクル間口外形寸法（2000）

600

13
0

6
0
0

1
3
0

Y
=
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
奥
行
外
形
寸
法
（
20
0
0
）

踏台

a-a部断面図

踏台

c-c部姿図

防鳥網
取り外し可

b-b部断面図

防鳥網　取り外し可

水勾配 1/100

（設備工事）

a

防鳥網
取り外し可

a

b

c

b

c

1.鉄部は溶融亜鉛めっきとする   2.架台間のアスファルト防水は屋上防水をそのまま延長する

3.架台基礎・寸法・位置及び形状は設備・構造と打合せの上決定する

4.大型設備機器もこれに準ずる　　　5.踏台寸法は「高圧受電設備規程（JEAC8011）2002年」によった

6.コンクリート基礎間には防鳥網を設置する

7.踏台設置の場合、ゴムパッキン等のがたつき防止の処理を施す

8.防油提の有無は消防協議による。不要の場合は防鳥網仕様とする（※-1）

屋上パラペット一般部防水納まり 1/5

固定金物

テープ状シール材

不定形シール材

固定金具断熱材

塩ビ樹脂系シート（機械固定式断熱工法）

アルミ笠木

塩ビ樹脂系シート（接着工法）

屋上園庭（EVA樹脂系ｼｰﾄ防水）防水納まり 1/10

ＲＣ打放し補修ウレタン塗布防水

水抜き穴１６φ，＠１，０００

目隠しル－バ－：アルミ曲げ材ジュラクロン焼付塗装

溶融亜鉛メッキとする。

水抜き穴１６φ，＠１，０００

(
7
0
0
)

(700)

支柱Ｈ－（構造図参照）

鉄部の仕上は，すべて

必要に応じて笠木取付のこと

同縁：１００×５０×２０×２．３＠６００

（
２

０
０

）

Ａタイプ

Ｂタイプ

Ｂタイプ Ａタイプ

６００

(200)

支柱Ｈ－（構造図参照）

(200)

(200)

目隠しル－バ－

目隠しル－バ－

止めアングル　Ｌ―７５×７５×５，Ｌ＝２００

１
０
０

４８１００７２．５ １００
１５

５
０

6
0
0

４
８

１
０
０

１
５

７
２

．
５

１
０
０

１
０

０
１
０
０

150150

50 50

20

1
5

1
5

ツバ材ｔ６鋼板加工，四周シ－リング

脚部構造体に緊結

1
5
0

100100

ＲＦＬ

アルミ製目隠しルーバー 1/20

１．アルミ製目隠しルーバーの形状はＢタイプとする

ピット納まり 1/50

SL

人通孔（550φ）

６００φ

（マンホ－ルのある部分に設置）@350
ＳＵＳ製タラップ打込み

簡易防水・防臭型マンホール鉄フタ（必要カ所に設置、最低２ヶ所）

人通孔 )
(

通気管１００φ
１スパン２ケ所

) (

９
０
０

55
0φ

3
5
0

3
5
0

(
)

内部ＲＣ打放し補修程度

１スパン２ケ所
連通管１５０φ

1/20

鉄フタ樹脂系塗料焼付
キャップ目地ＳＵＳ表装　床同材仕上

簡易防水・防臭型化粧用（鍵付）

モルタル金ゴテ

1
5
0

四周ネオプレーンゴム
ラスモルタル金ゴテ

4
0

６００×６００80 80

7
5

30

既製品打込

150 150 150

4
0
0

22

2
2

2
2

3
5
0

3
5
0

ステンレスタラップ化粧用

ピット納まり 各部詳細

モルタル t=30.0

シート防水（EVA樹脂系）

コンクリート金鏝押さえ

踏台　コンクリート既製品 U字溝(別途工事）

フレーム L-45x45x2.3（別途工事）

防鳥網　取り外し可 （別途工事）
幹線用開口付（別途工事）
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図示 152

部分詳細図2

化粧目地・打継ぎ目地・誘発目地（壁打放し）
1

2

実壁厚（T）

15

a

15

実壁厚（T）

構造壁厚構造壁厚

1
5

構
造
壁

厚

構
造
壁

厚
1
5

構
造
壁

厚
1
5

増打ちコンクリート 弾性シーリング
（三面接着）

プライマー

増打ちコンクリート

弾性シーリング
（三面接着）
プライマー

増打ち
コンクリート

誘　発　目　地

15+a≧T/5

打継ぎ部

打　継　ぎ　目　地化　粧　目　地

増打ち
コンクリート

打放し・吹付け仕上げの場合

貧調合モルタル

(2
0
)

(
1
5
)

(2
0
)

(
1
5
)

(20)

(15)

実
壁
厚
（
T
）

実
壁
厚
（
T
）

(20)

(15)

(20)

(15)

弾性シーリング
（三面接着）

プライマー

増打ちコンクリート

実
壁
厚
（
T
）

(20)

1.既製品目地棒：創建同等品

2.化粧目地は、必要に応じその都度既製品目地棒を用いて採用（原則としてシーリングを施す）

3.（　）内はプロジェクト毎に構造設計者と協議し、変更または記入する

横

目

地

縦

目

地

鋼製壁下地　乾式ボード壁 1
5

(20)

(2
0
)

(
9
0
)

(8
)

(90)
(9
0
)

(90)

(
8)

（L型：T型壁取合い）

（スタッド-65×45×0.8）

(スタッド65x45x0.8)

テープ張りの上
継目用パテ塗り

目透しの場合 継目処理の場合

テープ又は塗装

コーナー補強材（出隅用）の上
継目用パテ塗り

目透しの場合

継目処理の場合

（スタッド-65×45×0.8）
テープ又は塗装

コーナー補強材（出隅用）の上
継目用パテ塗り

テープ張りの上
継目用パテ塗り

※コーナー補強材（出隅部）はコーナービート又はコーナーテープとし特記なき場合はコーナービートとする

(
9
0
)

(90)

1.目地処理の種別

2.ボード類の厚さが6mm以下の場合は、目地幅を5mm程度とする

鋼製壁下地　乾式ボード壁(ダブル張り)
1

5

150以内

(10)

150以内

(10)

スタッド
(65×45×0.8)
@450程度

打込みピン@900程度

ランナー

頭部　天井高の異なる場合

スペーサー@600程度

ダブル野縁

頭部　ランナーが野縁と平行の場合

頭部　天井高の異なる場合（断熱材打込取合い）

頭部　ランナーが野縁と直角の場合

打込みピン@900程度

シングル野縁

スペーサー@600程度

タッピングビス又は溶接@900程度

スペーサー600＠程度

断面

ランナー

ダブル野縁

野縁受け

ランナー

脚部

吹出口など別途

ランナー受金物@900程度
（  形又は   形t2.3)

断熱補修材

タッピングビス

シングル野縁

打込みピン@900程度

野縁受け

野縁

タッピングビス
@900程度

吹出口補強わく
(65×45×0.8)

鋼製壁下地　乾式ボード壁(遮音壁)
1

5

150以内

150以内

(10)

150以内

(10)

ランナー

シーリング
打込みピン＠900程度

ランナーー受金物
＠900程度

（　形又は
   形t2.3)

野縁

見切縁

シーリング

テープ張りの上
継目用パテ塗り

テープ張りの上
継目用パテ塗り

断熱材打込みの場合

野縁

タッピングビス

打込みピン＠900程度

グラスウール

野縁

スペーサー＠600程度

　形、Ｌ形亜鉛鉄板　t0.5

断熱材打込みの場合

野縁受け

野縁受け

ランナー

スペーサー＠600程度

吹出口補強わく
(65×45×0.8)

ダブル野縁

吹出口など別途

スタッド
(65×45×0.8)
＠450程度

打込みピン＠900程度

打込みピン＠900程度

シーリング

シーリング

脚　部
断　面

ランナーが野縁と直角の場合（断熱材打込取合い）

頭部　天井高の異なる場合

壁取合い

1.上級室、会議室等に使用することとし、高度の遮音性を要する室には使用しない

2.建具等の開口部の遮音性を考慮する

鋼製壁下地　乾式ボード壁　石こうボード壁 1
100亀裂防止（継目処理目地・伸縮目地）

(6)※

ボード継目をかくす場合の目地の設け方

床面

スラブ下面

天井面

開口部の上部

両サイドに目地を設ける場合

立面図

突付け（無処理）

継目処理目地（   工法）

伸縮目地（   型）

（   目地）

床面

天井面

立面図

伸縮目地

継目処理目地

（   工法）

立面図

・長い壁面の場合

たて継目

よこ継目

５～９ｍ程度に設ける 不要伸縮目地

継目処理目地

継目処理目地

その他（天井内の継目）

簡易工法（天井内目地は除く）

突付け無処理 －

簡易工法（天井内目地は除く）

壁のボード張り仕様

スラブ下・梁下までの場合 天井面までの場合部位 目地種類

立面図

開口部の上部

ドア枠を天井まで伸ばし幕板とする

継目処理目地

（   工法）

幕板

開口部の上部

両サイドに目地を設けない場合

（L型にカットしたボードを配置）

伸縮目地の詳細

（完全スリット型）

テープシール

スタッド

※（　　）内寸法は目地形状による

 5～9m程度 

見
え

掛
か
り

部

1.（　　）内に目地種別を記入する

2.耐火性能壁の伸縮目地の設置は個々の認定条件を確認の上、プロジェクト毎に対応する

断熱範囲
1

50

※ ※

※※

※

※※

※

※※ ※※

※

GL

（平面）（断面）

内壁

柱

内部

内部

RC躯体基礎

ピット

ピロティ

土間コンクリート

断熱材

断熱材

断面（RC造屋根が外断熱の場合）

開口部平面

外部

外部

外部

外部外部

内壁

外壁

断熱材

断熱材

断熱材

断熱材

コーナーガード
1

3

(20)

76

76

76

76

10

10

7
6

(
1
2
00
)

11.5

1
0

10

7
6

(12.5)

GL工法納まり

FL

コーナーガード
耐衝撃性塩化ビニル樹脂

タップコン5×60

エンドキャップ
耐衝撃性ABS樹脂

ガード受
アルミ押出型材

コーナーガード
耐衝撃性
塩化ビニル樹脂

コーナーガード
耐衝撃性塩化ビニル樹脂

ガード受
アルミ押出型材

タッピンネジ4×40

RC+モルタル納まり

コーナーガード
耐衝撃性塩化ビニル樹脂

タップコン5×60

幅木

ガード受
アルミ押出型材

LGS下地壁取合 エンド部姿図

2.ガード受:アルミ押出型材 A6063S-T5 アルマイト処理

3.クッション/特殊軟質樹脂 エンドキャップ/耐衝撃性樹脂 エンボス仕上げ

出隅・入隅 （１） 柱型・壁 ＜一般部分＞
1

5

30

軽鉄乾式直張工法

r=25

２．モルタル仕上げ

20

モルタル塗り
金こて仕上げ

LGS 下地

仕上材

ﾌｸﾋﾞ ﾒﾀﾙﾋﾞｰﾄの上ﾊﾟﾃ処理

r=25

r=25

1.コンクリート打放し

4．ＰＢ（軽鉄下地）

ジョイントテープ

シーリング材

コンクリート増打

PB　ｔ=12.5

仕上材(塗装又はクロス貼）

ボード

r=25

ﾌｸﾋﾞ ﾒﾀﾙﾋﾞｰﾄの上ﾊﾟﾃ処理

3．ＰＢ（ＧＬ）

(塗装又はクロス貼）

1.※：断熱補強範囲は500の範囲とする



キャノピー詳細図

155A1:1/50  A3:1/100
〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171
一級建築士   第48156号  斎藤　義　        faX. 03-5575-7178

協
力
・ 
構
造

株式会社　環境デザイン研究所
新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名

八千代保育園　改築工事

図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

2014.03.14 A-

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252
一級建築士　第186751号　上山　寛　            faX. 025-228-0085

〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

協
力
・ 
設
備

（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号
一級建築士  第122854号  金箱　温春

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F

tel.03-5496-2921 fax.03-5496-2922 tel.025-228-7714 fax.025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号
一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所

詳細図 各部断面詳細図

キャノピー屋根伏図

断面図 A1:1/30  A3:1/60

A1:1/30  A3:1/60

A1:1/3  A3:1/6

175 1550 1650 850 350

2
4
2
0

2
5
0

2825
2
5
0

2
1
5
0

1
0
0

3130

85
0

16
25

15
75

17
5

A1:1/10  A3:1/30

3
8
8

35
0

3508501650

901401202300

150

25
01
00

屋根下地：C-100x50x20x2.3@450

梁：H-150x150x7x10

屋根：溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板立馳ぜ葺　t=0.4

　　　ｺﾞﾑｱｽt=1.0

　　　高圧木毛セメント板 t＝10.0

A 断面 B断面

C 断面

A

B

C

軒天：ケイカル板 t=6.0 目透し

　　　EP 塗装

樋：耐酸被覆鋼板

　　t=0.4

天井：岩綿吸音板 t=6.0 直貼り 軒天下地：ロ-50x50x2.3@450

梁：H-148x100x6x9

天端：石膏ボート EP 塗装

　　　構造用合板 t=12.0

屋根：溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板立馳ぜ葺　t=0.4

樋：耐酸被覆鋼板

　　t=0.4

落とし口：自在ドレンφ75

たて樋　：塩ビ管といφ75

棟包み：屋根同材

玄関ホール 風除室

@400

※

ｺﾞﾑｱｽ t=1.0

野地板：高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=20

妻側取合い水切：屋根同材

二重水切：屋根同材

取合いシーリング

屋根下地：C-100x50x20x2.3

立上り下地：C-60×30×15×2.3

150屋根：立馳E-20

溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4

ｺﾞﾑｱｽ t=1.0
野地板：高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=20

150

棟包み：屋根同材

2
2
0

150

1
0
0

90

2
5
0

樋：耐酸被覆鋼板 t=0.4

下地：高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=20

受下地：FB-3×32 @500

軒先唐草：屋根同材
屋根：立馳E-20

溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

 t=0.4

ｺﾞﾑｱｽ t=1.0
野地板：高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=20

幕板下地：ロ-50x50x2.3

取合いシーリング

3
2

廊下

下地：L-30×30×3

幕板パネル
（別途工事）



9 開口補強 11 雑配筋詳細

・ 孔の上下方向の位置の限度 d は下図の通りとする。

・ 孔の左右方向の位置の限度は、 柱及び直交ずる梁（ 小梁） 面から原則として 1. 2D 以上離す。

・ 孔が並列する場合の中心間隔（ 水平距離） は、 隣接する孔径の平均値の3倍以上とする。

R ≦D/3
2

d

D

1
R ≦D/3

d

補強要領（ 2）

・ 孔径は、 梁せい D の 1/3 以下とする。 孔が円形でない場合は、 これの外接円とする。

・

避けて配筋できる場合は補強を省略できる。 この場合、 スラブ筋をずらしても良い。

R≦
20

0m
m

単独の開口（ 孔径の3倍以上離れている場合も含む） で、 鉄筋を緩やかに曲げることで開口を

 切り取られたスラブ筋と同量以上

 斜め筋 D13 かつスラブ筋以上

L2

L2

L2

L2

L
2

L1

A 開口部の最大径が 200mm 以下の場合

B 開口部の最大径が 700mm 以下の場合

・ 複数の開口を連続して設けた場合、 開口群を一つの開口と見なして補強筋を設置する。

シングルを上下筋の内側に配筋する。

m本 m/2本m/2本

緩やかに曲げる 

1. 柱・ 梁

10 設備配管

斜め筋 2-D13 

1. 梁貫通孔

ずらしても良い

・

 梁貫通孔可能範囲

L1

L
1

L
1

L1 L1

L1

・ 梁に打込む場合は、 事前に監理者の承諾を得ること。

壁3.

スラブ2.

・ 上下スラブ筋の間に通す。

・ スラブ筋と平行に沿わせないこと。

・

・

・

ダブル配筋の場合、 壁筋の内側に通す。

シングル配筋の場合、 壁の中央に通す。

3cm 以上あける

3cm 以上あける

スラブ内に配管が集中する場合は、 事前に監理者に報告の上、 協議すること。

階　 段

二辺固定スラブ階段（ 2） （ 3） 片持ちスラブ階段（ 1）  一方向スラブ階段

配　 筋
階段記号

厚　 さ

D2（ mm） 主筋 A 主筋 B 配力筋 壁補強筋D1（ mm）

位　 置

上端筋

下端筋

上端筋

下端筋

上端筋

下端筋

配　 筋

D1（ mm）

厚　 さ

D2（ mm） 主筋 A 主筋 B 配力筋

配　 筋
階段記号

D1（ mm）

厚　 さ

D2（ mm） 主筋 A 主筋 B 配力筋 壁補強筋

柱への打込みは行わないこと。 コンセント ・ ボックスなどを

設置する場合は柱断面を打増し、 5 .  3 に従って補強筋を

配筋すること。

・ 補強筋は、 原則として主筋の内側とする。

・ 縦筋及び上下筋は、 あばら筋の形に配筋する。

による補強を行う場合は監理者の承諾を得ること。

補強方法は、 原則として下図の方法とする。 これ以外の配筋要領とする場合、 もしく は、 既製品

補強要領（ 2）

・

孔径が梁せいの 1/10 以下かつ150mm 未満のものは、 補強を省略する事ができる。・

D

R

 下縦筋

縦　 筋 

斜め筋  斜め筋

縦　 筋 

 横　 筋

 横　 筋

 上縦筋

R（ mm）
斜め筋 縦　 筋 横　 筋

梁せい

D（ mm）

上縦筋

下縦筋
記　 号 箇所数

貫通孔径

な　 し な　 し
H1

H2
2-2-D13

2-2-D13

な　 し

H3

H4 4-2-D16
2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13

H5

H6 4-2-D19

≧1. 2D ≧1. 2D1 2P≧（ R + R ） /2×3

             D＜500mm

500mm≦D＜700mm

700mm≦D＜900mm

900mm≦D

≧3cm

梁主筋 

d≧150mm

d≧175mm

d≧200mm

d≧250mm

1.

2. 置きスラブと基礎梁の接合（ シアコネクター）

5.

L
2

 打増し部

 スラブ配筋

L
2

 スラブ筋と同径、 同ピッチ  スラブ筋と同径、 同ピッチ

 土間スラブ筋と同径、 同ピッチ

L2

L1  1-D13

L
2

a

L
2

a

 土間スラブ配筋

 1-D13

 打増し部

 打増し部

3. 土間スラブの補強

4. コンクリート ・ ブロック受け

・ 水平、 垂直とも同様とする。

 n本

 n/2本

 n/2本

3
0
0
mm

200mm
 2-D16

 打増し部

 コンクリート ・ ブロック

 D10@200

1-D13 

 コンクリート ・ ブロック

 D10@200

1-D10 

L1

基礎スラブピット

階段記号

機械基礎 8.

9.

t

≧
t

≦
1
0
0
m
m

 2-D13

L2

2-D13 

L
2

≦
1
0
0
m
m

t

≧
t

≦
1
00

m
m

150mm  1-D13

 金属手すり

L2

 1-D13

2-D13 

L2

 2-D13

L2

L
2  2-D13

 2-D13D10@150 

 D10@150
 2-D13
 D10@150

L
2

L
2

 4-D13

2-D13 

L
2

L2

 2-D13

パラペット

手すり

 2-D13

 1-D13

L2

6.

7.

A 形

H（ mm）

大きさ

B 形

2
0
0
＜

H
≦

4
0
0
m
m

300mm
 D13@200

 D10@200

H
≦

2
0
0
m
m

250mm
 D10@200

 D13@200 D10@200B×D B×D

位　 置
形　 状

B（ mm）軸 通　 り
基礎記号

D ,  L（ mm）

D10@200 

D10@200  2-D13
1-D10 

 2-D13

 1-D13

 D13@200

H

B
L

≧
1
5
0
m
m

 2-D13

土間スラブ 

L2

 主筋 B（ 上端筋）

L1  主筋 A（ 上端筋）

L1

L1

L2

L3

L3

 配力筋

主筋 A（ 下端筋）  
 稲妻筋 D10@200

 段鼻筋 1-D10

主筋 B（ 下端筋）  

配力筋 1-D10 D2

D
1

L1

L2

L1

D
1

L1

D10@200 

D2

L
2

 稲妻筋 D10@200  壁補強筋

 配力筋

D
1

25d

L2

25d

D
1

L2
25d

L1壁補強筋の範囲

 主筋 B

1-D10 

D2

L
2

 稲妻筋 D10@200  壁補強筋

 配力筋

主筋 A 

D
1

25d

L2

25d

D
1

L2
25d

L1壁補強筋の範囲

D10@200 

主筋 B 

 主筋 B  主筋 B

 主筋 B  1-D10
 D10@200 D10@200

 主筋 B

主筋 A 

1-D13 1-D13 

50mmL1

L
2

50mm

L
2

L2

耐震スリット （ 完全絶縁型）

（ 1） 貫通孔の径、 位置、 配置

水平スリット

鉛直スリット

（ 壁）

（ スラブ）

（ 梁）

発泡ポリエチレン 

（ t=20 敷込み）

 鉄筋養生カバー 

（ 発泡樹脂材）  

（ 壁）

発泡ポリエチレン 

鉄筋養生カバー 

（ 発泡樹脂材）  

 振止め鉄筋

 D16 @400（ l =400）

 振止め鉄筋 

 D16 @400（ l =600）

（ 柱） 又は（ 壁）

200mm 200mm

4
0
0
m
m

 セラミ ック耐火材

 又はロックウール

 セラミ ック耐火材

 又はロックウール

・ スリット の位置は構造図の特記による。

2
0
0
m
m

３ ｃ ｍ以上あける

・ スラブ筋に沿わせない。

・ 上下スラブ筋の間に通す。

・

配筋できる場合は補強を省略できる。

・ 開口部の最大径が 200mm 以下で、 鉄筋を緩やかに曲げることにより開口部を避けて配筋できる

e≦200mm の場合、 破線で示した補強筋は不要とする。・

2. 壁開口

補強筋の径、 本数は構造図による。

e
e

e

e

L1

L1

L
1

L1

・ 凡　 例

上下縦筋 :  3-2-D13 → 3本のスターラップ形状のD13を孔の上下に配置する

縦　 筋 :  4-2-D13 → 4本のスターラップ形状のD13を孔の両側に配置する

斜め筋 :  4-2-D22 → 4本のD22を2面に配置する

3. スラブ開口

（ 1） 開口の範囲

・ スラブの開口可能範囲は、 原則として下図の　 　 　 　 以外の部分とする。

・ 施工時に一時的に設ける開口（ ダメ穴） は、 原則として設けないこととするが、 やむを得ず

設ける場合は下図に準じて配置の計画をし、 監理者の承諾を得ること。
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H7 4-2-D22

2-2-D134-2-D13 3-2-D13

4-2-D134-2-D16H8 4-2-D16 2-2-D16

100～150 4-2-D13

4-2-D16

・ 開口によって切られる鉄筋と同量の鉄筋で周囲を補強し、 隅角部に斜め方向に 2-D10

・ 555x225 の開口部　 4ヶ所

釜場記号
位　 置

B（ mm） D（ mm） H（ mm） t（ mm）

大きさ スラブ厚

通　 り

t
t

L2

スラブ筋と同径、 同ピッチ  スラブ筋と同径、 同ピッチ

L2 60゚

H

L2

B×D

軸

X2-X3 500 500500 180

X2-X3 Y17-Y18 500 500500 180

500 500500 180

Y13-Y14

X5-X6 Y4-Y5

X2-X3 Y17-Y18 500 500500 180

--- 04

B型BY2-3BX10-11MB1

B型 5001300BX1-2 BY1-2 500MB2

500BY1-2 A型 450450BX2-9MB3

600

600

RC基準図(3)

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

株式会社　環境デザイン研究所
新潟市建築部公共建築第１課

工 事 名 図    名

年 月 日 縮 　尺 図面番号

環境デザイン・上山アトリエ設計共同企業体

上山寛アトリエ
〒951-8052 新潟市中央区下大川通4ノ町2230番地ｴｽｶｲｱ大川前213

（株）金箱構造設計事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第36591号 

一級建築士  第122854号  金箱　温春
tel . 03-5496-2921   f ax. 03-5496-2922 tel . 025-228-7714   f ax. 025-228-7713

〒951-8035新潟市中央区船場町1-2438-2

一級建築士事務所 新潟県知事登録 （ト）第1376号

一級建築士  第168519号  折原幸栄

（株）ホープ設備設計事務所

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ハ）第3419号 tel. 025-228-0252
一級建築士　第186751号　上山　寛　       faX. 025-228-0085

一級建築士事務所 東京都知事登録 第9955号  tel. 03-5575-7171
一級建築士   第48156号  斎藤　義　    faX. 03-5575-7178

〒141-0031東京都品川区西五反田3-12-14東京技販ﾋﾞﾙ6F
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