
引 込 柱 装 柱 図 Ｓ＝１／４０

ポンプ制御盤姿図（参考） Ｓ＝１／１０

正 面 図 側 面 図

浸　水

過　熱

ＤＯＯＲ ＳＵＳ t ２.０

ＢＯＸ　 ＳＵＳ t ２.０

盤　材　質

ＬＩ－２内容

運　転

停　止 過負荷

漏　電

ランプテスト

ＮＯ.１－自動交互－ＮＯ.２

ＬＩ－１内容

電  源

強制運転

 水  位

異  常

高水位

ＨＭ

Ａ

Ｖ

８

９

７

電圧計

運転時間計

電流計

表示復帰

内　　　　容

ポンプ制御盤

ＮＯ.２ポンプ

ＮＯ.１ポンプ

５

６

４

２

３

１

停止

運転

手動－自動

電源電圧

記　号

ＮＰ

盤　面　内　容

単　線　結　線　図

通報装置

非常

４

９８

６

４ ５ ５

７

２ ３

ＬＩ－２

ＨＭ

Ａ

ＬＩ－１ ＬＩ－２

ＨＭ

Ｖ

２ １

Ａ

３

ＮＰ

投込圧力式

水位計変換器

電  源

１００Ｖ

２００Ｖ

アクセスユニット

ＰＨＳ

曽野木１丁目第３マンホールポンプ　電気設備図

電 気 配 線 図 Ｓ＝１／４０

投込圧力式水位計検出器

フリクトレベルＳＷ×１

３φ３Ｗ２００Ｖ５０Ｈｚ

１φ２Ｗ１００Ｖ５０Ｈｚ

異種管路接続材料

（ＦＥＰ－ Ｇ ）

投込圧力式水位計中空ケーブル

フリクト付属ケーブル　×１

ポンプ付属浸水ケーブル×２

ポンプ付属電源ケーブル×２

Ｐ１
０.７５

ポンプ制御盤

（ＳＵＳ製）

ＥＤ（動力）

Ｐ２
０.７５

ＦＥＰ ５０（別途工事）

ＦＥＰ ５０（別途工事）

ＦＥＰ ５０（別途工事）

Ｄ（ＴＥＬ）Ｅ

□

□

ＩＶ ５.５

ＩＶ ５.５

ＶＥ ２２

ＶＥ ２２

（ＳＵＳ製）

 引込計器盤

８ｍ－１４ｃｍ－２００ｋｇｆ

コンクリート柱（別途工事）

５０ＡＦ

ＥＦ

ＥＬＢ

ＣＴＣＴ

ＮＯ.１ポンプ

Ｐ１

０.７５

３０μＦ

ＳＣ
Ｃ Ｃ

ＮＯ.２ポンプ

０.７５

Ｐ２

ＳＣ

３０μＦ
３Ｅ Ｃ Ｃ

５２

Ａ

ＥＦ

５２

Ａ

３Ｐ

ＥＬＢ

５０ＡＦ

３Ｐ

５０ＡＦ

雑電源非常通報装置共通操作電源

マンホール内水位による並列交互運転

３Ｅ

（ＰＨＳ）

ＬＡ×２

２Ｐ

ＭＣＢ

５０ＡＦ

ＥＬＢ

５０ＡＦ

ＭＣＢ

５０ＡＦ

２Ｐ

２Ｐ

２Ｐ

ＭＣＢ

１φ２Ｗ１００Ｖ５０Ｈｚ

商　用　電　源

リミッタ

ＥＦ
Ｗ

ＭＣＢ

５０ＡＦ

２Ｐ

コンセント

作業電源

３Ｐ
ＭＣＢ
５０ＡＦ

３φ３Ｗ２００Ｖ５０Ｈｚ

ＥＦ

Ｗ

３００Ｖ
Ｖ

商　用　電　源

ＬＡ×３
ＭＣＢ
３Ｐ

５０ＡＦ

３φ３Ｗ２００Ｖ５０Ｈｚ

発 電 機 電 源

３Ｐ
ＣＫＳ

　　るものとする。

接地極埋設表示板　１４０×９０×１.０ｔ

連結式接地棒　　　１４φ×１５００Ｌ

連結式接地棒　　　１４φ×１５００Ｌ

接地極埋設表示板　１４０×９０×１.０ｔ

２．ポンプ制御盤姿図は参考図である。外形寸法、器具配置等は承諾図により決定

１００Ω以下

Ｅ １００Ω以下Ｄ（ＴＥＬ）

種　類

Ｅ

接地抵抗値

Ｄ（動力）

同上用リード端子　１４φ用

同上用リード端子　１４φ用

接　地　材　料

１本

１枚

３本

１枚

１本

数　量

３本

１．接地材料は下記を標準とし、規定の接地抵抗値がでない場合は、別途協議によ

注　　　記

    する。

３φ３Ｗ２００Ｖ５０Ｈｚ

１φ２Ｗ１００Ｖ５０Ｈｚ

▽　ＧＬ

コンクリート根かせ

（ＳＵＳ製）

ポンプ制御盤

引込計器盤

ＷＨＭスペース×２

８ｍ－１４ｃｍ－２００ｋｇｆ

コンクリート柱

ＩＶ ５.５

ＩＶ ５.５

ＶＥ ２２

ＶＥ ２２□

□

ＶＶＲ　 ５.５  　－３Ｃ

ＶＶＲ　２.０ｍｍ －２Ｃ

アンテナ付属ケーブル

□

Ｇ ２２

Ｇ ２２

Ｇ ２８

（ＳＵＳ製）
ＳＧＰ １００Ａ×４ｍ

補助柱（キャップ付き）（別途工事）

ＰＨＳアンテナ

（別途工事）

（別途工事）

投込圧力式水位計中空ケーブル

ポンプ付属浸水ケーブル×２

フリクト付属ケーブル　×１

ポンプ付属電源ケーブル×２

Ｇ ４２

Ｇ ４２

Ｇ ４２

ポンプ付属過熱ケーブル×２

Ｔ

▽ ＨＷＬ

▽ ＬＷＬ

▽ ＡＬＷＬ

▽ ＨＨＷＬ

自動運転  （自動交互）

Ｔ

タイマ－停止

異常高水位（警報）

強制運転  （並列運転）

強制運転　（並列運転タイマ－停止）
フリクト

レベルＳＷ

水位計

投込圧力式

▽ ＨＨＨＷＬ 異常高水位（警報）

ポンプ付属過熱ケーブル×２

図面

年 月 日
平成　　年 　月   日

図 面 名 称

設
計

曽野木１丁目第３マンホールポンプ設備工事
工事名

番号

排 水 区 名

図

課
長

新潟市公共下水道

示

新潟市下水道部東部地域下水道事務所

調　　整

補
佐

係
長

曽野木１丁目第３マンホールポンプ　電気設備図

縮 　　　尺

3
2

参考図

350

400860

800

1
48
0

1
55
0

50
20

40
00

1
40
0

6
60
0

8
00
0


