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目地分かれ
巾木H100

目地分かれ
巾木H100

目地分かれ
巾木H100

目地分かれ
巾木H100

階段室

階段室

階段室

階段室

階段室

階段室

2
2
0

2
2
0

2
2
0

手摺壁：合板型枠コンクリート

手摺壁：合板型枠コンクリート

天井：合板型枠コンクリート

天井：合板型枠コンクリート
小梁：合板型枠コンクリート

大梁：合板型枠コンクリート

天井：合板型枠コンクリート

大梁：合板型枠コンクリート

天井：合板型枠コンクリート

天井：合板型枠コンクリート

小梁：合板型枠コンクリート 大梁：合板型枠コンクリート

壁：合板型枠コンクリート

竪穴・横穴訓練室（2）

小梁：合板型枠コンクリート

大梁：合板型枠コンクリート

6
3
0

壁：合板型枠コンクリート

天井・小梁：合板型枠コンクリート

シャッターボックス

大梁：合板型枠コンクリート

壁：合板型枠コンクリート

5
0

アルミサッシ

アルミサッシ

1
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1
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0

2
5

2
5

改見　H25.3.14　資機材庫（1）AW7防　遮光パネル消去

改見　H25.3.14　資機材庫（2）AW7防　遮光パネル消去

雑排水管 HTφ100

天端：Ｃ(即)

立上り（巾木），側溝：Ｃ(即)+ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

バルコニー床：Ｃ（即）+防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（t＝45～70）

立上り（巾木），側溝：Ｃ(即)+ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

バルコニー床：Ｃ（即）+防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（t＝45～70）

立上り（巾木），側溝：Ｃ(即)+ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

大梁：合板型枠コンクリート
打放補修（B種）

大梁：合板型枠コンクリート
打放補修（B種）

天井面：Ｃ(即)

竪樋：VPφ100

天端：Ｃ(即)

パラペット立上り：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

天端：Ｃ(即)、SUS304曲げ加工金物(訓練用ロープ保護金物(A))

ゴムアスファルト系シールの上、ﾚﾝｶﾞ積み+防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

（別途工事）

前面ステージ（別途工事）

打放補修（B種）

打放補修（B種）打放補修（B種）

打放補修（B種）

竪孔φ900(別途工事)

打放補修（B種）

打放補修（B種）

打放補修（B種）

打放補修（B種）

打放補修（B種）

打放補修（B種）

ウレタン塗膜防水

2255

床：Ｃ(即)+ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ t=3.0

打放補修(B種)
壁：合板型枠コンクリート

打放補修（B種）
打放補修（B種）

打放補修（B種）

資機材室

小梁：合板型枠コンクリート
打放補修（B種）

打放補修（B種）

打放補修（B種）

竪樋：VPφ100（溶融亜鉛メッキ品）、

デッドスペース

（建築工事）

（建築工事）

床：Ｃ(即) 金ゴテ押え

小梁：合板型枠コンクリート
打放(C種)
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2
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アルミサッシ

1
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2
1
0
0

2
5

アルミサッシ

バルコニー床：Ｃ（即）+防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（t＝45～70）

立上り（巾木），側溝：Ｃ(即)+ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

バルコニー床：Ｃ（即）+防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（t＝45～70）

立上り（巾木），側溝：Ｃ(即)+ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

バルコニー床：Ｃ（即）+防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（t＝45～70）

立上り（巾木），側溝：Ｃ(即)+ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

天井面：C（即）

竪樋：VPφ100（溶融亜鉛メッキ品）、

遮熱天井(別途工事)

壁・天井：合板型枠コンクリート
打放補修(B種)

50

アルミサッシ

アルミサッシ

スパイラル配管用基礎（別途工事）

止水板t=200 止水板t=200

止水板t=200

打放補修（B種）

打放補修（B種）

外壁：合板型枠コンクリート打放補修（B種)

壁：Ｃ(即)

外壁：合板型枠コンクリート打放補修（B種)

外壁：合板型枠コンクリート打放補修（B種)

床：Ｃ(即)+増しコンクリート

床：Ｃ(即) +増しコンクリート

床：Ｃ(即) +増しコンクリート

床：Ｃ(即)+増しコンクリート

床：Ｃ(即) +増しコンクリート

床：Ｃ(即)+増しコンクリート t=100 金ゴテ押え

打放補修（B種）

床：Ｃ(即) +増しコンクリート

外壁：合板型枠コンクリート打放補修（B種)

手摺壁：Ｃ(即)

バルコニー床：Ｃ（即）+防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（t＝45～70）

手摺壁：Ｃ(即)

アルミサッシ

アルミサッシ

アルミサッシ

竪樋：VPφ100（溶融亜鉛メッキ品）、

巾木：ウレタン塗膜防水立上げ

屋根：コンクリート即時金ゴテ+ウレタン塗膜防水
下面：合板型枠コンクリート打放し B種

屋根：コンクリート即時金ゴテ+ウレタン塗膜防水
下面：合板型枠コンクリート打放し B種

打放補修（B種）
打放補修（B種） 打放補修（B種）

床：Ｃ(即) 金ゴテ押え

大梁：合板型枠コンクリート
打放補修（B種）

+押えコンクリートt＝100 即時金コテ仕上（溶接金網φ6 100×100）

屋上：Ｃ(即）上下面勾配スラブ+改質アスファルトシート防水(AS-T4)

外壁：合板型枠コンクリート打放補修（B種)

床：Ｃ(即) 金ゴテ押え

壁：合板型枠コンクリート
打放補修（B種）

壁：合板型枠コンクリート
打放補修（B種）

壁：合板型枠コンクリート
打放補修（B種）

壁：合板型枠コンクリート
打放補修（B種）

自由勾配側溝B300型・ホッパー受け(別途工事)

ピット内部：コンクリート素地（普通合板型枠）

ピット内部：コンクリート素地（普通合板型枠）

竪穴・横穴訓練本体(本工事)
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ＳＵＳ３０４―φ１９

Ｄ１０　Ｌ＝３００
配筋に溶接のこと

ＳＵＳ３０４―ＦＢ-９×６５

訓練用ロープ支持金物（Ａ）詳細図　　Ｓ＝１/１０Ｄ－１０ Ｄ－１１ 訓練用ロープ支持金物（Ｂ）詳細図　　Ｓ＝１/２０

はしご登はん訓練用梯子

６ＦＬ

Φ１０１．６×５．７ｔ
確保ロープ支持金物

Ｄ－１２ はしご登はん訓練用確保ロープ支持金物　詳細図　　Ｓ＝１/２０

ロープ応用登はん訓練用懸垂ロープ及び確保ロープ支持金物　詳細図　　Ｓ＝１/２０Ｄ－１３

Φ１０１．６×５．７ｔ
確保ロープ支持金物

外壁面

外壁面

懸垂ロープ支持金物
Φ１０１．６×５．７ｔ

６ＦＬ

確保ロープ支持金物
Φ１０１．６×５．７ｔ

Φ１６　ＳＵＳ３０４

舗装面

手掛り（３０×３０）

Ｌ５０×５０×４ｔ
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支　柱

Ｌ５０×５０×６ｔ

Ｌ５０×５０×４ｔ

Ｌ５０×５０×４ｔ

移動車輪
アジャスター・ストッパー付

Φ１０　＠２００タテ・ヨコ共

手掛り（３０×３０）

耐水合板　ｔ＝１２

Φ１６ブレス

支　柱

Ｌ５０×５０×６ｔ

手掛り（３０×３０）

Φ１６　ＳＵＳ３０４

Φ１０　＠２００タテ・ヨコ共

耐水合板　ｔ＝１２

高塀　縦断面図

舗装面舗装面

※　耐水合板はウレタン塗装とする。
高塀　平面図

マンホールカバー　
Φ３００　ｔ－２０

Ｌ５０×５０×６ｔ

※　鉄部は溶融亜鉛メッキとする。

Ｄ－１４ 障害突破訓練用高塀　詳細図　　Ｓ＝１/２０・Ｓ＝１/１０

Ｌ５０×５０×４ｔ 皿ボルト　Ｍ６

Ｓ＝１：１０Ａ部　詳細図

柱支柱
Ｌ５０×５０×６ｔ

手掛り（３０×３０）
（ボンで鋼板　ｔ＝１．０曲げ加工）

耐水合板　ｔ＝１２
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（ターンバックル付）
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Φ１６　ＳＵＳ３０４

１．設置ヶ所数　　　４０ヶ所
※　鉄部は溶融亜鉛メッキとする。 ※　設置位置は、A～C塔各所現場指示とする。

※要防錆処理

※　設置位置は、A～C塔各所現場指示とする。
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訓練壁面
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訓練壁面（目盛付）
Ｄ－１７参照

Φ１０１．６×５．７ｔ
懸垂ロープ支持金物

Φ１０１．６×５．７ｔ
確保ロープ支持金物

竪抗訓練用ロープ支持金物詳細図　　Ｓ＝１/２０
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年 月 日 縮　　尺

工 事 名 図　　名

新潟市建築部公共建築第１課
図面番号

安 井 ･太 陽 設 計 共 同 体

2012.11
工　事管理建築士一級建築士第129267号　高田　茂 1:10(A1),1:20(A3)

救助訓練用金物詳細図（3）

1:20(A1),1:40(A3)

１．設置ヶ所数（主訓練棟　　Ａ塔　５ＦＬ）　　　２ヶ所 １．設置ヶ所数（主訓練棟　　Ａ塔　３FL）　　2ヶ所

２．設置ヶ所数（主訓練棟　　Ａ塔　５FL）　　1ヶ所

１．設置ヶ所数（主訓練棟　Ａ塔　６ＦＬ）　　　２ヶ所

※　鉄部は溶融亜鉛メッキとする。
１．設置ヶ所数（主訓練棟　Ａ塔　６ＦＬ）　　　２ヶ所

新潟市消防局・中央消防署庁舎　訓練棟他建設

φ７６．３×５．２ｔ

アンカーボルト
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※　鉄部はSUS304とする。

SA-88

意匠担当一級建築士第49171号　浅見　要二

※　骨格はSUS304とし紛体塗装仕上げとする。



ステンレススティ―ル製

全溶接構造　　　無塗装仕様

ステンレススティ―ル製

種　 類

構   造

材   料

附属部品

 躯体工事

竪坑・横坑

ステンレススティ―ル製

Ａ　タラップ

3　据付用仮設（足場組立・据付用重機等）工事

(材工共)

(材工共)

(材工共)

(材工共)

躯体

特記事項

2　基礎工事を含むｺﾝｸﾘｰﾄ工事

JIS SUS 304 酸洗仕上

JIS SUS 304 酸洗仕上

直径誤差：-15～+15ｍｍ

3.0ｍｍ

JIS SUS 304 酸洗仕上 2　箇所

2　箇所

4　竪孔・横孔据付用基準墨出し工事

(材工共)5　横孔端部手摺工事

φ600・φ900・φ1000 　　高さ3ｍ

竪 孔

横 孔

JIS SUS 304 酸洗仕上 2　箇所

同 上

同 上

Ｂ　竪孔用扉

Ｃ　横孔用扉

廊下

UP

窓

窓
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FL±0

外部階段

階段室
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吹抜
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手摺

4F平面詳細図　S=1:40
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5F平面詳細図　S=1:40

マンホールφ600
防水形(蓋のみ)
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年 月 日 縮　　尺

工 事 名 図　　名

新潟市建築部公共建築第１課
図面番号

安 井 ･太 陽 設 計 共 同 体

2012.11
工　事管理建築士一級建築士第129267号　高田　茂

1:40(A1),1:80(A3)

1　コ一キング工事

新潟市消防局・中央消防署庁舎　訓練棟他建設

バルコニー遮光パネル

窓(FIX)

バルコニー バルコニー

意匠担当一級建築士第49171号　浅見　要二
竪穴・横穴訓練室（1),（2）平面図・特記仕様書 参考図
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(別途工事)
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竪坑・横坑特記仕様書（別途工事）　※但し、下記の躯体工事1～5を除く
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工 事 名 図　　名

新潟市建築部公共建築第１課
図面番号

安 井 ･太 陽 設 計 共 同 体

2012.11
工　事管理建築士一級建築士第129267号　高田　茂

1:20(A1),1:40(A3)
新潟市消防局・中央消防署庁舎　訓練棟他建設

竪穴・横穴訓練室（1）

竪穴・横穴訓練室（2）

意匠担当一級建築士第49171号　浅見　要二
竪穴・横穴訓練室（1),(2）断面図（1）参考図

ｺｰｷﾝｸﾞ+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

躯体造
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(別途工事) (別途工事)

(別途工事) (別途工事)

(別途工事) (別途工事)

横坑（本工事）
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新潟市建築部公共建築第１課
図面番号

安 井 ･太 陽 設 計 共 同 体

2012.11
工　事管理建築士一級建築士第129267号　高田　茂
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常温積層アスファルト防水

スラブ 厚150

押えコンクリート　厚80～130(水勾配）

新潟市消防局・中央消防署庁舎　訓練棟他建設
意匠担当一級建築士第49171号　浅見　要二

竪穴・横穴訓練室（1),(2）断面図（2）参考図

躯体造

ｺｰｷﾝｸﾞ+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ（建築工事）

ｺｰｷﾝｸﾞ+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ（建築工事）

SA-113

(別途工事)

(別途工事)

(別途工事)

(本工事)

横坑（本工事）


