
図 - １ 布設工（PPφ２５）・掘削断面図（市道・私道等の縦断布設に適用）
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図 - ２ 布設工（HPPEΦ５０）・掘削断面図（市道・私道等の縦断布設に適用）
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図 - ３ 給水接続工A （既設配水管から宅地内メータ付近までの給水接続に適用）
給水分岐工（既設配水管Φ５０～Φ３５０） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ａ（メータ口径Φ１３～Φ２５）
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図 - ４ 給水接続工A （既設配水管Φ５０㎜を切落とし・サドル分岐して宅地内メータまでの給水接続に適用）
給水分岐工（Φ５０切落し・サドル分岐） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ａ（メータ口径Φ１３～Φ２５）
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図 - ５ 給水接続工A （新設配水管Φ５０㎜から宅地内メータまでの給水接続に適用）
給水分岐工（新設Φ５０） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ａ（メータ口径Φ１３～Φ２５）
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図 - ６ 給水接続工A （既設Φ２５㎜を切落とし・チーズ分岐して宅地内メータまでの給水接続に適用）
給水分岐工（既設Φ２５切落し・チーズ分岐） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ａ（メータ口径Φ１３～Φ２５）
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図 - ７ 給水接続工B （既設配水管から私道・宅地内の第１止水栓付近までの給水接続に適用）
給水分岐工（既設配水管Φ５０～Φ３５０） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ｂ（給水管口径Φ２０～Φ２５）
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図 - ８ 給水接続工B （既設配水管からΦ５０を分岐する場合に適用）
給水分岐工（既設配水管Φ７５～Φ３５０） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ｂ（接続Φ５０）
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図 - ９ 給水接続工B （既設配水管Φ５０を切り落しサドル分岐して私道・宅地内の第１止水栓付近までの給水接続に適用）
給水分岐工（既設配水管Φ５０切り落しサドル分岐） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ｂ（給水管口径Φ２０～Φ２５）
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図 - １０ 給水接続工B （新設Φ５０から私道・宅地内の第１止水栓付近までの給水接続に適用）
給水分岐工（新設Φ５０サドル分岐） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ｂ（給水管口径Φ２０～Φ２５）
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図 - １１ 給水接続工B （既設Φ２５から切り落しチーズ分岐して私道・宅地内の第１止水栓付近までの給水接続に適用）
給水分岐工（既設Φ２５切り落しチーズ分岐） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ｂ（給水管口径Φ２０～Φ２５）
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図 - １２ 給水接続工B （既設配水管Φ５０を切り落しチーズ分岐してΦ５０を分岐する場合に適用）
給水分岐工（既設配水管Φ５０切り落しチーズ分岐） ⇒ 公道配管 ⇒ 給水接続工Ｂ（接続Φ５０）
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図 - １３ 給水接続工C （既設配水管から分岐して道路部で給水接続する場合に適用）
給水分岐工（既設配水管Φ５０～Φ３５０） ⇒ 公道配管（給水管口径Φ２０～Φ２５）
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図 - １４ 給水接続工C （既設配水管Φ５０を切り落しサドル分岐して道路部で給水接続する場合に適用）
給水分岐工（既設配水管Φ５０切り落しサドル分岐） ⇒ 公道配管（給水管口径Φ２０～Φ２５）
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図 - １５ 給水接続工C （新設配水管Φ５０からΦ２０をサドル分岐して道路部で給水接続する場合に適用）
給水分岐工（新設配水管Φ５０サドル分岐） ⇒ 公道配管 ⇒ （給水管口径Φ２０）
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図 - １６ 給水接続工C （新設配水管Φ５０からΦ５０をチーズ分岐して既設配水管Φ５０と道路部で給水接続する場合に適用）
給水分岐工（新設配水管Φ５０チーズ分岐） ⇒ 公道配管 ⇒ （給水管口径Φ５０）
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図 - １７ 給水接続工D （宅地内メータ付近のみの給水接続に適用）
宅地内給水接続工（メータ口径Φ１３～Φ２５）
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図 - １８ キャップ工・プラグ工（既設分水栓をキャップ・プラグする場合に適用）
既設分水栓Φ１３～Φ２５
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図 - １９ ねじT撤去工（既設ねじ付T字管を撤去をする場合に適用）
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図 - ２０ 試掘工
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路面復旧断面図（県道）

ＡＳ道 県道A交通
ＡＳ道 県道B交通

（小規模引込み箇所）

AS道 県道C交通

（小規模引込み箇所）

本 復 旧仮 復 旧

〔下層路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２５㎝

〔上層路盤〕

粒調砕石 ｔ＝１４㎝

〔表層〕

⑤密粒度As（新20FH） ｔ＝６㎝
〔仮舗装〕

密粒度As（１３） ｔ＝５㎝

〔上層路盤〕

粒調砕石 ｔ＝１５㎝

〔下層路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２５㎝

40㎝

本 復 旧仮 復 旧

〔下層路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２５㎝

〔上層路盤〕

粒調砕石 ｔ＝１４㎝

〔表層〕

⑤密粒度As（新20FH） ｔ＝５㎝

〔仮舗装〕

⑧密粒度As（１３） ｔ＝５㎝

〔上層路盤〕

粒調砕石 ｔ＝２０㎝

〔下層路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２５㎝

40㎝

本 復 旧仮 復 旧

〔下層路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２０㎝

〔上層路盤〕

①歴青安定処理 ｔ＝１０㎝

〔表層〕

⑤密粒度As（新20FH） ｔ＝５㎝

〔仮舗装〕

⑧密粒度As（１３） ｔ＝５㎝

〔上層路盤〕

粒調砕石 ｔ＝３１㎝

〔下層路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２０㎝

40㎝

〔基層〕

②粗粒度As（20） ｔ＝６㎝

〔上層路盤〕

粒調砕石 ｔ＝１５㎝

〔基層〕

②粗粒度As（20） ｔ＝６㎝

〔成形目地材〕

高弾性ﾀｲﾌﾟ ｔ＝５㎜

〔成形目地材〕

高弾性ﾀｲﾌﾟ ｔ＝５㎜

〔成形目地材〕

高弾性ﾀｲﾌﾟ ｔ＝５㎜



路面復旧断面図（市道①）

ＡＳ道 市道・歩道

本 復 旧

〔表層〕

密粒度アスコン（１３F） ｔ＝４㎝

〔路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝１５㎝

砂利道 市道

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２０㎝

本 復 旧仮 復 旧

〔表層〕

密粒度アスコン（新２０ＦH） ｔ＝５㎝

〔表層〕

密粒度アスコン（１３） ｔ＝４㎝

（路盤：１層≧１２cm ２層仕上げ）

〔路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２６㎝

ＡＳ道 市道Ｃ断面

（幅員６ｍ以下の生活道路で全面打ち換えのとき）

ＡＳ道 市道B断面

本 復 旧仮 復 旧

〔下層路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２０㎝

〔上層路盤〕

歴青安定処理 ｔ＝５㎝

〔表層〕

密粒度アスコン（新２０FH） ｔ＝５㎝

〔表層〕

密粒度アスコン（１３） ｔ＝４㎝

〔路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２６㎝

（路盤：１層≧１２cm ２層仕上げ）

（一般道路）
本 復 旧仮 復 旧

〔下層路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２０㎝

〔基層〕

粗粒度アスコン（２０） ｔ＝５㎝

〔表層〕

密粒度アスコン（１３） ｔ＝４㎝

〔路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝３１㎝

（路盤：１層≧１２cm ２層仕上げ）

AS道 市道A断面

〔上層路盤〕

歴青安定処理 ｔ＝５㎝

（都市計画道路及び主要幹線道路）

〔表層〕

密粒度アスコン（新２０FH） ｔ＝５㎝

〔成形目地材〕

高弾性ﾀｲﾌﾟ ｔ＝５㎜

〔成形目地材〕

高弾性ﾀｲﾌﾟ ｔ＝５㎜

〔成形目地材〕

高弾性ﾀｲﾌﾟ ｔ＝５㎜

〔路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２５㎝

（路盤：１層≧１２cm ２層仕上げ）



路面復旧断面図（市道②）

本 復 旧仮 復 旧

〔表層〕

透水性表層（１３） ｔ＝５㎝

〔表層〕

密粒度アスコン（１３） ｔ＝４㎝

ＡＳ道 市道Ｃ断面・透水性舗装

（幅員６ｍ以下の生活道路で全面打ち換えのとき）

ＡＳ道 市道B断面・透水性舗装

本 復 旧仮 復 旧

〔上層路盤〕

透水性上層路盤（ATPM) ｔ＝８㎝

〔表層〕

透水性表層（１３） ｔ＝５㎝

〔表層〕

密粒度アスコン（１３） ｔ＝４㎝

〔路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２９㎝

（一般道路）

ＡＳ道 市道・歩道・透水性舗装

本 復 旧

〔表層〕

透水性表層（１３） ｔ＝４㎝

〔路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２０㎝

〔路盤〕

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝１５㎝

〔路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２６㎝

〔路盤〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝２５㎝

〔成形目地材〕

高弾性ﾀｲﾌﾟ ｔ＝５㎜

〔成形目地材〕

高弾性ﾀｲﾌﾟ ｔ＝５㎜

（路盤：１層≧１２cm ２層仕上げ）

（路盤：１層≧１２cm ２層仕上げ）



路面復旧断面図（私道）

ＡＳ道 私道（幅員２ｍ程度）

本 復 旧

〔表層工〕

密粒度アスコン（１３F） ｔ＝３㎝

〔路盤工〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝１２㎝

砂利道 私道（車両通行道路）

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40

又はｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝１２㎝

本 復 旧仮 復 旧

〔路盤工〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝１５㎝

〔表層工〕

密粒度アスコン（新２０Ｈ） ｔ＝５㎝

〔表層工〕

密粒度アスコン（１３） ｔ＝４㎝

〔路盤工〕

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40又は

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝１６㎝

ＡＳ道 私道（車両通行道路）

砂 利 道

私道（幅員２ｍ程度）

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40

又はｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｰｼｬｰﾗﾝ40 ｔ＝１２㎝

（市道砂利散歩道を適用）（市道断面を適用）


