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記　事

１．型式　　　IO５１R

２．荷重条件　Ｔ－２５(平行直角)　　ｉ　＝　標準

３．表面処理　グレーチング ： 亜鉛メッキ

　　　　　　　受　　　　枠 ： 黒ペイント

４．両端の主部材は中間部と上下逆とする

５．補助部材間隔３０ｍｍ部分（標準）の隙間は２４ｍｍですが、

　　一部幅調整のため隙間が大きくなります。

重　量 395.7kg(本体:301.5kg、受枠:94.2kg)
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雨水バイパス管下水道工事

新 潟 市 公 共 下 水 道
排水区名
工 事 名

図面名称

縮　　尺

課
長

補
佐

係
長

設
計

図
面
番
号

調    整
年 月 日

令和  年  月  日

新潟市下水道部東部地域下水道事務所

鳥屋野・万代・下所島排水区

防音ハウス構造図（3）

図示

縮尺=図　示防 音 ハ ウ ス 構 造 図（3）
（本体：基礎図）
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図示
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（特殊超低周波防音ハウス）
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b-b断面図　1:150
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雨水バイパス管下水道工事
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図示
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アンカー取付詳細図　1:15
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