
現計画



現計画

合流式下水道改善対策の規模（２／２）

大曲ポンプ場

小新ポンプ場

坂井輪ポンプ場

関屋ポンプ場

関新ポンプ場

中部下水処理場

白山ポンプ場

白山公園ポンプ場
内野雨水１号幹線

  （Ｓ=1/100,000）

沈砂池のドライ化

沈砂池のドライ化

沈砂池のドライ化

沈砂池のドライ化

沈砂池のドライ化

沈砂池のドライ化

ろ過スクリーン設置

ろ過スクリーン設置

スクリーン目幅縮小

スクリーン目幅縮小

スクリーン目幅縮小

貯留管210㎥
φ3000　L=30m

貯留管3,200㎥
φ3000　L=450m

貯留管14,500㎥
φ3000　L=2,050m

貯留管2,300㎥
φ3000　L=330m

貯留管1,100㎥
φ3000　L=160m 貯留管3,400㎥

φ3000　L=480m

貯留管6,800㎥
φ3000　L=960m

スクリーン目幅縮小

簡易処理の高度化

雨水調整池25,900㎥

スクリーン目幅縮小

沈砂池のドライ化

ろ過スクリーン

簡易処理の高度化

 貯留施設

凡　　例


