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①
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③
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⑦
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種 別 仮設材料 Ⅰ型

参 考 図

図 番 １－12配管平面図

③ ③

④

⑤

⑥

⑦

仮設給水取出接続部標準図

材料表 材料表



①

②

1

番号 名 称 数量形状・寸法

1

1

1

①

②

1

番号 名 称 数量形状・寸法

1

1

L2000×50A

L1000×50A

1

2

1

バルブBOX（φ125）

バルブBOX（φ125）

給水取出し短管

PP継手メネジ付ソケット
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L=3.0m／20A・25A

20A・25A

50Aボールバルブ

マルチジョイント

チーズ

フレキ管

直管

仮設管口径×50A

50A

配管平面図

既
設
給

水
管
φ

20
，
2
5

①

②

③

給水管φ25・φ20

既
設
給

水
管
φ

50

①

②

③

④

⑤

④

給水管φ50

仮設給水取出接続部標準図名 称
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