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NPO法人 新潟水辺の会 加藤

佐潟周辺自然環境保全連絡協議会
佐潟水深底質調査結果

佐潟湿地センター

佐潟水門近くにヘドロが溜まり、流れを阻害している可能性が高い

2019.3.26会議

佐潟水門付近の底質調査

上流側

佐潟水門付近の底質調査 2019.4.10調査

資料１－２
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佐潟水門付近の底質調査
2019.4.10調査

当日の水面標高TP 4.66ｍ

この付近のドロ厚み22～183㎝

硬い堆積物

佐潟水門付近のポンプによるドロ吐け実施
2019.4.16実施

発電機で800Wの排水ポンプ 50ミリのホースで排水

佐潟水門付近のドロ吐け結果 佐潟水門付近のドロ吐け実施

・ドロ吐け水門の開閉のみでは効果は少ない

・佐潟のドロ吐けは大型水中ポンプなら可能

結果

・水門付近の堆積物の除去が先決
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NPO法人 新潟水辺の会 加藤

佐潟周辺自然環境保全連絡協議会

大きなオニバスも咲いていた 佐潟と言えばハスが有名であった

撮影：田浦 新吾さん

身近な水環境の全国一斉調査



2019/8/22

4

湖沼名 所在地 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

1 じゅんさい池 東区 ― 11.6 7.9 6.5 5.5 7.6

2 ドンチ池 西区 9.4 12.1 11.0 14.7 11.5 11.3

3 御手洗潟 西区 31.9 39.6 60.3 採水できず 354.0 63.3

4 佐潟 西区 15.7 31.9 19.7 24.0 31.0 26.9

5 上堰潟 西区 7.7 8.0 8.3 8 .5 6.9 9.3

6 仁個堤 西区 6.0 11.2 11.6 10.7 6.3 25.9

7 金巻の池 西区 7.0 5.2 8.4 15.5 7.7 9.0

8 福島潟 北区 ― 採水できず 5.9 4.5 5.2 4.6

9 松浜の池 北区 8.1 6.4 7.4 4 .7 6.2 5.8

10 十二潟 北区 ― 5.6 9.4 5.6 4.4 6.4

11 内沼潟 北区 ― 26.7 22.9 21.6 18.3 21.5

12 北山池 江南区 11.1 7.2 8.9 8 .3 8.1 8.1

13 六郷の池 秋葉区 ― 4.7 4.7 3.3 3.9 3.9

14 北上の池 秋葉区 ― 6.4 6.8 9.1 7.0 7.6

15 清五郎潟 中央区 ― 5.0 6.6 5.1 6.9 6.9

16 鳥屋野潟 中央区 6.1 5.7 7.5 7.0 7.2 7.1

NPO法人 新潟水辺の会調査
16潟は全て採水し北陸技研で公定法検査

かつての通船川の水質


