
東日本大震災の被災状況 ～発電所設備被害概要～
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東日本大震災の被災状況 ～流通設備被害概要～

東日本大震災

＜参考＞

Ｈ16年中越地震

＜流通設備の被害概況＞
特に被害の大きかっ
た太平洋沿岸地域

東日本大震災 Ｈ16年中越地震

との比較

送電
設備

１３２線路で被害確認

（鉄塔被害４６基など）
３４線路 約４倍

×

×
×

主要変電所

設備 （鉄塔被害４６基など）

変電
設備

７５変電所で被害確認 ２３変電所 約３倍

×

×

×

配電
設備

約３６,０００基の電柱が
折損，流失，傾斜

４,７７５基 約８倍

× ×

×

×

仙台変電所

宮城変電所

×
×

×

西仙台変電所

仙台 所

石巻変電所

× 275kV原町火力線
（鉄塔倒壊あり）
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東日本大震災の停電戸数の推移
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４月７日 ２３時３２分頃
宮城県沖を震源とする地震発生

最大約４０１万戸が停電

３月１１日 １５時４４分
最大約４６６万戸が停電
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＜３日後＞ ３月１４日 １６時

約８０％解消

４月１１日 １７時１６分頃
福島県浜通りを震源とする地震発生

100

＜８日後＞ ３月１９日 ２０時
約９４％解消

福島県浜通りを震源とする地震発生
新たに約２０万戸が停電
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◆３日後には約８０％の停電が解消

◆４月７日，４月１１日に発生した地震（余震）で新たな停電が発生

◆６月１８日に復旧作業に着手可能な地域の停電は全て解消
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◆６月１８日に復旧作業に着手可能な地域の停電は全て解消
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陸上自衛隊との災害時における連携に関する協定の締結について

陸上自衛隊東北方面隊
(対：当社)

陸上自衛隊東部方面隊
(対：当社,東京電力,中部電力)

・締結日 平成２５年４月２３日

・協定の目的

・締結日 平成２５年１１月１４日

・協定の目的

各種災害 生時 な相 連携を各種災害発生時の相互協力を円滑に

行うため，平素から連携を図ること

を目的

各種災害発生時に円滑な相互連携を

図ることを目的

を目的

・協定の内容 ・協定の内容

（１）被害等情報の共有

（２）定期的な会議および各種訓練

（１）災害発生時の連絡態勢の確立

（２）災害発生時の相互協力

（ ）各種訓練 実施（各関係機関との共同訓練を含む。）

（３）相互協力：

自ら行う業務に支障のない範囲で実施

（３）各種訓練の実施

（４）定期的な会議及び情報交換の

実施
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自ら行う業務に支障のない範囲で実施 実施
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