
≪ 東日本大震災における津波・液状化による被害状況写真 ≫
1.地中配電設備

写真1：機器塔倒壊（仙台空港） 写真2：津波による機器塔倒壊 写真3：ハンドホール開口部破損

写真8：ソフト地中化柱体倒壊

写真4：津波による機器塔内部浸水状況

写真5：液状化による機器塔沈下 写真6：液状化によるマンホール隆起 写真7：液状化により地中管路周辺が陥没

2.架空配電設備

写真11：地すべりによる電柱傾斜写真9：液状化による電柱傾斜 写真10：液状化による電柱沈下
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