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GB-R・EP

天井開口SA,OA（大きさは開口リストによる）

天井開口RA,EA（大きさは開口リストによる）

天井点検口（大きさは開口リストによる）

LGS,ALC壁開口
WxH

F3

ケイカル板+EP-G

エアコン室内機（4方向）1000ｘ1000

天井開口E（大きさは開口リストによる）

スピーカー（φ250）

耐風圧チャンネルジョイント下地（1000Pa)

GB-NC(T)

GB-D(W)

F4 DR

F5
GW張りF6

F7 浴室用天井

G 天井内グラスウール敷込

上階スラブ面断熱施工

耐風

断

エアコン室内機（2方向）1000ｘ650

SB
スクリーンボックス D-16-9

○○x○○ ○○

LGS,ALC壁開口
Φ

アルミ積層複合板F8

BLS
天井開口ブリーズライン（大きさは開口リストによる）

P.R. ピクチャーレール 特記なきはD-16-10

J アルミジョイナー ハット型 既製品 A-BE

SS シャッターレール

アルミスパンドレル（Ｂ）F9

軽量鉄骨壁下地 上階スラブ下まで

F4 DR （DR t12+GB-R t9.5）

F10

F11

F12

アルミ額縁

F13

RC(B) DP-A

RC(B)

アルミハニカム F-BE

F14 鉄骨溶融亜鉛メッキ

F15 ケイカル板 DP-A

安井・太陽設計共同体

管理建築士一級建築士第 129267号 高田 茂
新潟市建築部公共建築第1課

工事名

新潟市消防局・中央消防署庁舎 庁舎棟建設工事

図 名

年 月 日 縮 尺 図面番号

2012.12.21

1階天井伏図

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

通路4 BLS（2000x200) 3-42-1 1
E（150φ) 5
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

通路5 E（150φ) 5
RA・EA（300x300) 3-42-1 2

スピーカー（250φ) 1
点検口（450x450) 3-42-2 3

酸素ボンベ庫 E（1260x250) 3-41-2 1
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

防火衣着装室 E（1260x250) 3-41-2 4
RA・EA（300x300) 3-42-1 2
SA・OA（300x300) 3-42-1 2

スピーカー（250φ) 1
雨衣掛スペース E（1260x250) 3-41-2 1

RA・EA（300x300) 3-42-1 2
点検口（450x450) 3-42-2 1

風除室 E（150φ) 9
E（2400x250) 3-41-2 3

スピーカー（250φ) 1
点検口（1200x450) 3-42-2 4

点検口（1800x450) 2

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

荷物搬入口風除
室

スピーカー（250φ) 1

点検口（600x600) 3-42-2 2
資機材庫 E（1260x250) 3-41-2 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 2
SA・OA（300x300) 3-42-1 2

点検口（450x450) 3-42-2 2
車庫 E（150φ) 4

スピーカー（250φ) 5
スプリングリール用折上天井
（800x600ｘ600)

6

排気ファン用折上天井（200
0ｘ2000ｘ1000）

4

通用口風除室 E（150φ) 7
スピーカー（250φ) 1

通路1 BLS（1500x200) 3-42-1 1
E（150φ) 5

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

点検口（450x450) 3-42-2 2
通路2 BLS（2500x200) 3-42-1 2

E（150φ) 7
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
点検口（450x450) 3-42-2 2

通路3 BLS（2500x200) 3-42-1 1
通路3 E（150φ) 5

RA・EA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

洗面スペース E（150φ) 4
E（1260x250) 3-41-2 1
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
湯沸室 E（1260x250) 3-41-2 1

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

男性浴室 前室 E（150φ) 5
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 2

点検口（450x450) 3-42-2 2
空気充填室 E（1260x250) 3-41-2 3

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
署長室 BLS（2500x200) 3-42-1 1

E（600x600) 3-41-1 4

RA・EA（300x300) 3-42-1 2
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機4方向(1000ｘ1000) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 2
脱衣室 E（150φ) 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
脱衣室1 E（150φ) 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
脱衣室2 E（150φ) 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
荷物搬入口風除
室

E（150φ) 2

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

廊下2 SA・OA（600x600) 1
スピーカー（250φ) 4
点検口（450x450) 3-42-2 2

点検口（600x600) 3-42-2 1
救急備品庫 E（1260x250) 3-41-2 1

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
救急消毒室 E（150φ) 1

E（1260x250) 3-41-2 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 2

油庫 E（1260x250) 3-41-2 1
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

洗濯乾燥室 E（1260x250) 3-41-2 1

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
洗濯室 E（150φ) 1

E（1260x250) 3-41-2 1
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

洗濯室（女） E（1260x250) 3-41-2 1
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

洗面コーナー E（150φ) 4
RA・EA（300x300) 3-42-1 2

洗面コーナー スピーカー（250φ) 1

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

仮眠室W1 点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室W2 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

前室1 E（150φ) 3
前室2 E（150φ) 1

SA（1000x1000) 1
前室3 E（150φ) 1

前室4 E（150φ) 1
受付コーナー E（150φ) 6

外来者打合室（
プライバシー保護
）

E（150φ) 4

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 2
多目的WC E（150φ) 3

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
廊下1 E（150φ) 26

SA・OA（300x300) 3-42-1 2
スピーカー（250φ) 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
廊下2 E（150φ) 31

RA・EA（300x300) 3-42-1 4

SA・OA（300x300) 3-42-1 8

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

仮眠室M14 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室M15 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室M16 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室M17 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室W1 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

仮眠室M9 RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室M10 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室M11 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室M12 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室M13 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

仮眠室M4 SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室M5 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室M6 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室M7 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室M8 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室M9 E（150φ) 2

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

仮眠室K3 スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室K4 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室M1 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
スピーカー（250φ) 1

室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1
点検口（450x450) 3-42-2 1

仮眠室M2 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室M3 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室M4 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

中央消防署事務
室

BLS（2500x200) 3-42-1 5

E（150φ) 9
E（1260x250) 3-41-2 31

RA・EA（300x300) 3-42-1 12
SA・OA（300x300) 3-42-1 9

スピーカー（250φ) 7
室内機4方向(1000ｘ1000) 3-42-1 5

点検口（450x450) 3-42-2 12
乾燥室 E（1260x250) 3-41-2 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
点検口（450x450) 3-42-2 3

仮眠室K1 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室K2 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

スピーカー（250φ) 1
室内機2方向（1000x650) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
仮眠室K3 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1

天井開口リスト（1FL）

室名 タイプ 下地補強 個数

EVホール1 E（150φ) 6

SK E（150φ) 1
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SK(PS) E（150φ) 1
WC(女)1 E（150φ) 8

RA・EA（300x300) 3-42-1 2
WC(女)2 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

点検口（450x450) 3-42-2 1
WC(女)3 E（150φ) 2

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
SA・OA（300x300) 3-42-1 1

WC(男)1 E（150φ) 8

RA・EA（300x300) 3-42-1 3
点検口（450x450) 3-42-2 2

WC(男)2 E（150φ) 2
RA・EA（300x300) 3-42-1 1

SA・OA（300x300) 3-42-1 1
WC(男)3 E（150φ) 9

RA・EA（300x300) 3-42-1 3
点検口（450x450) 3-42-2 1

エントランスホール BLS（3000x200) 3-42-1 4
E（150φ) 52

E（2400x250) 3-41-2 8
SA・OA（300x300) 3-42-1 4
スピーカー（250φ) 3

点検口（450x450) 3-42-2 6
点検口（600x600) 3-42-2 2

ポーチ E（150φ) 5
点検口(1250x450) 1

点検口（1340x450) 2
リネン庫1 E（150φ) 1

RA・EA（300x300) 3-42-1 1
リネン庫2 RA・EA（300x300) 3-42-1 1

1階天井伏図
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エントランス廻り詳細図（１）
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