
平成 29 年 11 月 2 日 

建一第 2号入札参加申請者 各位 

新潟市建築部公共建築第１課 

新 潟 市 契 約 課 

建一第 2号 山田雨水ポンプ場建築工事の積算内容について（お知らせ） 

 平成 29年 10 月 19 日公告の「建一第 2号 山田雨水ポンプ場建築工事」の積算について、下記

のとおりお知らせいたします。 

 質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださいま

すよう、よろしくお願いします。 

記 

１．設計図書  （設計図 図面番号Ａ－３５） 

 設計書の 15.内・外装工事 内部 「天井 煙突ライニング材」の施工範囲を明示しました。 

２．設計図書  （設計図 図面番号Ａ－６７，Ａ－６８） 

 箱抜きの工事区分を追記しました。 

  上記図面に訂正がありました。設計図書を修正いたしましたので、入札金額の積算にあた

っては、以下に掲載した設計図書を正として積算してください。 
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※壁ブレースの位置は、水平ブレースと同じ位置とする。

※(　)の数値はホッパー室(1)　ＳＳ－１の寸法を示す。
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ＣＯＰ

＋10.500

＋10.650

＋10.200

＋9.550

１ 床上高

１ 床上高

＋5.300

＋5.300

ダクト

ダクト

ダクト

電線管

防波管

電線管

土木工事

土木工事

土木工事床上高１ ＋5.300 ダクトダクト開口

電線管開口

NO.3

NO.4

NO.5

電線管開口

電線管開口

電線管開口

電線管開口

電線管開口１

１ 床上高

床上高

１

１

１ ＣＯＰ

床上高

床上高

＋5.300

＋5.300

＋5.300

＋5.300

＋6.100

１

１

床上高

床上高

１

１

床上高

床上高

＋5.300

＋5.000

＋5.000

＋5.000

電線管

電線管

電線管

電線管

電線管

土木工事

土木工事

土木工事

土木工事

電線管

電線管

電線管

電線管

土木工事

土木工事

土木工事

土木工事

流入渠水位開口

吐出槽水位開口

ピット開口

ダクト開口

燃料配管開口

通気管開口

電線管開口

電線管開口１

１

床上高

ＣＯＰ

１

１

ＣＯＰ

ＣＯＰ

＋5.300

＋10.200

＋9.300

＋5.800

１

１

１

床上高

ＣＯＰ

床上高

１

１

床上高

床上高

＋5.000

＋5.150

＋5.800 電極開口

＋5.800

＋5.500

電線管

電線管

配管

配管

土木工事

ダクト

ピット

防波管

防波管

防波管

土木工事

土木工事

土木工事

土木工事

土木工事

適　用　寸　法階 番　号 区　分 名　　称レ　ベ　ル数　量 備　　　考 工事区分 適　用　寸　法階 番　号 区　分 名　　称レ　ベ　ル数　量 備　　　考 工事区分 階 番　号 区　分 適　用　寸　法 数　量 レ　ベ　ル 名　　称 工事区分備　　　考

　　 　　水位開口

ポンプ制御盤開口

ポンプ制御盤開口

ポンプ制御盤開口

300W×300H×600t

300W×300H×600t

ＰＥ－25１階

ＰＥ－24１階

箱抜き

箱抜き 電線管開口

電線管開口床上高１

１ 床上高

＋5.300

＋5.300

電線管

電線管

土木工事

土木工事

１階

１階

１階

１階

ＡＭ－29 箱抜き

ＡＭ－27

ＡＭ－28

ＡＭ－26

箱抜き

箱抜き

箱抜き

1200W×1500H

400W×400H

1100W×1000H

φ250

１ 1FL＋3600

１

１

２

1FL＋3600

1FL＋5500

1FL＋5200

給気ダクト

給気ダクト

給気ダクト

給気ダクト

ダクト 300W×300H

ダクト 1000W×900H

ダクト 1100W×1400H

ダクト φ200

１階

Ｎ２－１

φ75箱抜き 床上高 ＋3.300

１階 φ50箱抜き ３ 床上高 ＋5.000

１階 φ100箱抜き 床上高 ＋5.000

１階 φ50箱抜き 床上高 ＋3.000

１階 φ50箱抜き ３ 床上高 ＋5.000

１階 φ75箱抜き 床上高 ＋3.300

１階 Ａ－６ φ100箱抜き ２ 床上高 ＋5.000 VP管φ75竪樋 土木工事

Ｎ２－２

Ｎ２－３

Ｎ２－４

Ｎ２－５

Ｎ２－６

Ｎ２－７

ＰＥ－34１階 箱抜き 300φ×600t
NO.1 ポンプ井

１ 床上高 ＋5.300 防波管 土木工事
　　 　　水位開口

１階

１階

ＡＭ－30

ＡＭ－31

箱抜き

箱抜き

1000W×800H

φ100 ＋5.270

１

１

1FL＋5550

床上高 排水管

給気ダクト

土木工事

ダクト 900W×700H

φ80

１階 φ75箱抜き 床上高 ＋3.300

１階 φ50箱抜き ３ 床上高 ＋5.000

Ｎ２－８

Ｎ２－９

１

１

１

１

１

１

窒素消火配線、配管

窒素消火配線、配管

窒素消火配線、配管

窒素消火配線、配管

窒素消火配線、配管

窒素消火配線、配管

窒素消火配線、配管

窒素消火配線、配管

窒素消火配線、配管

ＰＭ－18１階 箱抜き φ180×600t ＋5.300床上高１ 給水管 SGPW65A 土木工事

ＰＭ－13１階 箱抜き φ180×250t ＋7.800ＣＯＰ１ 給水管 SGPW65A

ＰＭ－29１階 箱抜き φ180×330t ＋5.300床上高１ 給水管 SGPW65A 土木工事

年月日

図名工事名

縮　尺 図面番号

１階 埋込管・箱抜図
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２階 埋込管・箱抜図　　　　Ｓ＝１／100

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

１

廊下天井裏

２階上部 埋込管・箱抜図　　　Ｓ＝１／100

バルコニー 電気室

ホッパー室（２）

煙突（１）

水槽置場

３

排気チャンバー

（２）

４ ２

給気チャンバー

（２）

階段室（Ｃ）

Ａ
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換気機械室（２）
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1150
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0
0
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900900 850600
AM-44

AM-56

AM-46
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AM-47
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2
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0

1
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0

AM-48

AM-48

AM-49

AM-50

AM-50

AM-49

2700 4200

1200 30001225575900900

1200

AM-45

AM-51

7
75

950

12
5
0

AM-52

3700 800 700 700 550 2550

AM-53

AM-45

AM-54

AM-55

AM-57

3875

2
50

AM-58

3000

AM-59

400W×400H箱抜きＡＭ－50２階

ＡＭ－57

ＡＭ－56

ＡＭ－58

ＡＭ－59２階

２階

２階

２階

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

ＡＭ－51

ＡＭ－52

ＡＭ－53

ＡＭ－54

ＡＭ－55

２階

２階

２階

２階

２階

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

φ200

500W×500H

φ150

φ150

450W×500H

350W×400H

400W×400H

600×500

500×450

ＡＭ－45

ＡＭ－47

ＡＭ－48

ＡＭ－46

ＡＭ－49

２階

２階

２階

２階

２階

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

ＡＭ－39

ＡＭ－41

ＡＭ－42

ＡＭ－40

ＡＭ－44

ＡＭ－43

２階

２階

２階

２階

２階

２階

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

500W×500H

500W×450H

400W×350H

400W×350H

φ250

700W×700H

500W×500H

φ150

500W×500H

500×400

φ150

ＡＭ－38２階 箱抜き φ150

ダクト 300W×300H排気ダクト2FL＋4325２

給気ダクト

給気ダクト

給気ダクト

排気ダクト

給気ダクト

換気ダクト

換気ダクト

換気ダクト

給気ダクト

床面 2FL＋3000

2FL＋5000１

2FL＋4400

2FL＋5100１

１

１

床面 2FL－300

床面 2FL－300

2FL＋4400１

2FL＋5000

2FL＋4400１

１

１

１

ダクト φ150

ダクト φ100

ダクト φ100

ダクト 400W×400H

ダクト 350W×400H

ダクト 250W×300H

ダクト 300W×300H

ダクト 500×400

ダクト 400×350

給気ダクト

給気ダクト

排気ダクト

給気、排気ダクト

排気ダクト

換気ダクト

換気ダクト

排気ダクト

排気ダクト

2FL＋5275

2FL＋5275２

２

2FL＋4325

2FL＋5000

2FL＋5275

２

２

２

床面 2FL－1800

2FL＋4325

2FL＋5275

2FL＋4325

１

２

１

2FL＋5275

床面 2FL±0

１

３

１

吸込口

排水管

ダクト 300W×250H

ダクト 400W×400H

ダクト 400W×350H

ダクト φ150

ダクト 300W×250H

吸込口 600W×600H

ダクト φ100

ダクト 400W×400H

ダクト 400×300

ダクト 400W×400H

φ100

床面 2FL－300１ 排水管 φ100

数　量階 番　号 区　分 適　用　寸　法 備　　　考レ　ベ　ル 名　　称 工事区分適　用　寸　法

ＰＭ－27

ＰＭ－26

ＰＭ－25

ＰＭ－24

ＰＭ－28２階

２階

２階

２階

２階

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

1700W×1100H×280t

1700W×1100H×280t

1100W×950H×200t

1700W×1100H×280t

1200W×1200H×200t

ＰＭ－20

ＰＭ－21

ＰＭ－23

ＰＭ－22

２階

２階

２階

２階

箱抜き

箱抜き

箱抜き

箱抜き

1200W×1200H×200t

1200W×1200H×200t

1100W×950H×200t

1100W×950H×200t

区　分階 番　号

＋13.200

＋13.350

１

１

１

１

１

ＣＯＰ

ＣＯＰ ＋8.325

＋8.325

ＣＯＰ

ＣＯＰ

ＣＯＰ

＋8.325 No.3エンジン吸気ダクト

No.4エンジン吸気ダクト

No.5エンジン吸気ダクト

No.5換気ダクト

No.5排気ダクト

＋13.350

＋13.200

＋13.200

＋13.350

１

１

１

１

ＣＯＰ

ＣＯＰ

ＣＯＰ

ＣＯＰ

No.3排気ダクト

No.4換気ダクト

No.4排気ダクト

No.3換気ダクト

SUS □1500×900

SUS □1500×900

SUS □900×750

SUS □1500×900

SUS □1000×1000

ＰＥ－29２階

２階

２階

２階

ＰＥ－32

ＰＥ－30

ＰＥ－31

２階

２階

２階

ＰＥ－27

ＰＥ－28

ＰＥ－26

SUS □1000×1000

SUS □1000×1000

SUS □900×750

SUS □900×750

名　　称レ　ベ　ル数　量 工事区分備　　　考

箱抜き 100φ×200t

600W×400H×200t

600W×300H×200t

600W×300H×200t

箱抜き

箱抜き

箱抜き

500W×400H×200t

600W×400H×200t

100φ×230t箱抜き

箱抜き

箱抜き

＋12.200１ ＣＯＰ

床上高

ＣＯＰ

ＣＯＰ

１

１

１

＋8.150

＋12.150

＋12.150

床上高

ＣＯＰ

床上高

１

１

１

＋12.000

＋12.400

＋12.000

電線管電線管開口

ダクト開口

ピット開口

ピット開口

ダクト

ピット

ピット

ダクト開口

電線管開口

ダクト開口

電線管

ダクト

ダクト

PE-40

100

5
0
0

２階 ＰＥ－40 箱抜き 50φ×200t １ 床上高 ＋12.300 電線管電線管開口

700

6
0
0

AM-66

２階 ＡＭ－66 箱抜き φ150 φ100排水管床面 2FL－2400１

100

9
0
0

PE-41

２階 ＰＥ－41 100φ×200t箱抜き ＣＯＰ１ ＋12.000 電線管開口 電線管

年月日

図名工事名

縮　尺 図面番号

２階 埋込管・箱抜図
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4950

建築電気
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建築電気
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建築機械

建築機械

建築機械

建築機械

建築機械

建築機械

建築機械

建築機械


